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Thank you for purchasing this Panasonic product.
This product is a commercial air conditioner indoor unit.
Installation Instructions attached.
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Product Information

If you have problems or questions concerning your Air
Conditioner, you will need the following information. Model
and serial numbers are on the nameplate on the bottom of the
cabinet.

( Model No. )

Serial No.

Date of purchase

Dealer’s address

Phone number
\_ J

Safety Precautions

The following symbols used in this manual, alert you to
potentially dangerous conditions to users, service personnel or
the appliance:

Confirm to authorized dealer

or specialist on usage of
specified refrigerant type. Using
of refrigerant other than the
specified type may cause product
damage, burst and injury etc.

This air conditioner has no
ventilator for intaking fresh air
from outdoors. You must open
doors or windows frequently
when you use gas or oil heating
appliances in the same room,
which consume a lot of oxygen
from the air.

Otherwise there is a risk of
suffocation in an extreme case.

Never use or store gasoline or
other flammable vapor or liquid
near the air conditioner — it is

very dangerous.

Do not use this appliance in a
potentially explosive atmosphere.

Never touch the unit with wet hands.
Do not insert your fingers or

other objects into the air
conditioner indoor or

outdoor unit, rotating parts may
cause injury.

\_

This symbol refers to a hazard or

AWARN'NG unsafe practice which can result in

severe personal injury or death.

This symbol refers to a hazard or

unsafe practice which can result
ACAUTION in personal injury or product or

Refrigerant gas leakage may
cause fire.

For safety, be sure to turn the
air conditioner off and also to
disconnect the power before
cleaning or servicing.

Pull off the power plug from  #
a receptacle, or switch off @ y
the breaker, or switch off

the power disconnecting mean to
isolate the air conditioner from the
main power supply in case of
emergency.

property damage.
® Prohibited matters

Matters to be
observed

» Read these Operating Instructions carefully before using this
air conditioner. If you still have any difficulties or problems,
consult your dealer for help.

* This air conditioner is designed to give you comfortable
room conditions. Use this only for its intended purpose as
described in these Operating Instructions.

Do not clean inside the indoor and
outdoor units by users. Engage
authorized dealer or specialist for
cleaning.

In case of malfunction of this
appliance, do not repair by
yourself. Contact to the sales
dealer or service dealer for a
repair.
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Provide a power outlet to be
used exclusively for each unit,
and a power supply disconnect,
circuit breaker and earth leakage
breaker for overcurrent protection
should be provided in the
exclusive line.

Provide a power outlet
exclusively for each unit, and full
disconnection means having a
contact separation in all poles
must be incorporated in the fixed
wiring in accordance with the
wiring rules.

To prevent possible hazards %

from insulation failure, the
unit must be grounded.

Do not use modified <
cord, joint cord, % 23
extension cord or

unspecified cord to prevent

overheating and fire.

Stop using the product when any
abnormality/failure occurs and

disconnect the power plug or turn
off the power switch and breaker.
(Risk of smoke/fire/electric shock)

Examples of abnormality/failure:

*The ELCB trips frequently.

*The product sometimes does not
start when turned on.

* The power is sometimes disconnected
when the cord is moved.

*Burnt odor or abnormal noise is
detected during operation.

*The body is deformed or
abnormally hot.

*Water leaks from the indoor unit.

*Power cord or plug becomes
abnormally hot.

*Fan speed cannot be controlled.

*The unit stops running
immediately even if it is switched
on for operation.

*The fan does not stop even if the
operation is stopped.

Contact immediately your local
dealer for maintenance/repair.

J

N
Do not sit or step on the unit.
You may fall down

accidentally.

J

/AN\CAUTION

This appliance is intended to be used
by expert or trained users in shops,in
light industry and on farms, or for
commercial use by lay persons.

This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe

way and understand the hazards

involved.
Keep the fire alarm and the air outlet

at least 1.5m away from the unit.

Do not cool or heat the room too
much if babies or invalids are
present.

Do not turn the air conditioner on
and off from the power mains switch.
Use the ON/OFF operation button.

Do not stick anything into the air c
outlet of the outdoor unit. This

is dangerous because the fan

is rotating at high speed.

Do not touch the air inlet or the
sharp aluminum fins of the
outdoor unit. You may get

injured.

Do not stick any object
into the FAN CASE. You A
may be injured and the
unit may be damaged.

» The compressor may occasionally stop during thunderstorms.
This is not a mechanical failure. The unit automatically
recovers after a few minutes.

* The English text is the original instructions. Other languages
are translation of the original instructions.

Important Information Regarding

The Refrigerant Used

This product contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Do not vent gases into the atmosphere.
Refrigerant type: R410A

GWP" value: 1975

" GWP = global warming potential

Periodical inspections for refrigerant leaks may be required
depending on European or local legislation. Please contact
your local dealer for more information.



Precautions for Use

Installation

® This air conditioner must be installed properly by qualified
installation technicians in accordance with the Installation
Instructions provided with the unit.

@ Before installation, check that the voltage of the electric sup-
ply in your home or office is the same as the voltage shown
on the nameplate.

/AWARNING

Avoid the following locations for installation.

® Locations where smoke or combustible gas exists.
Also locations of extremely high temperature such as a
greenhouse.

® Locations where excessively high heat-generating ob-
jects are placed.

Operation Condition

Use this air conditioner under the following temperature range.

B Indoor temperature range:
Cooling mode 14°C ~ 25°C (*WBT) / 18°C ~ 32°C (*DBT)
Heating mode 16°C ~ 30°C (*DBT)

B Outdoor temperature range:

Cooling mode -15°C ~46°C (*DBT)
-10°C ~ 43°C (*DBT) *1

Heating mode -20°C ~ 18°C (*WBT) / -20°C ~ 24°C (*DBT)
-15°C ~ 18°C (*WBT) /-15°C ~ 24°C (*DBT) *1

*DBT: Dry bulb temperature

*WBT: Wet bulb temperature

*1 When connecting U-60PEY1ES5, U-71PEY1ES5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1ES5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

® Avoid installing the outdoor unit where salty sea water can
splash directly onto it or in sulphurous air near a spa.
(To protect the air conditioner from heavy corrosion)

Wiring

® All wiring must conform to the local electrical codes.
(Consult your dealer or a qualified electrician for details.)

® Each unit must be properly grounded with a ground (or
earth) wire or through the supply wiring.

® Wiring must be done by a qualified electrician.

Operation Preparation

Turn the power mains on 5 hours before

the start of operation.
(For warm-up)
® Leave the power mains ON for continuous use.

Pull off the power plug from a receptacle, or switch off the
breaker, or switch off the power disconnecting mean to isolate
the air conditioner from the main power supply when not in use
for a long time.

/ N\

Information for Users on Collection and Disposal of
Old Equipment and Used Batteries

These symbols on the products, packaging,

and/or accompanying documents mean that

used electrical and electronic products and
EEEm batteries should not be mixed with general
household waste.
For proper treatment, recovery and recycling
of old products and used batteries, please
take them to applicable collection points, in
accordance with your national legislation and
the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.
By disposing of these products and batteries
correctly, you will help to save valuable
resources and prevent any potential negative
effects on human health and the environment
which could otherwise arise from inappropriate
waste handling.
For more information about collection and
recycling of old products and batteries, please
contact your local municipality, your waste
disposal service or the point of sale where you
purchased the items.
Penalties may be applicable for incorrect
disposal of this waste, in accordance with
national legislation.

For business users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic
equipment, please contact your dealer or
supplier for further information.

[Information on Disposal in other Countries
outside the European Union]

These symbols are only valid in the European
Union. If you wish to discard these items,
please contact your local authorities or dealer
and ask for the correct method of disposal.

Note for the battery symbol (bottom two
symbol examples):

This symbol might be used in combination with
a chemical symbol. In this case it complies
with the requirement set by the Directive for
the chemical involved.

= 3=




Names of Parts

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

Air intake

(— Air intake

—— Air intake

Air intake

Receiver

Air outlet

Air outlet Air outlet

operaTion - @ TMERED ®
STANDBYED) @

o

ENGLISH

Air outlet

PE1 (50 type) PE1 (60, 71 type) PE1 (100, 125, 140 type)
PEY1 (60, 71 type) PEY1 (100, 125type) PEY1 (140 type)

Emergency
operation button

Optional

| Wireless Remote Controller | | Timer Remote Controller | | High-spec Wired Remote Controller |
' Model No. Model No. Model No.
CZ-RWSK2 (K1 type) CZ-RTC2 E CZ-RTC3
- ; For all indoor PR — Fo_r all indoor
s units S T units
z =
- HIE‘\LH ) ,

\

Read the operating instructions included with the Remote Controller.

S

Operation Mechanism

M Heating performance
® Since this air conditioner utilizes outside air for heating,
its heating performance deteriorates as outside tempera-
ture decreases.
(Due to heat pump system)
—In that case, use another heating appliance.

H Defrosting
@ This appliance may start defrosting operation to melt

frost formed in the outdoor unit.

®Defrosting starts: The indoor unit fan stops (or the
speed becomes extremely slow).
—"@” (STANDBY) appears.

@Heating operation resumes after several
minutes: The indoor unit fan remains stopped (or
it will run at a very slow speed) until the indoor heat
exchanger coil warms up sufficiently.
— "@” (STANDBY) is shown.

®Defrosting is complete: The indoor unit fan starts
operation.
— "@” (STANDBY) disappears.

B “DRY” operation

® Once the room temperature reaches the level that was
set, the outdoor unit repeats the cycle of turning on and
off automatically.

® When the outdoor unit is turned off, the indoor unit fan
will stop, too.
(To prevent the humidity in the room from rising again)

® When the room temperature is more likely to reach the
level that was set, the fan speed is set to “breeze” (light
wind) automatically.

® “DRY” operation is not possible if the outdoor tempera-
ture is 15 °C or less.

H Should the power failure occurs while the
unit is running
When the unit automatically resumes operation after
temporary power failure, it uses the same settings before
the power was cut off.



Adjusting Airflow Direction

This section is described in the instruction manual supplied with the timer remote contoller (CZ-RTC2).
Regarding the high-spec wired remote controller (CZ-RTC3), refer to the Operating Instructions supplied with the model CZ-RTC3.

Adjusting the upward and downward motion of airflow direction

M Using the timer remote controller ~ ~
i = Press | 1\ to select your desired airflow direction.
—— Airflow direction o —
gPeY v . « I'\\\- M Flap swing motion
‘ o ° o ° ® Pressing the button during
T swing operation can stop the
REMOTE CONTROLLER-8  © B flap at the desired position.
m ' .
TIMER B#ORS I o
< PROGRAM $ o ° Display when swing operation
0 is stopped
£ A a8 v |l unT N
Ny ; ' ° Fan and Cooling and
B | [SET/ &Y 5 — \ . heating drying
- — SIS
“FLAP” button T I\ * °
[ A ° (5 levels) (3 levels)
B Using the wireless remote controller \
1 — Ml Flap fixed (5 levels)
'\..
Airflow direction display o
r 1
% . ° _
“FLAP” button o °
IRecommended vertical airflow direction|

® Set the flap to the downward position for heating operation.
(With the upward setting, warm air cannot reach the floor.)

® Set the flap to the upward position for cooling operation.
(With the downward setting, condensation may drip on to the

floor.)
HEAT COOL / DRY FAN
| 4 g [ A
NN |
Fixed to this
Recommended Recommended position
\. y

B Adjusting the horizontal airflow direction (Manual)

Move the horizontal airflow vanes by hand for adjustment.



Adjust| ng a|rf| (0)",'/ direction for multiple indoor units (Timer remote controller only)

When operating multiple indoor units using 1 remote controller, airflow direction can be adjusted for indoor each unit individually or

all units at the same time.

Unit No.

||||I|||I|II i | —

1-1

2
=

77777: 1 1-4

= £ 1

U ¢ | |

| Bl | |SET
| |
I |
“FLAP” button L

“UNIT” button 1-8

® Maximum of
8 indoor units

can be connected.

® Never use your hands to move the flap (vertical airflow flap)
controlled using the remote controller.

® When the air conditioner is turned off, the flap automatically
moves toward the direction of closing.

® The flap (vertical airflow flap) moves to the upward position
during standby operation for heating.

® The swing operation starts after the standby operation has
finished, but “Swing” is indicated on the remote controller
even during the standby operation.

~

\

~

B When setting the airflow direction of
each indoor unit individually

1 Press| NI

e.g.) 1 outdoor unit

to select the Unit No.
for adjustment.

e.g.) 2 outdoor units

l

and and
8 indoor units 4 indoor units
No display No display [

1-1 1-1

1-2 1-2

1-3 1-3

1-4 1-4

2-1

1-8

2-4
2 Press to select your desired
— airflow direction.

B When setting the airflow direction of
all indoor units at the same time

1 Press UNIT to select )

y R

‘ to select your desired
~ airflow direction.

-
Tips for Energy Saving

M Avoid

® Do not block the air intake and outlet of the unit.
(If either is obstructed, the unit will not function
well, causing malfunction.)

® During cooling operation, use sunshades, blinds or cur-
tains to prevent direct sunlight from entering the room.

H Do

® Always keep the air filter clean.
(A clogged filter will impair the performance of the unit.)
— “Maintenance” (P.8)

® To prevent conditioned air from escaping, keep win-
dows, doors and any other openings closed.

ENGLISH




Maintenance

Indoor unit

)
—=X Wipe with a soft cloth.
=\ (Ifitis very dirty, use

a cloth moistened with
water.)

Do not attempt to clean inside the unit by yourself.
Refer to the section "Care and Cleaning" in the Installation
Instructions.

/AWARNING

® For safety, be sure to turn the air conditioner off and dis-
connect the power before cleaning.
(Otherwise, electric shock or injury may result because
the fan is rotating at high speed.)

® Do not pour water on the indoor unit.
(This may damage the internal components and cause
an electric shock hazard.)

/N\CAUTION

® Never use solvents or harsh chemicals. Also, do not wipe
plastic parts using very hot water.
(This may cause deformation or change in colour.)

® Some metal edges and fins are sharp. Be careful when
you clean those parts.
(Injury may result.)

® Use a firm stool or ladder when cleaning an indoor unit
installed in high locations.

® The internal coil and other components of the outdoor unit
must be cleaned periodically.
» Consult your dealer or service center.

Before Requesting Services

Symptom Cause

Action

The air Power failure or after power failure

Press the power ON/OFF button on the remote controller.

conditioner does
not operate
although the

The operation (power) button is turned off.

« If the breaker is turned off, turn the power on.
« If the breaker has been tripped, consult your dealer
without turning it on.

power is turned

on. Fuse blow out.

Contact your dealer.

The air intake or air outlet of indoor and
outdoor units is clogged with dust.

Remove the dust.

The wind speed switch is set to “Low”.

Change to “High” or “Strong”.

Improper temperature settings

The room is exposed to direct sunlight in

Poor cooling cooling mode.

See “Tips for Energy Saving”. (P.7)

or heatin
9 Doors or windows are open.

performance
The air filter is clogged.

See “Maintenance”. (P.8)

Too many heat sources in the room in
cooling mode.

Use minimum heat sources and in a short time.

Too many people in the room in cooling
mode.

Lower the temperature setting or change to “High” or
“Strong”.

If your air conditioner does not work properly even after checking each item of
“Before Requesting Services” and “Troubleshooting”

® Stop the operation immediately and turn the power off. Then contact your dealer and report the serial number and symptom.
You also report if the inspection mark A\ and the letters E, F, H, L, P in combination with numbers appear on the LCD of the

remote controller.

® Never repair the air conditioner by yourself since it is very dangerous for you to do so.




Troubleshooting

Check before consulting or requesting services.

=
(=
=]
S
o
[e]
T
=
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(©)

Symptom

Cause / Action

Sound like streaming water is heard
during operation or after operation.
Noise

» Sound of refrigerant liquid flowing inside unit
» Sound of drainage water through drain pipe

Cracking noise is heard during operation
or when operation stops.

Sound due to temperature changes of parts

Discharged air smells during operation.

« Indoor odor components, cigarette odor and cosmetic odor
accumulated in the air conditioner and its air is discharged.
* The unit inside is dirty.
(Contact your dealer.)

Dewdrops accumulate near the air outlet
during cooling operation.

« Internal moisture is cooled by cool wind and accumulates as
dewdrops.

Fog occurs during cooling operation.

« If the air conditioner has been installed at places such as
restaurants where large amounts of oil mist exist, cleaning is
necessary because the unit inside (heat exchanger) is dirty.
(Contact your dealer.)

Fog occurs during heating operation.

* Defrost operation is in process.

The fan is rotating for a while even though
operation stops.

 Fan rotation makes operation smooth.
» The fan may rotate to dry the heat exchanger depending on
the setting.

Airflow direction changes while operating.
Airflow direction cannot be set.

Airflow
direction

Airflow direction cannot be changed.

* When air discharge temperature is low during heating
operation, or during defrost operation, horizontal wind flow is
made automatically.

The flap moves several times after the
direction is changed.

» The flap moves to the standard position once, and then turns
to the set airflow direction.

Dust is discharged.

 Dust accumulated inside the indoor unit is discharged.

At the initial high-speed operation, the fan
sometimes rotates faster than the setting
speed.

(3 to 30 minutes)

* This is for operation check in order to confirm whether the fan
motor rotation is within the range of use.

No operation

(When the power is turned on immediately /
When operation is stopped and resumed
immediately)

» Operation is not activated for the first approx. 3 minutes
because the compressor protection circuit is activated.

Noise occurs during heating operation.

Steam comes out during heating operation.

« Defrost operation is in process.

The fan continues to rotate even after the
operation is stopped using the remote

controller.

* This is for smooth operation.

ENGLISH
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Nous vous remercions d’avoir fait
I’acquisition de ce produit Panasonic.
Ce produit est une unité intérieure de
climatiseur commercial.

Instructions d’installation jointes.
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Informations sur le produit

Pour tout probléme ou toute question relatifs au climatiseur,
les informations ci-dessous sont requises. Les numéros de
série et de modéle figurent sur la plaque signalétique placée
sur le fond du coffret.

4 )
No. de modéle

No. de série

Date d’achat

Adresse du revendeur

Numéro de téléphone

Précautions de sécurité

Les symboles suivants utilisés dans ce mode d’emploi
avertissent d’un danger potentiel pour I'utilisateur, le personnel
d’entretien ou I'appareil :

Ce symbole signale un danger ou

des opérations dangereuses qui
AAVER.”SSEMENT risquent d’entrainer des blessures

physiques graves ou mortelles.

Ce symbole signale un danger ou
, des opérations dangereuses qui
APRECAUTlON risquent d’entrainer des blessures
physiques ou des dommages
matériels, notamment de 'appareil.

/N\AVERTISSEMENT

( A

0 S’informer auprés d’un revendeur agréé ou

d’un spécialiste concernant I'utilisation du type
de réfrigérant spécifié. L'utilisation d’un type de
réfrigérant autre que celui spécifié comporte
un risque d’endommagement du produit,
d’éclatement et de blessure, etc.

Le climatiseur ne posséde pas de ventilateur
d’admission d’air frais extérieur. Il faudra donc
ouvrir frequemment les portes ou les fenétres si
I'on utilise dans la méme piéce des appareils de
chauffage a gaz ou au mazout qui consomment
beaucoup d’oxygene.

Sinon, il y aurait risque d’asphyxie dans les cas
extrémes.

Ne jamais utiliser ni entreposer d’essence ni
aucune autre vapeur ou liquides inflammables
pres du climatiseur — cela serait extrémement
dangereux.

O

Ne pas utiliser cet appareil dans une atmosphére
potentiellement explosive.

Ne jamais toucher I'unité avec des mains
humides.

Ne pas insérer les doigts ni d’autres objets
dans l'unité intérieure ou extérieure du %
J

climatiseur, car les piéces rotatives
présentent un risque de blessure.

Une fuite de gaz frigorigéne peut provoquer un
incendie.

Par mesure de sécurité, éteindre le climatiseur
et le débrancher aussi de la prise secteur avant

son nettoyage ou entretien.

Les utilisateurs ne doivent pas nettoyer I'intérieur des
unités intérieures et extérieures. Faire appel a un
revendeur agréé ou a un spécialiste pour le nettoyage.

Débrancher la prise d’alimentation de la
prise secteur, ou désactiver le
disjoncteur ou désactiver le dispositif de
déconnexion de I'alimentation afin
d’isoler le climatiseur de I'alimentation
principale en cas d'urgence.

En cas de dysfonctionnement de cet appareil, ne
pas le réparer soi-méme. Prendre contact avec
le revendeur ou un SAV pour la réparation.

J




® Actions interdites 0 Points a observer

« Lire attentivement ce mode d’emploi avant de faire
fonctionner le climatiseur. Si 'on rencontre des difficultés ou
des problémes, consulter le revendeur.

* Le climatiseur est congu pour créer un environnement
confortable chez soi. Ne I'utiliser qu’aux fins pour lesquelles il
a été prévu, en suivant les instructions de ce mode d’emploi.

Prévoir une prise électrique a utiliser
exclusivement pour chaque unité, et prévoir un
dispositif de déconnexion de I'alimentation, un
disjoncteur et un disjoncteur de fuite pour la
protection contre surintensité de courant dans la
ligne exclusive.

i

Prévoir une prise secteur électrique exclusive pour
chaque unité, et un moyen de déconnexion totale
de I'alimentation ayant une séparation de contact
sur tous les péles doit étre incorporé au cablage
fixe conformément aux normes de cablage.

Pour éviter les risques possibles d’'une
défaillance d’isolation, I'unité doit étre
mise a la terre.

Ne pas utiliser de cordon, de
rallonge ou de cordon non
spécifié afin d’éviter tout risque
de surchauffe et d’'incendie.

Cesser d'utiliser le produit lorsqu’'une anomalie

ou défaillance quelconque se produit et

débrancher la fiche d’alimentation ou mettre hors

tension l'interrupteur et le disjoncteur.

(Risque de fumée/incendie/décharge électrique)

Exemples d’anomalie ou défaillance :

* LELCB se déclenche fréquemment.

* Le produit ne se met parfois pas en marche
lorsqu’il est mis sous tension.

« L'alimentation est parfois déconnectée lorsque
le cordon est bougé.

» Une odeur de brdlé ou un bruit anormal est
détecté pendant le fonctionnement.

* Le corps est déformé ou anormalement chaud.

* Fuite d’eau de 'unité intérieure.

* Le cordon d’alimentation ou la prise deviennent
anormalement chauds.

* La vitesse du ventilateur ne peut pas étre
contrdlée.

* L'unité s’arréte de fonctionner immédiatement
méme si elle est activée pour opérer.

* Le ventilateur ne s’arréte pas méme si
I'opération est arrétée.

Contacter immédiatement le revendeur local

pour un entretien/réparation.

e O

1\ J

( )
Ne pas s’asseoir ou monter sur 'unité. Il y Q
a un risque de chute accidentelle. 6

1\ J

/A\PRECAUTION

Cet appareil est congu pour étre utilisé par des
utilisateurs expérimentés ou confirmés en magasin,
dans l'industrie lIégére et dans les fermes, ou pour
une utilisation commerciale par les profanes.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants a

partir de 8 ans et des personnes aux facultés
physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou
sans expérience ni expertise sous la surveillance
d’un adulte ou s'ils ont regu des instructions
concernant I'utilisation sécuritaire de I'appareil et s'ils
comprennent les risques encourus.

Placer I'alarme incendie et la sortie d’air a au moins
1,5 m de l'unité.

Ne pas trop refroidir ou chauffer une piece ou se
trouvent des bébés ou des malades.

Ne pas mettre le climatiseur sous et hors tension a
I'aide de linterrupteur d’alimentation du systéme.
Utiliser le bouton de marche/arrét de fonctionnement
(ON/OFF).

Ne rien introduire dans la sortie d’air de I'unité
extérieure. Cela est tres dangereux, car le
ventilateur marche a grande vitesse.

Ne pas toucher 'arrivée d’air ou les ailettes
coupantes en aluminium de l'unité

extérieure. Il y a un risque de blessure.

Ne pas introduire d’objet dans le
BOITIER DU VENTILATEUR. Iy a
un risque de blessure et 'unité
pourrait étre endommageée.

( NOTIFICATION )

* |l se peut que le compresseur s’arréte parfois pendant des
orages.Ceci n'est pas une panne mécanique. L'appareil
redémarre automatiquement aprés quelques minutes.

* Le texte anglais correspond aux instructions d’origine. Les
autres langues sont les traductions des instructions d’origine.

Information importante concernant
le réfrigérant utilisé

Ce produit contient des gaz a effet de serre fluorés relevant du
Protocole de Kyoto. Ne laissez pas s’échapper les gaz dans
I'atmosphére.

Type de réfrigérant : R410A

Valeur GWP™ : 1975

() GWP = potentiel de réchauffement de la planéte

Des inspections périodiques des fuites de réfrigérant peuvent
étre requises selon la législation européenne ou locale.

Priére de contacter un revendeur local pour de plus amples
informations.

FRAN(;AIS
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Précautions d’utilisation

Installation

@ Ce climatiseur doit étre installé par un technicien qualifié et
conformément aux instructions fournies avec I'appareil.

® Avant de procéder a l'installation, vérifier que la tension
secteur du local d'utilisation (bureau ou habitation) est la
méme que celle indiquée sur la plaque signalétique.

/AN\AVERTISSEMENT

Eviter les endroits suivants pour I'installation.

® Endroits ou de la fumée ou des gaz inflammables sont
présents. Endroits a la température extrémement élevée,
comme une serre.

@ Endroits ou sont placés des objets générant une chaleur
excessivement élevée.

@ Eviter d’installer 'unité extérieure dans un endroit qui risque
d’étre aspergé d’eau de mer ou dans un environnement
sulfureux, par exemple a proximité d’'une source thermale.
(Pour protéger le climatiseur de toute corrosion)

Cablage

@ Tous les cables doivent respecter les codes électriques
locaux. (Pour les détails, consulter le revendeur ou un
électricien qualifié.)

® Chaque unité doit étre correctement mise a la terre avec
un fil de terre (ou de masse) ou au moyen d’un cablage
d’alimentation.

® Les raccordements devront étre confiés a un électricien
qualifié.

Préparatifs de fonctionnement

Mettre le climatiseur sous tension 5 heures

environ avant de le faire fonctionner.
(pour le chauffer)
@ Le laisser sous tension pour un usage continu.

( REMARQUE )

Débrancher la prise d’alimentation de la prise secteur,

ou désactiver le disjoncteur ou désactiver le dispositif de
déconnexion de I'alimentation afin d’isoler le climatiseur de
I'alimentation principale lorsqu’il n’est pas utilisé pendant
longtemps.

Conditions de fonctionnement

Utiliser ce climatiseur dans la plage de température suivante.

M Plage de température intérieure :
Mode de refroidissement 14 °C ~ 25 °C (*TBH)/18 °C ~ 32 °C (*TBS)
Mode de chauffage 16 °C ~ 30 °C (*TBS)

H Plage de température extérieure :
Mode de refroidissement -15 °C ~ 46 °C (*TBS)
-10 °C ~ 43 °C (*TBS)*1

(
Mode de chauffage -20 °C ~ 18 °C (*TBH)/-20 °C ~ 24 °C (*TBS)
(

-15°C ~ 18 °C (*TBH)/-15 °C ~ 24 °C (*TBS)*1

*TBS : Température Boule Séche

*TBH : Température Boule Humide

*1 Lors du branchement de U-60PEY1E5, U-71PEY1E5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1ES5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

"N .
Avis aux utilisateurs concernant la collecte et

I’élimination des piles et des appareils électriques et
électroniques usagés

Apposé sur le produit lui-méme, sur son emballage,
et/ou figurant dans la documentation qui
[

I'accompagne, ce pictogramme indique que les piles
et appareils électriques et électroniques usagés
doivent étre séparés des ordures ménageres.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et

le recyclage adéquats des piles et des appareils
usageés, veuillez les porter a I'un des points de
collecte prévus, conformément a la Iégislation
nationale en vigueur ainsi qu’aux directives 2002/96/
CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés
conformément a la réglementation en vigueur, vous
contribuez a prévenir le gaspillage de ressources
précieuses ainsi qu'a protéger la santé humaine et
I'environnement contre les effets potentiellement
nocifs d’une manipulation inappropriée des déchets.
Pour de plus amples renseignements sur la collecte
et le recyclage des piles et appareils usagés,
veuillez vous renseigner aupres de votre mairie,

du service municipal d’enlévement des déchets ou
du point de vente ou vous avez acheté les articles
concernés.

Le non-respect de la réglementation relative a
I'élimination des déchets est passible d'une peine
d’amende.

Pour les utilisateurs professionnels au sein de
I’'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pieces
d’équipement électrique ou électronique, veuillez
vous renseigner directement aupres de votre
détaillant ou de votre fournisseur.

[Information relative a I’élimination des déchets
dans les pays extérieurs a I'Union européenne]
Ce pictogramme n’est valide qu’a l'intérieur de
I'Union européenne. Pour connaitre la procédure
applicable dans les pays hors Union européenne,
veuillez vous renseigner aupres des autorités
locales compétentes ou de votre distributeur.

Note relative au pictogramme a apposer sur les
piles (voir les 2 exemples ci-contre) :

Le pictogramme représentant une poubelle

sur roues barrée d’une croix est conforme a la
réglementation. Si ce pictogramme est combiné
avec un symbole chimique, il remplit également les
exigences posées par la Directive relative au produit

Pb chimique concerné.

N




Nom des pieces

UNITE INTERIEURE

Arrivée d’air

UNITE EXTERIEURE

(—Arrivée d’air

(— Arrivée d’air

Arrivée d’air

Récepteur

Sortie d’air

Sortie d’air Sortie d’air

Sortie d’air
PE1 (Type 50) PE1 (Type 60,71)  PE1 (Type 100, 125, 140)
PEY1 (Type 60, 71) PEY1 (Type 100, 125) PEY1 (Type 140)

operaTion - @ TMERED ®
STANDBYED) @

o

Touche de fonctionnement F
RANCAIS
d’'urgence
Optionnel
[ Télécommande sans fil | [Télécommande de minuterie| |Télécommande cablée haut de gamme|
' No. de modéle = —— No. de modeéle No. de modéle
CZ-RWSK2 (Type K1) CZ-RTC2 E CZ-RTC3
Pour toutes 5> | a | = Pour toutes
les unités « | = | » !es,u_nltes
intérieures B | v | o intérieures
Lire le mode d’emploi accompagnant la télécommande.
. y

Mécanisme de fonctionnement

H Fonctionnement séchage (« DRY »)

® Une fois que la température de la salle atteint le niveau
réglé, I'unité extérieure se met automatiquement en
marche/arrét pour la maintenir a ce niveau.

® Lorsque l'unité extérieure est éteinte, le ventilateur de
I'unité intérieure s’arréte aussi.
(Pour empécher 'humidité dans la piéce d’augmenter
davantage)

@ Lorsque la température de la salle est susceptible

H Performance de chauffage
@ Etant donné que ce climatiseur utilise I'air externe pour
le chauffage, ses performances de chauffage déclinent a
mesure que la température externe diminue.
(En raison du systéme a pompe de chaleur)
— Dans ce cas, utilisez un autre appareil de chauffage.

W Dégivrage
® Cet appareil peut démarrer un processus de dégivrage pour
faire fondre le givre qui s’est formé sur 'unité extérieure.

®Le dégivrage démarre : Le ventilateur de I'unité

intérieure s’arréte (ou la vitesse ralentit considérablement).

— « @ » (STANDBY) apparatt.

@Le chauffage reprend aprés quelques
minutes : Le ventilateur de I'unité intérieure reste
arrété (ou il tourne a une vitesse trés lente) jusqu’a
ce que la bobine de I'échangeur de chaleur intérieur
chauffe suffisamment.

— « @ » (STANDBY) s’affiche.

®Le dégivrage est terminé : Le ventilateur de I'unité
intérieure se met a fonctionner.
— « @ » (STANDBY) disparatt.

d’atteindre le niveau réglé, la vitesse du ventilateur est
automatiquement réglée sur « brise » (Iéger vent).

® Le fonctionnement du séchage (« DRY ») n’est pas
possible si la température extérieure est de 15 °C ou
moins.

H En cas de coupure de courant pendant que

I'unité est en marche

Lorsque I'unité recommence automatiquement a
fonctionner aprés une panne de courant provisoire, les
mémes réglages qu’avant la panne sont utilisés.
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Reglage de la direction du flux d’air

Cette section est décrite dans le mode d’emploi accompagnant la télécommande de minuterie (CZ-RTC2).
En ce qui concerne la télécommande cablée haut de gamme (CZ-RTC3), consulter le mode d’emploi accompagnant le modele CZ-RTC3.

Réglage du mouvement ascendant et descendant de la direction du flux d’air

H Utilisation de la télécommande de [ = D
minuterie Appuyer sur /' | pour sélectionner la direction de
1l = flux d’air souhaitée.
DR, . | v c & '\\\ B Mouvement de balancement
feofdirection du flux y I , du volet
1 ‘ T @ Appuyer sur le bouton pendant
_ le balancement du volet
' permet d’arréter le volet dans
REMOTE CONTROLLER-8  © la position souhaitée.
(eovorecommoscna + ) |-
TIMER BHOBR T Apparait lorsque le balancement est
< PROGRAM $ arrété
v
21 A1« ) v ] uNT A Ventilation et | Refroidissement
o i \ o chauffage et séchage
B | [SET &Y 5 — o ° p— p—
A | y \o \-
| T I\ N\,
Bouton « FLAP » [ A _ _
\ (5 niveaux) (3 niveaux)
Ml Utilisation de la télécommande 1+ — H Volet fixe (5 niveaux)
sans fil
'\
Affichage de la direction ) T
du flux d’air ' S
" — " -
Bouton « FLAP » | Sens de circulation verticale de I'air recommandé |
® Placer le volet vers le bas pour le chauffage. (En le plagant vers le
haut, I'air chaud ne peut pas atteindre le sol.)
® Placer le volet vers le haut pour le refroidissement. (En le plagant
vers le bas, de la condensation peut tomber sur le sol.)
HEAT COOL / DRY FAN
| 4 < '\
L\:}\ '\\.. .
| Fixé sur cette
Recommandé Recommandé position
L 4

H Réglage du sens de circulation horizontale de I’air (Manuel)

Déplacer manuellement les aubes de circulation

horizontale de I'air pour les régler.
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Rég|age de |a direction du ﬂux d’air pour plusieurs unités intérieures (télécommande de minuterie uniquement)

Lorsque plusieurs unités intérieures sont commandées avec 1 télécommande, la direction du flux d’air peut étre réglée individuellement

pour chaque unité intérieure ou simultanément pour toutes les unités.

Numéro d’unité

e — O

1-1

-

(E )
777 1 1-4
= A 1
U ¢ 1 |
| Bl | |SET
1 1
1 1
Bouton « FLAP » |_
Bouton « UNIT » 1-8

® Un maximum de 8
unités intérieures
peuvent étre
connectées.

® Ne jamais déplacer manuellement le volet contrdlé par la
télécommande (volet de circulation d’air vertical).

( REMARQUE )

® Lorsque le climatiseur est mis hors tension, le volet se
déplace automatiquement dans le sens de fermeture.

@ Le volet (volet de circulation d’air vertical) se déplace vers
le haut lorsque le climatiseur est mis en attente chauffage.

® Le balancement du volet commence a la fin d’attente du
chauffage, mais « Swing » (balancement) est indiqué sur la
télécommande méme pendant 'attente de chauffage.

~

H Lors du réglage individuel de la direction
du flux d’air de chaque unité intérieure

1 Appuyer sur UN|T pour sélectionner le

numéro de l'unité a régler.

par ex.) 1 unité extérieure  par ex.) 2 unités

et 8 unités extérieures et 4
intérieures unités intérieures
No display €&— No display
1-1 1-1
1-2 1-2
1-3 1-3

-4
-8
2 Appuyer sur pour sélectionner la

direction de qu d’air souhatée.

Ml Lors du réglage simultané de la direction
du flux d’air de toutes les unités intérieures

1 Appuyersur | |JN|T | pour sélectionner
.

2 Appuyer sur

la direction de flux d’air souhaitée.
\ y

pour sélectionner

:

( . . . y 2 e )
Conseils pour économiser de I’énergie

W A éviter

® Ne pas bloquer I’entrée ni la sortie de I’air de
'unité. (Si 'une ou l'autre sont obstruées, I'unité
ne fonctionnera pas bien et peut entrainer un
dysfonctionnement.)

® Pendant I'opération de refroidissement, utiliser des

rideaux ou des stores pour empécher la lumiere
directe du soleil de pénétrer dans la piece.

M A faire

@ Le filtre & air doit toujours étre propre. (Un filtre bouché

affectera la performance de I'unité.) — « Entretien » (P. 16)
@ Pour éviter que I'air climatisé ne s’échappe, fermer les

\_ fenétres, les portes et toute autre ouverture. )

FRANCAIS
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Entretien

Unité intérieure

MN\AVERTISSEMENT

\\| Essuyer avec un chiffon doux.
(En cas de saleté tenace,

nettoyer avec un chiffon

propre humecté d’eau.)

@ Par mesure de sécurité, éteindre le climatiseur et le
débrancher de la prise secteur avant son nettoyage.
(Autrement, une décharge électrique ou des blessures
pourraient survenir, car le ventilateur tourne a grande
vitesse.)

@ Ne pas verser d’eau sur l'unité intérieure.

(Cela pourrait abimer les composants internes et
provoquer une décharge électrique.)

Ne pas essayer de nettoyer soi-méme I'intérieur de l'unité.

Consulter la section « Entretien et nettoyage » des instructions
d’installation.

/N\PRECAUTION

® Ne jamais utiliser de solvants ou de produits chimiques
corrosifs. De plus, ne pas essuyer les pieces en plastique
avec de 'eau trés chaude.
(Cela pourrait déformer ou décolorer I'unité.)

® Certains bords métalliques et les ailettes sont coupants.
Prendre garde lorsqu’on les nettoie.
(Blessure possible.)

® Utiliser un escabeau ou une échelle stable lors du
nettoyage d’une unité intérieure installée en hauteur.

@ La bobine interne et les autres composants de I'unité

extérieure doivent étre régulierement nettoyés.
» Consulter le revendeur ou un service aprés-vente.

Avant de demander une réparation

Symptome Cause

Remeéde

Panne de courant ou aprés une panne de

Le climatiseur ne | courant

Appuyer sur le bouton ON/OFF sur la télécommande.

fonctionne pas,
bien qu’il soit
sous tension.

Le bouton de fonctionnement
(alimentation) est sur OFF.

« Si le disjoncteur est éteint, I'allumer.
« Si le disjoncteur s’est déclenché, consulter le revendeur
sans l'allumer.

Un fusible a sauté.

Contacter le revendeur.

L’arrivée d’air ou la sortie d’'air des unités
intérieure et extérieure est bouchée par
de la poussiére.

Enlever la poussiére.

Le régulateur de vitesse de I'air est placé
sur « Faible ».

Le placer sur « Elevé » ou « Fort ».

Médiocre Réglages de la température incorrects

La piéce est exposée aux rayons directs

performance du ¢ ra
du soleil en mode de refroidissement.

refroidissement

Voir « Conseils pour économiser de I'énergie ». (P. 15)

ou du chauffage Des portes ou des fenétres sont ouvertes.

Le filtre a air est bouché.

Voir « Entretien ». (P. 16)

Il 'y a trop de sources de chaleur dans la
piece en mode de refroidissement.

Utiliser peu de sources de chaleur et pendant un bref
instant.

Il'y a trop de gens dans la piéce en mode
de refroidissement.

Baisser le réglage de température ou le placer sur
« Elevé » ou « Fort ».

Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement méme aprés avoir vérifié chacun des points de
« Avant de demander une réparation » et « Dépannage »

@ Arréter immédiatement le fonctionnement et couper I'alimentation. Contacter ensuite le revendeur et lui indiquer le numéro
de série et les symptomes. Indiquer également la marque d’inspection A\ et les lettres E, F, H, L, P avec les nombres qui

apparaissent sur I'écran LCD de la télécommande.

® Ne jamais essayer de réparer soi-méme le climatiseur, car ceci présente un danger trés élevé pour l'utilisateur.




Dépannage

Vérifier avant de nous contacter ou de demander une réparation.

[ Symptome ] [

Cause / Reméde ]

Un bruit comme de I'eau qui coule
est entendu pendant ou apres le

Bruit fonctionnement.

» Un bruit de liquide réfrigérant s’écoulant a I'intérieur de I'unité
» Un bruit de vidange de I'eau a travers la durite de vidange

Un bruit de craquement est entendu
pendant ou apres le fonctionnement.

Bruit d0 au changement de température des piéces

Odeurs de I’air évacué pendant le
fonctionnement.

» Odeur des composants internes, de cigarettes et de
cosmétiques accumulés dans le climatiseur lorsque I'air est
évacué.

* L'intérieur de l'unité est sale. (Contacter le revendeur.)

Des gouttes de condensation s’accumulent
a proximité de la sortie d’air pendant le
refroidissement.

» L’humidité interne est refroidie par un vent frais et s'accumule
sous forme de gouttes de condensation.

De la buée se forme pendant le
refroidissement.

« Si le climatiseur a été installé dans un endroit, comme un
restaurant ou il y a de grandes quantités de vapeurs d’huile, le
nettoyage est nécessaire, car l'intérieur de I'unité (échangeur
de chaleur) est sale. (Contacter le revendeur.)

De la buée se forme pendant le chauffage.

« Le dégivrage est en cours.

Unité intérieure

Le ventilateur tourne pendant un moment
méme alors que le climatiseur ne
fonctionne pas.

« La rotation du ventilateur permet un fonctionnement en
douceur.

« Il se peut que le ventilateur tourne pour sécher I'échangeur de
chaleur selon le réglage.

La direction du flux d’air change pendant
le fonctionnement.

.. |Ladirection du flux d’air ne peut pas étre
Direction | reglée.
g:.laif:ux La direction du flux d’air ne peut pas étre

modifiée.

 Lorsque la température d’évacuation de l'air est basse
pendant le chauffage ou le dégivrage, la circulation horizontale
de I'air est automatiquement sélectionnée.

Le volet bouge plusieurs fois apres le
changement de la direction.

« Le volet avance une fois a la position standard, puis se place
dans la direction du flux d’air.

De la poussiére est évacuée.

« La poussiére accumulée dans l'unité intérieure est évacuée.

A la premiére utilisation a vitesse élevée,
il se peut que le ventilateur tourne parfois
plus vite que la vitesse de réglage.

(3 a 30 minutes)

« |l s’agit d’'une vérification du fonctionnement, pour confirmer
que le moteur du ventilateur tourne dans les limites de la plage
d’utilisation.

Ne fonctionne pas
(En cas de mise sous tension immédiate/
En cas d’arrét et de reprise immédiate du
fonctionnement)

* Le climatiseur ne fonctionne pas pendant les 3 premiéres
minutes environ en raison de I'activation du circuit de
protection du compresseur.

Un bruit est émis pendant le chauffage.

De la vapeur est émise pendant le chauffage.

g
3
(]
=
‘O
=
x
o
‘O
=
=
>

* Le dégivrage est en cours.

Le ventilateur continue a tourner méme
apreés l'arrét du fonctionnement avec la
télécommande.

« Ceci afin de permettre un fonctionnement en douceur.

FRAN(;AIS
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Le agradecemos la compra de este
producto Panasonic.

Este dispositivo es una unidad interior de
acondicionador de aire comercial.

Las instrucciones de instalacion se
incluyen con el aparato.

Indice

® Precauciones de seguridad........................ 18
® Precauciones de uso............ccooevvevvieeneeennnn. 20
® Nombres de las partes .............coovvvvvereeennen. 21

* Mecanismo de funcionamiento ................. 21

@ Ajuste de la direccién de circulacion del aire... 22
* Ajuste de la direccion de circulacién del

aire para varias unidades interiores ......... 23
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eUnidad interior ...........ooooovnviiiiiiiiieeeen. 74
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* Tabla de correspondencia de idiomas...... 76

Informacién del producto

Si tiene preguntas o problemas relacionados con su
acondicionador de aire necesitara la siguiente informacion.
Los numeros de modelo y de serie se encuentran en la placa
de caracteristicas situada en la parte inferior del aparato.

4 )
N.° de modelo

N.° de serie

Fecha de adquisicion

Direccion del distribuidor

Numero de teléfono

\_ J

Precauciones de seguridad

Los simbolos siguientes utilizados en estas instrucciones
de funcionamiento le avisan de que existen condiciones
potencialmente peligrosas para los usuarios, el personal de
servicio o el propio aparato:

Este simbolo indica un riesgo o uso
peligroso que podria causar graves
AADVERTENCIA heridas personales o incluso la

muerte.

Este simbolo indica un riesgo o
uso peligroso que podria causar
heridas personales o dafios al
aparato o a otras propiedades.

/N\PRECAUCION

/MN\ADVERTENCIA

Confirme con el distribuidor o especialista
autorizado el tipo de refrigerante especificado
que debe usar. El uso de un refrigerante distinto
al tipo especificado puede acarrear dafos al
producto, explosiones, lesiones, etc.

s

i

Este acondicionador de aire no dispone de
ventilador para introducir aire fresco del exterior.
Cuando utilice en la misma sala aparatos de
calefaccion de gas o queroseno, que consumen
mucho oxigeno del aire, debe abrir con
frecuencia las puertas o ventanas.

De lo contrario, en casos extremos, existe el
riesgo de asfixia.

Nunca utilice ni guarde gasolina u otros
productos o liquidos inflamables cerca del
acondicionador de aire porque es muy peligroso.

O

No utilice este aparato en una atmésfera
potencialmente explosiva.

No toque nunca la unidad con las manos
mojadas.

No introduzca los dedos ni ninguin otro
objeto en la unidad interior o exterior
del acondicionador de aire: las piezas

giratorias pueden provocar heridas.

g J

Una fuga de gas refrigerante puede causar un
incendio.

Por motivos de seguridad, asegurese de
apagar el acondicionador de aire y también de
desconectar la alimentacién antes de efectuar
limpiezas o reparaciones.

En caso de emergencia, desconecte o
el enchufe de alimentacion de la toma |@g—‘
de corriente, apague el disyuntor o

apague el elemento de desconexion de

la alimentacion para aislar el acondicionador de
aire de la fuente de suministro eléctrico.

Los usuarios no deben limpiar el interior de
las unidades interiores y exteriores. Encargue
la limpieza a un distribuidor o especialista
autorizado.

En caso de que este aparato funcione
incorrectamente, no lo repare usted mismo.
Pongase en contacto con el distribuidor de
ventas o servicios para solicitar una reparacion.

J




prohibidas deben respetarse

., . . . . Este aparato esta pensado para ser utilizado por
» Lea con atencién estas instrucciones de funcionamiento

- o - < expertos o usuarios con la cualificacion necesaria en
antfes de utilizar e?t.e acondicionador de aire. Si sigue tiendas, en la industria ligera y en granjas, o por no
temendc? al_gur)a dificultad o problema, pongase en contacto expertos en usos comerciales.
con el distribuidor para que le ayude a solucionarlo.

 Este acondicionador de aire ha sido disefiado para
proporcionarle un ambiente agradable en su habitacion.
Utilicelo solamente con la finalidad para la que ha sido
disefiado, segun se describe en estas instrucciones de
funcionamiento.

® Situaciones 0 Cuestiones que AP RE CAUCION

Este dispositivo podra ser utilizado por nifios de mas
de 8 afios y por personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas o con falta de
experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo
supervisién o hayan recibido instrucciones relativas
al uso seguro del dispositivo y comprendan los
riesgos que dicho uso conlleva.

Instale la alarma contra incendios y la salida de aire
a una distancia minima de 1,5 m de la unidad.

< . . )
Proporcione una toma de corriente que pueda - ] - - -
utilizarse exclusivamente para cada unidad, e No caliente ni enfrie demasiado la sala si en ella se
instale un disyuntor de circuito, un elemento encuentran bebés o personas discapacitadas.
de desconexién de la alimentacion y un . . . )
disyuntor de fugas a modo de proteccién contra No apague ni encienda el acondicionador de aire
sobrecorriente en la linea exclusiva. con el interruptor de alimentacién. Utilice para ello
Proporcione una toma de corriente para cada unidad; el boton de operacion de encendido/apagado (ON/ =S
y en el cableado fijo deberan incorporarse medios OFF).
para la desconexion completa del suministro eléctrico Noi | i ]
que tengan una separacion de contacto en todos los 0 introduzca nada en las salidas de aire
polos en conformidad con las normas del cableado. de la unidad exterior. Esto es muy peligroso,
: - - porque el ventilador gira a alta velocidad.
Para prevenir posibles peligros a causa
de un fallo en el aislamiento, la unidad No toque la entrada de aire ni las afiladas
debe conectarse a tierra. aletas de aluminio de la unidad exterior. %
Podria hacerse dano.

No utilice cables manipulados,
empalmados, prolongados o de N
origen desconocido, para evitar > No pegue ninguin objeto en la

sobrecalentamientos y riesgo de CARCASA DEL VENTILADOR. @ A
\_ incendios. Yy, Podria sufrir lesiones y la unidad ‘
podria dafiarse.

%,

Deje de utilizar el producto cuando haya
cualquier anormalidad/fallo y desconecte el

cable de corriente o desactive el interruptor de
alimentacion y el interruptor. AVISO

(Riesgo de humo/incendio/descarga eléctrica) , .
Ejemplos de anormalidad o fallo: * El compresor podria detenerse ocasionalmente durante

S

« El ELCB se activa frecuentemente. tormentas. Esta situacion no representa un fallo mecénico.

« El producto a veces no se enciende al activar La unidad se recuperara automaticamente al cabo de unos
el interruptor. minutos.

« La corriente a veces se desconecta cuando se « El texto en inglés constituye las instrucciones originales. El
mueve el cable. resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones

* Huele a quemado o se oyen ruidos anormales originales.

durante el funcionamiento.
;ﬁ;ﬂgﬂi@ﬁfi‘;ﬂ;;’e‘?mrmac'ones oesta Informacién importante relativa al

« Filtraciones de agua desde la unidad interior. refrigerante utilizado

* El cable de alimentacion o el enchufe esta
excesivamente caliente.

* No se puede controlar la velocidad del

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero
cubiertos por el Protocolo de Kioto. No expulse los gases a la

ventilador. atmosfera.
* La unidad se para inmediatamente incluso Tipo de refrigerante: R410A
estando en funcionamiento. Valor de GWP™": 1975

* El ventilador no se para incluso habiendo

cesado la operacion " GWP = potencial de calentamiento local

Pdéngase en contacto inmediatamente con Es posible que sean necesarias inspecciones perioddicas en

su proveedor local para su mantenimiento/ busca de fugas de refrigerante, en funcién de la legislacion
\_ reparacion. ) local o europea. Si necesita mas informacion, pongase en
- 3 contacto con el distribuidor local.

No se siente ni se ponga de pie sobre la Q
unidad. Podria caerse y sufrir un accidente. ﬁb
J
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Precauciones de uso

Instalacion

@ Este acondicionador debera instalarlo correctamente un
técnico especializado en instalaciones, cumpliendo siempre
con las instrucciones de instalaciéon suministradas con este
aparato.

® Antes de hacer la instalacion, compruebe si la tension de
alimentacion eléctrica suministrada en su casa u oficina es
la misma que la indicada en la placa de caracteristicas.

/N\ADVERTENCIA

A la hora de realizar la instalacion, evite los

siguientes lugares.

® Lugares en los que exista humo o gas combustible.
Lugares con temperaturas extremadamente elevadas,
como por ejemplo un invernadero.

® Lugares en los que haya objetos que generen un nivel
de calor excesivo.

@ Evite instalar la unidad exterior en lugares en los que agua
salada pueda salpicar directamente al aparato, o en un
lugar con presencia de aire sulfuroso, como por ejemplo
cerca de un spa
(El objetivo es proteger el acondicionador de aire de
factores altamente corrosivos).

Cableado

® Todas las conexiones deben cumplir con los cédigos
eléctricos locales (pongase en contacto con su
concesionario o electricista cualificado para obtener mas
detalles).

® Cada unidad debe estar conectada a tierra correctamente,
mediante un cable de puesta a tierra (masa) o a través del
cableado de alimentacion.

® Las conexiones debe realizarlas un electricista cualificado.

Preparacion del funcionamiento

Active la alimentacion eléctrica 5 horas antes

de poner en marcha el equipo.

(El objetivo es que el dispositivo se caliente)

® Mantenga la alimentacion eléctrica activada
para uso continuo.

Si el aparato no va a utilizarse durante un periodo prolongado,
desconecte el enchufe de alimentacion de la toma de
corriente, apague el disyuntor, o apague el elemento de
desconexion de la alimentacion para aislar el acondicionador
de aire de la fuente de suministro eléctrico.

Condiciones de funcionamiento

Utilice este acondicionador de aire dentro del siguiente
intervalo de temperatura.

M Intervalo de temperatura interior:
Modo de refrigeracion 14 °C - 25 °C (*TBH)/18 °C - 32 °C (*TBS)
Modo de calefaccion 16 °C - 30 °C (*TBS)

M Intervalo de temperatura exterior:

Modo de refrigeracion -15 °C - 46 °C (*TBS)

-10°C - 43 °C (*TBS)*1

-20°C - 18 °C (*TBH)/-20 °C - 24 °C (*TBS)
-15°C ~ 18 °C (*TBH)/-15 °C ~ 24 °C (*TBS)*1
*TBS: Temperatura de bulbo seco

*TBH: Temperatura de bulbo hiumedo

*1 Al conectar U-60PEY1E5, U-71PEY1E5, U-100PEY1ES5,
U-100PEY1ES8, U-125PEY1ES5, U-125PEY1ES, U-140PEY1E8

N

Modo de calefaccién

Informacion para los usuarios relativa a la
recopilacion y eliminacion de equipos y pilas usados

Estos simbolos en los productos, embalajes

y/o documentos adjuntos, significan que

los aparatos eléctricos y electronicos y las
mmmm  baterias no deberian ser mezclados con los
desechos domésticos.
Para un tratamiento, una recuperacion y un
reciclaje adecuados de los productos usados
y de las pilas gastadas, llévelos a los puntos
de recogida correspondientes, segun la
normativa de su pais y las Directivas 2002/96/
EC y 2006/66/EC.
Al deshacerse de estos productos y de estas
pilas correctamente estara ayudando a
ahorrar valiosos recursos y a evitar posibles
efectos negativos para la salud humana y
para el medio ambiente. La manipulacién
inadecuada de estos residuos podria provocar
situaciones perniciosas.
Si desea obtener mas informacion sobre la
recopilacion y el reciclaje de productos usados
y de pilas gastadas, pédngase en contacto con
el ayuntamiento, con el servicio de recogida
de basuras o con el punto de venta en el que
compro los productos en cuestion.
El desechado incorrecto de estos residuos
podria suponer la aplicacion de multas segun
la normativa vigente.

Para usuarios empresariales de la Union
Europea

Si desea deshacerse de productos eléctricos
y electronicos, pongase en contacto con su
distribuidor o proveedor para obtener mas
informacion.

[Informacién de desechado en otros paises
fuera de la Union Europea]

Estos simbolos son validos Unicamente en

la Uniéon Europea. Si desea deshacerse de
estos productos, pongase en contacto con

las autoridades locales o con su distribuidor

y pregunte cual es el método de desechado
correcto.

Nota para el simbolo de bateria (ejemplos
de dos simbolos de la parte inferior):

Este simbolo podria utilizarse en combinacion
con un simbolo de producto quimico. En este
caso cumple con los requisitos impuestos por
la Directiva en relacion al producto quimico en

cuestion.




Nombres de las partes

UNIDAD EXTERIOR

UNIDAD INTERIOR

Entrada de aire

(— Entrada de aire

Entrada
de aire

Entrada
de aire

Receptor

Salida de aire

Salida Salida

de aire de aire Salida de aire
PE1 (Tipo 50) PE1 (Tipo 60, 71) PE1 (Tipo 100, 125, 140)
PEY1 (Tipo 60, 71) PEY1 (Tipo 100, 125) PEY1 (Tipo 140)

operaTion - @ TMERED ®
STANDBYED) @

o

Botén de funcionamiento
de emergencia

OPCionaI Esraol
| Unidad de mando a distancia inalambrica | |Unidad de mando a distancia del tempon'zador| | Mando a distancia con cable de altas prestaciones |
‘ N.° de modelo = —= N.° de N.° de modelo
CZ-RWSK2 (Tipo K1) modelo CZ-RTC3
CZ-RTC2
— Para todas
Para todas b las unidades
las unidades E|v | o interiores
interiores
Lea las instrucciones de funcionamiento incluidas con el mando a distancia.
S J

Mecanismo de funcionamiento

®EI proceso de descongelacion ha finalizado: el
ventilador de la upidad interior comienza a funcionar.
— "Desaparece @)” (STANDBY).

B Funcionamiento “DRY” (deshumidificacién)
® Cuando la sala alcanza la temperatura que ha sido
ajustada, la unidad exterior repite el ciclo de apagado y
encendido automaticamente.
® Cuando la unidad exterior se apaga, también lo hace el
ventilador de la unidad interior

B Rendimiento en calefaccion

® Dado que este acondicionador de aire utiliza el aire
exterior para el proceso de calefaccion, el rendimiento de
calefaccion disminuye a medida que la temperatura del
exterior desciende
(Debido al sistema de bomba de calor).
— Si se da esta situacion, utilice otro dispositivo de
calefaccion.

B Descongelacién

® Este dispositivo podria iniciar la operacion de descongelacion
para fundir la escarcha formada en la unidad exterior.
®Comienza el proceso de descongelacion:
el ventilador de la unidad interior se detiene (o
la velocidad pasa a ser extremadamente baja).
—"Aparece @~ (STANDBY).

@Transcurridos unos minutos, la operaciéon de
calefaccion continua: El ventilador de la unidad
interior permanece detenido (o funciona a muy baja
velocidad) hasta que el serpentin de intercambio de
calor interior se haya calentado suficientemente.

— "Aparece &’ (STANDBY).

(Para evitar que la humedad de la sala aumente de nuevo).
® Cuando es mas probable que la temperatura de la
habitacion llegue al nivel establecido, la velocidad del
ventilador se ajusta automaticamente en la opcién “brisa”
(viento suave).
® La operacion “DRY” no sera posible si la temperatura
exterior es de 15 °C o0 menos.

H Si se produce un corte del suministro
eléctrico mientras esta funcionando la unidad
Cuando la unidad reanuda su funcionamiento después de

un corte temporal del suministro eléctrico utiliza la misma
configuracién establecida antes del corte del suministro.

21
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Ajuste de la direccion de circulacion del aire

Este apartado se describe en el manual de instrucciones incluido con el mando a distancia con temporizador (CZ-RTC2).
Si desea obtener informacidn sobre el mando a distancia con cable de altas prestaciones (CZ-RTC3), consulte las Instrucciones
de funcionamiento incluidas con el modelo CZ-RTC3.

Ajuste del movimiento ascendente y descendente de la direccion de circulacion del aire

M Utilizacion de la unidad de mandoa [ — B
distancia del temporizador [
— P Pulse / para seleccionar la direccion de circulacion
[0 = del aire que desee.
:¥ :—Pantalla de v . <« '\\- B Movimiento de barrido de la
""" direccion de R I \ h aleta
circulacion del o o ®
aire ‘ T ® Al pulsar este botén durante la
operacion de barrido, la aleta
' * se detendra en la posicion
: deseada.
h d I .
TIMER ®EOBS o« ° Se muestra cuando la operacion de
S PROGRAM $ T barrido esté detenida
¢ Ventilador y Refrigeracion y
A
% 2 ] | UNIT F '\ C calefaccion deshumidificacion
B (seTRERM| T — - | A | A
- | 4 . I\\. . \' .
. t P
Boton “FLAP [ 4 ° (5 niveles) (3 niveles)
B Utilizacion de la unidad de mando a \
distancia inalambrica - . _
1 — Hl Aleta fija (5 niveles)
'\.
Pantalla de direccién de o
circulacion del aire T
= '_.
I . N |
4 L]
Botén “FLAP” - -z .
|Direccién de caudal vertical recomendadal|
® Para la operacién de calefaccion, ajuste la aleta en posicion descendente
(con el ajuste ascendente el aire caliente no podra llegar al suelo).

— ® Para la operacion de refrigeracion, ajuste la aleta en posicion
ascendente (con el ajuste descendente la condensacion podria
acumularse en el suelo).

HEAT COOL/DRY FAN
| 4 <~ '\
L\>;\ '\\.. .
| Fijo en esta
Recomendado Recomendado posicion
\ 4

B Ajuste de la direccion de caudal horizontal (Manual)

Mueva las paletas de caudal horizontal con la
mano para ajustarlas.




Ajuste de |a direcci()n de circu|aci6n de| aire para varias unidades interiores (solo con unidad de mando a distancia del temporizador)

Al controlar varias unidades interiores utilizando una misma unidad de mando a distancia, es posible ajustar la direccion de
circulacion del aire de cada unidad interior por separado o de todas las unidades al mismo tiempo.

. . a
Numero de unidad M Al ajustar la direccion de circulacion del
||||||||||“|’|’“’L’7 I — aire de cada unidad interior por separado
' 1-1
i X OO — 1 Pulse UNlT para seleccionar el nimero
Sesesseens B de unidad que desee ajustar.
‘ 1-2 p. €j.) 1 unidad exterior p. €j.) 2 unidades
| y 8 unidades exteriores y 4
S — interiores unidades interiores
REMOTE CONTROLLER-8 ° 1_3 NO dlSplay N0 dISpIay
CE ——— 1-1 1-1
DE i' I 14
= (A ! 1-2 1-2
WK 1 1
| B [SET[NEAY : |
I I 1-3 1-3 ESPANOL
Botén “FLAP” L 1-4 1-4
. » 1-8 !
Boton “UNIT < o1

® Es posible conectar un
maximo de 8 unidades 2-4

interiores.
! Pulse a para seleccionar la

direccién de circulacion del aire que desee.

Bl Al ajustar la direccion de circulacién del
aire de todas las unidades interiores de
forma simultanea

-
£
-

Pulse

1 No display |-
: ! Pulse “‘ para seleccionar la
G

para seleccionar

'

direccion de circulacion del aire que desee.

® No mueva nunca con las manos la aleta (aleta de ( . ,
circulacion del aire vertical) controlada utilizando la unidad COHSG]OS de ahorro de energia

de mando a distancia. H Evite

® No bloquee la entrada ni la salida de aire de la
unidad (si una de estas dos zonas se obstruye, la

unidad no funcionara correctamente y presentara

® Cuando se apague el acondicionador de aire, la aleta se fallos).
movera automaticamente hacia la direccion de cierre. ® Durante la operacion de refrigeracion, utilice

@ La aleta (aleta de circulacion del aire vertical) se movera a sombrillas, persianas o cortinas para evitar que la luz
la posicion ascendente durante la operacion de espera para solar directa acceda a la sala.
calefaccion. -

® La operacion de barrido comienza una vez finalizada W Efectue
la operacion de espera, pero en la unidad de mando a ® Mantenga siempre el filtro de aire limpio (la presencia
distancia se indicara “Swing” (Barrido) incluso durante la de un filtro atascado hara que el rendimiento de la
Operacién de espera. unidad sea mas bajo). — “Mantenimiento” (P 24)

® Para impedir que el aire acondicionado se escape,
mantenga las ventanas, las puertas y otras aberturas

cerradas.
\_ J 23




Mantenimiento

Unidad interior

/N\ADVERTENCIA

® Por motivos de seguridad, asegurese de apagar el
acondicionador de aire y desconectarlo de la red
eléctrica antes de realizar su limpieza (de lo contrario,
podrian producirse descargas eléctricas o lesiones,
debido a que el ventilador gira a alta velocidad).

® No vierta agua dentro de la unidad interior (el agua
podria dafiar los componentes internos y provocar un
riesgo de descarga eléctrica).

Limpie la unidad con un
pafio suave. (Si estda muy
sucia, utilizar un pano

humedecido con agua.)

No intente limpiar el interior de la unidad usted solo.

gg?ns;gleagésr?ccién "Cuidados y limpieza" de las Instrucciones AP RECAU C I O N

@ No utilice nunca disolventes ni productos quimicos agresivos.
No limpie las partes de plastico con agua muy caliente (podria
provocar deformaciones y cambios de color).

@ Algunos bordes y aletas metalicos estan muy afilados. Tenga
cuidado al limpiar estas partes (podria provocarse lesiones).

@ Utilice un taburete o escalera firmes al limpiar una unidad
interior instalada en altura.

® El serpentin interno y otros componentes de la unidad
exterior deberan limpiarse regularmente.
» Pdngase en contacto con su distribuidor o centro de

reparaciones.
Antes de solicitar ayuda del servicio técnico
Sintoma Causa Medida
El acondicionador | Fallo de alimentacion o situacion posterior | Pulse el boton de encendido y apagado (ON/OFF) de la
de aire no a fallo de alimentacion unidad de mando a distancia.
funciona, a « Si el disyuntor esta desactivado, active la alimentacién.

El botdn de funcionamiento (de

alimentacién) esté desactivado. « Si el disyuntor ha saltado, pongase en contacto con su

distribuidor sin activarlo.

pesar de que la
alimentacion esta

activada. El fusible esta fundido. Consulte a su distribuidor.
La entrada de aire o la salida de aire de
las unidades interiores y exteriores esta Retire el polvo.

obstruida a causa del polvo.

El interruptor de velocidad del viento esta

; P Cambie a “Alto” o “Fuerte”.
en el ajuste “Bajo”.

Configuracion incorrecta de temperatura

Rendimiento bajo La habitacion esta expuesta a la luz del

de la refrigeracién | so! directa en el modo de refrigeracion. Consulte “Consejos de ahorro de energia”. (P. 23)
o la calefaccién Las puertas o las ventanas estan
abiertas.
El filtro de aire esta obstruido. Consulte “Mantenimiento”. (P. 24)
Demasiadas fuentes de calor en la Utilice fuentes de calor minimas y durante breves
habitacion en el modo de refrigeracion. periodos de tiempo.

Demasiadas personas en la habitacion en | Reduzca el ajuste de temperatura o cambie a “Alto” o
el modo de refrigeracion. “Fuerte”.

Si el acondicionador de aire no funciona correctamente ni siquiera después de comprobar los
elementos de “Antes de solicitar ayuda del servicio técnico” y “Localizacién y resolucion de
problemas”

® Detenga el funcionamiento de la unidad inmediatamente y apaguela. A continuacion, pdngase en contacto con su distribuidor e
informe del numero de serie y del nimero. También debe informar de si aparece la marca de inspeccion Ay las letras E, F, H, L,
P, en combinacion con los numeros, en la pantalla LCD de la unidad de mando a distancia.
24 ® Nunca repare su acondicionador de aire usted mismo, ya que es muy peligroso.



Localizacion y resolucion de problemas

Compruebe antes de realizar consultas o solicitar tareas de servicio.

[ Sintoma ] [

Causa / Medida |

N r

Se escucha ruido similar a corrientes de
agua antes o durante el funcionamiento
de la unidad.

* Ruido de liquido refrigerante fluyendo por el interior de la
unidad
» Ruido de agua de drenaje a través del tubo de drenaje

Ruido
Se escucha ruido de crujidos durante el
funcionamiento o al cesar el funcionamiento
de la unidad.

Ruido provocado por el cambio de temperatura de las piezas

Durante el funcionamiento, el aire
descargado presenta olores.

» Se descargan componentes de olor de interiores, olor a cigarro
y olor a cosméticos acumulados en el acondicionador de aire y
su aire.

« El interior de la unidad esta sucio (consulte a su distribuidor).

Se acumulan gotas de rocio cerca de la
salida de aire durante la operacion de
refrigeracion.

» La humedad interna se refrigera mediante viento frio, y se
acumula en forma de gotas de rocio.

Aparece niebla durante la operacién de
refrigeracion.

+ Si el acondicionador de aire se ha instalado en lugares como, por
ejemplo, restaurantes, en los que se acumulan grandes cantidades de
rocio de aceite, la limpieza resulta necesaria porque el interior de la
unidad (el intercambiador de calor) esta sucio (consulte a su distribuidor).

Aparece niebla durante la operacion de
calefaccion.

« Esta en curso la operacion de descongelacion.

El ventilador gira durante un tiempo,
incluso a pesar de que la unidad deja de
funcionar.

Unidad interior

« La rotacion del ventilador hace que el proceso de
funcionamiento se realice con suavidad.

* En funcién del entorno, el ventilador podria girar para secar el
intercambiador de calor.

La direccion de circulacion del aire cambia
durante el funcionamiento de la unidad.

No es posible establecer la direccion de

» Cuando la temperatura de descarga de aire es baja durante
la operacion de calefaccion o durante el funcionamiento de

g'recc'on circulacién del aire. descongelacién, el flujo de aire se dirige de forma horizontal
e : . L At

: .- | No es posible modificar la direccién de de modo automatico.

NS5 circulacion del aire

del aire :

La aleta se mueve en varias ocasiones
después de modificarse la direccion.

« La aleta se mueve una vez hasta la posicion estandar, y a
continuacion gira hasta la direccion de circulacion del aire
establecida.

Se descarga polvo.

» Se descarga el polvo acumulado dentro de la unidad interior.

En el funcionamiento de alta velocidad
inicial, el ventilador a veces gira a

una velocidad superior a la velocidad
establecida.

(entre 3 y 30 minutos)

L J \

« El objetivo es comprobar el funcionamiento y confirmar si la
rotacion del motor del ventilador esta dentro del intervalo de
uso.

s ! s

La unidad no funciona

(cuando la alimentacion se acaba de activar/
cuando el funcionamiento se ha detenido y
se ha reanudado de forma inmediata)

 La unidad no comienza a funcionar durante un tiempo
aproximado de 3 minutos, ya que esta activado el circuito de
proteccién del compresor.

Se producen ruidos durante la operacién de
calefaccion.

La unidad expulsa vapor durante la
operacion de calefaccion.

S
)
S
o
vt
3
()
]
©
3
c
>

« Esta en curso la operacién de descongelacion.

El ventilador sigue girando, incluso a pesar
de que el funcionamiento se ha detenido
utilizando la unidad de mando a distancia.

« El objetivo de esta medida es suavizar el funcionamiento.

ESPANOL
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Vielen Dank fiir den Kauf dieses Panasonic-
Produkts.

Bei diesem Produkt handelt es sich im ein
handelsiibliches Klimaanlagen-Innengerat.
Installationsanweisungen liegen bei.
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Produkt-Information

Falls Probleme oder Fragen zu dieser Klimaanlage auftreten
sollten, die eine Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst
erforderlich machen, werden die folgenden Angaben bendtigt.
Die Modell- und die Seriennummer befinden sich auf dem
Typenschild an der Unterseite des Gehauses.

4 )
Modellnummer

Seriennummer

Kaufdatum

Anschrift des Fachhandlers

Telefonnummer

Sicherheitshinweise

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole
verwendet, um Benutzer und Kundendienstpersonal auf

die Gefahr von Verletzungen bzw. Sachschaden und eine
mogliche Beschadigung des Gerates hinzuweisen:

Dieses Symbol warnt vor einer
Gefahr oder vor unsachgemaRem
Betrieb, wodurch Verletzungen mit
moglicherweise todlichem Ausgang
entstehen kdénnen.

/N\WARNUNG

Dieses Symbol warnt vor einer Gefahr
oder vor unsachgeméafem Betrieb, die
zu Verletzungen, einer Beschadigung
des Gerates und anderen Sachschaden
flhren konnten.

/N\VORSICHT

/AWARNUNG

Fragen Sie Ihren Vertragshandler oder Spezialisten A
nach dem Gebrauch des vorgeschriebenen
Kaltemitteltyps. Wird ein anderes Kaltemittel als

das vorgeschriebene verwendet, kann es zu einer
Beschéadigung des Produkts, Rohrbruch und
Verletzungen usw. kommen.

s

i

Diese Klimaanlage besitzt keinen Ventilator zum
Ansaugen von Frischluft. Werden Gas- oder
Olheizgerate, die viel Sauerstoff verbrauchen,

im gleichen Raum betrieben, so missen Fenster
und Tiren haufig gedffnet werden, um die Luft im
Raum zu erneuern.

Anderenfalls besteht in extremen Fallen
Erstickungsgefahr!

Auf keinen Fall Benzin oder andere ziindfahige
Gase oder Flussigkeiten in der Nahe der
Klimaanlage verwenden oder lagern —
Explosionsgefahr!

Das Gerét darf nicht in explosionsgefahrdeten
Bereichen verwendet werden.

Fassen Sie das Gerat nie mit nassen Handen an.

Stecken Sie weder lhre Finger noch andere
Objekte in das Innen- oder AuRengerat der %
Klimaanlage, da es zu Verletzungen durch

sich drehende Teile kommen kann.
\_ J

4 )
Austretendes Kaltemittel kann Brande verursachen.

Schalten Sie die Klimaanlage vor der Reinigung
oder Wartung zur Sicherheit aus, und trennen Sie
das Gerat von der Spannungsquelle.

In Notfallen ziehen Sie den Stecker aus der
Netzsteckdose, schalten Sie den
Trennschalter aus, oder schalten Sie das
entsprechende Trennorgan ab, um das

Innengerat von der Netzspannung zu
trennen.

Das Innere von Innen- und Aulengeraten darf nicht
von Benutzern gereinigt werden. Beauftragen Sie
einen autorisierten Handler oder Servicetechniker
mit der Reinigung.

Sollte eine Betriebsstorung dieses Geréts
auftreten, versuchen Sie nicht, diese eigenhandig
zu beseitigen. Beauftragen Sie den Vertrieb oder
Fachhandler mit der Instandsetzung.

J




® Untersagte Handlungen 0 Zu beachtende Punkte

« Vor Inbetriebnahme dieser Klimaanlage sollten Sie diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Falls Sie
danach immer noch irgendwelche Schwierigkeiten oder
Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an lhren
Fachhandler.

* Diese Klimaanlage ist so konstruiert, dass sie flr ein
angenehmes Raumklima sorgt. Verwenden Sie sie nur fur
den beabsichtigten Zweck gemal der Beschreibung in dieser
Bedienungsanleitung.

&

Fir den Anschluss jedes Geréts muss eine Steckdose )

vorhanden sein; innerhalb des ausschlieRlich fir
das Gerat verwendeten Stromversorgungskreises
muss ein Unterbrecher, ein Schutzschalter und ein
Lecktrennschalter fiir Uberstrom vorhanden sein.

Jedes Gerat muss zur Stromversorgung an
einen eigenen Netzanschluss angeschlossen
werden. AufRerdem muss ein Trennschalter mit
Trennabstand an allen Kontakten nach den vor
Ort geltenden Verdrahtungsvorschriften in die
Festverdrahtung eingebaut werden.

Zum Schutz vor Gefahren durch Mangel in
der Isolierung muss das Gerat geerdet

werden.

r

%,

Verwenden Sie keine veranderten 4
Kabel, keine Mehrfachstecker, @ R
Verlangerungskabel oder Kabel ohne

Spezifikation, um ein Uberhitzen und

einen Brand zu vermeiden.

/A\VORSICHT

Das Geréat kann sowohl von Experten und geschulten
Anwendern, in Geschéften, in der Leichtindustrie

und Landwirtschaft, als auch von Endverbrauchern
eingesetzt werden.

Dieses Gerat eignet sich fiir Kinder ab 8 Jahre

sowie Personen mit eingeschrénkten korperlichen,
sensorischen bzw. geistigen Fahigkeiten oder ohne
ausreichende Erfahrungen, sofern sie beim Gebrauch
beaufsichtigt werden oder Anweisungen flr den
sicheren Betrieb des Gerats erhalten haben und sich
der mit dem Gebrauch in Zusammenhang stehenden
Risiken bewusst sind.

Feuermelder und Luftauslass miissen mindestens
1,5 m vom Gerét entfernt sein.

Achten Sie stets darauf, den Raum nicht zu stark zu
kihlen oder zu heizen, wenn Kleinkinder oder Kranke
anwesend sind.

Schalten Sie die Klimaanlage nicht mit Hilfe des
Netztrennschalters ein und aus. Verwenden Sie dazu
grundsatzlich die Betriebstaste (ON/OFF).

Stecken Sie keine Gegenstande in den
Luftauslass des AuRengerats. Dies ist A
gefahrlich, weil der Ventilator mit hoher

Drehzahl rotiert.

Beriihren Sie nicht den Lufteinlass oder die
scharfen Aluminium-Kuhlrippen am %

AuBengerat. Es besteht Verletzungsgefahr.

Kleben Sie keine Objekte auf das
VENTILATORGEHAUSE. Es besteht @ A
die Gefahr von Verletzungen und

Gerateschaden.

( HINWEIS )

S

Im Fall einer Funktionsstorung oder einer

Fehlfunktion ist das Produkt auszuschalten und der

Netzstecker zu ziehen bzw. der Sicherungsautomat

zu offnen.

(Gefahr von Rauchbildung/Feuer/Stromschlag)

Beispiele flr Funktionsstérungen bzw.

Fehlfunktionen:

* Der Fehlerstrom-Schutzschalter 16st haufig aus.

* Das Gerat startet manchmal nicht, wenn Sie es
einschalten.

* Die Stromversorgung wird manchmal
unterbrochen, wenn Sie das Kabel bewegen.

* Brandgeruch oder ungewohnliche Gerausche
wahrend des Betriebs.

» Das Gehause ist verformt oder ungewohnlich
heil.

» Wasser tropft aus dem Innengerat.

* Das Netzkabel bzw. der Netzstecker wird
ungewohnlich warm.

* Die Ventilatordrehzahl wird nicht geregelt.

+ Das Gerat bleibt sofort stehen, wenn es
eingeschaltet wird.

* Der Ventilator bleibt nicht stehen, wenn das Gerat
abgeschaltet wird.

Wenden Sie sich fiir Wartungs- und

Reparaturarbeiten umgehend an lhren Fachhéndler.J

~N
Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Q
Gerat. Es besteht Sturzgefahr.

_J

 Es kann vorkommen, dass der Betrieb des Kompressors bei
Gewittern unterbrochen wird. Das Gerat nimmt nach einigen
Minuten automatisch den Betrieb wieder auf.

* Bei der englischen Textfassung handelt es sich um das
Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt
es sich um Ubersetzungen des Originals.

Wichtige Informationen zum
verwendeten Kaltemittel
Dieses Produkt enthalt vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte

Treibhausgase. Diese Gase durfen nicht in die Atmosphare
gelangen.

Kaltemitteltyp: R410A
GWP-Wert": 1975
" GWP = Treibhauspotenzial

Die europaische oder ortliche Gesetzgebung erfordert
moglicherweise eine regelmafige Kontrolle auf
Kaltemittellecks. Wenden Sie sich fur weitergehende
Informationen an Ihren Fachhandler.

27
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VorsichtsmafRnahmen fur den Gebrauch

Installation

® Dieses Klimagerat muss von einem qualifizierten
Montagetechniker gemaR der beigefligten Montageanleitung
fachgerecht installiert werden.

® Vor der Installation nachprifen, dass die Netzspannung
mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung
Ubereinstimmt.

/AWARNUNG

Die nachstehenden Installationsorte sind zu

vermeiden.

® Orte mit Rauchentwicklung und brennbarem Gas.
Auch Orte mit extrem hohen Temperaturen wie
Treibhauser.

® Orte, an denen hohe Warme erzeugende Einrichtungen
aufgestellt sind.

® Das Aullengerat darf nicht an einem Ort installiert werden,
wo es Salzwasserspritzern oder schwefelhaltiger Luft, z.B.
in der Nahe von Heilquellen, ausgesetzt ist. (Zum Schutz
des Klimagerats vor starker Korrosion)

Verdrahtung

® Die gesamte Verdrahtung muss in Ubereinstimmung mit den
ortlichen Vorschriften erfolgen. (Einzelheiten erfahren Sie
von lhrem Fachhandler oder einem qualifizierten Elektriker.)

® Alle Gerate mussen entweder Uber eine Erdleitung oder
Uber die Netzzuleitung fachgerecht geerdet werden.

® Die Verdrahtung muss von einem qualifizierten Elektriker
vorgenommen werden.

Betriebsvorbereitung

Schalten Sie die Stromversorgung 5 Stunden

vor Betriebsbeginn ein.

(Zum Aufwarmen)

® Lassen Sie die Stromversorgung wahrend des
andauernden Gebrauchs eingeschaltet.

(ZUR BEACHTUNG )

Wenn das Innengerat Iangere Zeit nicht verwendet wird,
ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose, schalten Sie
den Trennschalter aus, oder schalten Sie das entsprechende
Trennorgan ab, um das Innengerat von der Netzspannung zu
trennen.

Betriebsbedingungen

Verwenden Sie dieses Klimagerat nur in den nachstehenden
Temperaturbereichen.

M Innentemperaturbereich:
Kiihlbetrieb 14°C ~ 25°C (*FK) / 18°C ~ 32°C (*TK)
Heizbetrieb 16°C ~ 30°C (*TK)

B AuBentemperaturbereich:

Kiihibetrieb  -15°C ~ 46°C (*TK)
-10°C ~ 43°C (*TK)*1
Heizbetrieb  -20°C ~ 18°C (*FK) / -20°C ~ 24°C (*TK)

-15°C ~ 18°C (*FK) / -15°C ~ 24°C (*TK)*1

*TK: Trockenkugeltemperatur

*FK: Feuchtkugeltemperatur

*1 Bei Anschluss des U-60PEY1ES5, U-71PEY1ES5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1E5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

-
Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung

von Altgeraten und verbrauchten Batterien

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen
und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass
]

gebrauchte elektrische und elektronische Produkte
und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmdill
gegeben werden durfen.

Bitte bringen Sie alte Produkte und verbrauchte
Batterien zur korrekten Behandlung fur
Aufarbeitung und Recycling in Ubereinstimmung
mit der Landesgesetzgebung und den Richtlinien
2002/96/EG und 2006/66/EG zu den zustandigen
Sammelstellen.

Durch die vorschriftsmaRige Entsorgung dieser
Produkte und Batterien tragen Sie zum Schutz
wertvoller Ressourcen und zur Vermeidung
potenziell negativer Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt bei,

die anderenfalls durch eine unsachgemalfie
Abfallbehandlung entstehen kdnnen.

Fir weitere Informationen zu Sammlung

und Recycling von alten Produkten und

Batterien wenden Sie sich bitte an lhre
Gemeinde- oder Stadtverwaltung, das ortliche
Entsorgungsunternehmen oder die Verkaufsstelle,
bei der die Gegensténde erworben wurden.

Eine nicht vorschriftsmaRige Entsorgung solcher
Abfalle kann je nach Landesgesetzgebung strafbar
sein.

An kommerzielle Benutzer in der
Europaischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Gerate
entsorgen mochten, wenden Sie sich bitte an lhren
Handler oder Lieferanten. Dort erhalten Sie weitere
Informationen.

[Informationen zur Entsorgung in Landern
auBerhalb der Européischen Union]

Diese Symbole sind nur in der Européaischen Union
gultig. Wenn Sie diese Gegenstande entsorgen
mochten, wenden Sie sich an die ortliche Behérde
oder an Ihren Handler und fragen Sie nach der
korrekten Entsorgungsmethode.

N

Anmerkung zum Batteriesymbol (unten mit
zwei Kennbuchstaben als Beispiel):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem
chemischen Symbol verwendet werden. In diesem
Fall erfillt es die Anforderungen der flr die
betreffende Chemikalie erlassenen Richtlinie.




Bezeichnungen der Teile

INNENGERAT

AUBENGERAT

Lufteinlass

Empfanger

Luftauslass

operaTion - @ TMERED ®
STANDBYED) @

o

Notbetriebstaste

Optional

PE1 (Typ 50)

Lufteinlass

Luftauslass

PE1 (Typ 60, 71)
PEY1 (Typ 60, 71) PEY1 (Typ 100, 125)

(— Lufteinlass

Luftauslass

(— Lufteinlass

Luftauslass

PE1 (Typ 100, 125, 140)

PEY1 (Typ 140)

| Infrarot-Fernbedienung | |KabeI-Fernbedienung mit Timer| | Hochwertige Kabelfernbedienung |

Modellnummer
CZ-RWSK2 (Typ K1)

= ) [rrocan] C %

& g

@& A | a L] Conr

W |
[Fl o

Lesen Sie die mit der Fernbedienung gelieferte Bedienungsanleitung.

Modellnummer Modellnummer

Fur alle T Fur alle i

Innengerate S E e Innengerate
] v 0]

Funktionsweise

B Heizleistung
® Da diese Klimaanlage zum Heizen AufRenluft nutzt,
nimmt ihre Heizleistung bei fallender AuRentemperatur
ab.
(Aufgrund des Warmepumpensystems)
—Verwenden Sie in diesem Fall ein anderes Heizgerat.

H Abtauen
® Diese Anlage schaltet in gewissen Fallen auf

Abtaubetrieb, um eine Vereisung des AulRengerats zu

beseitigen.

®Der Abtauvorgang startet: Das Geblase des
Innengerats kommt zum Stillstand (oder lauft extrem
langsam).

—,@"“ (STANDBY) erscheint.

@Der Heizbetrieb wird einige Minuten spater
wiederaufgenommen: Das Geblése des
Innengerats steht still (oder lauft extrem langsam), bis
der Warmetauscher des Innengeréats sich ausreichend
erwarmt hat.

— ,@®" (STANDBY) wird gezeigt.

®Der Abtauvorgang ist beendet: Das Gebléase des
Innengerats lauft wieder an.
— ,@" (STANDBY) verschwindet.

B Entfeuchtungsbetrieb

® Sobald die Raumtemperatur den eingestellten Wert
erreicht hat, wird das Auf3engerat automatisch wiederholt
ein- und ausgeschaltet.

® Beim Ausschalten des AuRengerats stoppt auch das
Geblase des Innengerats.
(Damit die Luftfeuchtigkeit im Rau nicht wieder steigt.)

® Wenn die Raumtemperatur sich an die gewahlte
Einstellung annahert, wird die Geblasedrehzahl
automatisch auf ,Lufthauch” (leichter Wind).

@ Der Entfeuchtungsbetrieb ist nicht méglich, wenn die
Auflentemperatur 15°C oder weniger betragt.

B Bei einem Stromausfall wahrend des Betriebs

des Gerits

Wenn das Gerat nach einem kurzen Stromausfall den Betrieb
wiederaufnimmt, werden wieder dieselben Einstellungen
vorgegeben, die vorlagen, als der Strom unterbrochen wurde.

DEUTSCH
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Einstellen der Ausblasrichtung

Dieser Abschnitt ist in der mit der Timer-Fernbedienung (CZ-RTC2) gelieferten Bedienungsanleitung beschrieben.
Bezlglich der hochwertigen Kabelfernbedienung (CZ-RTC3) siehe mit Modell CZ-RTC3 gelieferte Bedienungsanleitung.

Einstellen der Auf- und Abwartsbewegung der Ausblasrichtung

B Verwenden der Kabel-Fernbedienung

mit Timer

......

. .
......

TIMER

S PROGRAM
EA IVl Y B4
B | [SET) gy

-

B Verwenden der
Fernbedienung

4 — y
Driicken Sie |' J, um die gewlinschte
= Ausblasrichtung zu wahlen.
(P i Anzeige der y '\ ’
B <ichiung o & I \\ . B Lamellenschwenkbewegung
‘ o o ° @ Durch Dricken der Taste wahrend
1‘ des Lamellenschwenkbetriebs kann
_ die Lamelle an der gewlinschten
' Position gestoppt werden.
BHOHR ! .« Anzeige bei gestopptem
8 1 Schwenkbetrieb
UNIT A [ 4 Umluft und Kihlen und
i \ Heizen Entfeuchten
- — . < =
| _— ° T I\\. . \. .
Lamellenstelltaste s
'\ (5 Stufen) (3 Stufen)
Infrarot- . °
1 — Il Lamelle festgestellt (5 Stufen)
'\
Anzeige der Ausblasrichtung 1‘
'_ '_..
| — -
Lamellenstelltaste | Empfohlene vertikale Luftstromrichtung |
® Stellen Sie die Lamelle fir Heizbetrieb auf die untere Position. (In
der oberen Einstellung erreicht die warme Luft den Boden unter
Umsténden nicht.)
@ Stellen Sie die Lamelle fur Kuhlbetrieb auf die obere Position. (In
der unteren Einstellung kann Kondensat auf den Boden tropfen.)
HEAT COOL/DRY FAN
| 4 <~ '\
L\>;\ '\\.. .
| Fest in dieser
Empfohlen Empfohlen Position
\ y

M Einstellen der horizontalen Luftstromrichtung (manuell)

Verstellen Sie die Lamellen fiir die horizontale

Luftstromrichtung mit der Hand.




Einste"en der Ausblasrichtung von mehreren Innengeréaten (nur Kabel-Fernbedienung mit Timer)

Wenn mehrere Innengerate mit 1 Fernbedienung gesteuert werden, kann die Ausblasrichtung individuell fur einzelne Innengerate

oder gleichzeitig fur alle Innengerate eingestellt werden.

Geratenummer

(T — —

1-1

REMOTE CONTROLLER-8 @ 1-3
e @mows |
(B [roww] % ) B o
= (A ——UNIT | & 1
Tr _ pONfmmw=| | Jomd 1 1
|E SET\J’T/ v | I .
| |
Lamellenstelltaste L
,UNIT“Taste 1-8
® Es konnen
maximal 8
Innengerate
angeschlossen
werden.

® Versuchen Sie nie, die Lamelle fiir die vertikale
Ausblasrichtung, die mit der Fernbedienung verstellt wird,
mit der Hand zu bewegen.

(Zur Beachtung )

® Wenn das Klimagerat ausgeschaltet wird, bewegt sich die
Lamelle automatisch in Schlief3richtung.

® Die Lamelle fiur die vertikale Ausblasrichtung bewegt sich
im Heizbetrieb wahrend des Warmluftstarts in die obere
Position.

® Der Schwenkbetrieb startet erst nach Ablauf des
Warmluftstarts. Auf der Fernbedienung wird ,Swing“
allerdings auch wahrend des Warmluftstarts angezeigt
(Symbol fir Betriebsbereitschaft).

é Y

H Individuelle Einstellung der
Ausblasrichtung einzelner Innengerate

1 Driicken Sie [ | JNIT |- um die

Geratenummer fir die Einstellung zu wahlen.

z.B.: 2 AuBengerate
und
4 Innengerate

z.B.: 1 AuRengerat
und
8 Innengerate

Nodspiay
1-1 1-1
1-2 1-2
13 1-3
1-4 1-4
v 2-1
1-8 ,
2-4

2 Driicken Sie , um die gewunschte

Ausblasrichtung zu wahlen.

H Gleichzeitige Einstellung der
Ausblasrichtung aller Innengerate

9] orickensie [ UNIT ) um[ Nodsiey |

zu wahlen.

2 Driicken Sie , um die gewtinschte

Ausblasrichtung zu wahlen.
\ J

[ Energiespartipps

B Vermeiden Sie

® Jede Blockierung des Luftein- und -auslasses des
Gerits ist zu vermeiden. (Bei einer Blockierung
arbeitet das Gerat nicht einwandfrei, und es kann
eine Funktionsstorung auftreten.)

@ Verwenden Sie beim Kihlbetrieb Blenden, Rollos,
Vorhange o.A., damit Sonnenlicht nicht direkt in den
Raum einfallt.

l Was Sie tun sollten

® Halten Sie den Luftfilter stets sauber.
(Ein verstopfter Filter beeintrachtigt die Leistung des
Gerats.)
— ,Wartung” (S. 32) .

® Fenster, Turen und andere Offnungen geschlossen

S halten, damit die klimatisierte Luft nicht entweichen kann.J

DEUTSCH
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Wartung

Innengerat

/AWARNUNG

® Aus Sicherheitsgriinden darauf achten, das Gerat vor
dem Reinigen auszuschalten und vom Netz zu trennen.
(Nichtbeachtung kann einen Stromschlag oder eine
Verletzung durch das sich mit hoher Geschwindigkeit
drehende Geblase zur Folge haben.)

® Kein Wasser auf das Innengerat schutten.
(Dadurch kénnen die inneren Bauteile beschadigt
werden, und es besteht Stromschlaggefahr.)

%;?é

Mit einem weichen Tuch
abwischen. (Bei starker
Verschmutzung verwenden Sie ein
mit Wasser angefeuchtetes Tuch.)

Nicht versuchen, das Gerateinnere selbst zu reinigen.
Siehe Abschnitt "Pflege und Reinigung" in der Einbauanleitung. ﬁ VO RS I C HT

® Verwenden Sie niemals Losungsmittel oder starke
Chemikalien. Wischen Sie die Plastikteile auch nicht mit
sehr heiRem Wasser ab. (Dies kann eine Verformung
oder Verfarbung verursachen.)

® Manche Metallkanten sowie die Verflissigerlamellen sind
scharf. Lassen Sie beim Reinigen dieser Teile besondere
Vorsicht walten.
(Es besteht Verletzungsgefahr.)

® Verwenden Sie zur Reinigung eines hoch installierten
Innengerats einen stabilen Stuhl oder eine Leiter.

® Der Warmetauscher und andere Bauteile des Aulengerats
missen regelmanig gereinigt werden.
» Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Fachhandler oder an
eine Kundendienststelle.

Bevor Sie den Kundendienst anfordern

Symptom Ursache Abhilfe
Stromausfall oder nach einem Die ON/OFF-Taste an der Fernbedienung drticken.
Stromausfall
Die Klimaanlage « Die Stromversorgung einschalten, sofern der
lauft beim Die Betriebstaste (Ein/Aus) befindet sich Trennschalter nicht ausgeldst wurde.
Einschalten nicht. | in Ausschaltstellung. * Bei ausgeléstem Trennschalter den Handler

benachrichtigen, ohne die Anlage einzuschalten.

Sicherung durchgebrannt. Wenden Sie sich an lhren Handler.

Die Lufteinlass- oder -auslasséffnung
des Innen- bzw. AuRRengerats ist mit
Staub zugesetzt oder durch ein Hindernis
blockiert.

Der Geblaseschalter steht auf ,Niedrig®. Auf ,Hoch* oder ,Stark” einstellen.

Den Staub entfernen.

Ungeeignete Temperatureinstellung

Schlechte Kiihl- Der Raum ist bei Kuhlbetrieb direktem

oder Heizleistung Sonnenlichteinfall ausgesetzt. Siehe ,Energiespartipps™. (S. 31)

Turen oder Fenster sind gedffnet.

Der Luftfilter ist zugesetzt. Siehe ,Wartung®. (S. 32)

Zu viele Warmequellen im Raum bei So wenige Warmequellen wie mdglich und jeweils nur
Kuihlbetrieb. kurze Zeit verwenden.

Zu viele Personen im Raum bei Die Temperatur niedriger oder das Geblase auf ,Hoch®
Kuhlbetrieb. oder ,Stark” einstellen.

Wenn die Klimaanlage auch nach Durchgehen der Punkte unter
»Bevor Sie den Kundendienst anfordern“ und ,,Fehlerdiagnose‘ nicht ordnungemaR arbeitet

® Stoppen Sie sofort den Betrieb und schalten Sie die Stromversorgung aus. Wenden Sie sich danach an Ihren Handler unter
Angabe der Seriennummer und des Symptoms. Informieren Sie auch Uber das eventuelle Vorhandensein des Priifzeichens A\
und der Buchstaben E, F, H, L sowie P in Kombination mit Ziffern auf dem LCD der Fernbedienung.
32 ® Versuchen Sie niemals, die Klimaanlage selbst zu reparieren, da dies sehr gefahrlich sein kann.



Fehlerdiagnose

Prifen Sie die nachstehenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anrufen oder anfordern.

Symptom

Ursache / Abhilfe

[

Gerausch ahnlich flieBendem Wasser
ist wahrend oder nach dem Betrieb zu

. horen.
Gerausch

» Gerausch des im Gerét flieBenden Kaltemittels
» Gerausch des Uber die Ablaufleitung ausflieRenden Wassers

Knackgerausch ist wahrend des Betriebs
oder beim Stoppen des Betriebs zu
héren.

Durch Ausdehnung von Bauteilen bei Temperaturanderung
verursachtes Gerausch

Geruch in der Abluft wahrend des Betriebs.

* In der Klimaanlage angesammelter Geruch von Bauteilen,
Zigaretten oder Kosmetika entweicht mit der Abluft.

* \Verschmutzung im Inneren des Gerats.
(Wenden Sie sich an lhren Handler.)

Wassertropfen sammeln sich beim Betrieb
um den Luftauslass an.

* Feuchtigkeit im Inneren wird durch die Kihlluft abgekuihlt und
schlagt sich in Form von Wassertropfen nieder.

Beim Kiihlbetrieb tritt ein Nebelschleier auf.

+ Wenn die Klimaanlage an einem Ort mit starken Oldiinsten
installiert ist, wie beispielsweise in einem Restaurant, ist eine
Reinigung erforderlich, da das Gerateinnere (Warmetauscher)
verschmutzt ist. (Wenden Sie sich an lhren Handler.)

Beim Heizbetrieb tritt ein Nebelschleier auf.

* Es wird gerade ein Abtauvorgang durchgefihrt.

b
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Das Geblase lauft nach dem Stoppen des
Betriebs eine Weile weiter.

« Das laufende Geblase sorgt fiir einen reibungslosen
Betriebsablauf.

» Das Geblase lauft je nach Einstellung moglicherweise zum
Trocknen des Warmetauschers.

Ausblasrichtung

Ausblasrichtung andert sich beim
Betrieb.

Ausblasrichtung kann nicht eingestellt
werden.

Ausblasrichtung kann nicht gedndert
werden.

» Wenn die Ablufttemperatur beim Heizbetrieb niedrig ist, oder
beim Entfrosten, wird der Luftstrom automatisch horizontal
ausgerichtet.

Die Lamelle bewegt sich nach dem
Andern der Richtung mehrere Male.

 Die Lamelle bewegt sich einmal zur Standardposition und
dreht sich dann zur eingestellten Ausblasrichtung.

Staub wird ausgeblasen.

« Staub, der sich im Innengerat angesammelt hat, wird
ausgeblasen.

Zu Beginn des Betriebs mit hoher Drehzahl
lauft das Geblase mit einer hoheren als der
eingestellten Drehzahl.

(3 bis 30 Minuten)

» Dabei handelt es sich um eine Uberpriifung des
Geblasebetriebs, die dazu dient, sicherzustellen, dass die
Drehzahl des Geblasemotors innerhalb des vorgeschriebenen
Bereichs liegt.

Gerat arbeitet nicht

(Direkt nach dem Einschalten / Beim
Stoppen und sofortigen Fortsetzen des
Betriebs)

* Der Betrieb setzt wegen der Kompressor-Schutzschaltung erst
nach ca. 3 Minuten ein.

Beim Heizbetrieb tritt ein Gerausch auf.

AuBengerat

Beim Heizbetrieb wird Dampf ausgeblasen.

» Es wird gerade ein Abtauvorgang durchgefiihrt.

Der Ventilator lauft nach dem Stoppen des
Betriebs mit der Fernbedienung weiter.

* Dies sorgt fur einen reibungslosen Betriebsablauf.

DEUTSCH
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Grazie per aver acquistato questo prodotto
Panasonic.

Il prodotto é I'unita interna di un
condizionatore d’aria commerciale.
Istruzioni di installazione allegate.
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Informazioni riguardanti il prodotto

In caso di difficolta o se si hanno dei dubbi riguardo al
condizionatore d’aria, sono necessarie le informazioni
seguenti. | numeri del modello e di serie si trovano sulla
targhetta di identificazione, sulla parte inferiore dell’armadio.

4 )
No. modello

No. di serie

Data di acquisto

Indirizzo del rivenditore

Numero di telefono

\_ J

Precauzioni per la sicurezza

In questo manuale vengono utilizzati i seguenti simboli per
segnalare condizioni potenzialmente pericolose per gli utenti, il
personale di servizio o I'apparecchio:

Questo simbolo indica pericoli o
interventi non sicuri che possono
provocare gravi lesioni personali o
la morte.

/I\AVWERTIMENTO

Questo simbolo indica pericoli o
interventi non sicuri che possono
provocare lesioni personali o danni

/N\PRECAUZIONE
al prodotto stesso o ad altre cose.

® Operazioni vietate 0 Operaglonl da
eseguire

/MN\AVVERTIMENTO

( )

0 Consultare un rivenditore autorizzato o uno

specialista relativamente all’utilizzo del tipo di
refrigerante specificato. L'utilizzo di refrigerante
diverso dal tipo specificato potrebbe provocare
danni al prodotto, esplosioni, lesioni personali
ecc.

Questo condizionatore d’aria non ha una ventola
di aspirazione dell’aria fresca dall’esterno.
Occorre pertanto aprire frequentemente le porte
e le finestre se si utilizzano apparecchiature di
riscaldamento a gas o cherosene nella stessa
stanza, perché consumano molto ossigeno.

In caso contrario, in casi estremi sussiste il
pericolo di asfissia.

Mai usare o conservare benzina o altri vapori
o liquidi infammabili vicino al condizionatore,
perché cid € molto pericoloso.

Non utilizzare questo apparecchio in
un’atmosfera potenzialmente esplosiva.

Mai toccare 'unita con le mani bagnate.

Non inserire le dita o altri oggetti nell'unita
interna o esterna del condizionatore %
d’aria. In caso contrario, le parti rotanti

potrebbero causare lesioni.
\_ J

Le perdite di gas refrigerante possono provocare
un incendio.

Per la sicurezza, accertarsi di spegnere il
condizionatore d’aria e anche di scollegare
I'alimentazione elettrica prima di sottoporre
'apparecchio a pulizia 0 manutenzione.

In caso di emergenza, estrarre la spina
di alimentazione dalla presa, oppure
spegnere l'interruttore principale (di rete)
o l'interruttore automatico per isolare il
condizionatore dall’alimentazione di rete.

==

E-

Non pulire da sé le unita interne ed esterne.
Affidare la pulizia a un rivenditore o a un tecnico
autorizzato.

In caso di malfunzionamento dell’apparecchio,
non tentare di ripararlo da sé. Contattare il
proprio rivenditore o il servizio di assistenza.




* Leggete attentamente questi istruzioni per I'uso prima di
usare il condizionatore d’aria. In caso di dubbi o problemi,
rivolgersi al proprio rivenditore.

» Questo condizionatore d’aria & progettato per rendere
confortevoli le condizioni ambientali dei locali. Utilizzarlo
soltanto per lo scopo previsto, come descritto in queste
istruzioni per l'uso.

sezionatore, un interruttore automatico e un
interruttore differenziale per la protezione da
sovracorrente.

Collegare ciascuna unita a una presa di corrente
dedicata, e incorporare nel cablaggio fisso un
sistema di scollegamento completo, che offra
una separazione dei contatti su tutti i poli, in
ottemperanza alle normative sui cablaggi.

. s . )
Collegare ciascuna unita a una presa di corrente
dedicata e nella linea esclusiva installare un

Per evitare possibili pericoli dovuti a

interruzione dell'isolamento elettrico, I'unita
deve essere provvista di messa a terra.

Non utilizzare un cavo ‘

modificato o giuntato, una

prolunga o un cavo diverso da

quello specificato per evitare

surriscaldamenti e incendi.

Al verificarsi di anomalie/guasti, interrompere I'uso

del prodotto e scollegare la spina dalla presa di

alimentazione, oppure spegnere l'interruttore di

alimentazione e l'interruttore automatico.

(rischio di fumo/incendio/scosse elettriche)

Esempi di anomalia/guasto:

* L'interruttore differenziale scatta di frequente.

* |l prodotto a volte non si avvia quando viene
acceso.

« L'alimentazione elettrica a volte si interrompe
quando si sposta il cavo.

* Durante il funzionamento si rilevano odore di
bruciato o rumori anomali.

« |l corpo risulta deformato o eccessivamente
caldo.

« L'unita interna perde acqua.

* |l cavo o la spina di alimentazione si scaldano
in maniera anomala.

* Non & possibile controllare la velocita della
ventola.

* L'unita si arresta immediatamente quando la si
accende.

* La ventola non si ferma neanche se si spegne
I'apparecchio.

Contattare immediatamente il rivenditore locale

per la manutenzione/riparazione.

%,
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J
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Non sedersi o salire in piedi sull’unita. Q
C’¢ il pericolo di cadere. &b
1\

J

/MN\PRECAUZIONE

Questo apparecchio € destinato all’'utilizzo da parte
di utenti esperti o preparati nei negozi, nell'industria

leggera e nelle fattorie, oppure per I'utilizzo
commerciale da parte di non addetti ai lavori.

Questo apparecchio puo essere utilizzato dai minori a
partire dagli 8 anni di eta e da persone con capacita
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone
inesperte, a condizione che siano adeguatamente
supervisionate o preventivamente istruite sull’utilizzo
in sicurezza e informate sui pericoli presenti.

Posizionare I'allarme antincendio e 'uscita dell’aria a
una distanza di almeno 1,5 m dall’unita.

Non raffreddare o riscaldare eccessivamente la
stanza in presenza di bambini molto piccoli o persone
malate.

Non accendere e spegnere il condizionatore d’aria
mediante l'interruttore principale (di rete). Usare

sempre il pulsante di accensione/spegnimento (ON/

OFF).

Non inserire alcun oggetto nell’'uscita d’aria

dell’'unita esterna. Cio & molto pericoloso

Non attaccare alcun oggetto sulla

SUPERFICIE ESTERNA DELLA @ A
VENTOLA. C’¢ il pericolo di ferirsi e Fravano

perché la ventola ruota ad alta velocita.
di danneggiare I'unita.

Non toccare la presa d’aria o le alette di
alluminio affilate dell’'unita esterna. C’¢ il
pericolo di ferirsi.

AVVISO

« [l compressore potrebbe occasionalmente arrestarsi durante
i temporali con fulmini. Non si tratta di un guasto meccanico.
L'unita riprende automaticamente a funzionare dopo qualche
minuto.

* Le istruzioni originali sono il testo in inglese. Le altre lingue
sono traduzioni delle istruzioni originali.

Informazioni importanti sul
refrigerante utilizzato
Il prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra coperti dal
Protocollo di Kyoto. Non rilasciare i gas nell’atmosfera.
Tipo di refrigerante: R410A
Valore GWP": 1975
" GWP = Global Warming Potential
(potenziale di riscaldamento globale)

A seconda delle normative europee o locali, potrebbero essere
necessarie ispezioni periodiche per prevenire le perdite di
refrigerante. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio
rivenditore locale.
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Precauzioni per 'uso

Installazione

® Questo condizionatore d’aria deve essere installato da
installatori qualificati seguendo le istruzioni di installazione
fornite con l'unita.

® Prima dell’installazione, accertare che la tensione di rete
dell'ufficio o di casa corrisponda con quella indicata sulla
targhetta di identificazione del condizionatore d’aria.

AN\ AVVERTIMENTO

Evitare I'installazione nei seguenti luoghi.

® Luoghi con presenza di fumo o gas combustibile. Anche
luoghi con temperature molto alte quali le serre.

® Luoghi con presenza di apparecchiature che generano
un calore eccessivo.

® Non installare I'unita esterna dove possa essere esposta
direttamente agli spruzzi d’acqua marina o a vapori solforosi
nelle vicinanze di stazioni termali.
(Per proteggere il condizionatore d’aria dall’eccessiva
corrosione)

Allacciamenti elettrici

@ Tutti gli allacciamenti elettrici devono essere conformi alle
normative elettriche locali. (Per i dettagli, rivolgersi al proprio
rivenditore o a un elettricista specializzato.)

® Ciascuna unita deve essere collegata correttamente a
massa, con un filo di massa (terra) o mediante il cablaggio
di alimentazione.

® Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti da un
elettricista specializzato.

Preparazione alla messa in funzione

Accendere l'interruttore principale (di rete) 5

ore prima della messa in funzione.

(Per il riscaldamento)

® Lasciare l'interruttore principale acceso per I'uso
continuativo.

Quando non si intende utilizzare il condizionatore d’aria per un
periodo di tempo prolungato, estrarre la spina di alimentazione
dalla presa, oppure spegnere l'interruttore principale (di

rete) o l'interruttore automatico per isolare il condizionatore
dall’alimentazione di rete.

Condizioni di esercizio

Utilizzare questo condizionatore d’aria nei seguenti intervalli di
temperature.

M Intervallo di temperatura interna:
Modalita di raffreddamento  14°C - 25°C (*WBT) / 18°C - 32°C (*DBT)
Modalita di riscaldamento  16°C - 30°C (*DBT)

Hl Intervallo di temperatura esterna:

Modalita di raffreddamento -15°C - 46°C (*DBT)

-10°C - 43°C (*DBT)1

-20°C - 18°C (*WBT) / -20°C - 24°C (*DBT)
-15°C - 18°C (*WBT)/-15°C - 24°C (*DBT)*1

*DBT: temperatura a bulbo secco

*WBT: temperatura a bulbo umido

*1 Quando si collegamento U-60PEY1E5, U-71PEY1ES5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1ES5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

Modalita di riscaldamento

/ N\
Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo
smaltimento di apparecchiature vecchie e batterie
usate
Questi simboli sui prodotti, sugli imballaggi e/o
sulla documentazione in dotazione significano
che i prodotti elettrici ed elettronici usati e le
EEmm  batterie non devono essere smaltiti insieme ai
rifiuti domestici.
Per il corretto trattamento, recupero e riciclo
di prodotti vecchi e batterie usate, conferirli
presso gli appositi centri di raccolta, in
conformita con la legislazione nazionale e le
Direttive 2002/96/CE e 2006/66/CE.
Il corretto smaltimento di questi prodotti e
delle batterie concorre a salvaguardare risorse
preziose e previene potenziali effetti nocivi per
la salute umana e 'ambiente causati da uno
smaltimento non corretto dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il
riciclo di prodotti vecchi e batterie usate,
rivolgersi alle autorita locali, al centro
di smaltimento rifiuti locale o al proprio
rivenditore.
A seconda della legislazione nazionale, lo
smaltimento incorretto di questo rifiuto pud
essere soggetto a sanzioni.

Per gli utenti commerciali nell’lUnione Eu-
ropea

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento
delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rivolgersi al proprio rivenditore o
fornitore.

[Informazioni sullo smaltimento al di fuori
dell’Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo nell’Unione
Europea. Per il corretto smaltimento di questi
prodotti, rivolgersi alle autorita locali o al
proprio rivenditore.

Nota relativa al simbolo della batteria
(esempio con simbolo chimico riportato
sotto il simbolo principale):

Questo simbolo puo venire usato insieme a
un simbolo chimico. Il questo caso & conforme
ai requisiti della Direttiva relativamente alla

Pb sostanza chimica in questione.




Nome delle parti

UNITA INTERNA

Presa d’aria

UNITA ESTERNA

(— Presa d’aria

(— Presa d’aria

Presa d’aria

Ricevitore

Uscita dell’'aria

Uscita dell'aria Uscita dell’aria

Uscita dell’aria
PE1 (Tipo 50) PE1 (Tipo 60, 71) PE1 (Tipo 100, 125, 140)
PEY1 (Tipo 60, 71) PEY1 (Tipo 100, 125) PEY1 (Tipo 140)

operaTion - @ TMERED ®
STANDBYED) @

o

Pulsante funzionamento
di emergenza

| Telecomando senza fili | |Unité di telecomando del timer| | Telecomando cablato di alto livello |
' Model No. No. modello No. modello
CZ-RWSK2 (K1 type) CZ-RTC2 E CZ-RTC3
Per tutte le | Peruttele brauano
unita interne <~ o> unita interne
= v b
Leggere le Istruzioni per 'uso fornite con il telecomando.
\. J

Meccanismo di funzionamento

®Sbrinamento completato: La ventola dell’'unita
interna riprende a funzionare.
— Scompare “@” (STANDBY).

B Deumidificazione (DRY)
® Una volta che la temperatura del locale raggiunge il
livello impostato, I'unita esterna ripete automaticamente il

Hl Rendimento del riscaldamento
® Poiché il condizionatore d’aria riscalda utilizzando I'aria
esterna, il rendimento del riscaldamento si riduce al
diminuire della temperatura esterna.
(Sistema della pompa di calore)
— Tal caso, utilizzare un altro apparecchio di

riscaldamento.

B Sbrinamento
® L’apparecchio pud avviare lo sbrinamento per sciogliere
la brina formatasi nell’'unita esterna.
®Avvio dello sbrinamento: La ventola dell’'unita
interna si arresta (o funziona a una velocita molto
bassa).
— Appare “@” (STANDBY).

@Ripresa del riscaldamento dopo alcuni minuti:

La ventola dell'unita interna rimane ferma (o funziona
a una velocita molto bassa) finché la serpentina dello
scambiatore di calore dell’'unita interna non si riscalda
a sufficienza.

— E visualizzato “@” (STANDBY).

ciclo di accensione e spegnimento.

@ Allo spegnimento dell’'unita esterna, si arresta anche la
ventola dell'unita interna.
(Evitare che I'umidita nel locale aumenti nuovamente)

® Quando la temperatura ambiente raggiunge il livello
impostato, la velocita della ventola viene impostata
automaticamente su “brezza” (ventilazione leggera).

® La Deumidificazione (DRY) non & possibile se la
temperatura esterna € pari o inferiore a 15°C.

B Mancanza di corrente durante il
funzionamento dell’unita
Quando l'unita riprende automaticamente il funzionamento
dopo una temporanea mancanza di corrente, mantiene le
stesse impostazioni che aveva prima dell'interruzione.
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Regolazione della direzione del getto d’aria

Questa sezione € descritta nel manuale di istruzioni fornito con il telecomando timer (CZ-RTC2).
Per il telecomando cablato di alto livello (CZ-RTC3), fare riferimento alle Istruzioni per I'uso fornite con il modello CZ-RTC3.

Regolazione del movimento verticale della direzione del getto d’aria

B Con il telecomando senza fili r D

=
1l = / [ | per selezionare la direzione del getto

|
d’aria desiderata.

‘P Indicazione della

Premere

S o o V - '\\- W Oscillazione del deflettore
getto d'aria ‘ . I\ ;/4

® Premendo il pulsante durante

T I'oscillazione si arresta il
v deflettore nella posizione
REMOTE CONTROLLER-B8 . o —
m ' . desiderata.
TIMER B#ORR I .
PROGRAM S o ° Indicazione all’arresto dell'oscillazione
T
2 A [a] > ]l uNT = Ventola e Raffreddamento e
) & [T — : ' riscaldamento | deumidificazione
CEL I — p— e—
- | 4 \ c | . | A
| . |\\ \,
Pulsante del deflettore (FLAP) 1‘ ¢t
p (5 livelli) (3 livelli)
\ °
M Uso del telecomando senza fili .
. [}
1 — H Deflettore fisso (5 livelli)

Indicazione della direzione
del getto d’aria o

[ T
v
ﬁ _

Pulsante del .
deflettore (FLAP)

Direzione verticale del flusso d’aria consigliata

® Rivolgere il deflettore verso il basso per il riscaldamento. (Se &
rivolto verso I'alto, I'aria calda non pud raggiungere il pavimento.)

® Rivolgere il deflettore verso l'alto per il raffreddamento. (Se €
rivolto verso il basso, la condensa pud gocciolare sul pavimento.)

HEAT COOL / DRY FAN
N S
|</|'\ Fisso in questa
Consigliato Consigliato posizione
\. J

B Regolazione della direzione orizzontale del flusso d’aria (Manuale)

Regolare le pale del flusso d’aria orizzontale muovendole
manualmente.
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Rego|azione della direzione del getto d’aria dipiv unita interne (solo con I'unita di telecomando del timer)

Quando si controllano piu unita interne con un unico telecomando, la direzione del getto d’'aria pud essere regolata individualmente

per ciascuna unita interna o simultaneamente per tutte unita.

No. unita

1-1

-
(8 5
7 7 I 14
= £ 1
L ¢ 1 1
[E | [SET
| |
I I
Pulsante del deflettore (FLAP) L
Pulsante dellunita (UNIT) 1-8
® E possibile
collegare un

massimo di 8 unita

interne.

® Mai usare le mani per muovere il deflettore (deflettore del
getto d’aria verticale) controllato tramite il telecomando.

® Quando si spegne il condizionatore d’aria, il deflettore si
muove automaticamente in direzione di chiusura.

@ |l deflettore (deflettore del getto d’aria verticale) viene rivolto
verso I'alto mentre & in stand-by per il riscaldamento.

® L'oscillazione inizia al termine dello stand-by, ma sul
telecomando viene indicata "Swing" anche durante lo stand-

by.

e — O

\

~
B Impostazione individuale della direzione

del getto d’aria per ciascuna unita interna

1 Premere UN'T

numero dell’'unita da regolare.

per selezionare il

es.) 1 unita esterna es.) 2 unita esterne

e 8 unita e 4 unita
interne interne
No display No display
1-1 1-1
1-2 1-2
1-3 1-3
1-4 1-4
v 2-1
1-8 r
2-4

Premere m per selezionare la

direzione del getto d’aria desiderata.

B Impostazione simultanea della direzione
del getto d’aria di tutte le unita interna

1 Premere UN'T
[ Nodspiay |-

e

per selezionare

:

Premere ‘ per selezionare la
direzione del getto d’aria desiderata.

S

Suggerimenti per risparmiare energia

B Da evitare

® Non ostruire la presa d’aria e I'uscita d’aria
dell’unita. (In caso di ostruzione, I'unita non
funziona correttamente e puo subire dei danni.)

® Durante il raffreddamento, utilizzare parasole, persiane
o tende per impedire I'ingresso della luce solare diretta
nel locale.

M E preferibile

® Mantenere sempre pulito il filtro dell’aria. (Un filtro
ostruito compromette il rendimento dell’'unita.)
— “Manutenzione” (P. 40)

@ Per evitare la dispersione all’esterno dell’aria
condizionata, tenere chiuse finestre, porte ed altre
aperture.

ITALIANO
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Manutenzione

Unita interna

Pulire con un panno
morbido. (Se c’€ molto
sporco, usare un panno
inumidito con acqua.)

Non tentare di pulire da sé I'interno dell’'unita.
Fare riferimento alla sezione “Cura e pulizia” delle Istruzioni

per l'installazione.

/AN\AVVERTIMENTO

® Per motivi di sicurezza, assicurarsi di spegnere il
condizionatore e di staccare la spina dalla presa di
alimentazione prima di procedere con le operazioni di
pulizia. (In caso contrario sussiste il pericolo di scosse
elettriche o di lesioni, in quanto la ventola ruota ad alta
velocita.)

® Non versare acqua sull’unita interna. (Cid puo
danneggiare i componenti interni e comportare il pericolo
di scosse elettriche.)

/A\PRECAUZIONE

® Mai utilizzare solventi o sostanze chimiche aggressive.
Non pulire i componenti in plastica con acqua molto
calda. (Cio pud provocare deformazioni o alterare il
colore.)

® Alcuni bordi metallici e le alette sono taglienti. Prestare
la dovuta attenzione nel pulire tali parti. (C’¢€ il pericolo di
ferirsi.)

® Per pulire un’unita interna installata in alto, salire su una
sedia o una scala stabile.

® La serpentina interna e gli altri componenti dell’'unita esterna
devono essere puliti regolarmente.
* Rivolgersi al proprio rivenditore o centro di assistenza.

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza

Sintomo

Causa

Soluzione

Il condizionatore
d’aria non
funziona
nonostante sia
acceso.

Mancanza di corrente (in corso o
terminata)

Premere il pulsante di accensione ON/OFF del
telecomando.

Il pulsante di accensione (alimentazione)
€ spento (nella posizione OFF).

* Se l'interruttore automatico & su OFF, portarlo su ON.
* Se l'interruttore automatico € scattato, rivolgersi al
proprio rivenditore prima di riaccendere I'apparecchio.

Il fusibile si & bruciato.

Rivolgersi al proprio rivenditore.

Il rendimento del
raffreddamento o
del riscaldamento
non sono
soddisfacenti

Le prese di aspirazione o di uscita
dell’aria delle unita interne ed esterne
sono ostruite da polvere.

Rimuovere la polvere.

La ventilazione & impostata su “Bassa”.

Impostarla su “Alta” o “Forte”.

La temperatura non & impostata
correttamente

Il locale & esposto alla luce solare diretta
nella modalita di raffreddamento.

Vedere “Suggerimenti per risparmiare energia”. (P. 39)

Vi sono porte o finestre aperte.

Il filtro dell’aria & ostruito.

Vedere “Manutenzione”. (P. 40)

In modalita di raffreddamento, nel locale
sono presenti troppe sorgenti di calore.

Ridurre velocemente al minimo possibile le sorgenti di
calore.

In modalita di raffreddamento, nel locale
sono presenti troppe persone.

Ridurre la temperatura impostata o impostare la forza di
ventilazione su “Alta” o “Forte”.

Se il condizionatore d’aria continua a non funzionare correttamente dopo aver eseguito tutti i
controlli indicati in “Prima di rivolgersi al servizio di assistenza” e “Risoluzione dei problemi”

@ Arrestare immediatamente il funzionamento e spegnere I'apparecchio. Contattare il rivenditore e comunicargli il numero di serie
e il sintomo. Comunicare al rivenditore anche se sul display del telecomando appaiono il simbolo A\ e le lettere E, F, H, L, P

abbinate a numeri.

40 ® Non tentare mai di riparare il condizionatore da sé, poiché cid &€ molto pericoloso.



Risoluzione dei problemi

Controllare quanto segue prima di richiedere una consulenza o I'intervento del servizio di assistenza.

Unita interna

©
c
.
)
i
73
o
o
=
c
=)

Sintomo ]

[

Causa / Soluzione ]

[

~

Si avverte un suono di scorrimento
d’acqua durante e dopo il funzionamento
del condizionatore.

Rumore

» Suono prodotto dal liquido refrigerante che scorre all'interno
dell'unita
» Suono prodotto dall’acqua di scarico nel tubo di scarico

Si avverte un crepitio durante il
funzionamento e all’arresto del
condizionatore.

Suono prodotto dalle variazioni di temperatura delle varie parti

Durante il funzionamento del condizionato-
re, I’aria di scarico @ maleodorante.

« E 'odore emanato dai componenti dell’unita interna o
dall'odore di sigarette e/o prodotti cosmetici accumulatosi
nell’unita.

« L'interno dell’'unita &€ sporco. (Rivolgersi al proprio rivenditore.)

Durante il raffreddamento, gocce d’acqua si
accumulano nei pressi dell’'uscita dell’aria.

» L'umidita interna del locale viene raffreddata dal getto d’aria
freddo e si accumula sotto forma di condensa.

Durante il raffreddamento si forma nebbia.

* Se il condizionatore d’aria € installato in ambienti con la
presenza di grandi quantita di nebbia d’olio, quali i ristoranti, &
necessaria la pulizia perché l'interno dell’unita (lo scambiatore
di calore) € sporco. (Rivolgersi al proprio rivenditore.)

Durante il riscaldamento si forma nebbia.

« E in corso lo sbrinamento.

La ventola continua a ruotare per un po’
anche dopo I’arresto del condizionatore.

* La rotazione della ventola rende il funzionamento uniforme.
» A seconda dell'impostazione, la ventola potrebbe ruotare per
asciugare lo scambiatore di calore.

La direzione del getto d’aria cambia
durante il funzionamento.

Non & possibile regolare la direzione del

» Quando la temperatura dell’aria di scarico & bassa durante il
riscaldamento, oppure durante la sbrinatura, il condizionatore

Direzione |9etto d'aria. rende automaticamente orizzontale il getto d’aria.
del getto |Non & possibile cambiare la direzione del
d’aria getto d'aria.

Il deflettore si muove piu volte dopo il
cambio di direzione.

« |l deflettore si porta una volta nella posizione standard, e quindi
torna alla direzione del getto d’aria impostata.

Viene scaricata polvere.

« Viene scaricata la polvere accumulatasi all'interno dell’'unita
interna.

Durante il funzionamento iniziale ad alta
velocita, la ventola a volte potrebbe ruotare
piu velocemente della velocita impostata.
(per un periodo di tempo compreso tra 3 a
30 minuti)

* Questo serve al controllo del funzionamento, per verificare
se la rotazione del motore della ventola rientri o meno
nell’intervallo previsto.

-

L’unita non funziona
(Subito dopo I’accensione / Subito dopo
I’arresto e la ripresa del funzionamento)

« |l condizionatore non si accende per circa 3 minuti a causa
dell’attivazione del circuito di protezione del compressore.

Rumore durante il riscaldamento.

Durante il riscaldamento fuoriesce vapore.

« E in corso lo sbrinamento.

L

La ventola continua a ruotare anche dopo
aver arrestato il condizionatore con il

telecomando.

« La rotazione della ventola rende il funzionamento uniforme.

ITALIANO
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Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit
Panasonic product.

Dit product is een commerciéle
airconditioner binnenunit.
Installatie-instructies worden meegeleverd.
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Productinformatie

Zorg ervoor dat u beschikt over de volgende informatie als u
problemen of vragen hebt met betrekking tot de airconditioner.
Het model- en serienummer bevinden zich op het typeplaatje
aan de onderkant van de behuizing.

Modelnr.

Serienr.

Aanschafdatum

Adres van dealer

Telefoonnummer

( )

Veiligheidsmaatregelen

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt
om u attent te maken op mogelijk gevaarlijke omstandigheden
voor gebruikers, onderhoudspersoneel of het apparaat:

Dit symbool verwijst naar een
gevaar of onveilig gebruik dat kan
AWAARSCHUWING resulteren in ernstig persoonlijk

letsel of de dood.

Dit symbool verwijst naar een
gevaar of onveilig gebruik dat kan

AOPGEPAST resulteren in persoonlijk letsel of
schade aan het product of andere
eigendommen.

MNAWAARSCHUWING

i

-
Raadpleeg uw erkende dealer of een bevoegd

specialist omtrent het gebruik van het
voorgeschreven koelmiddel. Het gebruik van een
ander dan het voorgeschreven type kan schade
aan de apparatuur, barsten en persoonlijk letsel
enz. veroorzaken.

Deze airconditioner heeft geen ventilator voor
de inlaat van frisse lucht van buiten. U moet
regelmatig deuren of ramen open zetten als u in
dezelfde ruimte gas- of olieverwarming gebruikt,
want dit soort apparatuur verbruikt namelijk veel
zuurstof uit de lucht.

Als u dat niet doet, loopt u in extreme gevallen
risico op verstikking.

Gebruik of bewaar nooit benzine of andere
ontvlambare gassen of vioeistoffen in de buurt
van de airconditioner - dit is zeer gevaarlijk.

Gebruik dit apparaat niet in een ruimte waar

mogelijk explosiegevaar dreigt.

Lekkage van koelmiddelgas kan leiden tot brand.

Raak de unit nooit met natte handen aan.

Steek uw vingers of andere voorwerpen
niet in de binnen- of buitenunit van de
airconditioner, want de draaiende delen

kunnen letsel veroorzaken. )

Zorg er om veiligheidsredenen voor dat u de
airconditioner uitschakelt en ook de stekker uit
het stopcontact haalt voordat u het apparaat
reinigt of onderhoud pleegt.

Trek in geval van nood de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact of schakel
de stroomonderbreker uit, of schakel de

hoofdschakelaar uit om de airconditioner volledig
los te koppelen van de netstroom.

Reinig nooit zelf het binnenste van de binnen- en
buitenunits. Laat de reiniging uitvoeren door een
bevoegde dealer of specialist.

Repareer bij storingen dit apparaat niet zelf.
Neem voor reparaties contact op met de dealer
of onderhoudsservice.




® Verboden 0 Dingen waar u op AO PG E PAST

moet letten
Dit apparaat is bestemd voor gebruik door experts
of geinstrueerde gebruikers in winkels, in de lichte

industrie of in agrarische bedrijven, alsmede voor

* Lees deze gebruiksinstructies zorgvuldig door voordat u de
airconditioner gebruikt. Neem contact op met uw dealer als u

nog steeds problemen hebt. commercieel gebruik door leken.

* Deze airconditioner is ontworpen om te zorgen voor
aangename omstandigheden in uw kamer of andere ruimte. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld en vanaf 8 jaar oud en personen met verminderde
zoals is beschreven in deze gebruiksinstructies. fysieke, geestelijke, of waarnemingsvermogens, of

personen met een gebrekkige ervaring of kennis,
indien zij onder toezicht staan of afdoende instructie
betreffende veilig gebruik van het apparaat hebben
ontvangen en de daaraan verbonden risico's
begrijpen.

Zorg voor een minimale afstand van 1,5 m tussen de
unit en het brandalarm en de luchtuitlaat.

(" Zorg voor een apart stopcontact voor elke unit ) Zorg ervoor dat u de ruimte niet te veel koelt of
en zorg in elke afzonderlijke stroomleiding voor verwarmt als er baby's of invalide personen aanwezig
een stroomschakelaar, stroomonderbreker zijn.
en aardlekschakelaar ter bescherming tegen
overstroom. Schakel de airconditioner niet in en uit via de
Zorg voor een apart stopcontact voor elke unit hoofdstroomschakelaar. Gebruik in plaats daarvan
en zorg ervoor dat conform de regelgeving voor ON/OFF.
elektrische bedrading er volledige ontkoppeling,
dat wil zeggen een ontkoppeling van het Steek geen voorwerpen in de luchtuitlaat
stopcontact in alle polen, wordt geimplementeerd van de buitenunit. Dit is gevaarlijk omdat de &
in de vaste bedrading. ventilator met hoge snelheid draait.

Ter voorkoming van mogelijke gevaren
vanwege defecte isolatie moet de unit
worden geaard.

Gebruik geen aangepaste <
snoeren, snoeren die gedeeld R
worden met andere apparatuur, > Steek geen voorwerpen in de

verlengsnoeren of snoeren VENTILATORBEHUIZING. Als u dat @ & Neoerearos

Raak de luchtinlaat of de scherpe aluminium
bladen van de buitenunit niet aan. Als u dat %

wel doet, kunt u letsel oplopen.

die niet aan de specificaties voldoen om wel doet, kunt u letsel oplopen en
L oververhitting en brand te vermijden. y kan de unit beschadigd raken.
4 . )
Stop met het gebruiken van het product wanneer ( AANKONDIGING )
er een abnormaliteit/storing optreedt en haal N o
de stekker uit het stopcontact of schakel de « Tijdens onweer kan de compressor soms stoppen. Dit is
stroomschakelaar en de stroomonderbreker uit. geen mechanische storing. De unit zal automatisch na
(Risico op rook/brand/elektrische schok) enkele minuten weer opstarten.
Voorbeelden van abnormale situaties/storingen: * De Engelse tekst bevat de oorspronkelijke instructies. Tekst
« De aardlekschakelaar slaat vaak door. in andere talen is een vertaling van de oorspronkelijke
« Het product start soms niet wanneer het wordt instructies.
ingeschakeld.
"De sf;g?srmg‘f/‘é%e;goggg%rgf verbroken bij Belangrijke informatie over
* Als het apparaat in bedrijf is, ruikt u een Het gebrmkte koelmiddel
verbrande geur of hoort u een abnormaal Dit product maakt gebruik van fluorhoudende broeikasgassen
gelud. die vallen onder het Verdrag van Kyoto. Laat deze gassen niet
* De behuizing is vervormd of abnormaal heet. ontsnappen in de atmosfeer.
* Er lekt water uit de binnenunit. . )
« Stroomsnoer of stekker wordt abnormaal heet. Type koelmiddel: R410A
« Ventilatorsnelheid kan niet geregeld worden. GWP" waarde: 1975

* De unit stopt onmiddellijk met werken, zelfs als ™ GWP = Global Warming Potential (Aardopwarmingsvermogen)
deze ingeschakeld is om te werken.

« De ventilator stopt niet, zelfs niet als de unit Afhankelijk van de toepasselijke Europese of lokale
stopt met werken. regelgeving is het mogelijk dat er periodieke inspecties op
koelmiddellekkage vereist zijn. Neem contact op met uw

Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke plaatselijke dealer voor meer informatie.

\_ dealer voor onderhoud/reparatie. )

~N
Ga niet op de unit zitten of staan. Als u Q
dat wel doet, kunt u er vanaf vallen. 6

\_ J
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Voorzorgen In het gebruik

Installatie

® We raden u aan deze airconditioner op de juiste wijze te
laten installeren door bevoegde installatiemonteurs conform
de installatie-instructies die u bij de unit hebt ontvangen.

® Controleer voor de installatie of het voltage van de
stroomvoorziening in uw huis of kantoor overeenkomt met
het voltage op het typeplaatje.

AWAARSCHUWING

Vermijd de volgende locaties voor de

installatie.

® Plekken met rook of ontvlambare gassen. Plekken met
zeer hoge temperaturen, zoals broeikassen.

® Plekken met objecten die zeer veel warmte produceren.

@ Installeer de buitenunit niet op plekken waar er direct zout
water op kan spetteren, of in de buurt van minerale bronnen
met zwavelhoudende lucht. (Om de airconditioner te
beschermen tegen ernstige roest.)

Bedrading

® Alle bedrading moet voldoen aan de lokale
elektriciteitsregelgeving. (Raadpleeg uw dealer of een
bevoegd elektricien voor details.)

® Elke unit moet correct geaard zijn met een aardedraad of
via de bedrading van de stroomtoevoer.

® De bedrading dient te worden aangelegd door een bevoegd
elektricien.

Voorbereiding voor gebruik

Schakel de stroom in 5 uur voor u het apparaat

wilt gaan gebruiken.

(Om het opwarmen mogelijk te maken.)

® Laat de stroom ingeschakeld (ON) staan voor
continu gebruik.

( OPMERKING )

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, of schakel
de stroomonderbreker uit, of schakel de hoofdschakelaar uit
om de airconditioner volledig los te koppelen van de netstroom
als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Bedrijfsomstandigheden

Gebruik deze airconditioner binnen het volgende
temperatuurbereik.

B Temperatuurbereik binnen:
Koelstand 14°C - 25°C (*WBT)/ 18°C - 32°C (*DBT)
Verwarmingsstand 16°C - 30°C (*DBT)

B Temperatuurbereik buiten:

Koelstand -15°C - 46°C (*DBT)
-10°C - 43°C (*DBT)*1

Verwarmingsstand -20°C - 18°C (*WBT) / -20°C - 24°C (*DBT)
-15°C - 18°C (*WBT) / -15°C - 24°C (*DBT)*1

*DBT: Droge-boltemperatuur

*WBT: Wet-bulb temperature, natte-boltemperatuur

*1 Bij het aansluiten van een U-60PEY1E5, U-71PEY1E5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1E5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

Informatie voor gebruikers over inzamelen en
verwijderen van oude apparatuur en gebruikte batterijen

)¢

Deze symbolen op de producten, verpakking
en/of betekenen dat gebruikte elektrische

en elektronische producten en batterijen niet
gemengd mogen worden met het gewone
huishoudelijke afval.

Breng voor een correcte behandeling,
verwerking en recycling oude producten

en gebruikte batterijen naar de daartoe
aangewezen inzamelingspunten in
overeenstemming met de nationale
regelgeving op de betreffende locatie en de
Richtlijnen 2002/96/EG en 2006/66/EG.

Door deze producten en batterijen op de juiste
manier te verwijderen helpt u waardevolle
hulpbronnen te conserveren en mogelijke
negatieve invloeden op de volksgezondheid
en het milieu als gevolg van onjuiste
afvalverwerking te voorkomen.

Voor meer informatie over het inzamelen en
recyclen van oude producten en batterijen
dient u contact op te nemen met uw gemeente,
uw afvalverwerking of het verkooppunt waar u
de items in kwestie gekocht hebt.

In overeenstemming met de geldende
regelgeving op uw locatie kunnen er sancties
rusten op het incorrect verwijderen van
dergelijk afval.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt
verwijderen, dient u contact op te nemen met uw
dealer of leverancier voor meer informatie.

[Informatie over verwijdering in andere
landen, buiten de Europese Unie]

Deze symbolen gelden alleen in de Europese
Unie. Als u deze items wilt verwijderen,

moet u contact opnemen met de plaatselijke
autoriteiten en vragen hoe u dat moet doen.

Opmerking batterijsymbool (onderschrift
dient alleen als voorbeeld):

Dit symbool wordt mogelijk gebruikt in
combinatie met een chemische aanduiding. In
een dergelijk geval voldoet dit aan de eisen uit
de Richtlijn met betrekking tot het chemische

= 34

middel in kwestie.




Namen van de

onderdelen

BINNENUNIT

BUITENUNIT

Luchtinlaat

Luchtuitlaat Ontvanger
oS! il
PE1 (Type 50)
Toets

noodwerking

Luchtuitlaat

(— Luchtinlaat

(— Luchtinlaat

Luchtinlaat

Luchtuitlaat
Luchtuitlaat

PE1 (Type 60, 71) PE1 (Type 100, 125, 140)

PEY1 (Type 60, 71) PEY1 (Type 100, 125) PEY1 (Type 140)

Optioneel

|Draad|oze afstandsbediening| |Draad|oze timerafstandsbediening| |Afstandsbediening met draad en hoge specificaties|

Modelnr. =
CZ-RWSK?2 (Type K1)

= ) [rrocan] C %

& g

@& A | a L] Conr

W |
[Fl o

Lees de handleiding die wordt meegeleverd met de afstandsbediening.

Modelnr. Modelnr.

Voor alle T V_oor alle .

binnenunits <~ o binnenunits
] v 0]

Opmerkingen bij de werking

B Verwarmingsprestaties

® Omdat deze airconditioner gebruik maakt van
de buitenlucht voor de verwarming, zullen de
verwarmingsprestaties minder worden wanneer de
buitentemperatuur te laag wordt.
(Vanwege het warmtepompsysteem)
— Gebruik in een dergelijk geval een ander

verwarmingstoestel.

H Ontdooien
@ Dit apparaat kan beginnen met ontdooien om ijs dat zich
in de buitenunit heeft gevormd te smelten.

®Het ontdooien begint: De ventilator van de
binnenunit stopt (of gaat zeer langzaam draaien).
—“@” (STANDBY) verschijnt.

@Na een paar minuten begint het toestel weer
te verwarmen: De ventilator van de binnenunit zal
gestopt blijven (of zeer langzaam blijven draaien) tot
de warmtewisselaar van de binnenunit voldoende is
opgewarmd.

— “@” (STANDBY) wordt getoond.

®Het ontdooien is klaar: De ventilator van de
binnenunit begint te werken.
—“@” (STANDBY) verdwijnt.

B "DRY"-stand

® Zodra in de ruimte de ingestelde temperatuur is
bereikt, herhaalt de buitenunit automatisch de in- en
uitschakelcyclus.

® Wanneer de buitenunit wordt uitgeschakeld, zal de
ventilator van de binnenunit ook stoppen. (Om te
voorkomen dat de vochtigheid in de ruimte weer stijgt.)

® Wanneer de kamertemperatuur waarschijnlijk het
ingestelde niveau zal bereiken, wordt de ventilatorsnelheid
automatisch ingesteld op “breeze” (briesje of zwak).

® De “DRY”-stand is niet mogelijk als de buitentemperatuur
15 °C of lager is.

H Als er een stroomstoring optreedt terwijl de
unit in werking is
Wanneer de unit automatisch weer begint te werken na een
tijdelijke stroomstoring, zullen dezelfde instellingen worden
gebruikt als voor de stroomstoring.

N EDERLANDS
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Instellen van de richting van de luchtstroom

Dit gedeelte wordt beschreven in de handleiding die wordt meegeleverd met de afstandsbediening met timer (CZ-RTC2).
Raadpleeg met betrekking tot de afstandsbediening met draad en hoge specificaties (CZ-RTC3) de handleiding die wordt
meegeleverd met model CZ-RTC3.

Instellen van de beweging omhoog en omlaag van de richting van de luchtstroom

B Gebruiken van de
timerafstandsbediening

—

-

TIMER BHOER
~ PROGRAM $
£ A [~ N v ) uNT A
T S

—— Display richting
luchtstroom

_

FE | |SETf &Y 7 —

| 4

I
“FLAP” toets

B Gebruiken van de draadloze
afstandsbediening

Display richting luchtstroom

H Instellen van de horizontale luchtstroomrichting (Handmatig)

Stel de horizontale luchtstroomregelaars met de hand in.

46

“FLAP” toets

é — ~
Druk op I om de gewenste richting van de
luchtstroom te selecteren.

v . « I'\\\- M Blad-swingbeweging
o o ° ® Door op de toets te drukken
T tijdens de swingstand, kunt
D _ u het blad op de gewenste
' . positie stoppen.
! o Display wanneer de swingstand is
T stopgezet
[ 4 ° Ventilator en Koelen en
\ o verwarming drogen
5 - LA LR
. T I\\. . \. .
p ° (5 niveaus) | (3 niveaus)
1 — M Flap vastgezet (5 niveaus)
'\.
% . ° _
| Aanbevolen verticale luchtstroomrichting |
® Zet het blad omlaag bij verwarmen. (Als het blad omhoog staat,
kan de warme lucht de vloer niet bereiken.)
® Zet het blad omhoog bij koelen. (Als het blad omlaag staat, kan er
condens op de vloer druppelen.)
HEAT COOL / DRY FAN
| 4 < '\
L\:}\ '\\.] .
| ‘ Vastgezet op
Aanbevolen Aanbevolen deze positie
\ J




Instellen van de richting van de luchtstroom voor meerdere binnenunits (alleen met de timerafstandsbediening)

Wanneer er meerdere binnenunits worden bediend met 1 afstandsbediening, kan de richting van de luchtstroom voor elke
binnenunit afzonderlijk of voor alle binnenunits tegelijk worden ingesteld.

Unitnr.

1-1

-
=)
71: | 1-4
= £ 1
N ¢ 1 1
[E |SET
| |
| |
“FLAP” toets L
“UNIT” toets 1-8
® Er kunnen
maximaal
8 binnenunits
worden

aangesloten.

® Zet het blad (verticale luchtstroomblad) dat via de
afstandsbediening wordt bediend nooit met uw handen in
de gewenste positie.

Opmerking

® Wanneer de airconditioner wordt uitgeschakeld, gaat het
blad automatisch naar de dichte stand.

® Het blad (verticale luchtstroomblad) wordt omhoog gezet als
de standby-stand voor verwarming actief is.

® De swingstand begint nadat de standby-stand is afgelopen,
maar zelfs in standby wordt er "Swing" aangegeven op de
afstandsbediening.

7

2

~
B Wanneer de richting van de luchtstroom

voor elke binnenunit afzonderlijk wordt
ingesteld

1 Druk op UNIT

unit die u wilt instellen te selecteren.

om het nummer van de

bijv.) 1 buitenunit en
8 binnenunits

bijv.) 2 buitenunits en
4 binnenunits

No display No display [¢—
1-1 1-1
1-2 1-2
1-3 1-3
1-4 1-4
% 2-1
18 ;
v
2-4

Druk op om de gewenste richting

van de luchtstroom te selecteren.

2

B Wanneer de richting van de luchtstroom voor
alle binnenunits tegelijk wordt ingesteld

1 Druk op UNIT en selecteer
-

Druk op om de gewenste richting

van de luchtstroom te selecteren. )

(s i i
Tips voor energiebesparing

\_

B Vermijden

©® Blokkeer de luchtinlaat en de uitlaat van de unit
niet. (Als de in- of uitlaten worden geblokkeerd,
zal de unit niet goed kunnen werken en storingen
vertonen.)

® Gebruik tijdens het koelen zonneschermen, luxaflex
of gordijnen om te voorkomen dat direct zonlicht de
kamer binnenvalt.

B Wel doen

® Houd het luchtfilter altijd schoon. (Bij een verstopt filter
zullen de prestaties van de unit afnemen.)
— “Onderhoud” (P.48)

® Om te voorkomen dat de ge-airconditionde lucht direct
ontsnapt, dient u ramen, deuren en andere openingen
gesloten te houden.

J
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Onderhoud

Binnenunit

MAWAARSCHUWING

\g| Neem af met een zachte
doek. (Gebruik een met

water bevochtigde doek

voor hardnekkig vuil.)

Probeer het binnenwerk van het toestel niet zelf schoon te

® Zorg er om veiligheidsredenen voor dat u de
airconditioner uitschakelt en ook de stekker uit het
stopcontact haalt voordat u het gaat schoonmaken.
(Doet u dit niet, dan kunnen er elektrische schokken
optreden of kunt u letsel oplopen omdat de ventilator snel
ronddraait.)

® Giet geen water op de binnenunit. (Als u dat wel doet,
kunnen de interne onderdelen beschadigd raken en loopt
u risico op elektrische schokken.)

maken.

Raadpleeg het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging" in de
handleiding.

/MN\OPGEPAST

® Gebruik nooit oplosmiddelen of agressieve chemische
middelen. Wrijf kunststof onderdelen ook niet schoon
met zeer heet water. (Dit kan leiden tot vervorming of
verkleuring.)

® Sommige metalen randen en bladen kunnen scherp
zijn. Wees voorzichtig wanneer u deze onderdelen
schoonmaakt. (Anders kunnen deze letsel opleveren.)

® Gebruik een stevige trap of ladder wanneer u een hoog
geplaatste binnenunit schoon moet maken.

® De interne spiraal en andere onderdelen van de buitenunit

moeten regelmatig worden gereinigd.
» Raadpleeg uw dealer of onderhoudsservice.

Voor u om service verzoekt

Probleem Oorzaak

Actie

. . Er is een stroomonderbreking (geweest)
De airconditioner

Druk op ON/OFF op de afstandsbediening.

werkt niet
alhoewel de De bedieningstoets (aan/uit) staat in de
stroom is uit-stand.

ingeschakeld.

* Als de stroomonderbreker is uitgeschakeld, moet u deze
inschakelen.

* Als de stroomonderbreker is doorgeslagen, raadpleegt
u dan uw dealer zonder opnieuw in te schakelen.

Er is een zekering gesprongen.

Neem contact op met uw dealer.

De luchtinlaat of luchtuitlaat van de
binnen- of buitenunit is verstopt door stof.

Verwijder het stof.

De windsnelheidsschakelaar staat op
"LOW".

Schakel over naar "High" of "Strong".

Onjuiste temperatuurinstellingen

Er komt direct zonlicht de kamer binnen in
de koelstand.

Onvoldoende
koeling of

Zie de "Tips voor energiebesparing”. (P.47)

verwarming Er staan deuren of ramen open.

Het luchtffilter is verstopt.

Zie “Onderhoud”. (P.48)

Te veel warmtebronnen in de kamer in de
koelstand.

Verminder het aantal warmtebronnen en gebruik ze zo
min mogelijk.

Te veel personen in de kamer in de
koelstand.

Verlaag de temperatuurinstelling of schakel over naar
"High" of "Strong".

Als uw airconditioner niet correct functioneert, zelfs

nadat elk item onder

“Voor u om service verzoekt” en “Oplossen van problemen” is gecontroleerd

® Stop de werking onmiddellijk en schakel de stroom uit. Neem vervolgens contact op met uw dealer en geef het serienummer
en de aard van het probleem door. Tevens geeft u door of het inspectieteken A\ en de letters E, F, H, L, P in combinatie met
bepaalde cijfers verschijnen op het LCD-scherm van de afstandsbediening.

® Probeer nooit om zelf de airconditioner te repareren, want dat zou zeer gevaarlijk voor u kunnen zijn.




Oplossen van problemen

Controleer het volgende voor u vragen stelt of om service verzoekt.

Probleem

Oorzaak / Actie

[

)

[

Geluiden van stromend water kunnen
worden gehoord tijdens of na de werking.
Lawaai

* Geluid van het koelmiddel dat door de unit stroomt
* Geluid van overtollig water dat via de afvoerbuis wordt
afgevoerd

Krakende geluiden kunnen worden
gehoord tijdens of na de werking.

Geluiden van uitzettende of krimpende materialen door
temperatuurverandering

Tijdens de werking komt er een vreemde
geur uit de unit.

» De geuren in huis, zoals sigarettenrook en geuren van
cosmetica worden door de airconditioner opgezogen en weer
uitgeblazen.

* De unit is vuil van binnen. (Neem contact op met uw dealer.)

Er verzamelen zich druppels condensatie
bij de luchtuitlaat bij koelen.

* Vocht uit de lucht condenseert in de koele luchtstroom en
vormt druppels.

Er wordt mist gevormd bij het koelen.

« Als de airconditioner geinstalleerd is op een plek zoals in
een restaurant, waar grote hoeveelheden vette walm kunnen
voorkomen, moet de unit schoongemaakt worden omdat het
binnenwerk (de warmtewisselaar) vuil geworden is.

(Neem contact op met uw dealer.)

Er wordt mist gevormd bij het verwarmen.

* De unit is aan het ontdooien.

De ventilator draait een tijdje door, ook al is
de werking gestopt.

* De ventilator draait door voor een soepele werking.
» Afhankelijk van de instelling kan de ventilator ook draaien om
de warmtewisselaar te drogen.

De luchtstroomrichting verandert tijldens
de werking.

De richting van de luchtstroom kan niet
o worden ingesteld.

Richting g
luchtstroom | De richting van de luchtstroom kan niet

worden veranderd.

» Wanneer de temperatuur van de uitgeblazen lucht erg laag is
bij het verwarmen, of bij het ontdooien, wordt de horizontale
luchtstroomrichting automatisch ingesteld.

Het blad beweegt een paar keer nadat
de richting is veranderd.

* Het blad beweegt één keer naar de standaard positie en gaat
dan naar de ingestelde luchtstroomrichting.

Er wordt stof uitgestoten.

« Stof dat zich heeft opgehoopt in de binnenunit wordt
uitgestoten.

Aan het begin van de werking op hoge
snelheid is het mogelijk dat de ventilator
soms sneller draait dan de ingestelde
snelheid.

| (3 tot 30 minuten)

« Dit is om de werking te controleren en om te controleren of de
rotatie van de ventilatormotor binnen het gebruiksbereik ligt.

Het apparaat werkt niet

(Wanneer de stroom onmiddellijk wordt
ingeschakeld / Wanneer de werking wordt
gestopt en onmiddellijk weer wordt hervat)

» De werking begint nog even niet gedurende ongeveer de
eerste 3 minuten, omdat de compressorbeveiligingsschakeling
is ingeschakeld.

Er klinkt lawaai bij het verwarmen.

Er komt stoom uit het apparaat bij het
verwarmen.

* De unit is aan het ontdooien.

De ventilator blijft draaien, zelfs
nadat de werking is gestopt met de

afstandsbediening.

« Dit is om een soepele werking te garanderen.
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Obrigado por adquirir este produto
Panasonic.

Este produto é uma unidade interior para
aparelho de ar condicionado comercial.
As instrucoes de instalagao estao
anexadas.

Indice

Precaucoes de seguranca

Os simbolos que se seguem sao utilizados neste manual de
instrucdes para o alertar sobre condigdes potencialmente
perigosas para os utilizadores, pessoal de manutencéo ou o
proprio aparelho:

Este simbolo refere-se a um perigo
£ ou mau manuseamento que pode
AADVERTENCIA resultar em ferimentos pessoais

severos ou morte.

Este simbolo refere-se a um perigo
ou mau manuseamento que pode
resultar em ferimentos pessoais,
danos ao produto ou aos objectos

/N\PRECAUGAO

que o cercam.

® Precaucgodes de seguranga ............cccccoee..... 50
® Precaucgoes de utilizagao ..............coooooeeee. 52
® Nomenclatura das pegas ..........c.ccooeeveeeeenn. 53

*Mecanismo de funcionamento .................. 53
® Ajuste da direc¢ao do fluxodear............... 54

* Ajuste da direc¢ao do fluxo de ar para

unidades interiores multiplas................... 55

O ManutenGao.............eeevvveeviveeiieeeeeeeeeeeeeeeeeee 56
* Antes de solicitar assisténcia................... 56
® Localizagéao e solucao de problemas ......... 57
@ Especificagles...........ccevvvvvvveeiiiiiiiiiiieeeeeee, 74
*Unidade interior .............cccoooooiviiiiiiicienn, 74
*Unidade exterior............ccccooevviviiiiiiiciinenenn, 75

* Tabela dos idiomas correspondentes....... 76

Informagdes sobre o produto

Se tem alguma quest&o ou problema respeitante ao seu
aparelho de ar condicionado, vai necessitar da informagao
que se segue. O numero do modelo e da série encontram-se
na placa identificadora na parte inferior do aparelho.

4 )
N° do modelo

N° de série

Data da compra

Endereco do revendedor

Telefone

/\ ADVERTENCIA

( A

0 Consulte um revendedor autorizado ou

especialista sobre o tipo de refrigerante
especificado a ser utilizado. A utilizagdo de um
refrigerante diferente do especificado pode
danificar o produto, provocar explosdes e
ferimentos, etc.

Este aparelho de ar condicionado n&o tem
ventilador para retirar ar fresco do exterior.
Deve abrir frequentemente portas e janelas
quando utiliza aquecimentos a gas ou 6leo na
mesma sala, pois estes consomem grande
quantidade de oxigénio do ar.

De outra maneira, em casos extremos, podem
ocorrer casos de sufocagao.

Nunca utilize ou armazene gasolina ou
outros vapores ou liquidos inflamaveis perto
do aparelho de ar condicionado — é muito
perigoso.

Nao utilize este aparelho em um ambiente
propenso a exploséao.

N&o toque na unidade com as maos molhadas.

N&o introduza os dedos nem outros
objectos na unidade interior ou exterior %
do aparelho de ar condicionado, pois as

pecas moéveis podem provocar lesées.

r

J

( )
A fuga de gas refrigerante pode provocar um

incéndio.

Por razdes de seguranga, certifique-se de
que desliga o aparelho de ar condicionado e
a corrente eléctrica antes da limpeza ou da
assisténcia.

Em caso de emergéncia, desligue a _
ficha eléctrica da tomada ou desligue 0 §| Ngp
disjuntor ou o interruptor eléctrico para

isolar o aparelho de ar condicionado da
fonte de alimentagao.

Os utilizadores ndao devem limpar o interior
das unidades exteriores e interiores. A limpeza
deve ser realizada por um especialista ou um
revendedor autorizado.

Em caso de avaria deste aparelho, néo o

repare sozinho. Entre em contacto com o
revendedor ou o servigo de assisténcia para

\_ levar a cabo a reparagao. )




- Pontos a serem
Itens proibidos
observados

* Leia este manual de instru¢des cuidadosamente antes
de utilizar este aparelho de ar condicionado. Se ainda
tiver algumas dificuldades ou problemas consulte o seu
revendedor.

« Este aparelho tem por finalidade oferecer-lhe condigbes
confortaveis na sala. Utilize-o apenas para esse fim como
descrito neste manual de instrugdes.

Providencie uma tomada eléctrica para ser
utilizada exclusivamente para cada unidade,
bem como um interruptor para a fonte de
alimentagao, um disjuntor de circuito e um
disjuntor de fugas de ligacéo a terra para
protecgao de sobrecorrente na linha exclusiva.

&

Providencie uma tomada eléctrica
exclusivamente para cada unidade e integrar
meios de desactivacao total com separagao
de contacto em todos os polos da instalacao
eléctrica fixa, conforme as normas de fiagéo.

S

Para impedir possiveis perigos devido a
falha do isolamento, tem de ligar a
unidade a massa.

De modo a evitar o
sobreaquecimento e incéndios,
néao utilize cabos modificados,
cabos partilhados, extensdes
eléctricas nem cabos nao

\_ especificados.

J
4 )
Numa situacdo de anomalia/avaria do produto,
interrompa o seu uso e retire a ficha da tomada
ou e o disjuntor.
(Risco de fumo/incéndio/choque eléctrico)
Exemplos de anormalidade/avaria:
» O ELCB dispara frequentemente.
* O produto ndo arranca por vezes quando esta
ligado.
* A corrente desliga-se por vezes quando move
o cabo.
* Odor a queimado ou ruido anormal é
detectado durante o funcionamento.
* O chassis esta deformado ou anormalmente
quente.
» Fugas de agua da unidade interior.
» Sobreaquecimento do cabo de alimentagao
ou da ficha.
* N&o é possivel controlar a velocidade da
ventoinha.
A unidade desliga-se imediatamente apds ser
activada.
* A ventoinha n&o para mesmo apods a unidade
ser desligada.
Contacte imediatamente o revendedor local
Y para manutengao/reparagao. )
( )
N&o se sente nem suba para cima da Q
unidade. Pode cair acidentalmente. 6
\_ J

/APRECAUGAO

Este equipamento pretende ser usado por peritos
ou utilizadores com formag&o em lojas, na industria
leve e em quintas, ou para utilizagao comercial por
pessoas nao especializadas.

Este aparelho pode ser utilizado por criancas

de 8 anos de idade e acima e por pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais e mentais reduzidas
ou com falta de experiéncia e conhecimento se

0os mesmos forem supervisionados ou instruidos
sobre a utilizacdo do aparelho de maneira segura e
compreendam os perigos envolvidos.

Mantenha o alarme de incéndio e a saida de ar a
pelo menos 1,5 m da unidade.

Nao arrefega ou aquega demasiado a sala quando
estiverem presentes bebés ou pessoas invalidas.

N&o ligue e desligue o aparelho de ar condicionado
utilizando o interruptor principal. Utilize o botdo de
operagcao ON/OFF.

N&o cologue nada na saida de ar da unidade
exterior. E muito perigoso devido a alta

velocidade de rotagéo do ventilador.

N&o toque na entrada de ar ou nas pas de

aluminio afiadas da unidade exterior. Pode %
sofrer ferimentos.

N&o cole nenhum objecto na CAIXA
DA VENTOINHA. Pode sofrer @ A

ferimentos e danificar a unidade.

» O compressor pode parar ocasionalmente durante
tempestades com trovoada ou relampagos. Isso néo é falha
mecanica. A unidade é restabelecida automaticamente
depois de alguns minutos.

* As instrugbes foram redigidas originalmente em inglés. As
versdes noutras linguas séo traducbes da redacgao original.

PORTUGUES

Informagoes importantes sobre o
refrigerante utilizado
Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa

cobertos pelo Protocolo de Quioto. N&o libere gases na
atmosfera.

Tipo do refrigerante: R410A
Valor GWP ": 1975
" GWP = potencial de aquecimento global

Inspecgdes periddicas para fugas do refrigerante podem
ser requeridas dependendo da legislagdo europeia ou local.
Contacte o seu revendedor local para mais informagdes.
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Precaucoes de utilizacao

Instalacao

@ Este aparelho de ar condicionado deve ser instalado
adequadamente por um técnico de instalagéo qualificado
de acordo com as Instrugdes de Instalagao fornecidas com
o aparelho.

® Antes da instalagao deste aparelho de ar condicionado,
verifique se a voltagem da rede local na sua casa ou
escritério € a mesma que a voltagem indicada na placa
identificadora.

/N\ ADVERTENCIA

Evite as seguintes localizagoes para a

instalacgao.

® Localizagdes onde existe fumo ou combustivel.
Localizagbes de temperatura extremamente alta como
em uma estufa.

® Localizagbes em que haja dispositivos que geram calor
excessivo.

® Evite instalar a unidade exterior onde possa ser atingida
por agua do mar ou perto de ar sulfuroso de termas. (Para
proteger o aparelho de ar condicionado de alta corrosao)

Ligagcoes

® Todas as ligagdes devem estar de acordo com os requisitos
eléctricos locais. (Consulte o seu revendedor ou um
electricista qualificado para mais detalhes.)

® Cada unidade deve ser adequadamente ligada a terra
mediante um fio de terra ou as ligagdes fornecidas.

® As ligagdes devem ser feitas por um electricista qualificado.

Preparacao para a operacao

Ligue o aparelho a corrente eléctrica 5 horas

antes da operacao inicial.

(Para aguecimento)

® Deixe a corrente eléctrica ligada para utilizagao
continua.

Se nao for utilizar o aparelho por um longo tempo, desligue

a ficha eléctrica da tomada ou desligue o disjuntor ou o
interruptor eléctrico para isolar o aparelho de ar condicionado
da fonte de alimentagéo.

Condicao de funcionamento

Utilize este aparelho de ar condicionado no seguinte intervalo
de temperatura.

M Intervalo da temperatura interior:
Modo de arrefecimento ~ 14°C - 25°C (*WBT) / 18°C - 32°C (*DBT)
Modo de aquecimento 16°C - 30°C (*DBT)

H Intervalo da temperatura exterior:

Modo de arrefecimento ~ -15°C - 46°C (*DBT)

-10°C - 43°C (*DBT)*1

-20°C - 18°C (*WBT) /-20°C - 24°C (*DBT)
-15°C - 18°C (*WBT) / -15°C - 24°C (*DBT)*1

Modo de aquecimento

*DBT: Temperatura de bolbo seco

*WBT: Temperatura de bolbo himido

*1 Quando ligar U-60PEY1E5, U-71PEY1ES5, U-100PEY1ES5,
U-100PEY1ES8, U-125PEY1ES5, U-125PEY1ES8, U-140PEY1E8

4 N\
Informagodes para utilizadores sobre a recolha e
eliminagao de equipamentos velhos e pilhas usadas

z

Estes simbolos nos produtos, embalagem e/
ou documentos acompanhantes significam que
os produtos eléctricos e electronicos velhos e
pilhas usadas ndo devem ser misturados com o
lixo doméstico geral.

Para o tratamento, recuperacao e reciclagem
de produtos velhos e pilhas usadas de maneira
apropriada, leve-os aos pontos de recolha
aplicaveis de acordo com a legislagdo nacional
do seu pais e com as Directivas 2002/96/CE e
2006/66/CE.

Mediante a eliminagao correcta destes
produtos e pilhas, ajudara a salvar recursos
valiosos e prevenir efeitos negativos potenciais
sobre a saude humana e o meio ambiente, que
poderiam decorrer do manuseio de residuos
inadequado.

Para mais informacdes sobre a recolha e
reciclagem de produtos velhos e pilhas usadas,
contacte a autarquia local, o servigo de
eliminagéo de residuos ou o ponto de venda de
onde comprou os itens.

Poderao ser aplicadas penalidades em caso
de eliminagéao indevida de lixo de acordo com a
legislagdo nacional.

Para utilizadores comerciais na Uniao
Europeia

Se quiser eliminar algum equipamento eléctrico
ou electronico, contacte o seu revendedor ou
distribuidor para mais informacdes.

[Informagodes sobre a eliminagao em outros
paises fora da Unidao Europeia]

Estes simbolos sao validos apenas na

Unido Europeia. Se quiser eliminar estes
itens, contacte a autoridade local ou o seu
revendedor e informe-se sobre o método de
eliminagéo correcto.

Nota para os simbolos de pilha (dois
exemplos inferiores):

Este simbolo pode ser utilizado em combinagao
com um simbolo quimico. Neste caso, ele
satisfaz os requisitos estipulados pela Directiva
para o elemento quimico envolvido.




Nomenclatura das pecas

UNIDADE INTERIOR

UNIDADE EXTERIOR

Entrada de ar

Receptor

Saida de ar

operaTion - @ TMERED ®
STANDBYED) @

o

PE1 (Tipo 50)

Bot&o de operacao
de emergéncia

Entrada de ar

Saida de ar

(— Entrada de ar

(— Entrada de ar

Saida de ar

Saida de ar

PE1 (Tipo 60, 71) PE1 (Tipo 100, 125, 140)

PEY1 (Tipo 60, 71) PEY1 (Tipo 100, 125) PEY1 (Tipo 140)

Optional

| Controlo remoto sem fios | | Controlo remoto do temporizador | |Te|ecomando com fios de alta especificagéo|

Leia as instrugdes de operacgao incluidas com o telecomando.

N° do modelo = N° do modelo N° do modelo

CZ-RWSK2 (Tipo K1) CZ-RTC2 E CZ-RTC3
Para todas PR — Para todas
as unidades < - as unidades
interiores 5 v BE interiores

PORTUGUES

Mecanismo de funcionamento

H Rendimento do aquecimento
® Como este aparelho de ar condicionado emprega o
ar exterior para aquecimento, o seu rendimento de
aquecimento se deteriora com a redugéo da temperatura
externa.
(Devido ao sistema da bomba de calor)
—Neste caso, utilize outro aparelho de aquecimento.

B Descongelagao
® Este aparelho pode iniciar a operagao de descongelagao
para derreter a congelagao formada na unidade exterior.
®A descongelagcdo comeca: O ventilador da
unidade interior para (ou a velocidade torna-se
extremamente baixa).
—“@” (STANDBY) aparece.

@A operagdo de aquecimento recomecga
passados alguns minutos: O ventilador da
unidade interior permanece parado (ou funcionara a
uma velocidade muito baixa) até que a serpentina do
permutador de calor da unidade interior se aquega o
suficiente.

— “@” (STANDBY) aparece.

®A descongelagao é concluida: O ventilador da
unidade interior comega a funcionar.
— “@” (STANDBY) desaparece.

B Operacao “DRY”

® Quando a temperatura da sala atinge o nivel que foi
ajustado, a unidade exterior repete o ciclo de ligar e
desligar automaticamente.

® Quando a unidade exterior € desligada, o ventilador da
unidade interior também para.
(Para prevenir o aumento de humidade na sala)

® Quando houver uma grande probabilidade de a
temperatura da sala atingir o nivel que foi definido, a
velocidade do ventilador é definida para “brisa” (vento
suave) automaticamente.

® A operagdo “DRY” ndo é possivel quando a temperatura
exterior € 15 °C ou menos.

H Se a energia falhar enquanto a unidade

estiver a funcionar

Quando a unidade recomega automaticamente apds uma
falha de energia temporaria, ela utiliza os mesmos ajustes
que estavam em efeito antes do corte de energia.
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Ajuste da direccao do fluxo de ar

Esta secgao é descrita no manual de instrugbes fornecido com o telecomando com temporizador (CZ-RTC2).
Com respeito ao telecomando com fios de alta especificagdo (CZ-RTC3), consulte as instru¢gdes de operagao fornecidas com o
modelo CZ-RTC3.

Ajuste do movimento para cima e para baixo da direcgéo do fluxo de ar

M Utilizagdo do controlo remoto do [ . ‘ h
temporizador Prima ' / para seleccionar a direcgdo pretendida
[l = para o fluxo de ar.

v_ Indicacio da 4 . & '\\\- B Movimento de varrimento do
P X direcgdo do . I 3 . deflector
fluxo de ar ¢ * 1 @ Premir o botéo durante a
‘ operagéo de varrimento pode
' ® parar o deflector na posicao
REMOTE CONTROLLER-8 o ° pretendida'
\_mewormcovmousnn o W) | -
= PRBZ:ZM © @ﬁ*x T Indicagdo quando a operacao de
p . varrimento esta parada
g ZILa] > ]Il UNT \ c Ventilador e | Arrefecimento
[N 4 o aquecimento | e secagem
B | [SETHEEY M. — o ° q'_. '_g
- __4 >~ >~
| 1 SIS
Botao do deflector [ 4 ¢ <
\ ° (5 niveis) (3 niveis)

B Utilizagcao do controlo remoto sem ’ 1 . M Deflector fixo (5 niveis)

fios .
'\

Indicagado da direcgao do T
fluxo de ar p—
vy — °

| Direcgio do fluxo de ar vertical recomendada |

@ Ajuste o deflector para a posigéo inferior para a operagéo de
aquecimento. (Na posig¢éo superior, 0 ar quente ndo pode atingir o chio.)

® Ajuste o deflector para a posigao superior para a operagéo de
arrefecimento. (Na posic&o inferior, a condensagao pode pingar no chao.)

Botao do deflector

HEAT COOL / DRY FAN
[ 4 ~ | AN
‘ Fixq Qesta
Recomendado Recomendado posicao
A\ y

B Ajuste da direccao do fluxo de ar horizontal (Manual)

Mova as palhetas do fluxo de ar horizontal com a mao
para ajustar.
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Ajuste da direcgéo do fluxo de ar para unidades interiores mdltiplas (Apenas com o controlo remoto do temporizador)

Quando operar unidades interiores multiplas com 1 controlo remoto, a direcgdo do fluxo de ar pode ser ajustada para cada
unidade interior individualmente ou para todas as unidades ao mesmo tempo.

N° da unidade
U | —

1-1
! _ -
-

=
7 7 I 14
= £ 1
N ¢ 1 1
B |SET
| |
| |
Botao do deflector L
Bot&o “UNIT” 1-8
® E possivel ligar
um maximo
de 8 unidades
interiores.

® N3ao utilize as maos para mover o deflector (deflector de
fluxo de ar vertical) controlado pelo controlo remoto.

® Quando o aparelho de ar condicionado é desligado,
o deflector move-se automaticamente na direc¢do de
fechamento.

® O deflector (deflector de fluxo de ar vertical) move-se
para a posigéo superior durante a operacao de espera de
aquecimento.

® A operacgao de varrimento comega apos o término da
operagéao de espera, mas “Swing” aparece no controlo
remoto mesmo durante a operagéo de espera.

~
B Quando ajustar a direc¢ao do fluxo de ar1
de cada unidade interior individualmente

1 Prima UN|T para seleccionar o N° da

unidade que pretende ajustar.

2 unidades
exteriores e 4
unidades interiores

Ex.: 1 unidades Ex.:
exteriores e 8
unidades interiores

1-1 1-1
-

2-4

‘ para seleccionar a

2 Prima 7 7

direcgao pretendida para o fluxo de ar.

B Quando ajustar a direc¢ao do fluxo de
ar de todas as unidades interiores ao
mesmo tempo

1 Prima UN|T para seleccionar
Nodepiy |-
\

Prima para seleccionar a
s

direcgao pretendida para o fluxo de ar. y

Sugestdes para economizar energia
M Evite

® Nao bloqueie a entrada e saida de ar da unidade.
(Uma obstrugao provocara o mau funcionamento
da unidade.)

® Durante a operagao de arrefecimento, utilize toldos,
persianas ou cortinas para prevenir a radiagao directa
de raios solares na sala.

B Faca

® Mantenha o filtro sempre limpo.
(Um filtro obstruido prejudicard o desempenho da
unidade.)
— “Manutengao” (P.56)

® Para prevenir o escape do ar condicionado, mantenha
as janelas, portas e quaisquer outras aberturas

\_ fechadas. y




Manutencao

Unidade interior

/\ ADVERTENCIA

® Por motivos de segurancga, desligue o aparelho de ar
condicionado e desligue-o da rede antes de proceder a
sua limpeza.
(Caso contrario, havera o risco de choque eléctrico ou
de ferimentos devido a alta velocidade de rotagdo do
ventilador.)

® N3ao verta agua sobre a unidade interior.
(Isso pode danificar os componentes internos e causar
um choque eléctrico.)

\g Limpe com um pano macio.

" (Se estas partes estiverem
muito sujas, utilize um pano
humedecido em agua.)

Nao tente limpar o interior da unidade por conta propria.
Consulte a se¢éo “Cuidados e limpeza” nas instrugdes de

instalagao. APRECAUQAO

® Nunca utilize solventes ou produtos quimicos fortes. Da
mesma forma, nao limpe as pecas plasticas com agua
muito quente.
(Isso pode causar uma deformacao ou mudar a cor.)

® Algumas arestas metalicas e as pas sao pontiagudas.
Tome cuidado ao limpar tais partes.
(Pode ferir-se.)

® Utilize um banco ou escada firme quando limpar uma
unidade interior instalada em lugares altos.

® A serpentina interna e outros componentes da unidade
exterior devem ser limpos regularmente.
» Contacte o seu revendedor ou servigo de assisténcia.

Antes de solicitar assisténcia

Sintoma Causa Accao
Falha de energia ou ap6s falha de Prima o botdo ON/OFF de alimentacéo no controlo
O aparelho de ar energia remoto.
condicionado nao « Se o disjuntor estiver desligado, ligue a alimentag&o.

O botao de operagao (alimentagdo) esta

funciona apés ser « Se o disjuntor tiver disparado, consulte o seu

ligado. desligado. revendedor sem o ligar.
Fusivel queimado. Contacte o seu revendedor.
A entrada ou saida de ar das unidades
interiores e exteriores esta obstruida com | Remova a poeira.
poeira.
(0] njtgrrupt0r cja v'elo”mdade do vento esta Mude para “Alta” ou “Forte”.
definida para “Baixa”.
Baixo Definicdes inadequadas da temperatura
desempenho de A sala esta exposta a luz solar directa no « = : -
rrofoclmento on modo de arrefecimento. Consulte “Sugestdes para economizar energia”. (P.55)
aquecimento As portas ou janelas est&o abertas.
O filtro de ar esta obstruido. Consulte “Manutencéo”. (P.56)
Demasiadas fontes de calor na sala no Utilize um minimo de fontes de calor e durante um curto
modo de arrefecimento. espaco de tempo.

Demasiadas pessoas na sala no modo de | Diminua a definicdo de temperatura ou altere para “Alta”
arrefecimento. ou “Forte”.

Se o aparelho de ar condicionado nao funcionar correctamente mesmo apoés a verificagao de cada
item de “Antes de solicitar assisténcia” e “Localizagao e solug¢ao de problemas”

® Pare a operagao imediatamente e desligue a alimentacdo. Em seguida, contacte o seu revendedor e comunique o0 niumero
de série e o sintoma. Comunique também a marca de inspecgédo A\ e as letras E, F, H, L, P em conjunto com nimeros que
aparecem no visor LCD do controlo remoto.

® Nunca tente reparar o aparelho de ar condicionado por conta propria, pois € muito perigoso fazé-lo.



Localizacao e solucao de problemas

Verifique antes de consultar ou solicitar assisténcia.

[ Sintoma ] [ Causa / Accao ]
Som como fluxo de agua é ouvido » Som de liquido refrigerante a fluir no interior da unidade
durante ou apo6s o funcionamento. » Som de 4gua de drenagem através do tubo de drenagem
Ruido

Ruldo de rachadura 6 ouvido _durante ou Som devido a mudanca de temperatura das pecgas

aquando da paragem do funcionamento.
: » Odores a componentes internos, a tabaco, a cosméticos
E possivel sentir odores do ar descarregado acumulados no ar condicionado e no ar descarregado.
durante o funcionamento. « O interior da unidade esta sujo.

(Contacte o seu revendedor.)

Acumulagao de condensacao perto da saida + A humidade interna arrefece devido ao vento frio e acumula-se
de ar durante a operagao de arrefecimento. como condensagao.

» Se o aparelho de ar condicionado tiver sido instalado em
lugares onde existam grandes quantidades de neblina de
6leo como em restaurantes, a limpeza é necessario, porque o
interior da unidade (permutador de calor) esta sujo.

(Contacte o seu revendedor.)

Forma-se névoa durante a operagao de
arrefecimento.

Forma-se névoa durante a operacao de

. » A operacgao de descongelagao esta em andamento.
aquecimento.

» A rotagéo do ventilador torna o funcionamento mais suave.
» O ventilador pode rodar para secar o permutador de calor
dependendo da defini¢do.

O ventilador roda durante algum tempo
apesar do funcionamento parar.

Unidade interior

A direccao do fluxo de ar muda durante o

UREITEREe: » Quando a temperatura de descarga de ar estiver baixa
A direccao do fluxo de ar ndo pode ser durante a operagéo de aquecimento, ou durante a operagao
Direcgdo |ajustada. de descongelagao, o fluxo de vento horizontal é efectuado
do fluxo | A direccao do fluxo de ar no pode ser automaticamente.
de ar alterada.
O deflector se move varias vezes apos a O deflector move-se uma vez para a posigdo normal e, em
alteragdo da direcgao. seguida, move-se para a direcgao do fluxo de ar ar ajustada. Porrucuts
Poeira é descarregada. * A poeira acumulada dentro da unidade interior é descarregada.

No funcionamento inicial a alta velocidade,
algumas vezes o ventilador roda mais
rapido do que a velocidade definida.

(3 a 30 minutos)

« Isto serve para verificagéo da operagéo a fim de confirmar
que a rotagdo do motor do ventilador esta dentro da faixa de
utilizagéo.

Sem funcionamento

(Quando a alimentagao é ligada
imediatamente / Quando a operagao é
parada e retomada imediatamente)

» O funcionamento ndo ¢é iniciado durante aproximadamente
os 3 primeiros minutos porque o circuito de protecgdo do
compressor esta activado.

Gera-se ruido durante a operagao de
aquecimento.

» A operacao de descongelacao estd em andamento.

Sai vapor durante a operacgao de
aquecimento.
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O ventilador continua a rodar mesmo apés
a paragem da operagao com o controlo * Isso é para o funcionamento suave.
remoto.
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NMAnpo@opisg yia To TTPoidv

Av €xeTe TTPOBAAUATA 1} ATTOPIEG TXETIKA UE TO KAIUATIOTIKO
0ag, Ba xpelaoTeiTe TIG TTAPAKATW TTANpoopicg. O apiBuodg
povTéAou Kal 0 augwv aplBudg BpiokovTtal oTnv TrIvokida aTo
KATW PEPOG Tou BaAduou.

4 )
Ap. povtéAou

AUEwv apiBuog

Huepounvia ayopdg

AleBuvaon avTITTPOCWITTOU

TnAépwvo

[po@uAdaceic ao@aAeiag

Ta TTapakdTw cUUBOAQ TTOU XPNCIPOTTIoIoUVTal OE AUTO TO
EYXEIPIOIO 0OG TTPOEIBOTTOIOUV VIO EVOEXOUEVEG ETTIKIVOUVEG
KATAOTACEIG VIO TOUG XPHOTEG, TO TTPOCWTTIKO ETTIOKEUAG 1} TO
pnxavnpa:

AuTé 10 OUPBOAO avagEpeTal o€ PIa
ETTIKIVOUVN 1] YN ao@aAn evEpyela
AHPOEMOHOHZH TTOU UTTOPEi va 0dnynaoel oe coapd

TIPOCWTTIKG TPAUUATIOUO 1) BdvarTo.

AuTé 10 OUPBOAO avagEpeTal o€ JIa
ETTIKIVOUVN 1] N ao@aAn evépyeia
TTOU PTTOPEI va odnyroe€l o€
TIPOCWTTIKO TPAUUATIONO 1) ¢nuId
TOU TTPOIOVTOG 1) TNG TTEPIOUCIAG
oag.

/N\NPOZOXH

/A\MPOEIAOMOIHZH

EmBepaiwyoTe pe Tov E€0UCI0B0TNHEVO
QAVTITTPOOWTTO 1] €I8IKO yIa TN XPAON Tou
KaBopiopévou TUTTOU WUKTIKOU. H xprion
WUKTIKOU O1a@OPETIKOU aTTO TOV KaBopIouéVo
TUTTO UTTOpEl va TIpoKaAéael BAGRN OTO TTPOoIdY,
€kpnén ka1 TpAUPATIOPO, KTA.

Auté 10 KAIJOTIOTIKG BEV €XEl EEAEPIOTAPA VIO
va Taipvel kaBapo aépa atd £Ew. Kabe opd
TTOU XPNOIUOTIOIEITE CUOKEUEG BEpUavOng PE
uypaéplo ) TTETPEAAIO aTO 610 SWHATIO, TTPETTE
va aVOiYETE QUXVA TIG TTOPTEG Kal Ta TTapdBupa
ETTEION KATAVAAWVOUV TTOAU aT1Trd TO 0EUYOVO TOU
aépa.

AIOQOPETIKA, O€ £0XATN TTEPITITWAOT, UTTAPXEI
Kivduvog ao@ugiag.

MoTé pn xpnoigoTroleite, oUTE va atroOnKeUETE,
Bevdivn  dAAo eUQPAEKTO OEpPIO ) UYPO KOVTE OTO
KAIHaTIoTIKG. Eival TToAU eTTikivouvo.

Mnv XpNnOIKOTIOIEITE AUTH TN CUCKEUN O€
OUVNTIKA EKPNKTIKEG ATUOOPAIPEG.

Mnv ayyiCeTe TTOTE TN CUOKEUN PE Bpeyuéva
XEPIQL.

Mnv TotroBeTeite Ta dAXTUAQ 0OG 1 GAAa
QVTIKEIMEVA OTNV ECWTEPIKN 1] EEWTEPIKN @
povada Tou KAIMATIOTIKOU, Ta

TTEPIOTPEPOUEVA PEPN EVOEXETAI VA
TIPOKOAAECOUV TPAUMATIOHO.

N

[

r

J
~

H diappor] YuKTIKOU agpiou PTTOPET va
TIPOKAAECEI TTUPKAYIA.
Ma Adyoug ao@dAciag, BeBaiwbeite OTI £XETE
oBnoel To KAINATIOTIKO KOBWG eTTiaNg OTI £XETE
ATTOOUVOEDEI TNV TPOPOodOTia PEUPATOG TTPIV TOV
KaBapiouod A 1o o€ppIg.

E-

2 TEPITITWON £KTAKTNG AVAYKNG,
atmmoouvd£aTe TO BUCHA NAEKTPIKAG
TTapoxAG atrd Tnv Tpida, KaTeRAOTE TNV
ACOQAAEIQ 1] ATTEVEPYOTTOINOTE TO
BIaKOTITN 1I0XU0G, WOTE VO ATTOUOVWOETE
TO KAIJOTIOTIKO aTTd TNV KEVTPIKHA TTAPOXH.

O kaBapIoPOG TOU ECWTEPIKOU TWV ECWTEPIKWV

KaI EEWTEPIKWY HOVADdWYV OeV TTPETTEI VO
TTpayPaToTToIEiTal OTTO TOUG XProTeG. KaAéoTe
€€0UO1000TNHEVO AVTITTIPOOWTTO A EIBIKO YA TOV
KaBapIouo.

>¢ epiTTTwon duoAeiToupyiag authg TNG
OUOKEUNG, NV TNV €TTIOKEVAOETE PHOVOI 0OG.
ETiKoIVwVAOTE PE TOV avTITTPOOWTTIO TTWANCEWY
\_ 1] TOV avTITTPOCWTTO O£PRIG YIa TNV ETTIOKEUR. )




® O©¢uarta TTou 0 O¢uarta TTou TTPETTE An POZOXH

arrayopegvovTal Va TTPOCEEETE
0 H ouokeun auTr TTpoopileTal yia xprion ato €10IKoug

» AladaoTe TTPOCEKTIKA TIG TTapouoeg Odnyieg xpRong Trpiv

X i - ¢ ! I EKTTAIBEUPEVOUG XPAOTEG OE KATACTAUATA, OTNV
XPNOIUOTIOINCETE AUTO TO KAIUOTIOTIKG. AV £XETE OTTOIECOATIOTE

eAa@pd Brounxavia Kal o€ aypoKTAUATA, A yia

6u0KoAiEg r”]enpoB)\r']paTa, OUMBOUAEUBEITE TOV QVTITIPOOWTTO EUTTIOPIK| XPAON ATTO W EIBIKEUMEVA GTOA.

oag yia Borbeia. - - - —

* AuTO TO KAIHATIOTIKO €X€1 OXEOIAOTEI yIA VA 0AG TTAPEXEI H GUOKEUN auTr PTTOPEl va XPHOIHQWOWGSI amo
AVETEC TUVBNKEG dwaTiou. XpNOIUOTIOIRCTE TO UOVO Yid TO TaISIG NAIKiag TOUAGXIOTOV 8 XPOVWV Kal aTTo
OKOTIO TTOU TTPOOPICETAI, OTTWG TTEPIYPAPETAI OTIG TIAPOUTEG 4Toua e PEIWUEVES QUOIKEG, AIOBNTAPIEG 1
OBnyieg xpnRong. BIavVONTIKEG IKAVOTNTEG 1] XWPIG TTEIPA KAl YVWOEIG,

av eMTNPOUVTAI ) TOUG £X0UV d0BEi 0dnyieg OXETIKA
ME TN XPrION TNG CUOKEUNG JE AOPAAEG TPOTTO Kal
KOTOVOOUV TOUG EUTTAEKOUEVOUG KivOUVOUG.

Alatnpeite T0 ouvayepPod TTUPKAYIAS Kal TNV £€€000
aépa TouAdyioTov 1,5 m pyakpid ammd Tn povada.

H Beppokpaacia evdg dwpartiou 61ToU BpickovTal
HwpPd 1 NAIKIWPEVOI dev TTPETTEN va gival UTTEPBOAIKA

r ~N XAUNAR i UWNnAA.
Na éxete pia Tpica Tou Ba XPNOIYOTTOIEITE M Aei A - - -
OTTOKAEIOTIKG Y10 KABE Jovdada, aAAd Kal va TTapéxETe 5 nv avolyok E'VgTE To KX'HGT'GT'KO aTTo TOV KEVIPIKO
OTNV ATTOKAEIOTIKK YPOHUR SIOKGTITN NAEKTPIKAC A'GKOTT"] Tp%(f\ﬁoolflz'ug‘ PNGIHOTIOINCTE TO KOUPTT
TTOPOXNG, ACPAAEIO KUKAWPATOG Kal IAKOTITN gIToupylag :
dlappong yia mpoaTadia amd utrepBoAikn Taon. Mn ToTToBETEITE TiTTOTA OTNV £€050 AEPA THS
Na £xeTe pia pica TTou Ba XpnOoIYOTTOIEITE €EWTEPIKNG povadag. AuTo eival eTTiKivOuvo A
QTTOKAEIOTIKA Yia KABE povdada. XTn Poviun €TTEION O AVEUICTAPOG TTEPIOTPEPETAI UE
KaAwdiwaon, amaiTeital va evowuaTwoei MeYAAn TaxuTnTa.
d1aTagn TARPoug amooUvdeang e duvaToTNTA . . — .
dlaxwpPIoUOoU ETTAQPWY 0t GAOUC TOUC TTOAOUG Mnv ayyiGete TV €icodo aépa A Ta aixUNEaA Q
OUPPWVA TOUG KAVOVES KATAOKEUNS KOAWDBIWTEWV. TTEPUYIa AAOUHIVIOU TNG EGWTEPIKAG %
fo T ’)\ Bava 50 - povadag. MTTopei va TpaupaTIoTEITE.

nv TpoANWn mMeavwy KIvoUvwy ato

BAGBN TNG pOVWONG, N povada TTPETTEl va %
YEIWVETAI.

Mnv ToTroB€ETEITE KAVEVA QVTIKEINEVO
otn ©HKH ANEMIZTHPA. Mtropei @ A
VO TPAUMATIOTEITE Kal N povada

uTTOopEl va uttooTel BAGRN.

%,

lMa TNV ammoTpoTTA uTTEPBEPUAVONG 4

Kal TTUPKAYIGG, Unv @ R
XPNOIUOTIOIEITE TPOTTOTTOINMEV

KaAwdIa, KaAWSIO CUVAPUOYNG,

KaAWdIa TTEKTAONG 1| YN EIOIKA

\_ KoAwdIa. )

(" 0 AiakOWTE TN XPAON TOU TTPOIGVTOG AV TTOPOUCIOOTEL )

( ANAKOINQSH )

* H Asitoupyia Tou ouuTTIEDTH EVOEXETAI VA OIAKOTITETAI
TTEPIOTACIOKA OTN SIAPKEID KaTAlYidwV. Agv TTPOKEITAl VIO

otroiadfote avwpahio/BAGRN Kal atToouVOEDTE
10 BUOpa Tou PeUPATOG A KAEIOTE TO DIAKATITN

TpOYOBOTIAC Kal TNV aTPAAEIQ. pnxaymr’l cxcnoxiq. H 5UVGT,(')TI’]TC,1 )\alToqpviag ™mg povadag
(YTrapxel Kivauvog KaTvou/mTupKaylag/nAeKTpOTANEiac) ETTOVEPXETAI QUTOPATA PETG OTTO PEPIKA AETITA. .
MNapadeiypara avwpaNiag/aoToyiag: *To 'GYY)\IKO’KEI}JEVO eival ol TPWTOTUTTEG odnyieg. O1 q)\)\eg E
+ O BIAKOTITNG KUKAWHATOC SIOPPONC TNS Yeiwang YAWOOEG €ival HETAQPATEIG TWV TTPWTOTUTIWY OBNYIWV. ANHNIKA
(ELCB) evepyotroicital guxvd.
* MepIkég QopEg, To TIpoioV Sev §ekiva oTav To ZNHAVTIKEG TTANPOPOPIEG OXETIKA UE
EVEPYOTIOIEITE. A it
* Mepikég QopEG, N 10XUG OTTOoUVOEETaI OTAV KIVETA TO YUKTIKO TTOU XpnoipoTTolEiTal
TO KOAWDI0. To Trpoidv auTd TrepIExel PBopIwpEVa aépia BEPPOKNTTIOU TTOU
* YTdpxel oopr| kauévou i acuvABioTog B6pupog kaAUTrTovTal amd 1o mpwtdkoAo Kyoto. Mnv s€aydyete aépia
KaTd TN Acimoupyia. oTnv atuéo@aipa.

* To Kupiwg Turua gival TTaPaPOPPWUEVO 1
aouvnBioTa (eaTo. . )
* YTIépyel SIopPOr| VEPOU AT TNV ECWTEPIKN Hovada. Tipn GWP™": 1975
+ To kaAwdio 1} To BUoHa peduaTog eival uTrepBOAIKG (aTO. M GWP = duvapiké TAavNTIKAS alénong Tng BEpUOKPATiag
* Aev gival eQIKTOG 0 €AeyX0G TNG TaxUTNTAG TOU EVS . . Siké 0 .
QVELIOTG. VOEXOHEVWG Va aTraiToUvTal TTEPIOBIKES ETTIBEWPNOEIS Yia
« H A€IToupyia TG HOVASAC SIAKGTITETAl aETWC BIapPOEG WUKTIKOU avaAoya pe TNV EupwTraikr A TOTTIKNA
ak6pn Kai av £xel TeBel oe AeToupyia. ’ vouoBeaia. ETKOIVWVAOTE PE TOV TOTTIKO GAG AVTITTPOCWTTO
+ O QvePIOTAPAC BEV OTAPATAEI AKOUN KOl aV EXEI Y0 TIEPICOOTEPES TTANPOPOPIEG.
dlakoTTei n Agitoupyia.
EmmikoivwvAoTe apéowg e Tov TOTTIKG 600G
QVTITTPOOWTTO VIO GUVTAPNON/ETTIOKEUN.

TOTTOG WuKTIKOU: R410A

1\ J

( )
Mnv k&BeoTe Kal Unv OTEKETTE ETTAVW OTN Q
povada. Mropei va éoeTe KATWw KaTd AdBOoG.

\_ J
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Mpo@uAdceic yia xpnon

Eykatdotaon

® H eykaTtdoTaon autou Tou KAIMATIOTIKOU TTRETTEI VA YiVEl
OWOTA aTTd EIBIKEUUEVOUG TEXVIKOUG EYKATACGTAONG
oUpewva e TIG 0dnyieg eyKaTaaTAONG TTOU OUVODEUOUV TN
povada.

® [Mpiv amrd Tnv gykatdoTaon, BeBaiwbeite 6T n Tédon ToUu
NAEKTPIKOU PEUPATOG OTO OTTITI | GTO YpaA®Eio aag givai n
idla pe TNV Téon TTou avaypd@eTal oTNV TTIVAKIdA.

/A\MPOEIAOMNOIHZH

ATro@eUYETE TIG TTAPAKATW TOTTOBETIES YIa

TNV EYKATAOTAON.

® TotroBeoieg &TToU UTTAPXEI KATTVOG ] EUPAEKTA aépial.
ETmiong TomroBeaieg e e€aipeTikG uwnAn Bepuokpaacia
OTTWG £va BEPUOKNATTIO.

® TotroBeoieg 6TTOU BPICKOVTAI AVTIKEIUEVA TTOU TTAPAYOUV
HeYAAeG TTOOOTNTEG BEPUOTNTAG.

Mpoooxn:

® AtTopUyETE TNV £YKATAOTOON TNG EEWTEPIKNG HovAdag
o€ pépn OTTOU QUTH PTTOPET va £pBel o€ Aueon €TTA@NA HUE
BaAaaoIvo vepd 1 KOVTA o€ TINYEG BEIoUXWY agpiwy o€
IOOTIKG AOUTPA.
(Ma va rpooTaTéweTe TO KAIMATIOTIKG 116 d1dBpwaon
peydAou Babuou)

KaAwdiwon

® OAgg 01 KAAWBIWOEIG TTPETTEI VA CUKPOPPWVOVTAI
JE TOUG TOTTIKOUG KOVOVIOUOUG YIa TNV NAEKTPOAoyia.
(XupBouAeuBeite TOV QVTITTIPOOWTTO 0OG N £vav EIBIKEUPEVO
NAEKTPOAGYO VIO AETTITOUEPEIEG.)

® Kd&Be povada péTrel va gival YelwPEVN JE Eva KaAwdIo
yeiwong 1 péow Twv CWANVWOEWY UBPEUONG.

® O1 KOAWBIWOEIG TIPETTEI VA Yivouv atrd évav €I0IKEUPEVO
NAEKTPOAGYO.

MNMpoeToipacia AsiIToupyiag

EvepyotrolloTe TNV KEVTPIKN NAEKTPIKA TTAPOXN
5 wpeg IV TNV évapén TnG AsiToupyiag. on
(Mo TrpoBépuavan) -
® AQNOTE TNV KEVTPIKI NAEKTPIKA TTAPOXN OTNV
evepyr 6€on (ON) yia cuvexopevn xpion.

( NAPATHPHEH )

‘OT1av dev XPNOIUOTIOIEITE TN CUOKEUN VIO JEYAAO XPOVIKO
O1doTNUa, aTTOoUVOEDTE TO BUCHA NAEKTPIKAG TTAPOXAS aTTO
TNV TTPIa, KATERBAOTE TNV a0@AAEIO 1) ATTEVEPYOTTOINOTE TO
SIaKAOTITN 10XU0G, WOTE VA ATTOUOVWOETE TO KAIYJATIOTIKO AT1Td
TNV KEVTPIKA TTaPOXN.

2uvOnkeg Asitoupyiag

XpnaiyoTroifoTe autd To KAIJATIOTIKG OTa akOAouBa eUpn
Bepuokpaaciag:

B EUpog eowTeEPIKAG OEpOKPATIagG:

Aermoupyia wugng 14°C - 25°C (*OYB) / 18°C - 32°C (*©=B)
Aeimoupyia Béppavong 16°C - 30°C (*©=B)

B EUpog e§wrepikng Bepuokpaaciag:

Aeiroupyia wogng -15°C - 46°C (*©=B)
-10°C - 43°C (*0=B)*1

Aermoupyia Béppavang -20°C - 18°C (*QYB) /-20°C - 24°C (*©=B)
-15°C - 18°C (*QYB) /-15°C - 24°C (*©=B)*1

*©=B: O¢puokpaaia Enpou BoABou

*OYB: O¢epuokpaacia uypou BoABou

*1 Katd tn ouvdeon U-60PEY1ES, U-71PEY1ES,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1ES5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

/ N\
MAnpo@opieg yia TOUG XPAOTEG OXETIKA HE TN
ouAAoyn kal atréppiwn TTaAIoU €EOTTAICHOU Kal
XPNOIMOTTOINHEVWY PTTATAPIWYV

K AauTtd Ta oUuBoAa oTa TTPoIGVTA, TIG
|

OUOKEUAaieg f/Kal Ta GUVOOEUTIKG £yypaga
onuaivouv o1l Ta NAEKTPIKA Kal NAEKTPOVIKA
TTPOIGVTA Kal Ol PTTaTapieg Sev TTPETTEI v
QAVAMIYVUOVTAI PE YEVIKA OIKIAKA atrofAnTa.

Mo 10 cWoTO XEIPIOPO, AVAKTNON KAl
AVOAKUKAWGN TTAAIWV TTPOIOVTWYV Kal
XPNOIUOTTIOINUEVWY PTTOTAPIWY, TIPOCKOMIOTE Ta
oTa KaTAdAANAa anueia cuAAoyng, cUPQWVa Je
TNV €0vIKr vouoBeaia kai Tig Odnyieg 2002/96/
EK ka1 2006/66/EK.

Me Tn owoTr 81d0e0n AUTWYV TWV TTPOIOVTWYV Kal
pTTatapiwyv, Ba BondAceTe oTNV £€0ikovouNnon
TTOAUTIHWY TTOPWV KaI GTNV ATTOQUYH TUXOV
OUVNTIKWYV OpVNTIKWYV ETTITITWOEWV YId ThV
avBpwTTivn uyeia kal To TTEPIBAAAOV TTOU Ba
TTPOEKUTITAV ATTO TOV AKATAAANAO XEIPIOUO TWV
atmoBAATWV.

Ma TepIoadTEPES TTANPOPOPIEG TXETIKA UE

TN oUAAOYN Kal TNV avaKUKAWGCN TTaAIWV
TTPOIOVTWYV KAl PTTATAPIWY, ETTIKOIVWVAGCTE JE TO
Onuo oag, Tnv uttnpeoia d1dBsong atroBARTWY
1 70 KatdoTnPa a1rd 6TTOU AyopPACaTE TA €idN.
Evdexouévwg va uttdpxouv KUPWOEIG yia TN
AavBaouévn dIdBecn AUTWY TWV aTTORAATWY,
oUp@WVa PE TNV €0VIKN vouoBeaia.

Ma emXe1pNUATIKOUG XPHOTEG OTNV
Eupwtraiki ‘Evwon

Edv BéAeTe va atroppipete NAeKTPIKO A
NAEKTPOVIKO ECOTTAIOUO, ETTIKOIVWVAOTE PE TOV
avTITTPOCWTTO ) TTPOPNBEUTH 0OG VIO TTEPAITEPW
TTANPOPOPIEG.

[MAnpo@opieg yia Tn d160eon o€ dAAeg
XWpeg k166 TG Eupwtraikng ‘Evwong]

Ta oUPBoAa auTd I0XUOUV JOVO 0TV
Eupwrtraikr) ‘Evwon. Edv BéAeTe va atroppiyeTe
QAUTA T €idN, ETTIKOIVWVAOTE PE TIG TOTTIKEG
ApPXEG A TOV QVTITTPOCOWTTO GAG KAl PWTAOTE
OXETIK& PE TN oWOoTA PéBodo di1dBeonG.

Avakoivwaon yia 1o cUHoAo ptrarapiog
(TrapakdTw dUo Trapadeiypoara cupBoAou):
Autd T0 GUUBOAO PTTOPET Va XPNCIKOTIOIEITAl

o€ ouvdUACUO PE Eva XNUIKO oUPBoAO. ¢
QAuTH TNV TTEPITITWON CUPHOPPUVETAI PE TNV
arraitnon 1Tou kabopioTnke atod Tnv Odnyia yia
Pb TO EPTTAEKOPEVO XNMIKO.




OvopuaTta NepwVv

EZQTEPIK'H MONAAA EZQTEPIK'H MONAAA

Eicodog aépa (— Eioodog aépa

(— Eioodog aépa

Eioodog aépa

"E€odo¢ aépa Agktng

‘E¢odog aépa 'E¢odog aépa
oPERAnoNﬁ(—;::A;;%: - 'E§060g Gépq

PE1 (Tumog 50) PE1 (Tumog60,71)  PE1 (Tomog 100, 125, 140)
Koupmi Aemoupyiae  PEY1 (Tumog 60, 71) PEY1 (Tumog 100, 125) PEY1 (Tumog 140)

EKTAKTNG avAykng

| AcUpparto TnAEXEIPIOTAPIO | |Tn)\£x£|p|0ﬂ']p|o xpovoBch’mm| |EVOl'Jp|IGTOTr])\SXSIpIOTr']pIOUl|Jf]Ale1Tp06lde0(p(bV|

Ap. povTéAou — — Ap. HovTéhou Ap. povtélou

CZ-RWSK2 (Tutog K1) CZ-RTC2 E CZ-RTC3
Mo OAeg TIg T Mo OAeg TG
EOWTEPIKEG < o EOWTEPIKES
Movadeg 5 v B8 Movadeg

AlaBaaoTe TIG 0dnyieg xpriong TTou GuvodeUoUV TO THAEXEIPIOTAPIO.

Mnxaviopdg AsiToupyiag Exvo

B Amédoon Bépuavong @H amréwugn oAokAnpwOnKe: O avepioTipag TG
® Emreidf auTd 1o KAIHATIOTIKG XPNOIPOTIOIE TOV EEWTEPIKS E0WTEPIKNAG Hovadag &ekivael T AsiToupyia.
aépa yia T Bépuavaon, n aréd0a0n TNS BéPUAveric Tou — ZBrver n évdeign «&» (STANDBY).
MEILVETAI PE TN PEIWON TNG EEWTEPIKNG BEPUOKPATiag. M Asitoupyia «<AOYTPANZHZ»

(A6yw Tou ouaTrpaTtog avtAiag Bépuavong)
— Z€ QUTN TNV TTEPITITWAN, XPNCIUOTIOINCTE Wia GAAN
OUOKeur Béppavong.

® Otav n Beppokpacia dwpaTiou PTACEl OTO ETTITTESO
OTO OTT0i0 €XEI PUBNIOTEL, N EEWTEPIKN pHovada
emavahauBdvel autdéparta Tov KUKAO EVEPYOTTOINaNG Kal

B AmToyuén aTTEVEPYOTTOINGNG.
@ AuTA n GUCKeUN UTTOpEi va Eekiviiael TN AeiToupyia ® Orav amevepyotronBei n eGwTEPIKK Lovada, 6a oTauatioel

amoYuEng yia va AiIoel Tov TIayo TIoU OXNUATIGTNKE KaI 0 QVENIOTAPAG TNG ECWTEPIKNG povadag. (Ma va

oTNV £EWTEPIKA HoVAada. amo@euxBei n ek véou algnan TG Uypaciag oTo SwudTIo)

®ZeKIvdel N arOYUEN: O AVEpIOTAPAG TG EOWTEPIKAG ® Orav n Bepuokpacia dwuatiou eival o mOavo va @Taoel
povadag otapatdel (4 n Tax0TNTa YiveTal eaIpeTIKA To £TTiTTEd0 TTOU €ixe PUBIOTEL, N TaXUTNTA AVEUIOTAPA
apyn). puBpiCeTal autdpaTa 010 «breezey (EAaPpU agPAK).
— EpoavigeTal n éveitn «@ » (STANDBY). oH AslTougylo( «ACDYI'PAN;HZ» éfv eival 6ungn avn

@H AciToupyia Bépuavong ouvexileTal PeTd e€wtepIKn Beppokpaaia givar 15 °C ) xapnAotepn.
aTro APKETA AETTTA: O QVEPIOTAPAG TNG ETWTEPIKIG M Ze repiTrTwWON S10KOTTAG PEUPATOG EVW
Hovadag Trapapével oTapatnuEvog (A AsiToupyei pe )\SITOUpVEi n |.|OV('15(1

TTOAU apyr) TaxUTNTa) £WG OTOU BEPUAVOE] ETTAPKWS TO
TTNVio Tou E0WTEPIKOU EVOAAGKTN BeppdTNTaAG.
— Epgaviletal n évdeign «@» (STANDBY).

Ortav n povada ouveyicel autépaTta Tn AsIToupyia YETE aTTO
MIa TTPOCWPIVA BIOKOTTA PEUPATOG, XPNOIUOTIOIEN TIG iBIEG
puBuiceIg TTou gixe TTPIV TN SIAKOTTH) PEUPATOG. 6 1
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PuBuion TnG Kateubuvong pong agpa

AuUTH n evOTNTO TTEPIYPAPETAI GTO EYXEIPIDIO OBNYIWV TTOU TTAPEXETAI PE TO TNAEXEIPIOTAPIO PE XPOovodIakoTTn (CZ-RTC2).
‘Ooov agopd 10 evoUpuaTo TNAEXEIPIOTHPIO UPNAWYV TTpodiaypagwyv (CZ-RTC3), avaTtpégte OTIG 00nYieg AeIToupyiag TTou

TTapéxovTal pe 1o povrého CZ-RTC3.

PUBpIon TG katelBuvang pong aépa TTPog Ta ETTAVW KAl TTPOG T KATW

H Xpron Tou TnAgXEIpIoTNPIOU
XPOVOSIOKOTITN

L =
" _ Epgavion
b o KngUGUVOﬂQ
porig a¢pa ‘

~

TIMER B#ORY
~ PROGRAM $
A a0 > ]l uNT A
@ 'l DAY |
B [seT N cay I —
- | 4

I
Koupi «MTEPYTIOY»

H Xpron Tou acUpuOTOU
TNAEXEIPIOTNPIOU

Epgdvion karetBuvong
pong aépa
y—

KoupTri «MTEPYTIOY»

B PUOuion Tng opidévTiag KateuBuvong pong aépa (Xeipokivnta)

MeTakiviioTe pE TO X€PI Ta opIZOVTIa TITEPUYIA PONG aépag

yla va Ta puBioETE.

\

=
MathoTe !

KaTeUBuUvoN pong agpa.

Vv

/ yla va €mAEEETE TNV €MOUKNTA

B Kivnon odpwong Trrepuyiou

® [NatroTe {ava TO KOUWTTI KOTA TN
AeiToupyia ocdpwong TITepuyiou
YIO VO OTAPATHAOETE TO TITEPUYIO
oTnv €mBuunTA B¢on.

‘Evdeign otav gival oTapaTnuévn n
AgiIToupyia ocdpwaong

AvepioTApag Yogn kai
Kal Bépuavan agpuypavan
| A | Ay
|\\. . \. .

(5 eriTreda) (3 emireda)

— Hl X1aBepn 0éon TrTEPUYiOU
(5 emitreda)

ZUVIOTWHMEVN KABETN KOTEUOBUVOT PONG aépa

® PubBpioTe 10 TITEPUYIO OTNV KATW B£0N yia Tn AsiItoupyia Bépuavong.
(Mg Tn pUBUION oTNV Avw B£an, 0 BepUdG apag dev PTTOPEI va PTACEI

o710 0dTedo.)

@ PubyioTe 10 TITEPUYIO oTNV Avw BEan yia Tn Aeimoupyia wugng. (Me tn pubuion

oTnV K&TW B€01, TA CUPTTUKVWMOTA UTTopEi va aTdgouv oTo dATedo.)

HEAT COOL / DRY FAN
| 4 ~ V<
™, "~ |
|, ] >100€p0 O¢€
>uvigTdral ZuvioTdTal auTA T Béon




Pl'JGIJIO'r] Tng KGTSl'JeUVO'ng por']g qépq Y1 TTOAAEG EOWTEPIKEG POVADES (TNAEXEIPIOTIPIO XPOVOBIAKOTIT UGVO)

Katd tn Acitoupyia TTOAWY e0WTEPIKWVY povadwy pe Tn xprRon 1 TnAexeipioTnpiou, n katelBuvaon pong apa UTTopei va pubuioTei yia kGBe

EOWTEPIKA HOovAda {eXwPIOTA A yia OAES TIG HOVADEG TAUTOXPOVA.
Ap. povadag

(T — —

1-1

REMOTE CONTROLLER-8 @ 1-3
=)
777 ' I 14
= A 1
N ¢ 1 1
| B8 | [SET
: I |
I I
KoupTri «MTEPYTIOY» L
KoupTri «UNIT» 1-8

® MrtropouUv va
ouvdebouv 8
EOWTEPIKEG
Hovadeg To
MéyioTO.

Mpoooxn:

® Mn PETAKIVEITE PE TO XEPI TO TITEPUYIO (TTTEPUYIO KABETNG
PONG aEpa) TTOU EAEYXETOI PE TO TNAEXEIPIOTHPIO.

(I‘Iapampnon )

® Orav cival atrevepyoTToinuéVo To KAIJATIOTIKO, TO TITEPUYIO
METAKIVEITAI QUTOUATA TTPOG TNV KATEUBUVON KAEIOIUATOG.

® To mrTrepuyio (TTITePUyIo KABETNG PONG aépa) YETAKIVEITAI OTNV
avw B¢on katd TN AgIToupyia avapovig yia Tn Bépuavaon.

® =cekivdel n AsiToupyia odpwang PETA TNV OAOKARpwaon
NG A&IToupyiag avapovig, Opwg n évoeign «Swing»
UTTOOEIKVUETAI OTO TNAEXEIPIOTAPIO AKOWMN KAl KOTA TN
SIdpKeIa TNG AEITOUPYIAg AVAUOVNG.

a N

B Orav puBpifeTe TNV KaTeEUOUVON PONAG
aépa yia KAOE ECWTEPIKA Hovada
exwploTd

1 MarAoTe UN|T yIa va €TTIAECETE TOV Ap.

Movadag yia pubuion.
mY.) 1 €e§wrepikr povada kal Tr.X.) 2 EGWTEPIKEG LOVABEG Kal
8 eowTEPIKEG HOVADES 4 eowTePIKEG POVADES

No display No display

1-

i
i

2 1-2
1-3 1-3
1-4 1-4
. 2-1
1-8 '
2-4
 wm—
2 MathoTe ylo va eTTIAEEETE TNV
‘ )

€MBUMNTH KaTELBUVON PONRG aéPal.

B OTav puBpieTe TNV KaTEULOUVON PONG
aéPa Y10 OAEG TIG ECWTEPIKEG HOVADES
TOUTOXPOVA

1 MarnoTe UN|T VIO VO ETTIAEEETE
Nodspiey |

————
2 MarAoTe Yo va eTAEEETE TNV
‘ |

€mMOUMNTH KaTELBUVOTN PONG aéPa.

[ ZulBouAég yia e¢oikovOunon evépPyEIng

B Ti va arro@uyeTe

® Mn @pddeTe TNV €10pON KAl EKPON TNG povadag. (Eav
OoTroladATTOTE ATTd AUTEG ival Ppaypévn, N Hovada
Oev Ba AsiToupyei KAAd Kal UTTOPEi VO UTTOOTED
SuoAeiToupyia).

® Katd 1n Asitoupyia wogng, xpnoiyotrolgite okiada,
TTEPTIOEG I KOUPTIVES YIa PNV EICEPXETAI AUETO NAIAKS
Pwg aTo dwydrTio.

BT va KAveTE

® Na diatnpeite TavTa 10 QIATPO aépa kabapd. (Eva
@payuEvo QIATPO aépa Ba peiwael TNV atrdédoaon TNG
povadag.) — «Zuvtrpnon» (ZeA. 64)

® Mo va pnv diagelyel 0 KAIJATIOPEVOG QEPAG, VA EXETE
10 TTOpdBupa, TTOPTEG Kal oTToladnATToTE AAAC avoiypaTta

\_ KAEIOTA. )

EI\AHNIKA
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2uvTnpnon

EowTtepiki povada

N
— |
ZKOUTTIOTE JE £va HOAOKO
mavi. (Eav givar TToAU
Bpduika, XpNOIKOTIOINaTE
éva Travi Bpeypévo pe vepd.)

Mnv €TTIXEIPAOETE VO KOBAPIOETE TO ECWTEPIKO TNG JOVADAG

pévol oag.

Avatpé€Te oTnv evotnta «PpovTida kal KabapIouos» OTIg

0odnyieg eyKkaTaoTAONG.

/A\MPOEIAOMNOIHZH

® Ta Adyoug ac@aleiag, TpIv atré To KaBApIopa, TTPETTEl
va oBrAveTe To KAIPATIOTIKG Kal var BYAETe TO NAEKTPIKO
KaAwdI0 atd Tnv Tpida. (Ala@opeTiKd, YTropei va TTPoKANnBEi
NAEKTPOTTANGIO 1) TPAUUATIOPAG ETTEIDN O AVEUIOTAPAG
TIEPIOTPEPETAI PE MEYGAN TaXUTNTA.)

® Mn pixvete vepd oTNV ECWTEPIKY povada. (Autd pTropei
va TTpokaAéoel BAGRN oTa eCWTEPIKA PEPN Kal KivOUvo
NAEKTPOTTANEIOG.)

MA\MPOZOXH

® Mn xpnoiuoTrolgite TOTE SIAAUTEG 1) IOXUPEG XNMIKEG OUTIEG.
ETriong, pun okoutriCete Ta TTAQGTIKG JEPN XPNOIUOTIOIWVTOG
TTOAU {010 vePO. (AuTS PTTOPET VA TTPOKOAETEI TTAPAUOPPWON
Kal aAAayA GTO Xpwua.)

® Mepikég dKpeg HETAMIKWY TUNUATWY KaBWG Kai Ta TrTepuyia
eival TToAU aixunpd. Na gioTe TrpoaekTIKoi Tav KaBapileTe autd
T1a pépn. (Mmopei va TpokAnBei TpaupaTIouog.)

® XpnoiyotroinaTte éva oTaBepd oKauTIo 1) okaAa 6Tav KaBapideTe
MI0 ECWTEPIKY JovAda TTOU Eival yKOTETTNUEVN OE UYWNAr BEon.

® To eowTEPIKO TTNVIO KAl GAAG TUAPATA TNG EEWTEPIKAG JOVA-

dag TpETTEl va kaBapiovTal TAKTIKA.
* ZupPBouAeuBeite Tov avTITTPOOWTTO CAG R TO KEVTPO

eCuTTNPETNONG.

Mpiv {NTAOETE Va Yivel cuUVTAPNON

ZUPTITWHA

Artia

Evépyeia

To KAIpATIOTIKO
dev AsiToupyei
TapOoTI N

10XUG gival

AIOKOTT) pEUPOTOG ] META ATTO BIAKOTTA
peUUATOG

MatAoTe 1o KoupTri Acitoupyiog ON/OFF aTo
TNAEXEIPIOTAPIO.

To koupTri Asitoupyiag (10xUG) BpiokeTal
oTnv avevepyn Béon.

* Edv n aocgdAcia gival KAEIOTHA, evepyoTToInoTe TNV 10X U.
» Edv é€xel evepyotroinBei n ao@aAeia, CUPBOUAEUTEITE TOV
AVTITTIPOOWTTO 0OG XWPIG VO EVEPYOTTOINCETE T YOVADA.

EvepyoTTOINUEVN.

Kauévn ac@dAcia.

EtmikoivwvAoTe pe Tov avTITTpoowTré oag.

Kakn amrédoon

pogngn
0éppavong

H eicodog aépa n n £€€000¢ aépa TnG
E0WTEPIKAG KAl EEWTEPIKNAG HOVAdAG gival
@pPayuEVn e OKOVN.

AQaIpEDTE TN OKOV.

O d1akéTTITNG TaXUTNTAG aépa gival
PUBUIoPEVOG OTO «XAUNAOY.

AANNGETE 0€ «YWnAO» I «loxupoy.

NavBaopuéveg pubuioeig Bepuokpaaciag

To dwpdTio gival ekTeBEINEVO OE AuEDn
nAIoBoAr o€ Asitoupyia Yugng.

BA. «ZupBouAég yia e¢oikovounaon evépyeiagy. (ZeA. 63)

Ymépyouv avoixTég TTopTeG 1 TTapdbupa.

To @iATpo aépa civar ppayuévo.

BA. «Zuvtipnon». (ZeA. 64)

Y1repBoAIKd TTOAAEG TTNYEG BepudTNTAG
oT0 dwNATIO O€ AeIToupyia Yugne.

XpnoipoTroiNaTe TIG EAAXIOTEG TINYEG BEpPOTNTAG KAl YIa
MIKpOG didoTnua.

YTapxouv TTapa TTOAG ATopa 010
dwpdTio og Aeiroupyia wuéng.

XapnAwaoTe TN puBuion Bepuokpaaciag f aANGETE o€
«YWnAo» f «loxupod».

Edv To KAIJOTIOTIKO OeV AEITOUPYEI CWOTA AKOMA KAl A@POU eAEyEeTE KAOBE ONnEio OTIG EVOTNTEG
«Mpiv InTAOETE Va yivel CUVTAPNON» KAl «KAVTIHETWITION TTPOBANMATWVY»

® AIoKOWTE apéowg TN AEITOUPYIa KAl ATTEVEPYOTTOINCTE TNV I0XU. TN OUVEXEIQ, ETTIKOIVWVHOTE HE TOV AVTITTIPOOWTTO 0OG KOl
avaQEPETE TOV OPIBUO Kal TO OUPTITwA. ETriong Tpétel va avagépeTe sdv To oUpBoAo emBswpnong A\ kai Ta ypduyarta E, F, H,
L, P padi pye apiBuoug epgavifovral otnv 086vn LCD Tou TnAexeipioTnpiou.
64 ® Mnv eTMOKEUALETE TTOTE POVOI 0AG TO KAIJOTIOTIKG ETTEIBN) auTd gival TTOAU ETTIKIVOUVO YIa E0GG.



AVTINETWTTION TTPORANUATWYV

‘EAeyxog Tpiv {nTACETE CUPBOUAEG 1] ouvTrAPNON.

g S0

f povd

Ecwrtepik

A Movada

ESwrepik

[ ZUPTTTWHA

Artia / Evépyeia

AkouUyeTal £€va X0G TTOU POIACEl PE por
VEPOU KaTA TN BIAPKEIa TNG AgIToupyiag A

) METE atrd TN AsiToupyia.
O6pufog

* Hyog Tou WUKTIKOU uypoU TToU pEEl OTO ECWTEPIKO TNG HOVABAG
* 'Hxog vepou atmoaTpdyyiong 0To CWARVA ATTOCTPAYYIONG

AkouyeTal évag B6puBog TpIginaTog
KaTd TN SIGPKEIa TNG AsImoupyiag ) éTav
d1aKoTTEl N AeIToupyia.

'Hxog e€aitiag aAaywv oTn Bepuokpacia Twv eEaptnudTwy

O aépag ekpong MUpPidel KaTd Tn S1dpKEIa
TNng AsiToupyiag.

» E¢£pXoVTal OOUEG EOWTEPIKOU XWPOU, OO N TOIlYAPOU KAl OCHEG
ATTOOUNTIKOU XWPEOU TTOU £XOUV CUCOWPEUTEI GTO KAIUATIOTIKO
Kal 0 aépag Tou.

* H povdda a1o ecwTePIKS ival BPOIKN.

(ETTKOIVWVAOTE PE TOV QVTITTPOCWTTO 00G.)

H dpocooTaAida cucowpeUeTAl KOVTA OTV
£€8000 aépa KaTd Tn dIAPKEI TNG AEIToupyiag
pugng.

* H eowTePIKA uypaacia wuxetal amd Yuxpo aEpa Kal
OUCCWPEUETAI WG OPOCOTTAAIDEG.

MpokuTtrTel opixAn Katd Tn AsIToupyia Yugng.

* Edv 10 KAIHATIOTIKO €x€El eyKaTOOTAOEI O€ pépn, OTTWG
€0TIATOPIA, TTOU PTTOPEI VA UTTAPXOUV UEYAAEG TTOOOTNTEG
AlWPOUPEVWY CWHATISIWY eAdiwy, 0 KABapPIoPOG ival
amapaitnTog €1reIdn n povada gival BPOUIKN OTO ECWTEPIKO
(evaAAAKTNG BepudTNTOG).

(ETTIKOIVWVAOTE PE TOV QVTITTPOCWTTO 00G.)

MpokUTrTEl OPiXAN KATd TN AsIToupyia
0éppavong.

* H Aeitoupyia améyuéng Bpioketal ae eEENIEN.

O avepIoTAPOG TTEPIOTPEPETAI Yia Aiyo
TaPOTI SIAKOTITETAI N AgITOUpPYia.

* H repIoTpO@n TOU avePIOTHPA KAVEI TN AEITOUPYIa OPaA.
* O avepIOTHPAG PTTOPET Va TTEPIOTPEPETAI YIA VA ENPAvEl TOV
€VaAAGKTN BeppdTNTag avaloya Pe Tn pubuion.

AANNGCel N kaTeUBuvan pong agpa Katd Tn

AeiToupyia.

H kaTevBuvon pong aépa dev PTTOPEi va
KaretBuvon (UETeTiE
porig aépa |H KaTeuBuvaon pong aépa dev PTTOPET va

aAAayBei.

» Otav n Bepuokpaaia ekporg agpa ival XapnAr Katd mn
didpkeia TNG Asitoupyiag Béppavang 1 katd Tn didpKeia TNG
AgIToupyiag amméywuéng, TTPAYHATOTTOIEITAI QUTOMATA OPICOVTIA
pon agpa.

To TITEPUYIO PETOKIVEITAI APKETEG POPES
META TNV aAAayn TG katelBuvang.

« To TrTepUyIO PETAKIVEITAI OTN OTAVTAP B£0N pia @opd, Kal HETA
yupiCel aTnv kaBopiopévn kaTeUBUvOoN Pong agpa.

E&épxeTal okovn.

* H ouoowpeupévn okovn PEoa OTNV ECWTEPIKN pJovada
EKKEVWVETAI.

ZTnv apxIkn Asitoupyia upnAng TaxuTnTag,

O OVEMIOTHPOG HEPIKESG POPEG TTEPICTPEPETAI

ypnyopotepa atmd Tn pubpiopévn TaxuTnNTA.
(3 €wg 30 AetrTd)

* AuTO yiveTtal yia Tov €AeyX0 TNG AEITOUPYiag TTPOKEINEVOU VA
emBeBaiwbei OTI N TTEPICTPOPNA TOU POTEP AVEUIOTHPA BPioKETAl
EVTOG eMPBEAEIAG XPNONG.

Kapia AsiToupyia
(OTav evepyotroigital n 100G apéowg / OTav
yiveTal 810KOTTH KOl AMECWGS ETTAVAPOPA TNG
AgiToupyiag)

* H Aeitoupyia dgv evepyoTrolgital yia TrepiTrou Ta TTpwTa 3
AETTTG €TTEIBN €iVAl EVEPYOTTOINUEVO TO KUKAWUA TTPOOTACIOG
OUUTTIEOTA.

MpokutrTel 66puBog Katd Tn AsiIToupyia
0éppavong.

EgépxeTal aTpog Katd Tn Asitoupyia
0éppavong.

* H Aeitoupyia amoyuéng Bpioketal ae eEENIEN.

O avepIoTAPOG CUVEXICEI VO TTEPICTPEPETAI
aKOUN Kal HETA TN S10KOTTH TNG AgIToupyiag

ME TN XPAON TOU TNAEXEIPIOTNPIOU.

* AuTd yiveTal yia va gival opaAr n Asiroupyia.

EMHNIKA
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Bnarogapvm Bu 3a 3aKynyBaHeTO Ha TO3U
npoaykT Ha Panasonic.

To3n npoaykT npeacTtaBnsiBa BbTPELHO
TANO Ha KNMMaTUK.

MHCTpyKUuMMTE 3a MOHTaX ca NPUKPEneHu.

CbAabpxaHue

® Mepku 3a 6€30MaCHOCT .........ccoeevveeveeeeeeennen. 66
® MpeanasHu Mmepku Npum ynoTpeoda ............... 68
® HavmeHOBaHUA Ha KOMMOHEHTUTE .............. 69

*MexaHN3BbM Ha paboTa.................c.ceeeenn... 69

@ PerynupaHe Ha nocokata Ha Bb3AYyLLIHUA

* PerynupaHe Ha nocokaTa Ha Bb3AYLIHUA

MOTOK 3a HAKOJIKO BbTPELUHU Tena............ 71

® TexXHNYECKO OOCNYXKBAHEe...............cccceee....... 72

Mpeau na nouckaTte TeXHUYECKO

OBCHNYXBAHE ..o 72

® OTcTpaHABaHe Ha NPOGNEeMMU....................... 73
O® CneundUKaLUN.............coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 74
*BBbTPELWHO TAMO ..o, 74
*BBHWHO TANO ..o 75
eTabnuua Ha CbOTBETHUA €3UK ........c.......... 76

UHdopmauma 3a npoaykra

Ako nmate npobrnemmn unm BbNPOCK, CBbP3aHu C KNMMaTuKa,
cnegHata uHgopmMaums we BvM 6bae nonesHa. HomepbsT Ha
Mofena v CepunHuaT HoMep ca Ha TabenaTa B gonHaTa YacT
Ha wkada.

Mepku 3a besonacHoct

CneagHnTe CUMBONK B HacTosiLarta MHCTPYKUMA 3a
eKkcnnoarauua ce n3nonsear, 3a Aa B npeaynpendr 3a
noTeHUManHo onacHu ycrnosua 3a I'IOTpe6I/1TeJ'II/ITe, CepBU3HUA
nepcoHan mnn ypena:

To3su cumBon 06o3Ha4YaBa onacHoCT
WV onacHo AencTene, KoMTo Morat
[a [oBenar [0 TEXKN TENecHU
noBpeau U CMbPT.

/N\ONACHOCT

Tosu cumBon o6o3Ha4YaBa onacHoCT
WV onacHo JencTBne, KOMTo Morat
Na nosenart [0 TEMECHW noepeau,
Bpeau BbpXy NpoayKTa unv apyro
MMYLLLECTBO.

/N\BHUMAHVE

/MN\OMACHOCT

WckaiiTe NOTBbPXKAEHME OT OTOPU3MPaH AUMbP
UMK crieuuanucT Aany Moxe Aa ce 13nonssa
pasnuyeH TuUM XnaguneH areHT. ManonssaHeto
Ha XrafuieH areHT, pasfnMyeH oT onpeaeneHns
TUM, MOXe [0 NPean3BMKa NoBpeaa Ha NpoayKTa,
€KCMo3usl, HapaHaBaHe ¥ OPYrv HexXenaHu
nocneacTeus.

i

To3un KNUMaTKK HAMa BEHTUATop, KOMTO Aa
BKapBa YMCT Bb3adyX OTBbH. TpsibBa YecTo Aa
oTBapsiTe BpaTUTE UMK NPO30PLMTE, KOraTo B
CbLLOTO NOMELLEHVE M3MON3BaTe OTOMNUTENHN
ypeau c ras, Hadta unm nogoGHMU, KOUTO Npwu
paboTa M3rapsT 3HaUYMTENHO KONMUYECTBO OT
KMcropoga BbB Bb3ayxa B cTasiTa.

B npoTvBeH cnyyaii CbLiecTByBa 4OPU ONACHOCT
OT 3ayluaBaHe.

Hukora He n3nonssainTe unu cknagupante 6eH3vH unn
[pYrv BeLecTBa C IeCHO 3ananumu napu B nnsoct
[0 KNMMaTVKa — TOBa € WU3KITIOYUTENHO OMacHo.

He usnonaeaiTte 1031 ypeq BbB B3pMBOONacHa
cpena.

Hukora He gokocBaiiTe ypeaa ¢ MOKpY pbLe.

He nbxanTe NpbCTUTE CU UNKN ApYyTU
npeaMeTV BbB BbTPELLHATA UMW BbHLUHATA %
YacT Ha KnMmaTuKa, Tbid KaTo BbpTALLMTE

Ce 4YacCTh MoXe Aa NpUYNHAT HapaHAaBaHe.

[ata Ha 3akynyBaHe

Afpec Ha TbproseLa

TenedoHeH Homep

\_ J
( )
Mogen Ne (
M3TnuaHe Ha oxnaxaalums ra3 Moxe cb3gage
OMacHOCT OT noxap.
OT cbobpaxeHus 3a 6e3o0nacHOCT BUHaru
CepueH Ne U3KMoYBaliTe KNMMaTHKa U 3axpaHBaHETo My

npeau novyncTeaHe n O6CJ'Iy)KBaHe.

Mpu aBapusa U3KITOYETE KNMMaTuKa oT
€nNeKTPMYecKoTo 3axpaHBaHe, KaTo
nsabpnare Lercena ot KOHTaKTa,
U3KMHYMTE NpeKkbeBaYda U U3KIYNTe
3axpaHBaHeTo.

S

MoYncTBaHETO Ha BLTPELLHOCTTA Ha BbTPELLIHOTO
1 BLHLUHOTO TANO He TpsiGBa Aa ce U3BbpLUBa

oT noTpebutenuTe. AHraxupante oTopuampaH
OVITbP UMK CNeLmManmucT 3a NoYncTBaHeTo.

He ce onuTeaiite camu ga nonpaeute ypeaa B
cnyyaii Ha noBpeaa. 3a PeMOoHT Ha ypefia ce
CBbPXETE C OTOPU3NPAH ThProBeL, UM CEPBU3.

J




. CbBeTun, KOUTO
3abpaHeHun gencteuns
TpsibBa ga ce cnasear

* MNpo4yeTeTe BHUMATENHO Te3n VHCTpYKLMK 3a ekcnioatauus
npeav Aa nsnonasarte KnumaTtuka. AKo BCe OLle u3nuTeare
3aTpygHeHust unu npobnemm, oGbpHeTe ce 3a NOMOLL, KbM
TbproeeLa.

* To3n KNMMaTKK € NpeAHasHa4YeH ga ocurypsisa npusiTHa
aTmocdepa B nomelleHus. N3nona3sanTe ro eAMHCTBEHO
no npegHasHavyeHve, KakTo e ONMcaHo B HacTosALUTE
WHCTPYKLMK 3@ eKcnioaTaums.

OcmrypeTe OTAENeH el. KOHTaKT 3a BCeKu ype[,
KaKTO U UeHTpareH npekbcBad 3a 3axXxpaHBaHETO,
npegnas3nTen Ha sepurata n npegnasuten

3a 3a3eMuTeNHaTa Bepura 3a 3aliunTta cpeLly
CBPBXTOK 3@ TO3M OTAENIEH TOKOB KP®bI.

OcurypeTe OTAeneH er. KOHTaKT 3a BCEKU ypeq,
KaKTO U1 MblHa ABYCTpaHHa 3almTa, KosiTo
npekbCBa 3axpaHBAHETO BbB BCUYKM MOJOCK U €
MHTErpypaHa B okabensBaHeTo B CbOTBETCTBNE
CbC CTaHOapTUTe 3a okabensBaHe.

3a Oa ce npedoTBpaTAT ONacHOCTH, KOUTO
MorarT [a Bb3HWKHAT B pesyntaT Ha
HapyLueHa usonauus, ypeabT Tpsibea ga
Obae 3a3eMeH.

He nsnonseante mognduumpaH
kaben, obLy kaben, yabImK1Ten
U HEOTrOBapSiLL Ha
M3nckBaHusTa kaben, 3a aa
npenoTBpaTuTe NnperpsisaHe u noxap.

CnipeTe fa nsnonasarte NpoAykTa, Korato

Bb3HUKHE aHOMarnusi/noBpeaa v n3Bagere

Lierncena ot KOHTaKTa Unv U3kInyeTe OT KOMYeTo

1 aBTOMaTUYHUS NPEBKIIOYBATEN.

(OnacHocT oT 3agumsBaHe/noxap/ToKoB yaap)

Mpumepwn 3a HeobnyaiHa paboTa nny nospeaa:

* 3a3eMUTENHUST aBTOMATUYEH NPeKbLCBaY
(ELCB) yecTo ce akTBupa.

* KnumaTuKkbT He cTapTupa KoraTo € BKITIOYEH.

» 3axpaHBaHETO NMPeKbCBa, Korato kabenbsT ce
MecTu.

* MupuLie Ha n3ropsno unu nsgaesa HeobuvaeH
wyMm npu paborta.

* KopnycbT e gecdopmumpaH unm Heobu4amnHo
ropeLy,.

* MI3Tya Bofa OT BbTPELLHNSA ypea.

» KabenbT unu wencensbT ca HeobuyamHo
ropeLum.

» CKOpoCTTa Ha BeHTUNaTopa He Moxe Ja ce
KOHTponwupa.

* YpeowT cnupa pabota BegHara, Aopu 1 aa e
BKIHOYEH Aa paboTu.

* BeHTnatopbT He cnupa, 4opu, ako ypeabT e
cnpsan ga pabotw.

3a TexHn4ecKko obcny>xBaHe Unm PeMOHT ce

CBbpXKeTe ce He3abaBHO C MECTHUS TbProBeLl.

~
He cagainTe n He cTbnBanTe BbPXY ypeaa. Q
Ima onacHocT ga nagHere.

J

/AN\BHUMAHUE

Tosn ypen e npeaHasHayeH 3a U3nonssaHe ot
ekcnepTtn nnm obyyeHn notpedbuTenn B TbProBeckx
06eKTu, B ekata NPOMULLIEHOCT, BbB hepMun nnm 3a
TBProBCKM Lenu OT HecneumanucTu.

To3u ypen Moxe fa ce U3nonsea ot Aela Ha
Bb3pacT 8 1 NnoBeye rofuHu U Xopa C orpaHnUYeHm
h13NYECKM, CETUBHU UM YMCTBEHM Bb3MOXHOCTM
nnv 6e3 onnT 1 No3HaHus, ako ObaaT HabnogaBaHn
unu 6bAAT UHCTPYKTMPaHM Kak Aa M3nonaeat ypeaa
no GesonaceH HauYvH 1 [ja OCb3HaBaT Bb3MOXHUTE
OMacHoOCTMW.

[pbXTe NnpoTMBONOXapHaTa anapMa u U3Xo4HUAT
OTBOp 3a Bb3AyX Ha Han-manko 1,5 m oT ypeaa.

He oxnaxganTte 1 He 3aTonnsiiTe NpekaneHo MHOro
NOMELLEHNETO, ako B HEro ce HamupaTt b6ebeta unm
MHBanMau.

He BkntouBanTe 1 He N3KNOYBaNTE KNMMaTUKa OT
Krno4va 3a LeHTpanHoTo 3axpaHBaHe. V3nonaeavite
OyToHa 3a nyckaHe u cnupaHe BKI1./U3KJ1. (ON/

OFF).
nnn ocTpute anymmnH1UeBmn pe6pa Ha

BBHLUHOTO Tsi0. Moxe Aa ce HapaHuTe. %

He MyLlKaTe HULWO B N3XoOHUA OTBOP 3a
Bb3/1yX Ha BLHLLUHOTO TAMo. ToBa e onacHo,
Tbi Kato BEHTUNATOP®T Ce BbPTU C BUCOKa
CKOPOCT.

He gokocsaiiTe BXOOHUSA OTBOP 3a Bb3dyX

He myLlikante npegmetn B Kopnyca
Ha BeHTWUnaTopa. Taka MoxeTe Aa
Ce HapaHuTe unu ga nospeguTe
ypena.

( 3ABENEXKA )

+ KoMmnpecopbT NoHsikora cnvpa no BpeMe Ha rpbMOTEBUYHM
6ypu. ToBa He e MexaHn4Ha nospeaa. YpeabT aBTOMaTUYHO
Bb3CTaHOBsIBa paboTaTa cu cref, HAKOMKO MUHYTH.

* OPUrMHArHUAT TEKCT Ha TE3W UHCTPYKLUM € Ha aHITIMACKM
e3uk. TeKkCToBeTe Ha OCTaHanuTe e3nLy ca NpeBos Ha
OPUrMHANHUTE UHCTPYKLUN.

B'anAPCKM

BaxxHa uHcopmaLms no oTHoLEeHMe Ha
M3nNon3BaHUsA XNaauseH areHT
To3u NnpoayKT cbabpxa hriyopupaHm napHUKOBU ra3ose,

npeasuaexn B MNMpotokona ot Knoto. He oceoboxaasainte
rasose B atmocdepara.

Tun xnaguneH areHT: R410A
CroiHocT Ha GWP'": 1975
" GWP = noteHuuan 3a rmo6anHo 3aTonnsiHe

Moxxe Aa ce U3nckeat nepmnoanyHu npoBepkn 3a n3TndaHe

Ha XNafuneH areHT B 3aBUCUMOCT OT €BPOMENCKOTO Un
MeCTHOTO 3akoHoAaTencTso. Mons, CBbpXeTe ce ¢ TbproseLa
3a noseye MHopmaLms.
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[MpegnasHn Mepku nNpu ynotpeoda

MoHTax

@ Tosu KNUMaTKK TpsiGBa fa ce MHCTanvpa NpaBUMHO OT
KBanMMUUMpPaHy MOHTaXHN TEXHULM B CbOTBETCTBME C
WHCTPYKLUMWTE 38 MOHTaX, NpedoCTaBeHu ¢ ypeda.

@ Mpeau MOHTaX NpoBepeTe Aanv HaNpPeXeHNeTo Ha
€neKTPUYECKOTO 3axpaHBaHe B Joma Unm oduca Bu
CbOTBETCTBA Ha yKasaHWsl BonTax Ha pabpuyHaTa Tabernka.

/AN\OMNACHOCT

N36arsanTe crnegHUTe MecCTa 3a MOHTaX.

® MecTa, KbOEeTO ChLUECTBYBa AUM Unu ropum ras. Mecra c
U3KIIOYUTENHO BUCOKA TeMreparypa, KaTto opaHXepusi.

® MecTa, KbOEeTO Ce NOCTaBAT NpeKaneHo BUCOKM

npeaMeTy, reHepypaLLm TonnuHa.

BHuMaHue:

® /136darsarite MHCTaNMPaHETO Ha BbHLLHOTO TAMO Ha MecTa,
Kb[ETO ConleHa MopcKa Boda MOXe AUPEKTHO Aa npbeka
BbPXY HEro UV Npu HamM4ne Ha CEpPHUCT Bb3gyx B bnnsoct
A0 MuHepanHu n3sopw. (3a Aa ce npeanasu KNMMaTuKbT OT
TeXKa Kopo3usi)

OkabensBaHe

® OkabensiBaHeTo TpsbBa A4a € B CbOTBETCTBME C MECTHUTE
CTaHAapTU 3a eNeKTPUYECKN NHCTanauum.
(8a nogpobHa nHopmauusa ce KOHCyNTUpanTe ce ¢
TbproseLa unu ¢ KBanuuumMpaH enekTpoTEXHUK. )

® Bceku mogyn TpsbBa aa 6be HaanexHo 3asemMeH
NoCpeaACcTBOM 3a3eMUTENEH NPOBOAHMK UMK Ypes3
3a3eMsABaHETO Ha 3axpaHBaluus kaben.

® CBbp3BaHeTO KbM enekTpuyeckara nHctTanaums Tpsabea aa
Ce U3BbPLUM OT KBanNuuLUmMpaH enekTpoTEXHUK.

MoprotoBka 3a pa6oTa

BknouyeTe 3axpaHBaHeTo 5 yaca npegu

Ha4yanoTo Ha paborTa.

(3a 3arpsBaHe)

® OcraBeTte 3axpaHBaHETO BKITHO4YEHO 3a
npoabiknTenHa ynortpeba.

KoraTo HAMa ga nsnonseare knumartuka 3a Oobnbr nepuoa ot
BpeMe, U3KI4eTe ro oT ernekTpn4eckoTo 3axpaHBaHe, KaTto
n3gbpnare wencena OoT KOHTakTa, U3KIN4YnTe npekbceava uin
U3KIN4YNUTE 3axXpaHBaHETO.

YcnoBus Ha ekcnnoartauus

V3nonaearite TO3u KNMMaTKK B CrieQHUTE TeMnepaTypHu rpaHnLn.

ITeMHepaTypHM rpaHnum B noMeLeHneTo:
Pexum oxnaxgaHe 14°C - 25°C (*WBT) /18°C - 32°C (*DBT)
Pexum otonnenne 16°C - 30°C (*DBT)

B BbHwHa Temnepartypa:

Pexum oxnaxgaHe -15°C - 46°C (*DBT)
-10°C - 43°C (*DBT)*1

Pexxum otonnenne -20°C - 18°C (*WBT) / -20°C - 24°C (*DBT)
-15°C - 18°C (*WBT) /-15°C - 24°C (*DBT)*1

*DBT: TemnepaTypa Ha Cyx TepMOMETBLP

*WBT: Temnepartypa Ha MOKbp TEPMOMETHLP

*1 Mpu cBbp3BaHe Ha U-60PEY1ES5, U-71PEY1ES5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1E5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

4 1\
UHdopmaums 3a notTpebutenuTe 3a cbL6upaHe u

obGe3BpexaaHe Ha cTapo o6opyaBaHe U U3NON3BaHM
GaTtepum

z

Te3un CMBOSM Ha NPOAYKTU, ONaKOBKU W/MNn
npuapyxaBalliy JOKYMEHTV 03Ha4aBear, Ye
U3MOM3BaHNTE ENEKTPUYECKN U eNIEKTPOHHU
NpoayKkTW n GaTepun He TpsbBa fa ce cMecBaT ¢
0OMKHOBEHUTE OMTOBKM OTNAAbLMN.

3a npaBunHO TpeTpaHe, Onon3oTBOpsiBaHe U
peumKIMpaHe Ha cTapy NPOAYKTY U ynoTpebsiBaHu
GaTepuu, Mons Aa rv npegageTe B CbOTBETHUTE
cbbupaTenHu NyHKToBe, B CbOTBETCTBUE C
HaLMOHAMHOTO 3aKOHOAATENCTBO U ANPEKTUBU
2002/96/EO 1 2006/66/EQ.

YUpes npaBunHO M3XBLPIISIHE HAa TE3W NPOAYKTU
1 GaTepum, LLIe MOMOTHETE 3a CracsBaHeTo

Ha LEHHU pecypcy 1 3a NpefoTBpaTsiBaHe Ha
noTeHLManHN oTpuLaTesiiy epekT BbpXxy
YOBELLIKOTO 3ApaBe 1 OKomnHaTa cpeaa, KouTo
Guxa MOITM Aja Bb3HWKHAT NpU HeMpaBUTHO
U3XBBbPIISHE.

3a noseye MHdopmaums 3a cboupaHeTo u
PeuMKNpaHeTo Ha cTapy NPOAYKTY 1 6aTepuu,
MOJ1s1, CBbpPXKETE Ce C MecTHaTa obLumnHa,
cnyxbaTa 3a U3XBbprisiHe Ha OTNagbLM UK
MSICTOTO, OT KbETO CTe 3aKynunu NpoayKTuTe.
Moxe na 6baete rmobeHn 3a HenpaBUIHO
U3XBbPIAHE Ha Te3n OTNaabLu, B CbOTBETCTBUE
C HaLMOHaNHOTO 3aKoHOAaTerncTBo.

3a 6usHec noTpedbuTenu B EBponelickus cbio3
AKO 1ckaTe a U3XBbPNNUTE ENEKTPUYECKO M
€MeKTPOHHO 06opyaBaHe, MOrsi, CBbPXKETE ce

C BalLUs TbProBeL, Unu JOCTaBYMK 3a NoBeye
nHopmaLms.

[MHhopmaumsa 3a uaxebpnsiHe B Apyru
cTpaHu n3BbLH EBponenickus cbios]

Tean cumBonu ca BanugHu camo B EBponenckusa
Cbt03. AKO vcKaTe Ja U3XBbPIUTE Te3W NPOAYKTH,
MOrsl, CBbPXETE Ce C MECTHUTE BNacTu uUnm
TbproeeLa 1 nonuTanTe 3a NPaBUMHUSA HA4YWH Ha
U3XBbPISHE.

Benexka 3a cumBona Ha 6aTepusTa
(monHWTe ABa NPMMEpPHU CUMBONA):

Tosn cmBon MoXe Ja ce 13nonssa B
KOMBMHaLWS C XMMWUYECKM CMBOA. B TO3K
Crnyyan e B CbOTBETCTBME C N3NCKBAHUATA,
onpegeneHy oT AMpeKTVBaTa 3a CbOTBETHUSA

XUMUKarn.




HanmeHoOBaHUA HA KOMMNOHEHTUTEe

BbTPELUHO TANO

BbHLUHO TANO

Bxopg 3a Bb3agyx

OTBOp 3a Bb3OYX MpueMHuk

operaTion - @ TMERED ®
STANDBYED) @

o

ByToH 3a aBapuitHa
paboTta

Bxop 3a
Bb3AyX

OTBOp 3a
Bb3ayX

PE1 (Tun 50)
PEY1 (tun60,71) PEY1 (Tun 100, 125) PEY1 (Tun 140)

Bxog 3a Bb3ayx
Bxop 3a (_

(_ Bb3OyX

=

OTBOp 3a
Bb3AyX

PE1 (Tun 60, 71)

T = —
OTBOp 3a Bb3AYX

PE1 (Tun 100, 125, 140)

O

Mopgen Ne T —
CZ-RWSK2 (Tun K1)

|Ee3>xuqu ANCTaHLMOHHO ynpaBneHMe| |nMcTaHuM0HHo ynpaeneHue ¢ Taimep | | BucokocneywanuaupaHo kabenHo AUCTaHLMOHHO ypaBneHve |
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I'IpoqueTe MHCTPYKUMUTE 3a eKkcnyioatauma, NnpunoxeHn KoM ANCTaHUMOHHOTO ynpaBlieHue.

Mogen Ne Mopaen Ne
3a BCUYKM ST 3a BCUYKK
BbTpeLUHU R B BbTPELUHU
Tena E | v o Tena

MexaHn3bm Ha paboTta

H PaboTta Ha KnuMaTuka npu oTonsieHme
@ Tbli KaTo KNMMATUKLT U3MON3Ba BbHLUHMSA Bb3AYyX 3a
oTonneHne, NPOM3BOAUTENHOCTTA NPY OTOMNMeHne
HamansBa npu NagaHe Ha BbHLIHATa Temnepartypa.
(Mopagn TepmonomMneHaTta cuctema)

— B 1031 cny4an nsnonasanTe Apyr oTonnuTEneH ypea.

B Pasmpa3ssiBaHe
® To3u ypeq mMoxe Aa 3anoyHe onepauus Ha
pa3mMpassiBaHe, 3a ja CTONW cKpexa, obpa3yBaH BbB

BBHLLIHOTO TSMO.

®Pa3mpassBaHeTo 3ano4Ba: BeHTunatopbT Ha
BbTPELLHOTO TS0 cnvpa (Mnun cKopocTTa cTaBa
N3KM4YnTENHO 6aBHa).

— ,@®” (STANDBY) ce nokassa.

@Cnep HAKONKO MUHYTU onepauuAaTa Ha
oToMnJieHne ce Bb30OHOBABA: BeHTunatopsT Ha
BbLTPELLHOTO TAMO ocTaBa cnpsH (Mnu we paboTtu npu
MHOFO HMCKa CKOPOCT), AOKATO TONSI006MEHHUKBLT Ha
BbTPELLHOTO TSAMO 3arpee AOCTaTbyHO.

— @ (STANDBY) e nokasaHo.

®Pa3mpa3siBaHeTO e 3aBbpLUEeHO: BeHTunatopsT
Ha B'!:TpeLUHOTO TANO 3ano4Ba Aa pa6OTM.
— " (STANDBY) usyessa.

B Pa6ora B pexxum ABCOPBUPAHE

® Cnep kaTto Temnepartyparta B MOMELLEHMNETO LOCTUTHE
3afafeHaTta CTOMHOCT, BLHLUHOTO TAMO 3arnoysa fa nosTapsi
LMKb HA aBTOMATUYHO BKITHOYBAHE U U3KITHOYBAHE.

® KoraTo BBHLUHOTO TANO € U3KI0YEHO, BEHTUNATOPBLT Ha
BbTPELLHOTO TS0 ChLLO LLe crpe.
(3a pa ce npepoTBpaT NOBULLABAHE Ha BMNAXHOCTTa B CTasTa)

® Korato TemnepartypaTa B NOMELLEHNETO € NO-BEPOATHO
[a [OCTUrHe HUBOTO, KOETO € 3afaJleH0, CKOPOCTTa Ha
BeHTUNaropa ce 3agaea Ha ,bpus“ (cnaba Bb3ayLuHa
CTPysl) aBTOMaTUYHO.

® dyHkumsaTa AbcopbrpaHe He MOXe [a ce U3non3ea, ako
BbHLUHATa Temneparypa e no-marnka unu pasHa Ha 15°C.

H Ako 3axpaHBaHeTO NpeKbLCHe, A40KaTo

KIMMaTUKBLT paboTu

KoraTo ypeabT aBTomMaTu4Ho nogHosu pabota cneq
BPEMEHHO CnupaHe Ha ToKa, TOW M3Non3Ba HacTPoONKuTe
Npeaun NpekbLCBaHETO Ha 3axpaHBaHETO.

B'I:HFAPCKVI
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PerynupaHe Ha nocokaTta Ha Bb3AYyLHUA NOTOK

Tosun pasgen e onucaH B HapbYHUKA C MHCTPYKLUKM Ha AMCTaHLMOHHOTO ynpaeneHune ¢ Tanmep (CZ-RTC2).

Mo oTHOLIEHWE Ha BUCOKOCMEUNanmn3MpaHoTo KabenHo AMCTaHUMOHHO ynpaeneHue (CZ-RTC3), Buwkte MHcTpyKkumnTe 3a paboTa,

npunoxenn kem mogen CZ-RTC3.

PerynleaHe Ha OBUXXEHWETO Harope U Hagony Ha nocoKkaTa Ha Bb3AyLUHUA NOTOK

Bl N3non3BaHe Ha AUCTAHLUMOHHOTO
ynpasneHue ¢ Tanmep

[ =
;¥ . TllokassaHe Ha

nocokara Ha
Bb34yLIHNA

MOTOK ‘
R

......

~

TIMER BHORS
S PROGRAM $
1A [~} v ) uNT A

i PJLDAY ]
fE | |SET | &8 i —

- | A
[
BytoH ,FLAP”

B N3non3BaHe Ha 6e3)XU4YHOTO
OUCTAHUMOHHO ynpaBrieHue

lMokasBaHe Ha nocokara
Ha Bb3OYyLWIHNA NMOTOK

BytoH ,FLAP”

\

, 32 Ja nsbepeTe KenaHata nocoka

HatucHete / [ ?

Ha Bb3YyLIHNA NOTOK.

' (] ':l

. & I \\ . H JlioneeHe Ha xanysuTte
o o ° ® HartuckaHeTo Ha GyToHa no
1 BPEMe Ha fiorieeHe Moxe
= _ [a cripe xarnysa B enaHarta
' . no3nums.
| .
o °® Mokasga ce, Korato yHKUMSTA 3a
1 niorneeHe He e BKIoYeHa
' ° OxnaxpgaHe un
BeHTtunatop n
o abcopbupaHe Ha
\ . oTonnexne nara
[ ] O ' — ' —
oS oS
0 N N\,
' ] .«
\ G (5 HuBa) (3 HuBa)
L[] O ’
1 — Il ®ukcupaHu xanysu (5 H1Ba)

v
% -

| I'IpenopbtlaHa BePTUKaHa NOCOKa Ha Bb3AYLWHUA NOTOK

® lMocTaBeTe xanysa B [OMHO nonoxeHune npu otonnexue. (Mpu
MONoXeHne Harope, TONMMAT Bb3ayX HEe MOXe Aa A0CTUrHe noga.)
® [NocTaBeTe xarny3a B ropHO nonoxeHue npu oxnaxaaxe. (Mpu gonHo

nornoXxeHue, Ha Noga MoXe aa 3arno4yHe Ja Kane Boga ot KOHﬂeHSaLI,I/IﬂTa.)

HEAT COOL /DRY FAN
| 4 < '\
L\\)\ '\\.. .
| ®ukcumpare B Tasn
MpenopbunTenHo | MpenopbunTtenHo | MO3ULNA

B PerynupaHe Ha XOpM3oHTanHaTa nocoka Ha Bb3ayLWHUA NoTokK (PbyHO)

3a perynupaHe, npemecTeTe fonaTkuTe 3a
XOPU3OHTalHNA Bb3AyLLEH NOTOK C pbKa.
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Pe rynupaHe Ha NOCOKaTa Ha B'b3p,quHV| A MOTOK 3a HaKomko BLTPeLLHM Tena (Camo MpU AMCTAHLMOHHO ynpaBneHue C Taiimep)

Mpu paboTa ¢ HAKOMKO BbTPELLHM Tena ¢ 1 AUCTaHUMOHHO ynpaBrieHne, nocokaTta Ha Bb3AyLLUHWUA NOTOK MOXeE Aa ce perynupa 3a
BCSIKO BbTPELLUHO TAMO MOOTAENHO UMK 32 BCUYKU Tena e4HOBPEMEHHO.

-
Tsino Ne H Mpu 3apaBaHe Ha NocokaTa Ha Bb3AYLIHUSA
T | NOTOK OTAEMHO HA BCAKO BbTPELUHO TAMNO

- 1 HatncHete UNIT , 3a na usbepete

HOMepa Ha TAMOTO 3a perynupaHe.

‘ 1-2 Hanp.) 1 BbHWHO TAMO M Hanp.) 2 BbHLUHK Tena u
8 BbTpeLwHu Tena 4 BbTpeLUHN Tena

No display |¢— No display [€—

i

=k

= (A
W

No dspiay
1-1 11

—_—
1
IN
I
N

1-2

1-3 1-3

I
I
I

ByToH ,FLAP” L

ByToH ,UNIT” 1-8 2-1

® Morat ga 6baat v
CBbp3aHu 2-4
Makcumym 8

— 0\

BbTpeELUHWN TeNa. ( )
! HatucHeTe | J, 3a Aa M36epeTe

R

XenaHaTta Nnocoka Ha Bb3ayLIHNA NOTOK.

M Mpwu onpegensiHe Ha nocokaTa Ha
Bb3AYLHUS NOTOK Ha BCUYKM BbTPELLUHU
Tena eAHOBPEMEHHO

1 HatucHete UN'T , 32 Ja nsbepete
-

2 HaTtucHete , 3a ga usbepete

XenaHaTa Nocoka Ha Bb3ayLHNA NOTOK.
\ S

. 4 ) Bsraecxn
CbBeTun 3a necteHe Ha eHeprusa

@ Huikora He n3nonaeaiTe pble, 3a 4a NPeMecTUTe xanyaute B He ponyckaiTe cnegHoTo:
(BEpPTUKaNHWTE Xanyau) 3a perynmpaHe Ha Bb3AyLIHUSA ® He GniokupaliTe BX0Aa M M3X0Aa 3a BL3AYX Ha
NOTOK, YNpaBnsiBaHn Ype3 AMCTaHLMOHHOTO ynpaBneHue. BLHLUHOTO M/MNN BLTPELIHOTO TANO. (AKO HSIKOA
OT TAX € 3anyLueH, ypeabT HAMa Aa PyHKLMOHUpa
pobpe, KoeTo e aoBeae A0 HEU3NPAaBHOCT.)
® [No Bpeme Ha oxnaxgaHe U3nons3BanTe CeHHULM, LLopK
® KoraTo KnMMaTuKbT Ce USKI0UN, Xany3nTe aBTOMaTuyHO ce unu nepaeTa, 3a fja ce NpefoTBpaTi BnM3aHe Ha npska
npemMecTBa B MOMNOXeHWe 3a 3aTBapsiHe. CNbHYEBa CBETNVHA B cTasTa.
@ >KanysuTe (BEpPTUKANHUTE >Karny3un) ce NpemMecTBaT B rOpHO
MONoXeHue, Korato ce U3nNbriHABa PYHKLMSA 3a OTOMMeHVe B

B HanpaBeTe cnegHoTo:

PEXUM Ha U34aKBaHe. ® BuHarm ApbKTe Bb3OyLHUSA (PUITHP YACT.
©® DyHKUMSTA 32 TONIEEHe 3anoyBa crief NpUKIoYBaHe Ha (3aMbpCeHMAT Bb3ayLIeH (UNTbP HamarsBsa
paboTtaTta B peXxum Ha ns4aksaHe, HO 4OpU 1 NO Bpeme edpekTUBHOCTTA Ha KnnmaTtuka.)
Ha paboTa B pexuM Ha usdaksaHe ,Swing” (JlioneeHe) ce — ,TexHu4ecko oberyxeaHe” (CTp. 72)
NoKasBa Ha OMCTaHLVMOHHOTO yrpaBrieHue. ® 3a fa He nossonsABaTe KMMMaTU3NPaHUAT Bb3OyX

[a 13nusa oT NOMELLEHNETO, APBbXTE 3aTBOPEHM
\_ MPO30pUMTE, BPATUTE 1 BCUYKM PYTY OTBOPY. ) 71




TexHn4yecko obcnyxBaHe

BbTpewHo tano

/MN\OMACHOCT

® (Mo cbobpaxkeHns 3a 6e30NacHOCT, U3KITIYETE KNMMaTHKa 1
NpeKbCHETE 3axpaHBaHETO My Npeau Aa 3anoyHeTe nouncTeaHe. (B
NPOTUBEH CIy4ail MOXe [ja Bb3HUKHE TOKOB yaap Win HapaHsiBaHe,
Tbli KAaTO BEHTUNATOPBT Ce BLPTY C BUCOKA CKOPOCT. )

@ He HanuBalTe BOfA BbPXY BbTPELLHOTO TAMO.

(ToBa MOXe 1a NoBpeay BbTPELIHUTE KOMMOHEHTU U ja Cb3aaje
0MNacHOCT OT TOKOB yaap.)

He ce onuTtBaliTe Aa nouMcTBaTe BbTPELLIHOCTTA Ha ypeaa AB H M MAH M E

camu.
BwxTte pasgen ,[pwxu n noymcTBaHe B UHCTPYKLMUTE 3a
MOHTaX.

o M3bbpieTe ¢ meka
Kkbpna. (AKO € MHOro

3aMbpCeHO, U3non3BanTe
Kbpna, HarnoeHa ¢ Boaa.)

@ Hukora He 13non3eanTe pasTBOPUTENN UMK PassHKAALLM XUMUKanW.
CoLuo Taka, He BbpLueTe NNacTMacoBMTE YacTu, KaTo uanonasare
TBbpAE Tonna Boga. (ToBa Moxe fa aoBeae Ao Aedopmaums um
npomsHa B LBeTa.)

@ Hskon metanHm ppbose 1 nepku ca ocTpu. bbaerte BHUMaTENHK,
KoraTo no4McTBaTe TE3N YaCTH.

(Moxe na ce HapaHuTe.)

@ 3nonsBaiiTe 3apas cTon unu cTbiba Npy NoYMCTBaHe Ha

BbTPELLHO TANO, MHCTANMpaHO Ha BUCOKM MeCTa.

@ Bupelwnara 606uHa 1 Apyr KOMMOHEHTW Ha BBHLLIHOTO TAMO Tpsibaa
[ia Ce No4MCTBaT NepUOANYHO.
+ KoHcynTupaiite ce ¢ TbproeeLa Unm CbC CepBIU3EH LIEHTBP.

MNpeau Aa nouckaTe TeXHUYECKO OOCNyXBaHe

CumnTom MpuuunHa HencrtBne

[MoBpena B 3axpaHBaHETO UNn B HatucHete 6ytoHa ON/OFF (BKI./U3KI.) Ha
nodaBaHeTo Ha 3axpaHBaHETO AVCTaHUMOHHOTO yrpaBneHune.

KnumatuksbT He * AKO NPeKbCBaYBbT € U3KITIOYEH, BKITHOYETE 3axpaHBaHETO.

pabotu, BbNpeku ByToHbT 3a paboTa (3axpaHBaHe) e * AKO NPeKbCBaYbLT Ce € UKIMIYUIT aBTOMaTUYHO,

Yye e BKITHOYEeH. N3KIIOYEH. noTbpceTe MOMOLL, OT Tbprosewa, Npeamn aa ro Bkno4mTe

OTHOBO.

W3ropsan npeanasuten. CBbpxeTe ce ¢ TbproeeLa.

BXoAbT U1 13XoObT 3a Bb3AyX Ha
BbHLUHOTO MINN BbTPELLHOTO TAMO € MpemaxHeTe npaxra.
3aApbCTEH C npax.

CKopocTTa Ha Bb3ayLlHaTa CTpys €

» [pomeHeTe Ha ,Bucoka” nnn ,bupsa’.
3adaneHa Ha ,baBHa’”.

HenpaBunHu HacTpoiik1 3a TeMneparypara

H [MomelLleHMETO e N3MoXeHO Ha AMPEKTHa
eedpekTnBHA CMbHYeBa CBETNMHA, JokaTto kKnumaTtukeT | BuxTe ,CbBeTun 3a necteHe Ha eHeprus”. (cTp. 71)

paboTa B PeXNUMU | 5607y B pesum Ha oxnaxaaHe.
Ha OTOMseHne u

Mima oTBOpeHW BpaTu Uiv Npo3opLy.

oxnaxgaHe
Bb3gyWwHMAT unTbp € 3aapbCTeH. BwxTe ,TexHuuyecko obenyxsaHe”. (CTp. 72)
TBbpAE MHOMO M3TOYHMLM Ha TOMMWHA B
nomeLLeHVeTOo NMpu paboTa B pexumM Ha HesabaBHO HamaneTe U3TOYHULMTE Ha TOMMNUHA.
oxnaxpgaHe.

HawmaneTe HacTpovikaTa 3a Temneparypara unm
NMpPOMeHeTe CKOPOCTTa Ha Bb3AyLLUHUSI NOTOK Ha ,Bucoka”
unun ,bbp3a”.

TBbpOE MHOMO XOpa B NMOMELLEHNETO NpK
paboTa B pexum Ha oxnaxaaHe.

AKO BaWMAT KNIMMaTUK He paboTu NpaBuUIIHO, AOPU U cried NPOBepKa Ha BCEKU eNIeMeHT OT
»Ilpeau ga nonckare TexHn4Yecko obcnyxpaHe” u ,,OTcTpaHABaHe Ha npobnemn”

® Cnpete pabotaTta He3abaBHO U N3KIOYETE 3axpaHBaHeTo. Cnea ToBa ce CBbPXKETE C ThproeeLa, MHopMmpanTe ro 3a
CepUNHUS HOMEp 1 KakBu ca cumnTomuTe. OCBEH TOBa NocoYeTe Aany MMa 3Hak 3a uHcnekTupade A\ 1 kaksa e KoMBuHaLmaTa
oT undcppu n 6yksute E, F, H, L, P, kosito e nanncaxa Ha LCD ekpaHa Ha OUCTaHUMOHHOTO yrpaBrieHune.
72 ® Hyikora He ce onuTBanTe Aa peMoHTUpaTe KNMarrka camu, Thbil Kato ToBa € MHOrO OMacHo.



OTcTpaHsBaHe Ha npobnemwm

[MpoBepeTe, Npeaun fa ce KOHCyNTUpaTe Unu aa novckare TEXHUYECKO 060ny>+<BaHe.

CumMmnToM ]

[ MpuumHa / enicTBue

[

UyBa ce 3ByK kaTo Tevallla Boga no
BpemMe Ha pa60Ta U cnepg Toea.
Wym

~

» 3ByK OT OxnaauTensi, KOUTo Tede B ypeaa
» 3BYyK OT OTBOAHSIBaHE Npe3 ApeHaxHaTa Tpbba

Yysa ce nykall 3ByK Mo Bpeme Ha pabora
Unu crieq Tosa.

SByK nopanmn npomMaHa Ha Temnepartypa Ha KOMMOHEHTUTe

MogaBaHMAT OT KNMMaTUKa Bb34yX MMa
MUpU3Ma.

* B knumaTtuka ce HaTpynsa MMpU3Ma OT BbTPELUHUTE
KOMMOHEHTU, LMrapu Unm Ko3mMeTuKa, KOSITo 13nusa ¢
nogaBaHusl Bb3AyX.

TanoTo BbTpe e MpbCHO. (CBbpXETe ce ¢ TbproeeLa.)

Mo Bpeme Ha oxnaxaaHe, 61130 OO oTBOpa
3a Bb3A4yX ce CbOMpa KOHAEHS.

BraraTta B NOMELLEHMETO Ce OXIaxaa OT CTYAEeHMsI Bb3ayLUeH
MOTOK M Ce HaTpyrnBa KaTo KOHOEH3.

Mo Bpeme Ha oxnaxaaHe ce Habnogasa
3amMbrnsisaHe.

* AKO KNMMMaTWKbT € MHCTanMpaH Ha MecTa KaTo pecTopaHTy,
KbAETO CbLUEeCTBYBaAT roflieMun KonmyecTsa MacrieHa Mbrma,
HeobxoaQMMo e NoYnCTBaHe, Thii KaTo BbTPEeLLHAaTa YacT Ha
TANOTO (TONNMOOOMEHHVKBT) € 3aMbpceHa.

(CebpxeTe ce ¢ Tbproeeua.)

Mo Bpeme Ha oTonneHue ce Habnoaasa
3amMbrnsisaHe.

M3BbpluBa ce pasvpassiBaHe.

BbTpelwHo tano

BeHTUNaTopbLT NpoabikaBa Aa ce BbpTU
3a U3BECTHO BpeMme 4O0pU KoraTo Knumartu-
KbT € U3KITHOYEH.

BbpTeHeTo Ha BeHTMNaTopa ocurypsisa 6e3npobnemHa
paboTa.

BeHTMNaTopbT MOXe Aa ce BbpTU, 3a Aa M3CYLIM
TONNOOOMEHHMKa, B 3aBUCMMOCT OT HacTpomkaTa.

MocokaTta Ha Bb3ayLUHWS NMOTOK ce
NpOMeHSs No Bpeme Ha paboTa.

[MocokaTta Ha Bb3aYyLIHNA NOTOK HE MOXe

Mocokata | na 6bae 3apageHa.

Korato Temneparypara Ha nofaBaHusi Bb3yX € HUCKa Mo
BpeMe Ha OTOMMEHNE UMK Mo BpeMe Ha paboTa B pexunmM
3a pasmpassiBaHe, aBTOMaTUYHO ce 3a/jaBa XOpU3OHTaneH

Ha Bb3- .
WHUS MocokaTta Ha Bb3AYLUHWUSA NOTOK HE MOXe Bb3AYLLIEH NOToK

Ay na 6bae npomeHeHa.

NOTOK

)Kany3|/|Te Ce OBMXaT HAKOJIKO MbTU
cnen npomMmsaHa Ha nocokarta.

)KanysvlTe ce npemMmecTBaT 40 CTaHA4apTHaTa No3nuna BeAHbX
1 cnen ToBa ce npemMecTBaTt A0 3ajgafeHaTta nocoka Ha
Bb3aYyLIHNA NOTOK.

OcBoboxpaBa ce npax.

C Bb3ayxa M3nm3a 1 npax, KoMTo ce e HaTpynarn BbB
BbTPELLUHOCTTa Ha BbTPELUHOTO TAMO.

Mpu nbpBOHa4YanHaTa BUCOKAa CKOPOCT Ha
paboTta, BeHTMNaTOPbLT NOHSIKOra ce BbpTU
no-6bP30 OT HacTpoMKaTa.

(ot 3 no 30 MuHyTK)

ToBa e c uen avarHocTvka Ha paboTaTta, 3a Aa ce npoBepwu
nanun obopoTuTe Ha MOTOpa Ha BEHTUATOpa ca B paMKuUTE Ha
eKcnnoaTtaunoHHUTE CTOMHOCTW.

He pabotu

(KoraTo 3axpaHBaHeTO e BK/HOYEHO BegHara
| KoraTto paborarta e cnpsiHa 1 Bb306HOBeHa
BegHara)

» PaboTara He 3ano4yBa npes nbpsute 3 MWUHYTH, TbM KaTo ce
akKTuBMpa 3alluTHaTa Bepura Ha Komnpecopa.

Mo Bpeme Ha oTonseHMe UMa LIYM.

BbHWHO TANO

Mo BpemMe Ha oTonneHue M3nusa napa.

* M3BbpLuBa ce pasmpassBaHe.

BeHTUnatopbT NpoabikaBa Aa ce BbpPTH,
OOopwu crieq cnupaHe Ha pabortarta upes
OUCTaHLMOHHOTO ynpaBneHue.

 ToBa e 3a NnaBHO PYHKUMOHUPaHe.

B'anAPCKM
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Specifications
. Indoorumit

Wall Mounted (K1 type)

Model Name S-36PK1E5A | S-45PK1E5A | S-50PK1E5A | S-60PK1E5A | S-71PK1E5A | S-100PK1E5A
Power Source 220/230/240V ~ 50 Hz
kW 36 45 5.0 6.0 7.1 9.5
Cooling capacity
BTUH | 12,300 15,400 17,100 20,500 24,200 32,400
kW 4.2 5.2 5.6 7.0 8.0 9.5
Heating capacity
BTUh | 14,300 17,700 19,100 23,900 27,300 32,400
High | dB(A) 35 38 40 47 47 49
Sound
Pressure | Medium | dB(A) 31 34 36 44 44 45
level
Low dB(A) 27 30 32 40 40 41
High | dB(A) 52 55 57 64 64 65
Sound
Power | Medium | dB(A) 46 49 51 59 59 60
level
Low dB(A) 41 44 46 54 54 55
:’H":f,v[fg‘)e"sm"s mm |300x1,065x230 | 300x1,065x230 | 300x1,065x230 | 300x1,065x230 | 300x1,065%230 | 300x1,065x230
Net weight ke 13 13 13 14.5 14.5 14.5




Outdoor unit

Single Split Outdoor Unit

Model Name U-50PE1E5 | U-B0PE1E5A | U-71PE1E5A | U-100PE1E5A | U-125PE1E5A | U-140PE1E5A
Power source 220/230/240 V~ 50 Hz
Cooli . KW 5.0 6.0 7.1 10.0 12.5 14.0
ooling capaci
gcapactly  Ferom 17,100 20,500 24,200 34,100 42,700 47,800
Heati . KW 5.6 7.0 8.0 1.2 14.0 16.0
eating capaci
gcapaclty  Ferum 19,100 23,900 27,300 38,200 47,800 54,600
Sound pressure dB(A) 46 /50 48/ 50 48 /50 52 /52 53/53 54/ 55
level (C/H)
(s(?/‘;";d powerlevel | n) | 65/60 65/ 67 65/ 67 69 / 69 70/ 70 71171
:’H":w:'t‘)‘)ensmns mm | 569x790x285 | 996x940x340 | 906x940x340 | 1,416x940x340 | 1,416x940x340 | 1,416x940x340
Net weight ke 42 68 69 98 98 98
Model Name U-71PE1ESA | U-100PE1ESA | U-125PE1E8SA | U-140PE1ESA
Power source 380/400/415V 3N~ 50 Hz
col ) KW 7.1 10.0 125 14.0
ooling capaci
g A 24,200 34,100 42,700 47,800
y KW 8.0 1.2 14.0 16.0
eating capacity
BTU/ 27,300 38,200 47,800 54,600
Sound pressure
lovel (CH) dB(A) 48 /50 52/ 52 53 /53 54 /55
Sound power level | o, | g5/67 69 / 69 70170 71171
(C/H)
Unit dimensions
(HxWxD) mm | 996x940x340 | 1,416x940x340 | 1,416x940x340 | 1,416x940x340
Net weight ke 71 98 98 98
Model Name U-60PEY1E5 | U-71PEY1E5 | U-100PEY1E5 | U-125PEY1E5
Power source 220/230/240 V~ 50 Hz
Cooli . KW 6.0 7.1 10.0 12.5
ooling capaci
geapactly  Ferim 20,500 24,200 34,100 42,700
Heati . KW 6.0 7.1 10.0 12.5
eating capaci
geapaclty  Forun 20,500 24,200 34,100 42,700
Sound pressure
level (CH) dB(A) 46 /50 50/ 52 54 / 54 56 / 56
Sound power level | p\ | g5/69 70170 70170 73173
(C/H)
Unit dimensions
(HXWD) mm | 569x790x285 | 569x790x285 | 996x940x340 | 996x940x340
Net weight kg 42 42 73 85
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Specifications

Single Split Outdoor Unit

U-100PEY1E8 | U-125PEY1ES8 | U-140PEY1E8
380/400/415 V 3N~ 50 Hz

Model Name

Power source

76

Cooli it kw 10.0 12.5 14.0
ooling capaci
g capactty BTU/h 34,100 42,700 47,800
Heati i kw 10.0 12.5 14.0
eating capaci
g capacity BTU/h 34,100 42,700 47,800
Sound pressure
level (C/H) dB(A) 54 /54 56 / 56 54 /53
Sound power level
(C/H) dB(A) 70/70 73173 71170
Unit dimensions
(HxWxD) mm | 996x940x340 | 996x940x340 | 1,416x940x340
Net weight kg 73 85 98
Corresponding language table
English Francais Espariol Deutsch
all Mounte ype onté au mur (Type ontado en pared (tipo andmontage (Typ
Wall Mounted (K1 type) Monté (Type K1) Montad d (tipo K1) Wand t (Typ K1)
Single Split Bi-bloc simple Un solo split Einzel-Split
English Italiano Nederlands Portugués

Wall Mounted (K1 type)

Con montaggio a parete
(tipoK1)

Wandmodel (K1)

Montagem na parede (Tipo K1)

Single Split

Split singolo

Enkele splitsing

Single split

English

EAANvikn

Bbnrapcku

Wall Mounted (K1 type)

Emmioixio (TUtrog K1)

CreHeH (tTvn K1)

Single Split

ATTAOU CUCTNPOTOO

EanHunyen cnnut




Corresponding language table

English

Francais

Espanol

Deutsch

Model Name

Nom du modéle

Nombre del modelo

Modellbezeichnung

Power Source

Source d'alimentation

Fuente de alimentacion

Spannungsquelle

Cooling Capacity

Capacité de refroidissement

Capacidad de refrigeracion

Kihlleistung

Heating Capacity

Capacité de chauffage

Capacidad de calefaccion

Heizleistung

Sound Pressure Level

Niveau de pression sonore

Nivel de presion acustica

Schalldruckpegel

(High/Medium/Low) (Haut/Moyen/Bas) (alto/medio/bajo) (hoch/mittel/niedrig)
Sound Power Level Niveau de puissance sonore [ Nivel de potencia acustica Schallleistungspegel
(High/Medium/Low) (Haut/Moyen/Bas) (alto/medio/bajo) (hoch/mittel/niedrig)
Unit Dimensions Dimensions d'unité Dimensiones de la unidad Gerateabmessungen
(HXWxD; mm) (HXLxP ; mm) (Alto x Largo x Ancho; mm) (Hx B x T [mm])

(HXWHxD: ceiling dimension)

(HXLxP : dimensions plafond)

(Alto x Largo x
Ancho: dimensién del techo)

(H x B x T: DeckenmaR)

Net Weight (kg) Poids net (kg) Peso neto (kg) Nettogewicht (kg)
English Italiano Nederlands Portugués

Model Name Modello Modelnaam Nome do modelo
Power Source Fonte di alimentazione Voeding Fonte de alimentacéo

Cooling Capacity

Capacita di raffreddamento

Koelingscapaciteit

Capacidade de arrefecimento

Heating Capacity

Capacita di riscaldamento

Verwarmingscapaciteit

Capacidade de aquecimento

Sound Pressure Level

Livello di pressione acustica

Geluidsdrukniveau

Nivel da pressdo do som

Power Source

Mnyn 1oxU0g

3axpaHBaHe

Cooling Capacity

Auvatétnra wogng

Oxnaaalla MOLLHOCT

Heating Capacity

AuvaTotnTa B€puavang

OTonnutenHa MoLHOCT

Sound Pressure Level (High/
Medium/Low)

ETriTredo tieong nxou (YwnAd/
Meaaio/XaunAd)

Hu1BO Ha 3ByKOBO HansraHe
(Brcoko/CpegHo/Hucko)

Sound Power Level (High/
Medium/Low)

Emiedo 10006 fxou (YwnAo/
Meaaio/XaunAd)

HunBo Ha cuna Ha 3Byka
(Brcoko/CpegHo/Hucko)

Unit Dimensions (HXWxD; mm)

AlaoTtdoeig povadag (YxIxB,
mm)

Pa3amepu Ha mogyna (BxLUxA,
MM)

(HxWxD: ceiling dimension)

(YxIxB: d1acTd0€Ig 0pOoPNGg)

(BxLWx: pa3mepu Ha TaBaHa)

Net Weight (kg)

KaBapd Bapog (kg)

HetHo Terno (kr)

(High/Medium/Low) (alto/medio/basso) (hoog/normaal/laag) (Alto/Médio/Baixo)

Sound Power Level Livello di potenza acustica Geluidsvermogenniveau Nivel da poténcia de som
(High/Medium/Low) (alto/medio/basso) (hoog/normaal/laag) (Alto/Médio/Baixo)

Unit Dimensions Dimensioni unita (AxLxP; mm) [ Afmetingen van de unit Dimensoes da unidade
(HxWxD; mm) (Hx B x D; mm) (AXLxP; mm)

(HXWHxD: ceiling dimension) (AxLxP: dimensione soffitto) (H x B x D: plafondafmeting) (AxLxP: dimenséo do tecto)
Net Weight (kg) Peso netto (kg) Nettogewicht (kg) Peso liquido (kg)

English EAANvikn Bbnrapcku

Model Name Ovopa povtéAou HavmeHoBaHune Ha mogen
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