Panasonic

Operating Instructions

Air Conditioner

Ducted (N1 type)

Model No.

(' INDOOR UNIT )

Ducted Type

S-36PN1E5A
S-45PN1E5A
S-50PN1E5A
S-60PN1E5A

(OUTDOOR UNIT )

S-71PN1E5A

S-100PN1E5A
S-125PN1E5A
S-140PN1E5A

Single Split (Single-phase)

PE1 Type

U-50PE1E5
U-60PE1ES5A

U-71PE1E5A

U-100PE1ES5A
U-125PE1ESA
U-140PE1ES5A

Single Split (3-phase)

PE1 Type

U-71PE1E8A

U-100PE1E8A
U-125PE1E8A
U-140PE1E8A

Single Split (Single-phase)

PEY1 Type

U-60PEY1ES

U-71PEY1ES
U-100PEY1ES
U-125PEY1ES

Single Split (3-phase)

PEY1 Type

U-100PEY1ES8
U-125PEY1ES8
U-140PEY1ES8

[A]

ENGLISH 2~7

Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and
keep them for future reference.

FRANCAIS 8~13

Avant d'utiliser I'appareil, lisez ce mode d’emploi dans son intégralité et
conservez-le pour toute référence ultérieure.

ESPANOL 14 ~19

Antes de operar la unidad, lea atentamente estas instrucciones de
funcionamiento y guardelas para futuras consultas.

DEUTSCH 20~ 25
Bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie fir die
kiinftige Verwendung auf.

ITALIANO 26 ~ 31

Prima di utilizzare I'unita, leggere a fondo queste istruzioni per 'uso e
conservarle come riferimento futuro.

NEDERLANDS 32 ~ 37

Lees deze gebruiksinstructies goed door voor u het apparaat gebruikt en
bewaar ze voor toekomstig gebruik.

PORTUGUES 38 ~ 43

Antes de utilizar o aparelho, leia completamente este manual de instrugées
e guarde-o para futuras referéncias.

EAAHNIKA 44 ~ 49

Mpiv BéoeTe TN povada ae Aeimoupyia, dioBAoTe TTOAU KOAG AUTEG TIG 0OnYieg
XProng Kai d1aTnPAACTE TIG YIa HEAAOVTIKF) ava@opd.

BbJIFTAPCKU 50 ~ 55

Mpenun oa 3ano4YHeTe ekcnnoartaums Ha To3u ypen, NpoyYeTeTe BHUMATENHO
TE3U MHCTPYKLMM U TV 3anaseTe, 3a Aa MOXeTe [a NpaBuTe ClpaBKu C TSX U
B 6baeLue.

c Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan
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Thank you for purchasing this Panasonic product.
This product is a commercial air conditioner indoor unit.
Installation Instructions attached.
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Product Information

If you have problems or questions concerning your Air
Conditioner, you will need the following information. Model
and serial numbers are on the nameplate on the bottom of the
cabinet.

" Model No. )

Serial No.

Date of purchase

Dealer’s address

Phone number
g J

Safety Precautions

The following symbols used in this manual, alert you to
potentially dangerous conditions to users, service personnel or
the appliance:

Confirm to authorized dealer

or specialist on usage of
specified refrigerant type. Using
of refrigerant other than the
specified type may cause product
damage, burst and injury etc.

This air conditioner has no
ventilator for intaking fresh air
from outdoors. You must open
doors or windows frequently
when you use gas or oil heating
appliances in the same room,
which consume a lot of oxygen
from the air.

Otherwise there is a risk of
suffocation in an extreme case.

Never use or store gasoline or
other flammable vapor or liquid
near the air conditioner — it is

very dangerous.

Do not use this appliance in a
potentially explosive atmosphere.

Never touch the unit with wet hands.
Do not insert your fingers or

other objects into the air
conditioner indoor or

outdoor unit, rotating parts may
cause injury.

\_

This symbol refers to a hazard or

AWARNlNG unsafe practice which can result in

severe personal injury or death.

This symbol refers to a hazard or

unsafe practice which can result
ACAUTION in personal injury or product or

property damage.
® Prohibited matters

Matters to be
observed

» Read these Operating Instructions carefully before using this
air conditioner. If you still have any difficulties or problems,
consult your dealer for help.

* This air conditioner is designed to give you comfortable
room conditions. Use this only for its intended purpose as
described in these Operating Instructions.

Refrigerant gas leakage may
cause fire.

For safety, be sure to turn the
air conditioner off and also to
disconnect the power before
cleaning or servicing.

Pull off the power plug from
a receptacle, or switch off
the breaker, or switch off
the power disconnecting mean to
isolate the air conditioner from the
main power supply in case of
emergency.

E-

Do not clean inside the indoor and
outdoor units by users. Engage
authorized dealer or specialist for
cleaning.

In case of malfunction of this
appliance, do not repair by
yourself. Contact to the sales
dealer or service dealer for a
repair.




Provide a power outlet to be
used exclusively for each unit,
and a power supply disconnect,
circuit breaker and earth leakage
breaker for overcurrent protection
should be provided in the
exclusive line.

Provide a power outlet
exclusively for each unit, and full
disconnection means having a
contact separation in all poles
must be incorporated in the fixed

unit must be grounded.

s

wiring in accordance with the
Do not use modified
cord, joint cord,

wiring rules.

To prevent possible hazards
from insulation failure, the
extension cord or

unspecified cord to prevent
overheating and fire.

J

Stop using the product when any
abnormality/failure occurs and

disconnect the power plug or turn
off the power switch and breaker.
(Risk of smoke/fire/electric shock)

Examples of abnormality/failure:

*The ELCB trips frequently.

*The product sometimes does not
start when turned on.

* The power is sometimes disconnected
when the cord is moved.

*Burnt odor or abnormal noise is
detected during operation.

*The body is deformed or
abnormally hot.

*Water leaks from the indoor unit.

*Power cord or plug becomes
abnormally hot.

*Fan speed cannot be controlled.

*The unit stops running
immediately even if it is switched
on for operation.

*The fan does not stop even if the
operation is stopped.

Contact immediately your local

dealer for maintenance/repair.

O

\_

Do not sit or step on the unit.

N
You may fall down accidentally. @
J

/AN\CAUTION

This appliance is intended to be used
by expert or trained users in shops,in
light industry and on farms, or for
commercial use by lay persons.

This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe

way and understand the hazards
involved.

Keep the fire alarm and the air outlet
at least 1.5m away from the unit.

Do not cool or heat the room too
much if babies or invalids are
present.

Do not turn the air conditioner on
and off from the power mains switch.
Use the ON/OFF operation button.

Do not stick anything into the air c
outlet of the outdoor unit. This

is dangerous because the fan

is rotating at high speed.

Do not touch the air inlet or the
sharp aluminum fins of the

outdoor unit. You may get

injured.

Do not stick any object
into the FAN CASE. You
may be injured and the
unit may be damaged.

» The compressor may occasionally stop during thunderstorms.
This is not a mechanical failure. The unit automatically
recovers after a few minutes.

* The English text is the original instructions. Other languages
are translation of the original instructions.

Important Information Regarding

The Refrigerant Used

This product contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Do not vent gases into the atmosphere.
Refrigerant type: R410A

GWP" value: 1975

" GWP = global warming potential

Periodical inspections for refrigerant leaks may be required
depending on European or local legislation. Please contact
your local dealer for more information.



Precautions for Use

Installation

® This air conditioner must be installed properly by qualified
installation technicians in accordance with the Installation
Instructions provided with the unit.

@ Before installation, check that the voltage of the electric sup-
ply in your home or office is the same as the voltage shown
on the nameplate.

/AWARNING

Avoid the following locations for installation.

® Locations where smoke or combustible gas exists.
Also locations of extremely high temperature such as a
greenhouse.

® Locations where excessively high heat-generating ob-
jects are placed.

Operation Condition

Use this air conditioner under the following temperature range.

B Indoor temperature range:
Cooling mode 14°C ~ 25°C (*WBT) / 18°C ~ 32°C (*DBT)
Heating mode 16°C ~ 30°C (*DBT)

H Outdoor temperature range:

Cooling mode -15°C ~46°C (*DBT)
-10°C ~ 43°C (*DBT)*1

Heating mode -20°C ~ 18°C (*WBT)
-15°C ~ 18°C (*WBT)

o

24°C (*DBT)
24°C (*DBT)*1

~ -

-20°C ~

-15°C ~

*DBT: Dry bulb temperature

*WBT: Wet bulb temperature

*1 When connecting U-60PEY1ES5, U-71PEY1ES5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1ES5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1E8

® Avoid installing the outdoor unit where salty sea water can
splash directly onto it or in sulphurous air near a spa.
(To protect the air conditioner from heavy corrosion)

Wiring

® All wiring must conform to the local electrical codes.
(Consult your dealer or a qualified electrician for details.)

® Each unit must be properly grounded with a ground (or
earth) wire or through the supply wiring.

® Wiring must be done by a qualified electrician.

Operation Preparation

Turn the power mains on 5 hours before

the start of operation.
(For warm-up)
® Leave the power mains ON for continuous use.

Pull off the power plug from a receptacle, or switch off the
breaker, or switch off the power disconnecting mean to isolate
the air conditioner from the main power supply when not in use
for a long time.

/ N\

Information for Users on Collection and Disposal of
Old Equipment and Used Batteries

These symbols on the products, packaging,

and/or accompanying documents mean that

used electrical and electronic products and
EEEE batteries should not be mixed with general
household waste.
For proper treatment, recovery and recycling
of old products and used batteries, please
take them to applicable collection points, in
accordance with your national legislation and
the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.
By disposing of these products and batteries
correctly, you will help to save valuable
resources and prevent any potential negative
effects on human health and the environment
which could otherwise arise from inappropriate
waste handling.
For more information about collection and
recycling of old products and batteries, please
contact your local municipality, your waste
disposal service or the point of sale where you
purchased the items.
Penalties may be applicable for incorrect
disposal of this waste, in accordance with
national legislation.

For business users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic
equipment, please contact your dealer or
supplier for further information.

[Information on Disposal in other Countries
outside the European Union]

These symbols are only valid in the European
Union. If you wish to discard these items,
please contact your local authorities or dealer
and ask for the correct method of disposal.

Note for the battery symbol (bottom two
symbol examples):

This symbol might be used in combination with
a chemical symbol. In this case it complies
with the requirement set by the Directive for
the chemical involved.

= 3=




Names of Parts

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT
(—Air intake

Air outlet duct *

Bolt anchor *
. , [=— Suspension bolt *

(— Air intake

Air intake

r; Ceiling material *

Air-outlet grille *

* Field supplied

Air outlet

Air outlet

Indoor unit
Air outlet

PE1 (50 type) PE1 (60, 71 type) PE1 (100, 125, 140 type)
PEY1 (60, 71 type) PEY1 (100, 125type) PEY1 (140 type)

Optional

ENGLISH

| Wireless Remote Controller | | Timer Remote Controller | | High-spec Wired Remote Controller |
" Model No. p Model No. Model No.
B CZ-RTC2 CZ-RTC3
CZ-RWSC3 For all indoor T For all indoor
(For all indoor units) units S E R units
= v 9]

Read the operating instructions included
with the Remote Controller.

y

Operation Mechanism

M Heating performance
® Since this air conditioner utilizes outside air for heating,
its heating performance deteriorates as outside tempera-
ture decreases.
(Due to heat pump system)
—In that case, use another heating appliance.

M Defrosting
® This appliance may start defrosting operation to melt

frost formed in the outdoor unit.

®Defrosting starts: The indoor unit fan stops (or the
speed becomes extremely slow).
—"@” (STANDBY) appears.

@Heating operation resumes after several
minutes: The indoor unit fan remains stopped (or
it will run at a very slow speed) until the indoor heat
exchanger coil warms up sufficiently.
— "@” (STANDBY) is shown.

®Defrosting is complete: The indoor unit fan starts
operation.
— "@” (STANDBY) disappears.

B “DRY” operation

® Once the room temperature reaches the level that was
set, the outdoor unit repeats the cycle of turning on and
off automatically.

® When the outdoor unit is turned off, the indoor unit fan
will stop, too.
(To prevent the humidity in the room from rising again)

® When the room temperature is more likely to reach the
level that was set, the fan speed is set to “breeze” (light
wind) automatically.

® “DRY” operation is not possible if the outdoor tempera-
ture is 15 °C or less.

M Should the power failure occurs while the

unit is running
When the unit automatically resumes operation after
temporary power failure, it uses the same settings before

the power was cut off.



Maintenance

( )
/A\WARNING Tips for Energy Saving
. N , H Avoid
® For safety, be sure to turn the air conditioner off and dis- . .
connect the power before cleaning. ® Do r_mt bl_ock the air intake anq oqtlet of the qnlt.
(Otherwise, electric shock or injury may result because (If either is obstructed, the unit will not function
the fan is rotating at high speed.) well, causing malfunction.) _
® Do not pour water on the indoor unit. [ Dl_Jrlng cooling opgratlon, use sunshadesz blinds or cur-
(This may damage the internal components and cause tains to prevent direct sunlight from entering the room.
an electric shock hazard.) HDo
® Always keep the air filter clean.
(A clogged filter will impair the performance of the unit.)
ACAUTION — “Maintenance”
® To prevent conditioned air from escaping, keep win-
® Never use solvents or harsh chemicals. Also, do not wipe dows, doors and any other openings closed.

plastic parts using very hot water. \. J
(This may cause deformation or change in colour.)

® Some metal edges and fins are sharp. Be careful when
you clean those parts.
(Injury may result.)

® Use a firm stool or ladder when cleaning an indoor unit
installed in high locations.

® The internal coil and other components of the outdoor unit
must be cleaned periodically.
* Consult your dealer or service center.

Before Requesting Services

Symptom Cause Action

The air Power failure or after power failure. Press the power ON/OFF button on the remote controller.
conditioner does
not operate
although the
power is turned
on. Fuse blow out. Contact your dealer.

« If the breaker is turned off, turn the power on.
The operation (power) button is turned off. | « If the breaker has been tripped, consult your dealer
without turning it on.

The air intake or air outlet of indoor and

outdoor units is clogged with dust. Remove the dust.

The wind speed switch is set to “Low”. Change to “High” or “Strong”.

Improper temperature settings.

The room is exposed to direct sunlight in

cooling mode. See “Tips for Energy Saving”.

Poor cooling
or heating

performance

Doors or windows are open.

The air filter is clogged. See “Maintenance”.

Too many heat sources in the room in

. Use minimum heat sources and in a short time.
cooling mode.

Too many people in the room in cooling Lower the temperature setting or change to “High” or
mode. “Strong”.

If your air conditioner does not work properly even after checking each item of
“Before Requesting Services” and “Troubleshooting”

@ Stop the operation immediately and turn the power off. Then contact your dealer and report the serial number and symptom.
You also report if the inspection mark A\ and the letters E, F, H, L, P in combination with numbers appear on the LCD of the
remote controller.

® Never repair the air conditioner by yourself since it is very dangerous for you to do so.



Troubleshooting

Check before consulting or requesting services.

=
c
S
S
o
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Symptom

Cause / Action

Sound like streaming water is heard
during operation or after operation.
Noise

» Sound of refrigerant liquid flowing inside unit.
» Sound of drainage water through drain pipe.

Cracking noise is heard during operation
or when operation stops.

» Sound due to temperature changes of parts.

Discharged air smells during operation.

* Indoor odor components, cigarette odor and cosmetic odor
accumulated in the air conditioner and its air is discharged.
* The unit inside is dirty.
(Contact your dealer.)

Dewdrops accumulate near the air outlet
during cooling operation.

« Internal moisture is cooled by cool wind and accumulates as
dewdrops.

Fog occurs during cooling operation.

« If the air conditioner has been installed at places such as
restaurants where large amounts of oil mist exist, cleaning is
necessary because the unit inside (heat exchanger) is dirty.
(Contact your dealer.)

Fog occurs during heating operation.

* Defrost operation is in process.

The fan is rotating for a while even though
operation stops.

« Fan rotation makes operation smooth.
» The fan may rotate to dry the heat exchanger depending on
the setting.

Dust is discharged.

* Dust accumulated inside the indoor unit is discharged.

At the initial high-speed operation, the fan
sometimes rotates faster than the setting
speed.

(3 to 30 minutes)

« This is for operation check in order to confirm whether the fan
motor rotation is within the range of use.

No operation

(When the power is turned on immediately /
When operation is stopped and resumed
immediately)

 Operation is not activated for the first approx. 3 minutes
because the compressor protection circuit is activated.

Noise occurs during heating operation.

Steam comes out during heating operation.

« Defrost operation is in process.

The fan continues to rotate even after the
operation is stopped using the remote

controller.

* This is for smooth operation.

ENGLISH




Nous vous remercions d’avoir fait
Iacquisition de ce produit Panasonic.
Ce produit est une unité intérieure de
climatiseur commercial.

Instructions d’installation jointes.
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Informations sur le produit

Pour tout probléme ou toute question relatifs au climatiseur,
les informations ci-dessous sont requises. Les numéros de
série et de modéle figurent sur la plaque signalétique placée
sur le fond du coffret.

4 )
No. de modéle

No. de série

Date d’achat

Adresse du revendeur

Numéro de téléphone

Précautions de sécurité

Les symboles suivants utilisés dans ce mode d’emploi
avertissent d’un danger potentiel pour I'utilisateur, le personnel
d’entretien ou I'appareil :

Ce symbole signale un danger ou

des opérations dangereuses qui
AAVER.”SSEMENT risquent d’entrainer des blessures

physiques graves ou mortelles.

Ce symbole signale un danger ou
, des opérations dangereuses qui
APRECAUTlON risquent d’entrainer des blessures
physiques ou des dommages
matériels, notamment de I'appareil.

MN\AVERTISSEMENT

( S’informer auprés d’un revendeur agréé ou )
d’'un spécialiste concernant I'utilisation du type
de réfrigérant spécifié. L'utilisation d’un type de
réfrigérant autre que celui spécifié comporte
un risque d’endommagement du produit,
d’éclatement et de blessure, etc.

Le climatiseur ne posséde pas de ventilateur
d’admission d’air frais extérieur. Il faudra donc
ouvrir frequemment les portes ou les fenétres si
I'on utilise dans la méme piéce des appareils de
chauffage a gaz ou au mazout qui consomment
beaucoup d’oxygene.

Sinon, il y aurait risque d’asphyxie dans les cas
extrémes.

Ne jamais utiliser ni entreposer d’essence ni
aucune autre vapeur ou liquides inflammables
pres du climatiseur — cela serait extrémement
dangereux.

Ne pas utiliser cet appareil dans une atmosphére
potentiellement explosive.

Ne jamais toucher I'unité avec des mains
humides.

Ne pas insérer les doigts ni d’autres objets
dans l'unité intérieure ou extérieure du @
climatiseur, car les piéces rotatives

présentent un risque de blessure.

s
Une fuite de gaz frigorigéne peut provoquer un
incendie.

Par mesure de sécurité, éteindre le climatiseur
et le débrancher aussi de la prise secteur avant
son nettoyage ou entretien.

Débrancher la prise d’alimentation de la %
prise secteur, ou désactiver le @",
disjoncteur ou désactiver le dispositif de
déconnexion de I'alimentation afin

d’isoler le climatiseur de I'alimentation

principale en cas d’urgence.

Les utilisateurs ne doivent pas nettoyer I'intérieur des
unités intérieures et extérieures. Faire appel a un

revendeur agréé ou a un spécialiste pour le nettoyage.

J

En cas de dysfonctionnement de cet appareil, ne
pas le réparer soi-méme. Prendre contact avec
le revendeur ou un SAV pour la réparation.

J




® Actions interdites 0 Points a observer AP RECAU TI O N

. Lire attenti t de d loi t de fai Cet appareil est congu pour étre utilisé par des
Ire attentivement cé mode ,emp oravant de faire , utilisateurs expérimentés ou confirmés en magasin,
fonctionner le climatiseur. Si I'on rencontre des difficultés ou

d N dans l'industrie légére et dans les fermes, ou pour
es probllemes, consulter le revepdeur. . une utilisation commerciale par les profanes.
* Le climatiseur est congu pour créer un environnement

confortable chez soi. Ne I'utiliser qu’aux fins pour lesquelles il Cet appareil peut étre utilisé par des enfants a

a été prévu, en suivant les instructions de ce mode d’emploi. partir de 8 ans et des personnes aux facultés

physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou
sans expérience ni expertise sous la surveillance
d’un adulte ou s'ils ont regu des instructions
concernant |'utilisation sécuritaire de I'appareil et s'’ils
comprennent les risques encourus.

Placer I'alarme incendie et la sortie d’air a au moins
1,5 m de l'unité.

Ne pas trop refroidir ou chauffer une piece ou se

(" ) trouvent des bébés ou des malades.

Prévoir une prise électrique a utiliser
0 exclusivement pour chaque unité, et prévoir un Ne pas mettre le climatiseur sous et hors tension &
dispositif de déconnexion de I'alimentation, un I'aide de l'interrupteur d’alimentation du systéme.
disjoncteur et un disjoncteur de fuite pour la Utiliser le bouton de marche/arrét de fonctionnement 2
protection contre surintensité de courant dans la (ON/OFF). RN
ligne exclusive.
Prévoir une prise secteur électrique exclusive pour Ne rien introduire dans la sortie d'air de I'unité
chagque unité, et un moyen de déconnexion totale extérieure. Cela est trés dangereux, car le
de l'alimentation ayant une séparation de contact ventilateur marche a grande vitesse.
sur tous les pdles doit étre incorporé au cablage . )
fixe conformément aux normes de cablage. Ne pas toucher | arrivée d’air ou I('es ailettes
— - - ; coupantes en aluminium de l'unité %

Pour éviter les risques possibles d’une extérieure. Il y a un risque de blessure.

défaillance d’isolation, I'unité doit étre
mise a la terre.

Ne pas utiliser de cordon, de
rallonge ou de cordon non @
spécifié afin d’éviter tout risque

de surchauffe et d’'incendie.

Ne pas introduire d’objet dans le
BOITIER DU VENTILATEUR. Il y a 5) &
un risque de blessure et 'unité

pourrait étre endommageée.

e O

\_
( )
Cesser d'utiliser le produit lorsqu’'une anomalie
ou défaillance quelconque se produit et ( NOTIFICATION )
débrancher la fiche d’alimentation ou mettre hors
tension l'interrupteur et le disjoncteur. * |l se peut que le compresseur s’arréte parfois pendant des
(Risque de fumée/incendie/décharge électrique) orages.Ceci n'est pas une panne mécanique. L'appareil
Exemples d’anomalie ou défaillance : redémarre automatiquement aprés quelques minutes.
* L'ELCB se déclenche fréquemment. * Le texte anglais correspond aux instructions d’origine. Les
* Le produit ne se met parfois pas en marche autres langues sont les traductions des instructions d’origine.
lorsqu’il est mis sous tension.
+ L'alimentation est parfois déconnectée lorsque ) .
le cordon est bougé. Information importante concernant
* Une odeur de bralé ou un bruit anormal est le réfrigérant utilisé
détecté pendant le fonctionnement.
* Le corps est déformé ou anormalement chaud. Ce produit contient des gaz & effet de serre fluorés relevant du
* Fuite d’eau de l'unité intérieure. Protocole de Kyoto. Ne laissez pas s’échapper les gaz dans
* Le cordon d’alimentation ou la prise deviennent I'atmosphére.
anormalement chauds. e 2 .
« La vitesse du ventilateur ne peut pas étre Type de réfrigérant : R410A
contrblée. Valeur GWP® : 1975
* L'unité s’arréte de fonctionner immédiatement ) GWP = potentiel de réchauffement de la planéte
méme si elle est activée pour opérer. . . o . e
+ Le ventilateur ne s’arréte pas méme si IE)es mspgctnons perlodl’qqes Qes fuites fje réfrigérant peuvent
I'opération est arrétée. étre requises selon la législation européenne ou locale.
Contacter immédiatement le revendeur local Priére de contacter un revendeur local pour de plus amples
pour un entretien/réparation. informations.
1\ J
4 )

Ne pas s’asseoir ou monter sur l'unité. Il y
a un risque de chute accidentelle. g
\_

g 9
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Précautions d’utilisation

Installation

@ Ce climatiseur doit étre installé par un technicien qualifié et
conformément aux instructions fournies avec I'appareil.

@ Avant de procéder a l'installation, vérifier que la tension
secteur du local d'utilisation (bureau ou habitation) est la
méme que celle indiquée sur la plaque signalétique.

/AN\AVERTISSEMENT

Eviter les endroits suivants pour I'installation.

@ Endroits ou de la fumée ou des gaz inflammables sont
présents. Endroits a la température extrémement élevée,
comme une serre.

@ Endroits ou sont placés des objets générant une chaleur
excessivement élevée.

@ Eviter d’installer 'unité extérieure dans un endroit qui risque
d’étre aspergé d’eau de mer ou dans un environnement
sulfureux, par exemple a proximité d’'une source thermale.
(Pour protéger le climatiseur de toute corrosion)

Cablage

@ Tous les cables doivent respecter les codes électriques
locaux. (Pour les détails, consulter le revendeur ou un
électricien qualifié.)

® Chaque unité doit étre correctement mise a la terre avec
un fil de terre (ou de masse) ou au moyen d’un cablage
d’alimentation.

® Les raccordements devront étre confiés a un électricien
qualifié.

Préparatifs de fonctionnement

Mettre le climatiseur sous tension 5 heures

environ avant de le faire fonctionner.
(pour le chauffer)
@ Le laisser sous tension pour un usage continu.

( REMARQUE )

Débrancher la prise d’alimentation de la prise secteur,

ou désactiver le disjoncteur ou désactiver le dispositif de
déconnexion de 'alimentation afin d’isoler le climatiseur de
I'alimentation principale lorsqu’il n’est pas utilisé pendant
longtemps.

Conditions de fonctionnement

Utiliser ce climatiseur dans la plage de température suivante.

M Plage de température intérieure :
Mode de refroidissement 14 °C ~ 25 °C (*TBH)/18 °C ~ 32 °C (*TBS)
Mode de chauffage 16 °C ~ 30 °C (*TBS)

H Plage de température extérieure :

Mode de refroidissement -15 °C ~ 46 °C (*TBS)

-10 °C ~ 43 °C (*TBS)*1

-20 °C ~ 18 °C (*TBH)/-20 °C ~ 24 °C (*TBS)
-15°C ~ 18 °C (*TBH)/-15 °C ~ 24 °C (*TBS)*1

Mode de chauffage

*TBS : Température Boule Séche

*TBH : Température Boule Humide

*1 Lors du branchement de U-60PEY1E5, U-71PEY1E5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1ES5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

"N . N
Avis aux utilisateurs concernant la collecte et

I’élimination des piles et des appareils électriques et
électroniques usagés

E Apposé sur le produit lui-méme, sur son emballage,
I

et/ou figurant dans la documentation qui
I'accompagne, ce pictogramme indique que les piles
et appareils électriques et électroniques usagés
doivent étre séparés des ordures ménageres.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et

le recyclage adéquats des piles et des appareils
usageés, veuillez les porter a 'un des points de
collecte prévus, conformément a la législation
nationale en vigueur ainsi qu’aux directives 2002/96/
CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés
conformément a la réglementation en vigueur, vous
contribuez a prévenir le gaspillage de ressources
précieuses ainsi qu'a protéger la santé humaine et
I'environnement contre les effets potentiellement
nocifs d’une manipulation inappropriée des déchets.
Pour de plus amples renseignements sur la collecte
et le recyclage des piles et appareils usagés,
veuillez vous renseigner auprés de votre mairie,

du service municipal d’enlévement des déchets ou
du point de vente ou vous avez acheté les articles
concernés.

Le non-respect de la réglementation relative a
I'élimination des déchets est passible d'une peine
d’amende.

Pour les utilisateurs professionnels au sein de
I’'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pieces
d’équipement électrique ou électronique, veuillez
vous renseigner directement aupres de votre
détaillant ou de votre fournisseur.

[Information relative a I’élimination des déchets
dans les pays extérieurs a I’'Union européenne]
Ce pictogramme n’est valide qu’a l'intérieur de
I'Union européenne. Pour connaitre la procédure
applicable dans les pays hors Union européenne,
veuillez vous renseigner aupres des autorités
locales compétentes ou de votre distributeur.

Note relative au pictogramme a apposer sur les
piles (voir les 2 exemples ci-contre) :

Le pictogramme représentant une poubelle

sur roues barrée d’une croix est conforme a la
réglementation. Si ce pictogramme est combiné
avec un symbole chimique, il remplit également les
exigences posées par la Directive relative au produit
Pb chimique concerné.




Nom des pieces

UNITE INTERIEURE

Conduit de

sortie d'air *
Ancrage de boulon *
Boulon de
suspension *

UNITE EXTERIEURE
(— Arrivée d’air

(— Arrivée d’air

Arrivée d’air

Matériau du
r plafond *

Grille de sortie
d’air *
* Fourniture sur site

Sortie d’air Sortie d’air

Sortie d’air
PE1 (Type 50) PE1 (Type 60,71)  PE1 (Type 100, 125, 140)
PEY1 (Type 60, 71) PEY1 (Type 100, 125) PEY1 (Type 140)

Unité intérieure

FRAN(;AIS

Optionnel

| Télécommande sans fil | |Télécommande de minuterie| |Télécommande céblée haut de gamme|
" No. de modele : No. de modéle No. de modele
CZ-RWSC3 Pour toutes 5 N = Pour toutes
(Pour toutes les unités les unités ST oo les unités
intérieures) intérieures 8 | v | o | intérieures

Lire le mode d’emploi accompagnant la
télécommande.

Mécanisme de fonctionnement

H Performance de chauffage
® Etant donné que ce climatiseur utilise I'air externe pour
le chauffage, ses performances de chauffage déclinent a
mesure que la température externe diminue.
(En raison du systéme a pompe de chaleur)
— Dans ce cas, utilisez un autre appareil de chauffage.

H Dégivrage
® Cet appareil peut démarrer un processus de dégivrage pour
faire fondre le givre qui s’est formé sur 'unité extérieure.
®Le dégivrage démarre : Le ventilateur de I'unité

intérieure s’arréte (ou la vitesse ralentit considérablement).

— « @® » (STANDBY) apparait.

®@Le chauffage reprend aprés quelques
minutes : Le ventilateur de I'unité intérieure reste
arrété (ou il tourne a une vitesse trés lente) jusqu’a
ce que la bobine de I'échangeur de chaleur intérieur
chauffe suffisamment.
— « @ » (STANDBY) s’affiche.

®Le dégivrage est terminé : Le ventilateur de I'unité
intérieure se met a fonctionner.
— « @ » (STANDBY) disparait.

H Fonctionnement séchage (« DRY »)

® Une fois que la température de la salle atteint le niveau
réglé, 'unité extérieure se met automatiquement en
marche/arrét pour la maintenir a ce niveau.

@ Lorsque 'unité extérieure est éteinte, le ventilateur de
I'unité intérieure s’arréte aussi.
(Pour empécher 'humidité dans la piéce d’augmenter
davantage)

® Lorsque la température de la salle est susceptible
d’atteindre le niveau réglé, la vitesse du ventilateur est
automatiquement réglée sur « brise » (Iéger vent).

@ Le fonctionnement du séchage (« DRY ») n’est pas
possible si la température extérieure est de 15 °C ou
moins.

M En cas de coupure de courant pendant que
I'unité est en marche
Lorsque l'unité recommence automatiquement a
fonctionner aprés une panne de courant provisoire, les
mémes réglages qu’avant la panne sont utilisés.

11



Entretien

4 )
A AVERTISSEMENT Conseils pour économiser de I’énergie
M A éviter
@ Ne pas bloquer I’entrée ni la sortie de I’air de
I'unité. (Si 'une ou I'autre sont obstruées, I'unité
ne fonctionnera pas bien et peut entrainer un

dysfonctionnement.)
® Pendant I'opération de refroidissement, utiliser des

® Par mesure de sécurité, éteindre le climatiseur et le
débrancher de la prise secteur avant son nettoyage.
(Autrement, une décharge électrique ou des blessures
pourraient survenir, car le ventilateur tourne a grande
vitesse.)

@ Ne pas verser d’eau sur I'unité intérieure.

(Cela pourrait abimer les composants internes et rideaux ou des stores pour empécher la lumiére
provoquer une décharge électrique.) directe du soleil de pénétrer dans la piece.
M A faire

Q P RECAUTI O N @ Le filtre a air doit toujours étre propre. (Un filtre bouché
affectera la performance de I'unité.) — « Entretien »

@ Pour éviter que I'air climatisé ne s’échappe, fermer les

® Ne jamais utiliser de solvants ou de produits chimiques fenétres, les portes et toute autre ouverture.
corrosifs. De plus, ne pas essuyer les piéces en plastique \_ _J
avec de 'eau trés chaude.
(Cela pourrait déformer ou décolorer I'unité.)

@ Certains bords métalliques et les ailettes sont coupants.
Prendre garde lorsqu’on les nettoie.
(Blessure possible.)

@ Utiliser un escabeau ou une échelle stable lors du
nettoyage d’une unité intérieure installée en hauteur.

® La bobine interne et les autres composants de l'unité
extérieure doivent étre régulierement nettoyés.
» Consulter le revendeur ou un service aprées-vente.

Avant de demander une réparation

Symptome Cause Remeéde

Panne de courant ou aprés une panne de
Le climatiseur ne | courant.

fonctionne pas,
bien qu’il soit
sous tension.

Appuyer sur le bouton ON/OFF sur la télécommande.

« Si le disjoncteur est éteint, I'allumer.
« Si le disjoncteur s’est déclenché, consulter le revendeur
sans l'allumer.

Le bouton de fonctionnement
(alimentation) est sur OFF.

Un fusible a sauté. Contacter le revendeur.
L'arrivée d’air ou la sortie d’air des unités
intérieure et extérieure est bouchée par Enlever la poussiére.

de la poussiére.

Le régulateur de vitesse de I'air est place
sur « Faible ».

Réglages de la température incorrects.

Le placer sur « Elevé » ou « Fort ».

Médiocre
performance du La piece est exposée aux rayons directs . . . . ' .
refroidissement du soleil en mode de refroidissement. Voir « Conseils pour économiser de I'énergie ».
ou du chauffage Des portes ou des fenétres sont ouvertes.
Le filtre a air est bouché. Voir « Entretien ».
Il y a trop de sources de chaleur dans la Utiliser peu de sources de chaleur et pendant un bref
piece en mode de refroidissement. instant.
Il'y a trop de gens dans la piéce en mode | Baisser le réglage de température ou le placer sur
de refroidissement. « Elevé » ou « Fort ».

Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement méme aprés avoir vérifié chacun des points de
« Avant de demander une réparation » et « Dépannage »

@ Arréter immédiatement le fonctionnement et couper I'alimentation. Contacter ensuite le revendeur et lui indiquer le numéro
de série et les symptdmes. Indiquer également la marque d’inspection /\ et les lettres E, F, H, L, P avec les nombres qui
apparaissent sur I'écran LCD de la télécommande.

® Ne jamais essayer de réparer soi-méme le climatiseur, car ceci présente un danger trés élevé pour l'utilisateur.



Dépannage

Vérifier avant de nous contacter ou de demander une réparation.

Cause / Reméde ]

[ Symptome ] [

~ r

Un bruit comme de I'eau qui coule
est entendu pendant ou apres le

Bruit fonctionnement.

» Un bruit de liquide réfrigérant s’écoulant a I'intérieur de l'unité.
» Un bruit de vidange de I'eau a travers la durite de vidange.

Un bruit de craquement est entendu
pendant ou apres le fonctionnement.

* Bruit d0 au changement de température des piéces.

Odeurs de I’air évacué pendant le
fonctionnement.

» Odeur des composants internes, de cigarettes et de
cosmétiques accumulés dans le climatiseur lorsque I'air est
évacué.

* L'intérieur de I'unité est sale. (Contacter le revendeur.)

Des gouttes de condensation s’accumulent
a proximité de la sortie d’air pendant le
refroidissement.

» L’humidité interne est refroidie par un vent frais et s'accumule
sous forme de gouttes de condensation.

De la buée se forme pendant le
refroidissement.

« Si le climatiseur a été installé dans un endroit, comme un
restaurant ou il y a de grandes quantités de vapeurs d’huile, le
nettoyage est nécessaire, car l'intérieur de I'unité (échangeur
de chaleur) est sale. (Contacter le revendeur.)

Unité intérieure

De la buée se forme pendant le chauffage.

« Le dégivrage est en cours.

Le ventilateur tourne pendant un moment
méme alors que le climatiseur ne
fonctionne pas.

« La rotation du ventilateur permet un fonctionnement en
douceur.

« Il se peut que le ventilateur tourne pour sécher I'échangeur de
chaleur selon le réglage.

De la poussiére est évacuée.

 La poussiére accumulée dans l'unité intérieure est évacuée.

A la premiére utilisation a vitesse élevée,
il se peut que le ventilateur tourne parfois
plus vite que la vitesse de réglage.

(3 a 30 minutes)

« Il s’agit d’'une vérification du fonctionnement, pour confirmer
que le moteur du ventilateur tourne dans les limites de la plage
d’utilisation.

s N s

Ne fonctionne pas

(En cas de mise sous tension immédiate/
En cas d’arrét et de reprise immédiate du
fonctionnement)

* Le climatiseur ne fonctionne pas pendant les 3 premiéres
minutes environ en raison de 'activation du circuit de
protection du compresseur.

Un bruit est émis pendant le chauffage.

De la vapeur est émise pendant le chauffage.

g
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Q
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* Le dégivrage est en cours.

Le ventilateur continue a tourner méme
aprés I'arrét du fonctionnement avec la
téléecommande.

« Ceci afin de permettre un fonctionnement en douceur.

FRAN(;AIS
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Le agradecemos la compra de este
producto Panasonic.

Este dispositivo es una unidad interior de
acondicionador de aire comercial.

Las instrucciones de instalacion se
incluyen con el aparato.

Indice

® Precauciones de seguridad........................ 14
® Precauciones de USO..............ccceevnveivnieeinnnnns 16
® Nombres de las partes ..........ccccovvvvvvereeennnn. 17

* Mecanismo de funcionamiento ................. 17
® Mantenimiento ............ccoooeiviiiiii 18

* Antes de solicitar ayuda del servicio técnico... 18
® Localizacién y resolucion de problemas.... 19

Informacién del producto

Si tiene preguntas o problemas relacionados con su
acondicionador de aire necesitara la siguiente informacion.
Los numeros de modelo y de serie se encuentran en la placa
de caracteristicas situada en la parte inferior del aparato.

4 )\
N.° de modelo

N.° de serie

Fecha de adquisicion

Direccioén del distribuidor

Numero de teléfono

\_ J

Precauciones de seguridad

Los simbolos siguientes utilizados en estas instrucciones
de funcionamiento le avisan de que existen condiciones
potencialmente peligrosas para los usuarios, el personal de
servicio o el propio aparato:

Este simbolo indica un riesgo o uso
peligroso que podria causar graves
AADVERTENCIA heridas personales o incluso la

muerte.

Este simbolo indica un riesgo o
uso peligroso que podria causar
heridas personales o dafios al
aparato o a otras propiedades.

/N\PRECAUCION

/N\ADVERTENCIA

Confirme con el distribuidor o especialista
autorizado el tipo de refrigerante especificado
que debe usar. El uso de un refrigerante distinto
al tipo especificado puede acarrear dafos al
producto, explosiones, lesiones, etc.

0

Este acondicionador de aire no dispone de
ventilador para introducir aire fresco del exterior.
Cuando utilice en la misma sala aparatos de
calefaccion de gas o queroseno, que consumen
mucho oxigeno del aire, debe abrir con
frecuencia las puertas o ventanas.

De lo contrario, en casos extremos, existe el
riesgo de asfixia.

Nunca utilice ni guarde gasolina u otros
productos o liquidos inflamables cerca del
acondicionador de aire porque es muy peligroso.

O

No utilice este aparato en una atmoésfera
potencialmente explosiva.

No toque nunca la unidad con las manos
mojadas.

No introduzca los dedos ni ninguin otro
objeto en la unidad interior o exterior
del acondicionador de aire: las piezas

giratorias pueden provocar heridas.

\_ J

Una fuga de gas refrigerante puede causar un
incendio.

Por motivos de seguridad, asegurese de
apagar el acondicionador de aire y también de
desconectar la alimentacién antes de efectuar
limpiezas o reparaciones.

En caso de emergencia, desconecte

el enchufe de alimentacion de la toma
de corriente, apague el disyuntor o
apague el elemento de desconexion de
la alimentacion para aislar el acondicionador de
aire de la fuente de suministro eléctrico.

E—-

Los usuarios no deben limpiar el interior de
las unidades interiores y exteriores. Encargue
la limpieza a un distribuidor o especialista
autorizado.

En caso de que este aparato funcione
incorrectamente, no lo repare usted mismo.
Pdéngase en contacto con el distribuidor de
ventas o servicios para solicitar una reparacion.




Situaciones Cuestiones que
prohibidas deben respetarse

* Lea con atencion estas instrucciones de funcionamiento
antes de utilizar este acondicionador de aire. Si sigue
teniendo alguna dificultad o problema, péngase en contacto
con el distribuidor para que le ayude a solucionarlo.

* Este acondicionador de aire ha sido disefiado para
proporcionarle un ambiente agradable en su habitacion.
Utilicelo solamente con la finalidad para la que ha sido
disefiado, segun se describe en estas instrucciones de
funcionamiento.

Proporcione una toma de corriente que pueda
utilizarse exclusivamente para cada unidad, e
instale un disyuntor de circuito, un elemento

de desconexién de la alimentacion y un
disyuntor de fugas a modo de proteccién contra
sobrecorriente en la linea exclusiva.

Proporcione una toma de corriente para cada unidad;
y en el cableado fijo deberan incorporarse medios
para la desconexion completa del suministro eléctrico
que tengan una separacion de contacto en todos los
polos en conformidad con las normas del cableado.
origen desconocido, para evitar
sobrecalentamientos y riesgo de

\_ incendios. )

o

Para prevenir posibles peligros a causa
de un fallo en el aislamiento, la unidad
debe conectarse a tierra.

No utilice cables manipulados,
empalmados, prolongados o de

%,

Deje de utilizar el producto cuando haya

cualquier anormalidad/fallo y desconecte el

cable de corriente o desactive el interruptor de

alimentacion y el interruptor.

(Riesgo de humolincendio/descarga eléctrica)

Ejemplos de anormalidad o fallo:

 El ELCB se activa frecuentemente.

« El producto a veces no se enciende al activar
el interruptor.

« La corriente a veces se desconecta cuando se
mueve el cable.

* Huele a quemado o se oyen ruidos anormales
durante el funcionamiento.

» La carcasa presenta deformaciones o esta
anormalmente caliente.

* Filtraciones de agua desde la unidad interior.

+ El cable de alimentacion o el enchufe esta
excesivamente caliente.

* No se puede controlar la velocidad del
ventilador.

* La unidad se para inmediatamente incluso
estando en funcionamiento.

* El ventilador no se para incluso habiendo
cesado la operacion.

Pongase en contacto inmediatamente con

su proveedor local para su mantenimiento/

reparacion.

&

\_ J
4 A
® No se siente ni se ponga de pie sobre la

unidad. Podria caerse y sufrir un accidente. &b
\_ J

/NPRECAUCION

Este aparato esta pensado para ser utilizado por
expertos o usuarios con la cualificacion necesaria en
tiendas, en la industria ligera y en granjas, o por no
expertos en usos comerciales.

o

Este dispositivo podra ser utilizado por nifios de mas
de 8 afios y por personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas o con falta de
experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo
supervisién o hayan recibido instrucciones relativas
al uso seguro del dispositivo y comprendan los
riesgos que dicho uso conlleva.

Instale la alarma contra incendios y la salida de aire
a una distancia minima de 1,5 m de la unidad.

No caliente ni enfrie demasiado la sala si en ella se
encuentran bebés o personas discapacitadas.

No apague ni encienda el acondicionador de aire
con el interruptor de alimentacion. Utilice para ello
el botdn de operacidn de encendido/apagado (ON/
OFF).

No introduzca nada en las salidas de aire
de la unidad exterior. Esto es muy peligroso,
porque el ventilador gira a alta velocidad.

No toque la entrada de aire ni las afiladas
aletas de aluminio de la unidad exterior.
Podria hacerse dano.

No pegue ningun objeto en la
CARCASA DEL VENTILADOR.
Podria sufrir lesiones y la unidad
podria dafarse.

&) A

* El compresor podria detenerse ocasionalmente durante
tormentas. Esta situacion no representa un fallo mecanico.
La unidad se recuperara automaticamente al cabo de unos
minutos.

« El texto en inglés constituye las instrucciones originales. El
resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones
originales.

Informacién importante relativa al
refrigerante utilizado
Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero

cubiertos por el Protocolo de Kioto. No expulse los gases a la
atmadsfera.

Tipo de refrigerante: R410A
Valor de GWP: 1975
" GWP = potencial de calentamiento local

Es posible que sean necesarias inspecciones periddicas en
busca de fugas de refrigerante, en funcién de la legislacion
local o europea. Si necesita mas informacion, péngase en
contacto con el distribuidor local.

-
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Precauciones de uso

Instalacion

® Este acondicionador debera instalarlo correctamente un
técnico especializado en instalaciones, cumpliendo siempre
con las instrucciones de instalaciéon suministradas con este
aparato.

® Antes de hacer la instalacién, compruebe si la tension de
alimentacion eléctrica suministrada en su casa u oficina es
la misma que la indicada en la placa de caracteristicas.

/N\ADVERTENCIA

A la hora de realizar la instalacion, evite los

siguientes lugares.

® Lugares en los que exista humo o gas combustible.
Lugares con temperaturas extremadamente elevadas,
como por ejemplo un invernadero.

® Lugares en los que haya objetos que generen un nivel
de calor excesivo.

@ Evite instalar la unidad exterior en lugares en los que agua
salada pueda salpicar directamente al aparato, o en un
lugar con presencia de aire sulfuroso, como por ejemplo
cerca de un spa
(El objetivo es proteger el acondicionador de aire de
factores altamente corrosivos).

Cableado

® Todas las conexiones deben cumplir con los cédigos
eléctricos locales (pongase en contacto con su
concesionario o electricista cualificado para obtener mas
detalles).

® Cada unidad debe estar conectada a tierra correctamente,
mediante un cable de puesta a tierra (masa) o a través del
cableado de alimentacion.

® Las conexiones debe realizarlas un electricista cualificado.

Preparacion del funcionamiento

Active la alimentacion eléctrica 5 horas antes

de poner en marcha el equipo.

(El objetivo es que el dispositivo se caliente)

® Mantenga la alimentacion eléctrica activada
para uso continuo.

ON

Si el aparato no va a utilizarse durante un periodo prolongado,

desconecte el enchufe de alimentacion de la toma de
corriente, apague el disyuntor, o apague el elemento de
desconexion de la alimentacion para aislar el acondicionador
de aire de la fuente de suministro eléctrico.

Condiciones de funcionamiento

Utilice este acondicionador de aire dentro del siguiente
intervalo de temperatura.

M Intervalo de temperatura interior:
Modo de refrigeracion 14 °C - 25 °C (*TBH)/18 °C - 32 °C (*TBS)
Modo de calefaccion 16 °C - 30 °C (*TBS)

M Intervalo de temperatura exterior:

Modo de refrigeracion -15 °C - 46 °C (*TBS)

-10°C - 43 °C (*TBS)"1

-20°C-18°C (*TBH)/-20°C - 24 °C (*TBS)

-15°C~18 °C (*TBH)/-15 °C ~ 24 °C (*TBS)*1

*TBS: Temperatura de bulbo seco

*TBH: Temperatura de bulbo himedo

*1 Al conectar U-60PEY1E5, U-71PEY1E5, U-100PEY1ES,
U-100PEY1ES8, U-125PEY1E5, U-125PEY1E8, U-140PEY1E8

4 N\

Informacion para los usuarios relativa a la

recopilacion y eliminacion de equipos y pilas usados

z

Modo de calefaccién

Estos simbolos en los productos, embalajes
y/o documentos adjuntos, significan que

los aparatos eléctricos y electronicos y las
baterias no deberian ser mezclados con los
desechos domésticos.

Para un tratamiento, una recuperacion y un
reciclaje adecuados de los productos usados
y de las pilas gastadas, llévelos a los puntos
de recogida correspondientes, segun la
normativa de su pais y las Directivas 2002/96/
EC y 2006/66/EC.

Al deshacerse de estos productos y de estas
pilas correctamente estara ayudando a
ahorrar valiosos recursos y a evitar posibles
efectos negativos para la salud humana y
para el medio ambiente. La manipulacién
inadecuada de estos residuos podria provocar
situaciones perniciosas.

Si desea obtener mas informacion sobre la
recopilacion y el reciclaje de productos usados
y de pilas gastadas, pdngase en contacto con
el ayuntamiento, con el servicio de recogida
de basuras o con el punto de venta en el que
compro los productos en cuestion.

El desechado incorrecto de estos residuos
podria suponer la aplicacion de multas segun
la normativa vigente.

Para usuarios empresariales de la Union
Europea

Si desea deshacerse de productos eléctricos
y electronicos, pongase en contacto con su
distribuidor o proveedor para obtener mas
informacién.

[Informacién de desechado en otros paises
fuera de la Union Europea]

Estos simbolos son validos Unicamente en

la Unién Europea. Si desea deshacerse de
estos productos, pongase en contacto con

las autoridades locales o con su distribuidor

y pregunte cual es el método de desechado
correcto.

Nota para el simbolo de bateria (ejemplos
de dos simbolos de la parte inferior):

Este simbolo podria utilizarse en combinacion
con un simbolo de producto quimico. En este
caso cumple con los requisitos impuestos por
la Directiva en relacion al producto quimico en

cuestion.




Nombres de las

partes

UNIDAD INTERIOR

UNIDAD EXTERIOR

Conducto de
salida de aire *
Anclaje del perno *
Perno de
suspension *

*

Rejilla de salida
de aire *

* Suministrado en el sitio

Unidad interior

PE1 (Tipo 50)

Opcional

Entrada
de aire

Salida
de aire

(— Entrada de aire

Entrada
de aire

Salida
de aire

PE1 (Tipo 60, 71)

Salida de aire

PE1 (Tipo 100, 125, 140)

PEY1 (Tipo 60, 71) PEY1 (Tipo 100, 125) PEY1 (Tipo 140)

| Unidad de mando a distancia inalambrica | |Unidad de mando a distancia del temporizador| | Mando a distancia con cable de altas prestaciones |

i N.° de modelo N.° de modelo
CZ-RWSC3 Para todas A Para tpdas
(Para todas las las unidades S las unidades
unidades interiores) interiores = v o | Interiores

N.° de modelo

Lea las instrucciones de funcionamiento
incluidas con el mando a distancia.

Mecanismo de funcionamiento

B Rendimiento en calefacciéon

® Dado que este acondicionador de aire utiliza el aire
exterior para el proceso de calefaccion, el rendimiento de
calefaccion disminuye a medida que la temperatura del
exterior desciende
(Debido al sistema de bomba de calor).
— Si se da esta situacion, utilice otro dispositivo de
calefaccion.

H Descongelacion
® Este dispositivo podria iniciar la operacion de descongelacién
para fundir la escarcha formada en la unidad exterior.
®Comienza el proceso de descongelacion:
el ventilador de la unidad interior se detiene (o
la velocidad pasa a ser extremadamente baja).
—"Aparece @~ (STANDBY).

@Transcurridos unos minutos, la operacién de
calefaccion continua: El ventilador de la unidad
interior permanece detenido (o funciona a muy baja
velocidad) hasta que el serpentin de intercambio de
calor interior se haya calentado suficientemente.

— "Aparece &’ (STANDBY).

®EI proceso de descongelacion ha finalizado: el
ventilador de la upidad interior comienza a funcionar.
— "Desaparece @&~ (STANDBY).

B Funcionamiento “DRY” (deshumidificacién)

® Cuando la sala alcanza la temperatura que ha sido
ajustada, la unidad exterior repite el ciclo de apagado y
encendido automaticamente.

® Cuando la unidad exterior se apaga, también lo hace el
ventilador de la unidad interior
(Para evitar que la humedad de la sala aumente de nuevo).

® Cuando es mas probable que la temperatura de la
habitacion llegue al nivel establecido, la velocidad del
ventilador se ajusta automaticamente en la opcién “brisa’
(viento suave).

® La operacion “DRY” no sera posible si la temperatura
exterior es de 15 °C o menos.

M Si se produce un corte del suministro

eléctrico mientras esta funcionando la unidad
Cuando la unidad reanuda su funcionamiento después de
un corte temporal del suministro eléctrico utiliza la misma
configuracién establecida antes del corte del suministro.
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Mantenimiento

/AN\ADVERTENCIA

@® Por motivos de seguridad, asegurese de apagar el
acondicionador de aire y desconectarlo de la red
eléctrica antes de realizar su limpieza (de lo contrario,
podrian producirse descargas eléctricas o lesiones,
debido a que el ventilador gira a alta velocidad).

® No vierta agua dentro de la unidad interior (el agua
podria dafiar los componentes internos y provocar un
riesgo de descarga eléctrica).

/N\PRECAUCION

@ No utilice nunca disolventes ni productos quimicos agresivos.
No limpie las partes de plastico con agua muy caliente (podria
provocar deformaciones y cambios de color).

-
Consejos de ahorro de energia

H Evite

® No bloquee la entrada ni la salida de aire de la
unidad (si una de estas dos zonas se obstruye, la
unidad no funcionara correctamente y presentara
fallos).

® Durante la operacién de refrigeracion, utilice
sombrillas, persianas o cortinas para evitar que la luz
solar directa acceda a la sala.

M Efectie

® Mantenga siempre el filtro de aire limpio (la presencia
de un filtro atascado hara que el rendimiento de la
unidad sea mas bajo). — “Mantenimiento”

® Para impedir que el aire acondicionado se escape,
mantenga las ventanas, las puertas y otras aberturas
cerradas.

\_

@ Algunos bordes y aletas metalicos estan muy afilados. Tenga
cuidado al limpiar estas partes (podria provocarse lesiones).

@ Utilice un taburete o escalera firmes al limpiar una unidad
interior instalada en altura.

® El serpentin interno y otros componentes de la unidad
exterior deberan limpiarse regularmente.
» Péngase en contacto con su distribuidor o centro de
reparaciones.

Antes de solicitar ayuda del servicio técnico

Medida

Pulse el botdn de encendido y apagado (ON/OFF) de la
unidad de mando a distancia.

Sintoma Causa

Fallo de alimentacion o situacién posterior

El acondicionador ! I
a fallo de alimentacion.

de aire no
funciona, a

pesar de que la
alimentacion esta
activada.

« Si el disyuntor esta desactivado, active la alimentacion.
« Si el disyuntor ha saltado, péongase en contacto con su
distribuidor sin activarlo.

El botdn de funcionamiento (de
alimentacion) esta desactivado.

El fusible esta fundido. Consulte a su distribuidor.

La entrada de aire o la salida de aire de
las unidades interiores y exteriores esta
obstruida a causa del polvo.

Retire el polvo.

El interruptor de velocidad del viento esta

; P Cambie a “Alto” o “Fuerte”.
en el ajuste “Bajo”.

Configuracion incorrecta de temperatura.

La habitacion esta expuesta a la luz del

Rendimiento bajo
sol directa en el modo de refrigeracion.

de la refrigeracion
o la calefaccion

Consulte “Consejos de ahorro de energia”.

Las puertas o las ventanas estan
abiertas.

El filtro de aire esta obstruido. Consulte “Mantenimiento”.

Demasiadas fuentes de calor en la
habitacion en el modo de refrigeracion.

Utilice fuentes de calor minimas y durante breves
periodos de tiempo.

Demasiadas personas en la habitacion en
el modo de refrigeracion.

Reduzca el ajuste de temperatura o cambie a “Alto” o
“Fuerte”.

Si el acondicionador de aire no funciona correctamente ni siquiera después de comprobar los
elementos de “Antes de solicitar ayuda del servicio técnico” y “Localizacién y resolucion de
problemas”

® Detenga el funcionamiento de la unidad inmediatamente y apaguela. A continuacion, pdngase en contacto con su distribuidor e
informe del numero de serie y del nimero. También debe informar de si aparece la marca de inspeccion Ay las letras E, F, H, L,
P, en combinacion con los numeros, en la pantalla LCD de la unidad de mando a distancia.

® Nunca repare su acondicionador de aire usted mismo, ya que es muy peligroso.



Localizacion y resolucion de problemas

Compruebe antes de realizar consultas o solicitar tareas de servicio.

Unidad interior

S
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Sintoma ]

[

[

Causa / Medida |

N

Se escucha ruido similar a corrientes de
agua antes o durante el funcionamiento

. de la unidad.
Ruido

* Ruido de liquido refrigerante fluyendo por el interior de la
unidad.
» Ruido de agua de drenaje a través del tubo de drenaje.

Se escucha ruido de crujidos durante el
funcionamiento o al cesar el funcionamiento
de la unidad.

» Ruido provocado por el cambio de temperatura de las piezas.

Durante el funcionamiento, el aire
descargado presenta olores.

» Se descargan componentes de olor de interiores, olor a cigarro
y olor a cosméticos acumulados en el acondicionador de aire y
su aire.

« El interior de la unidad esta sucio (consulte a su distribuidor).

Se acumulan gotas de rocio cerca de la
salida de aire durante la operacion de
refrigeracion.

» La humedad interna se refrigera mediante viento frio, y se
acumula en forma de gotas de rocio.

Aparece niebla durante la operacién de
refrigeracion.

+ Si el acondicionador de aire se ha instalado en lugares como, por
ejemplo, restaurantes, en los que se acumulan grandes cantidades de
rocio de aceite, la limpieza resulta necesaria porque el interior de la
unidad (el intercambiador de calor) esta sucio (consulte a su distribuidor).

Aparece niebla durante la operacion de
calefaccion.

« Esta en curso la operacion de descongelacion.

El ventilador gira durante un tiempo,
incluso a pesar de que la unidad deja de
funcionar.

« La rotacion del ventilador hace que el proceso de
funcionamiento se realice con suavidad.

* En funcién del entorno, el ventilador podria girar para secar el
intercambiador de calor.

Se descarga polvo.

» Se descarga el polvo acumulado dentro de la unidad interior.

En el funcionamiento de alta velocidad
inicial, el ventilador a veces gira a

una velocidad superior a la velocidad
establecida.

(entre 3 y 30 minutos)

* El objetivo es comprobar el funcionamiento y confirmar si la
rotacion del motor del ventilador esta dentro del intervalo de
uso.

L
-

La unidad no funciona

(cuando la alimentacion se acaba de activar/
cuando el funcionamiento se ha detenido y
se ha reanudado de forma inmediata)

* La unidad no comienza a funcionar durante un tiempo
aproximado de 3 minutos, ya que esta activado el circuito de
proteccion del compresor.

Se producen ruidos durante la operaciéon de
calefaccion.

La unidad expulsa vapor durante la
operacion de calefaccion.

« Esta en curso la operacion de descongelacion.

L

El ventilador sigue girando, incluso a pesar
de que el funcionamiento se ha detenido
utilizando la unidad de mando a distancia.

« El objetivo de esta medida es suavizar el funcionamiento.
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Vielen Dank fiir den Kauf dieses Panasonic-

Produkts.

Bei diesem Produkt handelt es sich im ein
handelsubliches Klimaanlagen-lnnengerat.

Installationsanweisungen liegen bei.

Inhalt

® Sicherheitshinweise ................................
® VorsichtsmaBnahmen fiir den Gebrauch ...
® Bezeichnungen der Teile..........................

*Funktionsweise....................................
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OWartung ............ooeviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee
*Bevor Sie den Kundendienst anfordern ...
® Fehlerdiagnose ............ccccciiiiiiiiiiiiiinn.

Produkt-Information

Falls Probleme oder Fragen zu dieser Klimaanlage auftreten

sollten, die eine Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

erforderlich machen, werden die folgenden Angaben bendtigt.

Die Modell- und die Seriennummer befinden sich auf dem

Typenschild an der Unterseite des Gehauses.

4 )\
Modellnummer
Seriennummer
Kaufdatum
Anschrift des Fachhandlers
Telefonnummer
\_ J

Sicherheitshinweise

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole
verwendet, um Benutzer und Kundendienstpersonal auf

die Gefahr von Verletzungen bzw. Sachschaden und eine
mogliche Beschadigung des Gerates hinzuweisen:

/N\WARNUNG

Dieses Symbol warnt vor einer
Gefahr oder vor unsachgemaRem
Betrieb, wodurch Verletzungen mit
mdglicherweise todlichem Ausgang
entstehen kdénnen.

/N\VORSICHT

Dieses Symbol warnt vor einer Gefahr
oder vor unsachgeméafRem Betrieb, die
zu Verletzungen, einer Beschéadigung
des Gerates und anderen Sachschaden
flhren konnten.

/AWARNUNG

f

o

Fragen Sie Ihren Vertragshandler oder Spezialisten )
nach dem Gebrauch des vorgeschriebenen
Kaltemitteltyps. Wird ein anderes Kaltemittel als

das vorgeschriebene verwendet, kann es zu einer
Beschadigung des Produkts, Rohrbruch und
Verletzungen usw. kommen.

Diese Klimaanlage besitzt keinen Ventilator zum
Ansaugen von Frischluft. Werden Gas- oder
Olheizgerate, die viel Sauerstoff verbrauchen,

im gleichen Raum betrieben, so missen Fenster
und Tiren haufig gedffnet werden, um die Luft im
Raum zu erneuern.

Anderenfalls besteht in extremen Fallen
Erstickungsgefahr!

Auf keinen Fall Benzin oder andere ziindféhige
Gase oder Flussigkeiten in der Nahe der
Klimaanlage verwenden oder lagern —
Explosionsgefahr!

Das Gerét darf nicht in explosionsgefahrdeten
Bereichen verwendet werden.

Fassen Sie das Gerat nie mit nassen Handen an.

Stecken Sie weder lhre Finger noch andere
Objekte in das Innen- oder AuRengerat der Q
Klimaanlage, da es zu Verletzungen durch

sich drehende Teile kommen kann.

J

N
Austretendes Kaltemittel kann Brande verursachen.

Schalten Sie die Klimaanlage vor der Reinigung
oder Wartung zur Sicherheit aus, und trennen Sie
das Gerat von der Spannungsquelle.

In Notféllen ziehen Sie den Stecker aus der 48
Netzsteckdose, schalten Sie den E”,

Trennschalter aus, oder schalten Sie das
entsprechende Trennorgan ab, um das
Innengerat von der Netzspannung zu
trennen.

Das Innere von Innen- und AuRengeraten darf nicht
von Benutzern gereinigt werden. Beauftragen Sie
einen autorisierten Handler oder Servicetechniker
mit der Reinigung.

Sollte eine Betriebsstorung dieses Geréts
auftreten, versuchen Sie nicht, diese eigenhandig
zu beseitigen. Beauftragen Sie den Vertrieb oder
Fachhandler mit der Instandsetzung.




® Untersagte Handlungen 0 Zu beachtende Punkte AVO RS I C HT

0 Das Geréat kann sowohl von Experten und geschulten

Anwendern, in Geschéften, in der Leichtindustrie

+ Vor Inbetriebnahme dieser Klimaanlage sollten Sie diese )
und Landwirtschaft, als auch von Endverbrauchern

Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Falls Sie

danach immer noch irgendwelche Schwierigkeiten oder eingesetzt werden.
Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Dieses Gerat eignet sich fiir Kinder ab 8 Jahre
Fachhandler. . . o sowie Personen mit eingeschrankten kdrperlichen,

* Diese Klimaanlage ist so konstruiert, dass sie flr ein sensorischen bzw. geistigen Fahigkeiten oder ohne
angenehmes Raumklima sorgt. Verwenden Sie sie nur fiir ausreichende Erfahrungen, sofern sie beim Gebrauch
den beabsichtigten Zweck gemaR der Beschreibung in dieser beaufsichtigt werden oder Anweisungen flir den
Bedienungsanleitung. sicheren Betrieb des Gerats erhalten haben und sich

der mit dem Gebrauch in Zusammenhang stehenden
Risiken bewusst sind.

Feuermelder und Luftauslass miissen mindestens
1,5 m vom Gerét entfernt sein.

Achten Sie stets darauf, den Raum nicht zu stark zu
kiihlen oder zu heizen, wenn Kleinkinder oder Kranke

( 0 Fir den Anschluss jedes Geréts muss eine Steckdose ) anwesend sind.

vorhanden sein; innerhalb des ausschlielich flr ® Schalten Sie die Klimaanlage nicht mit Hilfe des

das Gerat verwendeten Stromversorgungskreises Netztrennschalters ein und aus. Verwenden Sie dazu
muss ein Unterbrecher, ein Schutzschalter und ein grundsatzlich die Betriebstaste (ON/OFF).
Lecktrennschalter fur Uberstrom vorhanden sein. - - - -

Jedes Gerat muss zur Stromversorgung an Stecken Sie keine Gegenstande in den

einen eigenen Netzanschluss angeschlossen Luftauslass des AuRengerats. Dies ist

werden. AuRerdem muss ein Trennschalter mit gefahrlich, weil der Ventilator mit hoher

Trennabstand an allen Kontakten nach den vor Drehzahl rofiert.

Ort geltenden Verdrahtungsvorschriften in die Beriihren Sie nicht den Lufteinlass oder die

Festverdrahtung eingebaut werden. scharfen Aluminium-Kiihlrippen am @

Zum Schutz vor Gefahren durch Mangel in AuBengerat. Es besteht Verletzungsgefahr.

der Isoli das Gerat det

wardan ng miiss Gas Berat geerde Kleben Sie keine Objekte auf das Devreer
—— - VENTILATORGEHAUSE. Es besteht @ A

Verwenden Sie keine veranderten die Gefahr von Verletzungen und

Kabel, keine Mehrfachstecker, % A Gerateschaden.

Verlangerungskabel oder Kabel ohne NZI)

Spezifikation, um ein Uberhitzen und

einen Brand zu vermeiden. ( HINWEIS )

\_ J

e . ‘ - ‘ ™\ * Es kann vorkommen, dass der Betrieb des Kompressors bei
Im Fall einer Funktionsstérung oder einer Gewittern unterbrochen wird. Das Gerat nimmt nach einigen
Fehlfunktion ist das Produkt auszuschalten und der Minuten automatisch den Betrieb wieder auf.
'z\lL?t'ozf?:\%%ker zu ziehen bzw. der Sicherungsautomat « Bei der englischen Textfassung handelt es sich um das

Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt

(Gefahr von Rauchbildung/Feuer/Stromschlag) es sich um Ubersetzungen des Originals.

Beispiele flr Funktionsstérungen bzw.

Fehlfunktionen: . . .

» Der Fehlerstrom-Schutzschalter I8st haufig aus. Wichtige Informationen zum

. e?i?nic%glrfetnsmrtet manchmal nicht, wenn Sie es verwendeten Kaltemittel

+ Die Stromversorgung wird manchmal Dieses Produkt enthalt vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte
unterbrochen, wenn Sie das Kabel bewegen. Treibhausgase. Diese Gase diirfen nicht in die Atmosphére

* Brandgeruch oder ungewdhnliche Gerdusche gelangen
wahrend des Betriebs. i o

- Das Gehause ist verformt oder ungewdhnlich Kaltemitteltyp: R410A
hei3. GWP-Wert™": 1975

» Wasser tropft aus dem Innengerat.

(1) - . .
« Das Netzkabel bzw. der Netzstecker wird GWP = Treibhauspotenzial

ungewdhnlich warm. Die europaische oder ortliche Gesetzgebung erfordert
* Die Ventilatordrehzahl wird nicht geregelt. moglicherweise eine regelmaRige Kontrolle auf
+ Das Gerat bleibt sofort stehen, wenn es Kaltemittellecks. Wenden Sie sich fiir weitergehende

eingeschaltet wird.
* Der Ventilator bleibt nicht stehen, wenn das Gerat
abgeschaltet wird.
Wenden Sie sich fiir Wartungs- und
Reparaturarbeiten umgehend an lhren Fachhéndler.J

Informationen an lhren Fachhandler.

\_
4 )
® Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das
Gerat. Es besteht Sturzgefahr.
\_ J
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VorsichtsmafRnahmen fur den Gebrauch

Installation

® Dieses Klimagerat muss von einem qualifizierten
Montagetechniker gemaR der beigefligten Montageanleitung
fachgerecht installiert werden.

® Vor der Installation nachprifen, dass die Netzspannung
mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung
Ubereinstimmt.

AWARNUNG

Die nachstehenden Installationsorte sind zu
vermeiden.
® Orte mit Rauchentwicklung und brennbarem Gas.
Auch Orte mit extrem hohen Temperaturen wie
Treibhauser.
® Orte, an denen hohe Warme erzeugende Einrichtungen

aufgestellt sind.

® Das Aullengeréat darf nicht an einem Ort installiert werden,
wo es Salzwasserspritzern oder schwefelhaltiger Luft, z.B.
in der Nahe von Heilquellen, ausgesetzt ist. (Zum Schutz
des Klimageréats vor starker Korrosion)

Verdrahtung

® Die gesamte Verdrahtung muss in Ubereinstimmung mit den
ortlichen Vorschriften erfolgen. (Einzelheiten erfahren Sie
von lhrem Fachhandler oder einem qualifizierten Elektriker.)

@ Alle Gerate mussen entweder Uber eine Erdleitung oder
Uber die Netzzuleitung fachgerecht geerdet werden.

® Die Verdrahtung muss von einem qualifizierten Elektriker
vorgenommen werden.

Betriebsvorbereitung

Schalten Sie die Stromversorgung 5 Stunden

vor Betriebsbeginn ein.

(Zum Aufwarmen)

® Lassen Sie die Stromversorgung wahrend des
andauernden Gebrauchs eingeschaltet.

(ZUR BEACHTUNG )

Wenn das Innengerat Iangere Zeit nicht verwendet wird,
ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose, schalten Sie
den Trennschalter aus, oder schalten Sie das entsprechende
Trennorgan ab, um das Innengerat von der Netzspannung zu
trennen.

Betriebsbedingungen

Verwenden Sie dieses Klimagerat nur in den nachstehenden
Temperaturbereichen.

M Innentemperaturbereich:
Kiihlbetrieb 14°C ~ 25°C (*FK) / 18°C ~ 32°C (*TK)
Heizbetrieb 16°C ~ 30°C (*TK)

B AuBentemperaturbereich:

Kiihibetrieb  -15°C ~ 46°C (*TK)
-10°C ~ 43°C (*TK)*1
Heizbetrieb  -20°C ~ 18°C (*FK) / -20°C ~ 24°C (*TK)

-15°C ~ 18°C (*FK) / -15°C ~ 24°C (*TK)*1

*TK: Trockenkugeltemperatur

*FK: Feuchtkugeltemperatur

*1 Bei Anschluss des U-60PEY1ES5, U-71PEY1ES5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1E5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

S~
Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung

von Altgeraten und verbrauchten Batterien

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen
und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass
]

gebrauchte elektrische und elektronische Produkte
und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmiill
gegeben werden dirfen.

Bitte bringen Sie alte Produkte und verbrauchte
Batterien zur korrekten Behandlung fir
Aufarbeitung und Recycling in Ubereinstimmung
mit der Landesgesetzgebung und den Richtlinien
2002/96/EG und 2006/66/EG zu den zustandigen
Sammelstellen.

Durch die vorschriftsmaRige Entsorgung dieser
Produkte und Batterien tragen Sie zum Schutz
wertvoller Ressourcen und zur Vermeidung
potenziell negativer Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt bei,

die anderenfalls durch eine unsachgemalfie
Abfallbehandlung entstehen kénnen.

Fir weitere Informationen zu Sammlung

und Recycling von alten Produkten und

Batterien wenden Sie sich bitte an lhre
Gemeinde- oder Stadtverwaltung, das ortliche
Entsorgungsunternehmen oder die Verkaufsstelle,
bei der die Gegensténde erworben wurden.

Eine nicht vorschriftsmaRige Entsorgung solcher
Abfalle kann je nach Landesgesetzgebung strafbar
sein.

An kommerzielle Benutzer in der
Europaischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Gerate
entsorgen mochten, wenden Sie sich bitte an lhren
Handler oder Lieferanten. Dort erhalten Sie weitere
Informationen.

[Informationen zur Entsorgung in Landern
auBerhalb der Europdischen Union]

Diese Symbole sind nur in der Europaischen Union
giltig. Wenn Sie diese Gegenstande entsorgen
mochten, wenden Sie sich an die ortliche Behdrde
oder an lhren Handler und fragen Sie nach der
korrekten Entsorgungsmethode.

N

Anmerkung zum Batteriesymbol (unten mit
zwei Kennbuchstaben als Beispiel):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem
chemischen Symbol verwendet werden. In diesem
Fall erfillt es die Anforderungen der flr die
betreffende Chemikalie erlassenen Richtlinie.




Bezeichnungen der Teile

INNENGERAT AUBENGERAT

Luftauslasskanal * (— Lufteinlass

Lufteinlass
Bolzenanker * r uttel
Aufhangebolzen * Lufteinlass

T; Deckenmaterial *

Luftauslassgitter *

* Im Fachhandel erhaltlich Luftauslass Luftauslass

Luftauslass
PE1 (Typ 50) PE1 (Typ 60, 71) PE1 (Typ 100, 125, 140)
PEY1 (Typ60,71) PEY1 (Typ 100, 125) PEY1 (Typ 140)

Innengerat

| Infrarot-Fernbedienung | |KabeI-Fernbedienung mitTimer| |Hochwertige Kabelfernbedienung|

Modellnummer Z Modellnummer Modellnummer

Fur alle Deurscn

Fir alle - i
Innengerate s Innengeréate

CZ-RWSC3
(Fur alle Innengerate)

Lesen Sie die mit der Fernbedienung
gelieferte Bedienungsanleitung.

\ J
Funktionsweise
B Heizleistung ®Der Abtauvorgang ist beendet: Das Geblase des
® Da diese Klimaanlage zum Heizen AuRenluft nutzt, Innengeréts lauft wieder an.
nimmt ihre Heizleistung bei fallender AuRentemperatur — ,@" (STANDBY) verschwindet.
ab. i H Entfeuchtungsbetrieb
(Aufgrund des Warmepumpensystems) o @ Sobald die Raumtemperatur den eingestellten Wert
—Verwenden Sie in diesem Fall ein anderes Heizgerat. erreicht hat, wird das Aulengerat automatisch wiederholt
H Abtauen ein- und ausgeschaltet.
@ Diese Anlage schaltet in gewissen Féllen auf ® Beim Ausschalten des AuBengerats stoppt auch das
Abtaubetrieb, um eine Vereisung des AuRengerats zu Geblase des Innengerats.
beseitigen. (Damit die Luftfeuchtigkeit im Rau nicht wieder steigt.)
®Der Abtauvorgang startet: Das Geblase des ® Wenn die Raumtemperatur sich an die gewahlte
Innengerats kommt zum Stillstand (oder l4uft extrem Einstellung annahert, wird die Geblasedrehzahl
langsam). automatisch auf ,Lufthauch® (leichter Wind).
—.,&" (STANDBY) erscheint. ® Der Entfeuchtungsbetrieb ist nichF mbglicr_\., wenn die
@Der Heizbetrieb wird einige Minuten spiter Aufsentemperatur 15°C oder weniger betragt.
wiederaufgenommen: Das Geblase des B Bei einem Stromausfall wihrend des Betriebs

Innengerats steht still (oder lauft extrem langsam), bis
der Warmetauscher des Innengeréats sich ausreichend
erwarmt hat.

— ,@®" (STANDBY) wird gezeigt.

des Gerits

Wenn das Gerat nach einem kurzen Stromausfall den Betrieb
wiederaufnimmt, werden wieder dieselben Einstellungen
vorgegeben, die vorlagen, als der Strom unterbrochen wurde.
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Wartung

/AWARNUNG

® Aus Sicherheitsgrinden darauf achten, das Gerat vor
dem Reinigen auszuschalten und vom Netz zu trennen.
(Nichtbeachtung kann einen Stromschlag oder eine
Verletzung durch das sich mit hoher Geschwindigkeit
drehende Geblase zur Folge haben.)

® Kein Wasser auf das Innengerat schutten.
(Dadurch kénnen die inneren Bauteile beschadigt
werden, und es besteht Stromschlaggefahr.)

MAVORSICHT

® Verwenden Sie niemals Losungsmittel oder starke
Chemikalien. Wischen Sie die Plastikteile auch nicht mit
sehr heiRem Wasser ab. (Dies kann eine Verformung
oder Verfarbung verursachen.)

® Manche Metallkanten sowie die Verflissigerlamellen sind
scharf. Lassen Sie beim Reinigen dieser Teile besondere
Vorsicht walten.
(Es besteht Verletzungsgefahr.)

® Verwenden Sie zur Reinigung eines hoch installierten
Innengerats einen stabilen Stuhl oder eine Leiter.

® Der Warmetauscher und andere Bauteile des AuRengerats

mussen regelmaRig gereinigt werden.

» Wenden Sie sich dazu bitte an lhren Fachhandler oder an
eine Kundendienststelle.

4 )
Energiespartipps

B Vermeiden Sie

® Jede Blockierung des Luftein- und -auslasses des
Gerits ist zu vermeiden. (Bei einer Blockierung
arbeitet das Gerat nicht einwandfrei, und es kann
eine Funktionsstérung auftreten.)

® Verwenden Sie beim Kihlbetrieb Blenden, Rollos,
Vorhange 0.A., damit Sonnenlicht nicht direkt in den
Raum einfallt.

Hl Was Sie tun sollten

@ Halten Sie den Luftfilter stets sauber.
(Ein verstopfter Filter beeintrachtigt die Leistung des
Geréts.)
— ,Wartung® .
® Fenster, Turen und andere Offnungen geschlossen
halten, damit die klimatisierte Luft nicht entweichen kann.
g J

Bevor Sie den Kundendienst anfordern

Symptom Ursache

Abhilfe

Stromausfall oder nach einem
Stromausfall.

Die ON/OFF-Taste an der Fernbedienung driicken.

Die Klimaanlage
lauft beim

Einschalten nicht. | in Ausschaltstellung.

Die Betriebstaste (Ein/Aus) befindet sich

* Die Stromversorgung einschalten, sofern der
Trennschalter nicht ausgeldst wurde.

* Bei ausgeldstem Trennschalter den Handler
benachrichtigen, ohne die Anlage einzuschalten.

Sicherung durchgebrannt.

Wenden Sie sich an lhren Handler.

Die Lufteinlass- oder -auslasséffnung
des Innen- bzw. AuRengerats ist mit

blockiert.

Staub zugesetzt oder durch ein Hindernis

Den Staub entfernen.

Der Geblaseschalter steht auf ,Niedrig®.

Auf ,Hoch" oder ,Stark” einstellen.

Ungeeignete Temperatureinstellung.

Der Raum ist bei Kiihlbetrieb direktem
Sonnenlichteinfall ausgesetzt.

Schlechte Kiihl-
oder Heizleistung

Siehe ,Energiespartipps”.

Turen oder Fenster sind gedffnet.

Der Luftfilter ist zugesetzt.

Siehe ,Wartung®.

Zu viele Warmequellen im Raum bei

So wenige Warmequellen wie moglich und jeweils nur

Kihlbetrieb. kurze Zeit verwenden.
Zu viele Personen im Raum bei Die Temperatur niedriger oder das Geblase auf ,Hoch®
Kihlbetrieb. oder ,Stark” einstellen.

Wenn die Klimaanlage auch nach Durchgehen der Punkte unter
»Bevor Sie den Kundendienst anfordern“ und ,,Fehlerdiagnose‘ nicht ordnungemaR arbeitet

® Stoppen Sie sofort den Betrieb und schalten Sie die Stromversorgung aus. Wenden Sie sich danach an Ihren Handler unter
Angabe der Seriennummer und des Symptoms. Informieren Sie auch Uber das eventuelle Vorhandensein des Priifzeichens A\
und der Buchstaben E, F, H, L sowie P in Kombination mit Ziffern auf dem LCD der Fernbedienung.
24 ® Versuchen Sie niemals, die Klimaanlage selbst zu reparieren, da dies sehr gefahrlich sein kann.



Fehlerdiagnose

Prifen Sie die nachstehenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anrufen oder anfordern.

Innengerat

=
‘s
o
<)
c
o
&
5
<

Symptom

Ursache / Abhilfe

[

)

[

Gerausch ahnlich flieBendem Wasser
ist wahrend oder nach dem Betrieb zu

. horen.
Gerausch

» Gerausch des im Gerét flieRenden Kaltemittels.
» Gerausch des Uber die Ablaufleitung ausflieRenden Wassers.

Knackgerausch ist wahrend des Betriebs
oder beim Stoppen des Betriebs zu
héren.

* Durch Ausdehnung von Bauteilen bei Temperaturanderung
verursachtes Gerausch.

Geruch in der Abluft wahrend des Betriebs.

* In der Klimaanlage angesammelter Geruch von Bauteilen,
Zigaretten oder Kosmetika entweicht mit der Abluft.

* Verschmutzung im Inneren des Gerats.
(Wenden Sie sich an lhren Handler.)

Wassertropfen sammeln sich beim Betrieb
um den Luftauslass an.

* Feuchtigkeit im Inneren wird durch die Kihlluft abgekuihlt und
schlagt sich in Form von Wassertropfen nieder.

Beim Kiihlbetrieb tritt ein Nebelschleier auf.

+ Wenn die Klimaanlage an einem Ort mit starken Oldiinsten
installiert ist, wie beispielsweise in einem Restaurant, ist eine
Reinigung erforderlich, da das Gerateinnere (Warmetauscher)
verschmutzt ist. (Wenden Sie sich an lhren Handler.)

Beim Heizbetrieb tritt ein Nebelschleier auf.

* Es wird gerade ein Abtauvorgang durchgefihrt.

Das Geblase lauft nach dem Stoppen des
Betriebs eine Weile weiter.

« Das laufende Geblase sorgt fiir einen reibungslosen
Betriebsablauf.

» Das Geblase lauft je nach Einstellung moglicherweise zum
Trocknen des Warmetauschers.

Staub wird ausgeblasen.

« Staub, der sich im Innengerat angesammelt hat, wird
ausgeblasen.

Zu Beginn des Betriebs mit hoher Drehzahl
lauft das Geblase mit einer hoheren als der
eingestellten Drehzahl.

(3 bis 30 Minuten)

+ Dabei handelt es sich um eine Uberpriifung des
Geblasebetriebs, die dazu dient, sicherzustellen, dass die
Drehzahl des Geblasemotors innerhalb des vorgeschriebenen
Bereichs liegt.

Gerit arbeitet nicht

(Direkt nach dem Einschalten / Beim
Stoppen und sofortigen Fortsetzen des
Betriebs)

* Der Betrieb setzt wegen der Kompressor-Schutzschaltung erst
nach ca. 3 Minuten ein.

Beim Heizbetrieb tritt ein Gerdausch auf.

Beim Heizbetrieb wird Dampf ausgeblasen.

» Es wird gerade ein Abtauvorgang durchgefiihrt.

Der Ventilator lauft nach dem Stoppen des
Betriebs mit der Fernbedienung weiter.

* Dies sorgt fur einen reibungslosen Betriebsablauf.

DEUTSCH
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Grazie per aver acquistato questo prodotto
Panasonic.

Il prodotto é I'unita interna di un
condizionatore d’aria commerciale.
Istruzioni di installazione allegate.

Indice
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* Meccanismo di funzionamento.................. 29
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* Prima di rivolgersi al servizio di
assistenza..............cocoo 30
@ Risoluzione dei problemi ............................. 31

Informazioni riguardanti il prodotto

In caso di difficolta o se si hanno dei dubbi riguardo al
condizionatore d’aria, sono necessarie le informazioni
seguenti. | numeri del modello e di serie si trovano sulla
targhetta di identificazione, sulla parte inferiore dell’armadio.

f )
No. modello

No. di serie

Data di acquisto

Indirizzo del rivenditore

Numero di telefono

\_ J

Precauzioni per la sicurezza

In questo manuale vengono utilizzati i seguenti simboli per
segnalare condizioni potenzialmente pericolose per gli utenti, il
personale di servizio o I'apparecchio:

Questo simbolo indica pericoli o
interventi non sicuri che possono
provocare gravi lesioni personali o
la morte.

/I\AWERTIMENTO

Questo simbolo indica pericoli o
interventi non sicuri che possono
provocare lesioni personali o danni

/N\PRECAUZIONE
al prodotto stesso o ad altre cose.

® Operazioni vietate 0 Operaglonl da
eseguire

/AN\AVVERTIMENTO

( )

0 Consultare un rivenditore autorizzato o uno

specialista relativamente all’utilizzo del tipo di
refrigerante specificato. L'utilizzo di refrigerante
diverso dal tipo specificato potrebbe provocare
danni al prodotto, esplosioni, lesioni personali
ecc.

Questo condizionatore d’aria non ha una ventola
di aspirazione dell’'aria fresca dall’esterno.
Occorre pertanto aprire frequentemente le porte
e le finestre se si utilizzano apparecchiature di
riscaldamento a gas o cherosene nella stessa
stanza, perché consumano molto ossigeno.

In caso contrario, in casi estremi sussiste il
pericolo di asfissia.

Mai usare o conservare benzina o altri vapori
o liquidi infammabili vicino al condizionatore,
perché cid &€ molto pericoloso.

Non utilizzare questo apparecchio in
un’atmosfera potenzialmente esplosiva.

Mai toccare 'unita con le mani bagnate.

Non inserire le dita o altri oggetti nell'unita
interna o esterna del condizionatore @

d’aria. In caso contrario, le parti rotanti

potrebbero causare lesioni.
\_ J

f 3
Le perdite di gas refrigerante possono provocare

un incendio.

Per la sicurezza, accertarsi di spegnere il
condizionatore d’aria e anche di scollegare
I'alimentazione elettrica prima di sottoporre
'apparecchio a pulizia 0 manutenzione.
—
E-

In caso di emergenza, estrarre la spina
di alimentazione dalla presa, oppure
spegnere linterruttore principale (di rete)
o l'interruttore automatico per isolare il
condizionatore dall’alimentazione di rete.

Non pulire da sé le unita interne ed esterne.
Affidare la pulizia a un rivenditore o a un tecnico
autorizzato.

In caso di malfunzionamento dell’apparecchio,
non tentare di ripararlo da sé. Contattare il
proprio rivenditore o il servizio di assistenza.




* Leggete attentamente questi istruzioni per I'uso prima di
usare il condizionatore d’aria. In caso di dubbi o problemi,
rivolgersi al proprio rivenditore.

* Questo condizionatore d’aria & progettato per rendere
confortevoli le condizioni ambientali dei locali. Utilizzarlo
soltanto per lo scopo previsto, come descritto in queste
istruzioni per l'uso.

. s . )
Collegare ciascuna unita a una presa di corrente
dedicata e nella linea esclusiva installare un
sezionatore, un interruttore automatico e un
interruttore differenziale per la protezione da
sovracorrente.
Collegare ciascuna unita a una presa di corrente
dedicata, e incorporare nel cablaggio fisso un
sistema di scollegamento completo, che offra
una separazione dei contatti su tutti i poli, in
ottemperanza alle normative sui cablaggi.

Per evitare possibili pericoli dovuti a
interruzione dell'isolamento elettrico, I'unita
deve essere provvista di messa a terra.

%,

Non utilizzare un cavo
modificato o giuntato, una
prolunga o un cavo diverso da
quello specificato per evitare
surriscaldamenti e incendi. )

-~

Al verificarsi di anomalie/guasti, interrompere I'uso

del prodotto e scollegare la spina dalla presa di

alimentazione, oppure spegnere l'interruttore di

alimentazione e l'interruttore automatico.

(rischio di fumo/incendio/scosse elettriche)

Esempi di anomalia/guasto:

* L'interruttore differenziale scatta di frequente.

* |l prodotto a volte non si avvia quando viene
acceso.

« L'alimentazione elettrica a volte si interrompe
quando si sposta il cavo.

* Durante il funzionamento si rilevano odore di
bruciato o rumori anomali.

* Il corpo risulta deformato o eccessivamente
caldo.

« L'unita interna perde acqua.

* |l cavo o la spina di alimentazione si scaldano
in maniera anomala.

* Non é possibile controllare la velocita della
ventola.

* L'unita si arresta immediatamente quando la si
accende.

* La ventola non si ferma neanche se si spegne
I'apparecchio.

Contattare immediatamente il rivenditore locale

per la manutenzione/riparazione.

J
~
Non sedersi o salire in piedi sull'unita.

/MN\PRECAUZIONE

Questo apparecchio & destinato all’'utilizzo da parte
di utenti esperti o preparati nei negozi, nell'industria
leggera e nelle fattorie, oppure per I'utilizzo
commerciale da parte di non addetti ai lavori.

Questo apparecchio puo essere utilizzato dai minori a
partire dagli 8 anni di eta e da persone con capacita
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone
inesperte, a condizione che siano adeguatamente
supervisionate o preventivamente istruite sull’utilizzo
in sicurezza e informate sui pericoli presenti.

Posizionare I'allarme antincendio e 'uscita dell’aria a
una distanza di almeno 1,5 m dall’unita.

Non raffreddare o riscaldare eccessivamente la
stanza in presenza di bambini molto piccoli o persone
malate.

C’¢ il pericolo di cadere.

@

Non accendere e spegnere il condizionatore d’aria
mediante l'interruttore principale (di rete). Usare
sempre il pulsante di accensione/spegnimento (ON/

OFF).
Non inserire alcun oggetto nell’'uscita d’aria
dell’'unita esterna. Cio & molto pericoloso

perché la ventola ruota ad alta velocita.

Non toccare la presa d’aria o le alette di
alluminio affilate dell’'unita esterna. C’¢ il
pericolo di ferirsi.

Non attaccare alcun oggetto sulla
SUPERFICIE ESTERNA DELLA
VENTOLA. C’¢ il pericolo di ferirsi e
di danneggiare I'unita.

AVVISO

* Il compressore potrebbe occasionalmente arrestarsi durante
i temporali con fulmini. Non si tratta di un guasto meccanico.
L'unita riprende automaticamente a funzionare dopo qualche

minuto.

* Le istruzioni originali sono il testo in inglese. Le altre lingue
sono traduzioni delle istruzioni originali.

Informazioni importanti sul

refrigerante utilizzato

Il prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra coperti dal
Protocollo di Kyoto. Non rilasciare i gas nell’atmosfera.

Tipo di refrigerante: R410A

Valore GWP": 1975

" GWP = Global Warming Potential

(potenziale di riscaldamento globale)

A seconda delle normative europee o locali, potrebbero essere

necessarie ispezioni periodiche per prevenire le perdite di
refrigerante. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio
rivenditore locale.

ITALIANO
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Precauzioni per 'uso

Installazione

® Questo condizionatore d’aria deve essere installato da
installatori qualificati seguendo le istruzioni di installazione
fornite con l'unita.

® Prima dell’installazione, accertare che la tensione di rete
dell'ufficio o di casa corrisponda con quella indicata sulla
targhetta di identificazione del condizionatore d’aria.

/AN\AVVERTIMENTO

Evitare I'installazione nei seguenti luoghi.

® Luoghi con presenza di fumo o gas combustibile. Anche
luoghi con temperature molto alte quali le serre.

® Luoghi con presenza di apparecchiature che generano
un calore eccessivo.

® Non installare I'unita esterna dove possa essere esposta
direttamente agli spruzzi d’acqua marina o a vapori solforosi
nelle vicinanze di stazioni termali.
(Per proteggere il condizionatore d’aria dall’eccessiva
corrosione)

Allacciamenti elettrici

@ Tutti gli allacciamenti elettrici devono essere conformi alle
normative elettriche locali. (Per i dettagli, rivolgersi al proprio
rivenditore o a un elettricista specializzato.)

® Ciascuna unita deve essere collegata correttamente a
massa, con un filo di massa (terra) o mediante il cablaggio
di alimentazione.

® Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti da un
elettricista specializzato.

Preparazione alla messa in funzione

Accendere l'interruttore principale (di rete) 5

ore prima della messa in funzione.

(Per il riscaldamento)

® Lasciare l'interruttore principale acceso per I'uso
continuativo.

Quando non si intende utilizzare il condizionatore d’aria per un
periodo di tempo prolungato, estrarre la spina di alimentazione
dalla presa, oppure spegnere l'interruttore principale (di

rete) o l'interruttore automatico per isolare il condizionatore
dall'alimentazione di rete.

Condizioni di esercizio

Utilizzare questo condizionatore d’aria nei seguenti intervalli di
temperature.

M Intervallo di temperatura interna:
Modalita di raffreddamento  14°C - 25°C (*WBT)/ 18°C - 32°C (*DBT)
Modalita di riscaldamento  16°C - 30°C (*DBT)

M Intervallo di temperatura esterna:

Modalita di raffreddamento -15°C - 46°C (*DBT)

-10°C - 43°C (*DBT)1

-20°C - 18°C (*WBT)/-20°C - 24°C (*DBT)
-15°C - 18°C (*WBT) / -15°C - 24°C (*DBT)*1

*DBT: temperatura a bulbo secco

*WBT: temperatura a bulbo umido

*1 Quando si collegamento U-60PEY1E5, U-71PEY1ES5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1ES5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

Modalita di riscaldamento

4 N\
Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo
smaltimento di apparecchiature vecchie e batterie
usate
Questi simboli sui prodotti, sugli imballaggi e/o
sulla documentazione in dotazione significano
che i prodotti elettrici ed elettronici usati e le
mmmm  batterie non devono essere smaltiti insieme ai
rifiuti domestici.
Per il corretto trattamento, recupero e riciclo
di prodotti vecchi e batterie usate, conferirli
presso gli appositi centri di raccolta, in
conformita con la legislazione nazionale e le
Direttive 2002/96/CE e 2006/66/CE.
Il corretto smaltimento di questi prodotti e
delle batterie concorre a salvaguardare risorse
preziose e previene potenziali effetti nocivi per
la salute umana e 'ambiente causati da uno
smaltimento non corretto dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il
riciclo di prodotti vecchi e batterie usate,
rivolgersi alle autorita locali, al centro
di smaltimento rifiuti locale o al proprio
rivenditore.
A seconda della legislazione nazionale, lo
smaltimento incorretto di questo rifiuto pud
essere soggetto a sanzioni.

Per gli utenti commerciali nell’lUnione Eu-
ropea

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento
delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rivolgersi al proprio rivenditore o
fornitore.

[Informazioni sullo smaltimento al di fuori
dell’Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo nell’Unione
Europea. Per il corretto smaltimento di questi
prodotti, rivolgersi alle autorita locali o al
proprio rivenditore.

Nota relativa al simbolo della batteria
(esempio con simbolo chimico riportato
sotto il simbolo principale):

Questo simbolo puo venire usato insieme a
un simbolo chimico. Il questo caso & conforme
ai requisiti della Direttiva relativamente alla

Pb sostanza chimica in questione.




Nome delle parti

UNITA INTERNA

UNITA ESTERNA

Condotto di uscita
dell'aria *

Ancoraggio del bullone *
Bullone di
sospensione *

Materiale del
soffitto *

-

Griglia di uscita
dell’aria *

* Da procurare in loco

Unita interna

Uscita dell’aria

PE1 (Tipo 50)
PEY1 (Tipo 60, 71) PEY1 (Tipo 100, 125) PEY1 (Tipo 140)

(— Presa d’aria

(— Presa d’aria

Presa d’aria

Uscita dell’aria

Uscita dell’aria

PE1 (Tipo 60, 71) PE1 (Tipo 100, 125, 140)

| Telecomando senza fili | |Unité di telecomando del timer| | Telecomando cablato di alto livello |
"™ No. modello : No. modello No. modello
CZ-RWSC3 Per tutte le S . = Per tutte le
(Per tutte le unita unita interne <~ o unita interne
interne) B | v | o

Leggere le Istruzioni per I'uso fornite con
il telecomando.

Meccanismo di funzionamento

Hl Rendimento del riscaldamento
® Poiché il condizionatore d’aria riscalda utilizzando I'aria
esterna, il rendimento del riscaldamento si riduce al
diminuire della temperatura esterna.
(Sistema della pompa di calore)
— Tal caso, utilizzare un altro apparecchio di
riscaldamento.

B Sbrinamento
® L'apparecchio pud avviare lo sbrinamento per sciogliere
la brina formatasi nell’unita esterna.
®Avvio dello sbrinamento: La ventola dell'unita
interna si arresta (o funziona a una velocita molto
bassa).
— Appare “@” (STANDBY).

@Ripresa del riscaldamento dopo alcuni minuti:

La ventola dell'unita interna rimane ferma (o funziona
a una velocita molto bassa) finché la serpentina dello
scambiatore di calore dell’'unita interna non si riscalda
a sufficienza.

— E visualizzato “@” (STANDBY).

®Sbrinamento completato: La ventola dell’'unita
interna riprende a funzionare.
— Scompare “@” (STANDBY).

B Deumidificazione (DRY)

® Una volta che la temperatura del locale raggiunge il
livello impostato, I'unita esterna ripete automaticamente il
ciclo di accensione e spegnimento.

@ Allo spegnimento dell’'unita esterna, si arresta anche la
ventola dell’'unita interna.
(Evitare che 'umidita nel locale aumenti nuovamente)

® Quando la temperatura ambiente raggiunge il livello
impostato, la velocita della ventola viene impostata
automaticamente su “brezza” (ventilazione leggera).

® La Deumidificazione (DRY) non & possibile se la
temperatura esterna & pari o inferiore a 15°C.

B Mancanza di corrente durante il
funzionamento dell’unita
Quando l'unita riprende automaticamente il funzionamento
dopo una temporanea mancanza di corrente, mantiene le
stesse impostazioni che aveva prima dell'interruzione.

ITALIANO
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Manutenzione

( A

AAWE RTIMENTO Suggerimenti per risparmiare energia

o . . . H Da evitare
® Per motivi di sicurezza, assicurarsi di spegnere il . i , . _—
condizionatore e di staccare la spina dalla presa di ® Non ostruire la presa d’aria e I'uscita d’aria

) OS] ’ ; a e
alimentazione prima di procedere con le operazioni di ;iell unita. (In caso di ostruzu‘)ne,bl_um(:a_r:jon )
pulizia. (In caso contrario sussiste il pericolo di scosse unziona correttamente e pud subire dei danni.)

elettriche o di lesioni, in quanto la ventola ruota ad alta ® Durante il raffreddamento, utilizzare parasole, persiane

velocita.) o tende per impedire I'ingresso della luce solare diretta
® Non versare acqua sull’'unita interna. (Cio pud n‘el locale.
danneggiare i componenti interni e comportare il pericolo M E preferibile

di scosse elettriche.) ® Mantenere sempre pulito il filtro dell’aria. (Un filtro

ostruito compromette il rendimento dell’'unita.)
— “Manutenzione”

&P RECAUZIO N E ® Per evitare la dispersione all’esterno dell’aria

condizionata, tenere chiuse finestre, porte ed altre

- . - . aperture.
® Mai utilizzare solventi o sostanze chimiche aggressive. \ )

Non pulire i componenti in plastica con acqua molto
calda. (Cio pud provocare deformazioni o alterare il
colore.)

@ Alcuni bordi metallici e le alette sono taglienti. Prestare
la dovuta attenzione nel pulire tali parti. (C’¢ il pericolo di
ferirsi.)

@ Per pulire un’unita interna installata in alto, salire su una
sedia o una scala stabile.

® La serpentina interna e gli altri componenti dell'unita esterna
devono essere puliti regolarmente.
* Rivolgersi al proprio rivenditore o centro di assistenza.

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza

Sintomo Causa Soluzione
. Mancanza di corrente (in corso o Premere il pulsante di accensione ON/OFF del
::: condizionatore | terminata). telecomando.
’aria non . .
funziona Il pulsante di accensione (alimentazione) ’ ge :’!n:errugore au}omat!co e su ?tFtF pgrt?rlo su ?N'
tante sia & spento (nella posizione OFF) e linterruttore automatico & scattato, rivolgersi al
222::0 ’ proprio rivenditore prima di riaccendere I'apparecchio.
' Il fusibile si & bruciato. Rivolgersi al proprio rivenditore.

Le prese di aspirazione o di uscita
dell’aria delle unita interne ed esterne Rimuovere la polvere.
sono ostruite da polvere.

La ventilazione & impostata su “Bassa”. Impostarla su “Alta” o “Forte”.

La temperatura non & impostata
Il rendimento del correttamente.

raffreddamento o0 | | |ocaie & esposto alla luce solare diretta | Vedere “Suggerimenti per risparmiare energia”.
del riscaldamento | nejla modalita di raffreddamento.
non sono

soddisfacenti

Vi sono porte o finestre aperte.

Il filtro dell’aria & ostruito. Vedere “Manutenzione”.

In modalita di raffreddamento, nel locale Ridurre velocemente al minimo possibile le sorgenti di
sono presenti troppe sorgenti di calore. calore.

In modalita di raffreddamento, nel locale Ridurre la temperatura impostata o impostare la forza di
sono presenti troppe persone. ventilazione su “Alta” o “Forte”.

Se il condizionatore d’aria continua a non funzionare correttamente dopo aver eseguito tutti i
controlli indicati in “Prima di rivolgersi al servizio di assistenza” e “Risoluzione dei problemi”

@ Arrestare immediatamente il funzionamento e spegnere I'apparecchio. Contattare il rivenditore e comunicargli il numero di serie
e il sintomo. Comunicare al rivenditore anche se sul display del telecomando appaiono il simbolo A\ e le lettere E, F, H, L, P
abbinate a numeri.
30 ® Non tentare mai di riparare il condizionatore da sé, poiché cio & molto pericoloso.



Risoluzione dei problemi

Controllare quanto segue prima di richiedere una consulenza o l'intervento del servizio di assistenza.

terna

ita in

Un

©
c
S
[}
=
0
(4]
©
=
[=
=

[ Sintomo

)

[ Causa / Soluzione

Si avverte un suono di scorrimento
d’acqua durante e dopo il funzionamento
del condizionatore.

Rumore

N

» Suono prodotto dal liquido refrigerante che scorre all'interno
dell'unita.
» Suono prodotto dall'acqua di scarico nel tubo di scarico.

Si avverte un crepitio durante il
funzionamento e all’arresto del
condizionatore.

» Suono prodotto dalle variazioni di temperatura delle varie parti.

Durante il funzionamento del condizionato-
re, I’aria di scarico & maleodorante.

« E 'odore emanato dai componenti dell’unita interna o
dall'odore di sigarette e/o prodotti cosmetici accumulatosi
nell’unita.

« L'interno dell’'unita € sporco. (Rivolgersi al proprio rivenditore.)

Durante il raffreddamento, gocce d’acqua si
accumulano nei pressi dell’'uscita dell’aria.

» L'umidita interna del locale viene raffreddata dal getto d’aria
freddo e si accumula sotto forma di condensa.

Durante il raffreddamento si forma nebbia.

» Se il condizionatore d’aria € installato in ambienti con la
presenza di grandi quantita di nebbia d’olio, quali i ristoranti, &
necessaria la pulizia perché l'interno dell’unita (lo scambiatore
di calore) € sporco. (Rivolgersi al proprio rivenditore.)

Durante il riscaldamento si forma nebbia.

« E in corso lo sbrinamento.

La ventola continua a ruotare per un po’
anche dopo I’arresto del condizionatore.

* La rotazione della ventola rende il funzionamento uniforme.
» A seconda dell'impostazione, la ventola potrebbe ruotare per
asciugare lo scambiatore di calore.

Viene scaricata polvere.

« Viene scaricata la polvere accumulatasi all’interno dell’'unita
interna.

Durante il funzionamento iniziale ad alta

velocita, la ventola a volte potrebbe ruotare

piu velocemente della velocita impostata.

(per un periodo di tempo compreso tra 3 a
30 minuti)

* Questo serve al controllo del funzionamento, per verificare
se la rotazione del motore della ventola rientri 0 meno
nell'intervallo previsto.

-

L’unita non funziona
(Subito dopo I’'accensione / Subito dopo
I’arresto e la ripresa del funzionamento)

« Il condizionatore non si accende per circa 3 minuti a causa
dell'attivazione del circuito di protezione del compressore.

Rumore durante il riscaldamento.

Durante il riscaldamento fuoriesce vapore.

« E in corso lo sbrinamento.

La ventola continua a ruotare anche dopo
aver arrestato il condizionatore con il
telecomando.

L

« La rotazione della ventola rende il funzionamento uniforme.

ITALIANO
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Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit
Panasonic product.

Dit product is een commerciéle
airconditioner binnenunit.
Installatie-instructies worden meegeleverd.

Inhoud

@ Veiligheidsmaatregelen................................ 32
® Voorzorgen in het gebruik ........................... 34
® Namen van de onderdelen.......................... 35
* Opmerkingen bij de werking..................... 35
®Onderhoud ... 36
*Voor u om service verzoekt ...................... 36
® Oplossen van problemen............................. 37
Productinformatie

Zorg ervoor dat u beschikt over de volgende informatie als u
problemen of vragen hebt met betrekking tot de airconditioner.
Het model- en serienummer bevinden zich op het typeplaatje
aan de onderkant van de behuizing.

4 )
Modelnr.

Serienr.

Aanschafdatum

Adres van dealer

Telefoonnummer

Veiligheidsmaatregelen

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt
om u attent te maken op mogelijk gevaarlijke omstandigheden
voor gebruikers, onderhoudspersoneel of het apparaat:

Dit symbool verwijst naar een
gevaar of onveilig gebruik dat kan
AWAARSCHUWING resulteren in ernstig persoonlijk

letsel of de dood.

Dit symbool verwijst naar een
gevaar of onveilig gebruik dat kan

AOPGEPAST resulteren in persoonlijk letsel of
schade aan het product of andere
eigendommen.

MAWAARSCHUWING

Raadpleeg uw erkende dealer of een bevoegd
0 specialist omtrent het gebruik van het

voorgeschreven koelmiddel. Het gebruik van een

ander dan het voorgeschreven type kan schade

aan de apparatuur, barsten en persoonlijk letsel
enz. veroorzaken.

(

Deze airconditioner heeft geen ventilator voor
de inlaat van frisse lucht van buiten. U moet
regelmatig deuren of ramen open zetten als u in
dezelfde ruimte gas- of olieverwarming gebruikt,
want dit soort apparatuur verbruikt namelijk veel
zuurstof uit de lucht.

Als u dat niet doet, loopt u in extreme gevallen
risico op verstikking.

Gebruik of bewaar nooit benzine of andere
ontvlambare gassen of vioeistoffen in de buurt

van de airconditioner - dit is zeer gevaarlijk.

Gebruik dit apparaat niet in een ruimte waar
mogelijk explosiegevaar dreigt.

Raak de unit nooit met natte handen aan.

Steek uw vingers of andere voorwerpen
niet in de binnen- of buitenunit van de
airconditioner, want de draaiende delen
L kunnen letsel veroorzaken. )

N
0 Lekkage van koelmiddelgas kan leiden tot brand.

Zorg er om veiligheidsredenen voor dat u de
airconditioner uitschakelt en ook de stekker uit

het stopcontact haalt voordat u het apparaat
reinigt of onderhoud pleegt.

netsnoer uit het stopcontact of schakel |E¢‘
de stroomonderbreker uit, of schakel de
hoofdschakelaar uit om de airconditioner volledig
los te koppelen van de netstroom.

Reinig nooit zelf het binnenste van de binnen- en
buitenunits. Laat de reiniging uitvoeren door een

bevoegde dealer of specialist.

Trek in geval van nood de stekker van het

Repareer bij storingen dit apparaat niet zelf.
Neem voor reparaties contact op met de dealer
of onderhoudsservice.




Verboden Dingen waar u op
moet letten

* Lees deze gebruiksinstructies zorgvuldig door voordat u de
airconditioner gebruikt. Neem contact op met uw dealer als u
nog steeds problemen hebt.

* Deze airconditioner is ontworpen om te zorgen voor
aangename omstandigheden in uw kamer of andere ruimte.
Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld en
zoals is beschreven in deze gebruiksinstructies.

Zorg voor een apart stopcontact voor elke unit
en zorg in elke afzonderlijke stroomleiding voor
een stroomschakelaar, stroomonderbreker

en aardlekschakelaar ter bescherming tegen
overstroom.

Zorg voor een apart stopcontact voor elke unit
en zorg ervoor dat conform de regelgeving voor
elektrische bedrading er volledige ontkoppeling,
dat wil zeggen een ontkoppeling van het
stopcontact in alle polen, wordt geimplementeerd
in de vaste bedrading.

Ter voorkoming van mogelijke gevaren
vanwege defecte isolatie moet de unit
worden geaard.

Gebruik geen aangepaste
snoeren, snoeren die gedeeld
worden met andere apparatuur,
verlengsnoeren of snoeren

die niet aan de specificaties voldoen om

oververhitting en brand te vermijden.

J

N
Stop met het gebruiken van het product wanneer
er een abnormaliteit/storing optreedt en haal
de stekker uit het stopcontact of schakel de

stroomschakelaar en de stroomonderbreker uit.
(Risico op rook/brand/elektrische schok)

Voorbeelden van abnormale situaties/storingen:

* De aardlekschakelaar slaat vaak door.

* Het product start soms niet wanneer het wordt
ingeschakeld.

* De stroomtoevoer wordt soms verbroken bij
verplaatsing van het netsnoer.

* Als het apparaat in bedrijf is, ruikt u een
verbrande geur of hoort u een abnormaal
geluid.

* De behuizing is vervormd of abnormaal heet.

« Er lekt water uit de binnenunit.

» Stroomsnoer of stekker wordt abnormaal heet.

* Ventilatorsnelheid kan niet geregeld worden.

* De unit stopt onmiddellijk met werken, zelfs als
deze ingeschakeld is om te werken.

* De ventilator stopt niet, zelfs niet als de unit
stopt met werken.

Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke
\ dealer voor onderhoud/reparatie. y,

( A

Ga niet op de unit zitten of staan. Als u Q
dat wel doet, kunt u er vanaf vallen.
\_

J

/MN\OPGEPAST

Dit apparaat is bestemd voor gebruik door experts
of geinstrueerde gebruikers in winkels, in de lichte

industrie of in agrarische bedrijven, alsmede voor
commercieel gebruik door leken.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar oud en personen met verminderde
fysieke, geestelijke, of waarnemingsvermogens, of
personen met een gebrekkige ervaring of kennis,
indien zij onder toezicht staan of afdoende instructie
betreffende veilig gebruik van het apparaat hebben
ontvangen en de daaraan verbonden risico's
begrijpen.

Zorg voor een minimale afstand van 1,5 m tussen de
unit en het brandalarm en de luchtuitlaat.

Zorg ervoor dat u de ruimte niet te veel koelt of
verwarmt als er baby's of invalide personen aanwezig
zijn.

Schakel de airconditioner niet in en uit via de
hoofdstroomschakelaar. Gebruik in plaats daarvan
Steek geen voorwerpen in de luchtuitlaat

van de buitenunit. Dit is gevaarlijk omdat de

ON/OFF.
ventilator met hoge snelheid draait. &

Raak de luchtinlaat of de scherpe aluminium
bladen van de buitenunit niet aan. Als u dat %

wel doet, kunt u letsel oplopen.

Steek geen voorwerpen in de
VENTILATORBEHUIZING. Als u dat @ A
wel doet, kunt u letsel oplopen en

kan de unit beschadigd raken.

N EDERLANDS

( AANKONDIGING )

« Tijdens onweer kan de compressor soms stoppen. Dit is
geen mechanische storing. De unit zal automatisch na
enkele minuten weer opstarten.

* De Engelse tekst bevat de oorspronkelijke instructies. Tekst
in andere talen is een vertaling van de oorspronkelijke
instructies.

Belangrijke informatie over
Het gebruikte koelmiddel
Dit product maakt gebruik van fluorhoudende broeikasgassen

die vallen onder het Verdrag van Kyoto. Laat deze gassen niet
ontsnappen in de atmosfeer.

Type koelmiddel: R410A
GWP" waarde: 1975
" GWP = Global Warming Potential (Aardopwarmingsvermogen)

Afhankelijk van de toepasselijke Europese of lokale
regelgeving is het mogelijk dat er periodieke inspecties op
koelmiddellekkage vereist zijn. Neem contact op met uw
plaatselijke dealer voor meer informatie.
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Voorzorgen in het gebruik

Installatie

® We raden u aan deze airconditioner op de juiste wijze te
laten installeren door bevoegde installatiemonteurs conform
de installatie-instructies die u bij de unit hebt ontvangen.

® Controleer voor de installatie of het voltage van de
stroomvoorziening in uw huis of kantoor overeenkomt met
het voltage op het typeplaatje.

AWAARSCHUWING

Vermijd de volgende locaties voor de

installatie.

® Plekken met rook of ontvlambare gassen. Plekken met
zeer hoge temperaturen, zoals broeikassen.

® Plekken met objecten die zeer veel warmte produceren.

@ Installeer de buitenunit niet op plekken waar er direct zout
water op kan spetteren, of in de buurt van minerale bronnen
met zwavelhoudende lucht. (Om de airconditioner te
beschermen tegen ernstige roest.)

Bedrading

® Alle bedrading moet voldoen aan de lokale
elektriciteitsregelgeving. (Raadpleeg uw dealer of een
bevoegd elektricien voor details.)

® Elke unit moet correct geaard zijn met een aardedraad of
via de bedrading van de stroomtoevoer.

® De bedrading dient te worden aangelegd door een bevoegd
elektricien.

Voorbereiding voor gebruik

Schakel de stroom in 5 uur voor u het apparaat

wilt gaan gebruiken.

(Om het opwarmen mogelijk te maken.)

® Laat de stroom ingeschakeld (ON) staan voor
continu gebruik.

( OPMERKING )

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, of schakel
de stroomonderbreker uit, of schakel de hoofdschakelaar uit
om de airconditioner volledig los te koppelen van de netstroom
als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Bedrijfsomstandigheden

Gebruik deze airconditioner binnen het volgende
temperatuurbereik.

B Temperatuurbereik binnen:
Koelstand 14°C - 25°C (*WBT)/ 18°C - 32°C (*DBT)
Verwarmingsstand 16°C - 30°C (*DBT)

B Temperatuurbereik buiten:

Koelstand -15°C - 46°C (*DBT)
-10°C - 43°C (*DBT)*1

Verwarmingsstand -20°C - 18°C (*WBT) /-20°C - 24°C (*DBT)
-15°C - 18°C (*WBT)/-15°C - 24°C (*DBT)*1

*DBT: Droge-boltemperatuur

*WBT: Wet-bulb temperature, natte-boltemperatuur

*1 Bij het aansluiten van een U-60PEY1E5, U-71PEY1E5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1E5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

Informatie voor gebruikers over inzamelen en
verwijderen van oude apparatuur en gebruikte batterijen

)¢

Deze symbolen op de producten, verpakking
en/of betekenen dat gebruikte elektrische

en elektronische producten en batterijen niet
gemengd mogen worden met het gewone
huishoudelijke afval.

Breng voor een correcte behandeling,
verwerking en recycling oude producten

en gebruikte batterijen naar de daartoe
aangewezen inzamelingspunten in
overeenstemming met de nationale
regelgeving op de betreffende locatie en de
Richtlijnen 2002/96/EG en 2006/66/EG.

Door deze producten en batterijen op de juiste
manier te verwijderen helpt u waardevolle
hulpbronnen te conserveren en mogelijke
negatieve invloeden op de volksgezondheid
en het milieu als gevolg van onjuiste
afvalverwerking te voorkomen.

Voor meer informatie over het inzamelen en
recyclen van oude producten en batterijen
dient u contact op te nemen met uw gemeente,
uw afvalverwerking of het verkooppunt waar u
de items in kwestie gekocht hebt.

In overeenstemming met de geldende
regelgeving op uw locatie kunnen er sancties
rusten op het incorrect verwijderen van
dergelijk afval.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt
verwijderen, dient u contact op te nemen met uw
dealer of leverancier voor meer informatie.

[Informatie over verwijdering in andere
landen, buiten de Europese Unie]

Deze symbolen gelden alleen in de Europese
Unie. Als u deze items wilt verwijderen,

moet u contact opnemen met de plaatselijke
autoriteiten en vragen hoe u dat moet doen.

Opmerking batterijsymbool (onderschrift
dient alleen als voorbeeld):

Dit symbool wordt mogelijk gebruikt in
combinatie met een chemische aanduiding. In
een dergelijk geval voldoet dit aan de eisen uit
de Richtlijn met betrekking tot het chemische
middel in kwestie.
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Namen van de onderdelen

BINNENUNIT

BUITENUNIT

Luchtuitlaatkanaal *

Boutanker *
Ophangbout *

Luchtuitlaatrooster *

* Ter plaatse aan te schaffen

Binnenunit

PE1 (Type 50)

Luchtinlaat

Luchtuitlaat

(— Luchtinlaat

(— Luchtinlaat

Luchtuitlaat

Luchtuitlaat

PE1 (Type 60,71)  PE1 (Type 100, 125, 140)

PEY1 (Type 60, 71) PEY1 (Type 100, 125) PEY1 (Type 140)

Optioneel

|Draadloze afstandsbediening| | Draadloze timerafstandshediening | |Afstandsbediening met draad en hoge speciﬁcaties|
" Modelnr. . Modelnr. Modelnr.
CZ-RWSC3 Voor alle S . = Voor alle
(Voor alle binnenunits) binnenunits I T binnenunits
= v o

Lees de handleiding die wordt
meegeleverd met de afstandsbediening.

S

Opmerkingen bij de werking

B Verwarmingsprestaties

® Omdat deze airconditioner gebruik maakt van
de buitenlucht voor de verwarming, zullen de
verwarmingsprestaties minder worden wanneer de
buitentemperatuur te laag wordt.
(Vanwege het warmtepompsysteem)
— Gebruik in een dergelijk geval een ander

verwarmingstoestel.

H Ontdooien
@ Dit apparaat kan beginnen met ontdooien om ijs dat zich
in de buitenunit heeft gevormd te smelten.

®Het ontdooien begint: De ventilator van de
binnenunit stopt (of gaat zeer langzaam draaien).
—“@” (STANDBY) verschijnt.

@Na een paar minuten begint het toestel weer
te verwarmen: De ventilator van de binnenunit zal
gestopt blijven (of zeer langzaam blijven draaien) tot
de warmtewisselaar van de binnenunit voldoende is
opgewarmd.

— “@” (STANDBY) wordt getoond.

N EDERLANDS

®Het ontdooien is klaar: De ventilator van de
binnenunit begint te werken.
—“@” (STANDBY) verdwijnt.

B "DRY"-stand

® Zodra in de ruimte de ingestelde temperatuur is
bereikt, herhaalt de buitenunit automatisch de in- en
uitschakelcyclus.

® Wanneer de buitenunit wordt uitgeschakeld, zal de
ventilator van de binnenunit ook stoppen. (Om te
voorkomen dat de vochtigheid in de ruimte weer stijgt.)

® Wanneer de kamertemperatuur waarschijnlijk het
ingestelde niveau zal bereiken, wordt de ventilatorsnelheid
automatisch ingesteld op “breeze” (briesje of zwak).

® De “DRY”-stand is niet mogelijk als de buitentemperatuur
15 °C of lager is.

H Als er een stroomstoring optreedt terwijl de
unit in werking is
Wanneer de unit automatisch weer begint te werken na een

tijdelijke stroomstoring, zullen dezelfde instellingen worden
gebruikt als voor de stroomstoring.
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Onderhoud

MAWAARSCHUWING

® Zorg er om veiligheidsredenen voor dat u de
airconditioner uitschakelt en ook de stekker uit het
stopcontact haalt voordat u het gaat schoonmaken.
(Doet u dit niet, dan kunnen er elektrische schokken
optreden of kunt u letsel oplopen omdat de ventilator snel
ronddraait.)

® Giet geen water op de binnenunit. (Als u dat wel doet,
kunnen de interne onderdelen beschadigd raken en loopt
u risico op elektrische schokken.)

/MN\OPGEPAST

® Gebruik nooit oplosmiddelen of agressieve chemische
middelen. Wrijf kunststof onderdelen ook niet schoon
met zeer heet water. (Dit kan leiden tot vervorming of
verkleuring.)

® Sommige metalen randen en bladen kunnen scherp
zijn. Wees voorzichtig wanneer u deze onderdelen
schoonmaakt. (Anders kunnen deze letsel opleveren.)

® Gebruik een stevige trap of ladder wanneer u een hoog
geplaatste binnenunit schoon moet maken.

® De interne spiraal en andere onderdelen van de buitenunit
moeten regelmatig worden gereinigd.
» Raadpleeg uw dealer of onderhoudsservice.

r

.

Tips voor energiebesparing
M Vermijden

® Blokkeer de luchtinlaat en de uitlaat van de unit
niet. (Als de in- of uitlaten worden geblokkeerd,
zal de unit niet goed kunnen werken en storingen
vertonen.)

® Gebruik tijdens het koelen zonneschermen, luxaflex
of gordijnen om te voorkomen dat direct zonlicht de
kamer binnenvalt.

Hl Wel doen

® Houd het luchtffilter altijd schoon. (Bij een verstopt filter
zullen de prestaties van de unit afnemen.)
— “Onderhoud”

® Om te voorkomen dat de ge-airconditionde lucht direct
ontsnapt, dient u ramen, deuren en andere openingen
gesloten te houden.

Voor u om service verzoekt

Probleem Oorzaak

Actie

De airconditioner

Er is een stroomonderbreking (geweest).

Druk op ON/OFF op de afstandsbediening.

werkt niet o . |
alhoewel de De bedieningstoets (aan/uit) staat in de
stroom is uit-stand.

* Als de stroomonderbreker is uitgeschakeld, moet u deze
inschakelen.

* Als de stroomonderbreker is doorgeslagen, raadpleegt
u dan uw dealer zonder opnieuw in te schakelen.

ingeschakeld.
Er is een zekering gesprongen.

Neem contact op met uw dealer.

De luchtinlaat of luchtuitlaat van de

binnen- of buitenunit is verstopt door stof.

Verwijder het stof.

De windsnelheidsschakelaar staat op
“LOW“.

Schakel over naar "High" of "Strong".

Onjuiste temperatuurinstellingen.

Onvoldoende

koeling of de koelstand.

Er komt direct zonlicht de kamer binnen in

verwarming Er staan deuren of ramen open.

Zie de "Tips voor energiebesparing”.

Het luchtffilter is verstopt.

Zie “Onderhoud”.

koelstand.

Te veel warmtebronnen in de kamer in de

Verminder het aantal warmtebronnen en gebruik ze zo
min mogelijk.

Te veel personen in de kamer in de
koelstand.

Verlaag de temperatuurinstelling of schakel over naar
"High" of "Strong".

Als uw airconditioner niet correct functioneert, zelfs nadat elk item onder
“Voor u om service verzoekt” en “Oplossen van problemen” is gecontroleerd
® Stop de werking onmiddellijk en schakel de stroom uit. Neem vervolgens contact op met uw dealer en geef het serienummer

en de aard van het probleem door. Tevens geeft u door of het inspectieteken A\ en de letters E, F, H, L, P in combinatie met
bepaalde cijfers verschijnen op het LCD-scherm van de afstandsbediening.

36 ® Probeer nooit om zelf de airconditioner te repareren, want dat zou zeer gevaarlijk voor u kunnen zijn.




Oplossen van problemen

Controleer het volgende voor u vragen stelt of om service verzoekt.

Probleem

Oorzaak / Actie

[

)

[

Geluiden van stromend water kunnen
worden gehoord tijdens of na de werking.
Lawaai

* Geluid van het koelmiddel dat door de unit stroomt.
* Geluid van overtollig water dat via de afvoerbuis wordt
afgevoerd.

Krakende geluiden kunnen worden
gehoord tijdens of na de werking.

» Geluiden van uitzettende of krimpende materialen door
temperatuurverandering.

Tijdens de werking komt er een vreemde
geur uit de unit.

 De geuren in huis, zoals sigarettenrook en geuren van
cosmetica worden door de airconditioner opgezogen en weer
uitgeblazen.

* De unit is vuil van binnen. (Neem contact op met uw dealer.)

Er verzamelen zich druppels condensatie
bij de luchtuitlaat bij koelen.

* Vocht uit de lucht condenseert in de koele luchtstroom en
vormt druppels.

Er wordt mist gevormd bij het koelen.

« Als de airconditioner geinstalleerd is op een plek zoals in
een restaurant, waar grote hoeveelheden vette walm kunnen
voorkomen, moet de unit schoongemaakt worden omdat het
binnenwerk (de warmtewisselaar) vuil geworden is.

(Neem contact op met uw dealer.)

Er wordt mist gevormd bij het verwarmen.

* De unit is aan het ontdooien.

De ventilator draait een tijdje door, ook al is
de werking gestopt.

* De ventilator draait door voor een soepele werking.
« Afhankelijk van de instelling kan de ventilator ook draaien om
de warmtewisselaar te drogen.

Er wordt stof uitgestoten.

« Stof dat zich heeft opgehoopt in de binnenunit wordt
uitgestoten.

Aan het begin van de werking op hoge
snelheid is het mogelijk dat de ventilator
soms sneller draait dan de ingestelde
snelheid.

+ Dit is om de werking te controleren en om te controleren of de
rotatie van de ventilatormotor binnen het gebruiksbereik ligt.

| (3 tot 30 minuten)

Het apparaat werkt niet

(Wanneer de stroom onmiddellijk wordt
ingeschakeld / Wanneer de werking wordt
gestopt en onmiddellijk weer wordt hervat)

» De werking begint nog even niet gedurende ongeveer de
eerste 3 minuten, omdat de compressorbeveiligingsschakeling
is ingeschakeld.

Er klinkt lawaai bij het verwarmen.

Er komt stoom uit het apparaat bij het
verwarmen.

* De unit is aan het ontdooien.

De ventilator blijft draaien, zelfs
nadat de werking is gestopt met de

afstandsbediening.

« Dit is om een soepele werking te garanderen.

J N EDERLANDS
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Obrigado por adquirir este produto
Panasonic.

Este produto é uma unidade interior para
aparelho de ar condicionado comercial.
As instrucoes de instalagao estao
anexadas.

Indice

Precaucoes de seguranca

Os simbolos que se seguem séo utilizados neste manual de
instrucdes para o alertar sobre condigbes potencialmente
perigosas para os utilizadores, pessoal de manutencéo ou o
préprio aparelho:

Este simbolo refere-se a um perigo
~ Oou mau manuseamento que pode
AADVERTENCIA resultar em ferimentos pessoais

severos ou morte.

Este simbolo refere-se a um perigo
ou mau manuseamento que pode
resultar em ferimentos pessoais,
danos ao produto ou aos objectos
que o cercam.

/N\PRECAUGAO

® Precaucgodes de seguranga ............cccceeeee.. 38
® Precaucgoes de utilizagao .............cccocooeeee. 40
® Nomenclaturadas pegas ..........ccccceeeeveeeeeen. 41

*Mecanismo de funcionamento .................. 41
O Manutengao............c.eeevevvvviveiieiieeeeeeeeeeeeeeee 42

* Antes de solicitar assisténcia.................... 42
® Localizagéao e solucgao de problemas ......... 43

Informagoes sobre o produto

Se tem alguma questao ou problema respeitante ao seu
aparelho de ar condicionado, vai necessitar da informagao
que se segue. O numero do modelo e da série encontram-se
na placa identificadora na parte inferior do aparelho.

4 2\
N° do modelo

N° de série

Data da compra

Endereco do revendedor

Telefone

/\ ADVERTENCIA

r 2

0 Consulte um revendedor autorizado ou

especialista sobre o tipo de refrigerante
especificado a ser utilizado. A utilizagdo de um
refrigerante diferente do especificado pode
danificar o produto, provocar explosées e
ferimentos, etc.

Este aparelho de ar condicionado n&o tem
ventilador para retirar ar fresco do exterior.
Deve abrir frequentemente portas e janelas
quando utiliza aquecimentos a gas ou 6leo na
mesma sala, pois estes consomem grande
quantidade de oxigénio do ar.

De outra maneira, em casos extremos, podem
ocorrer casos de sufocagao.

Nunca utilize ou armazene gasolina ou
outros vapores ou liquidos inflamaveis perto
do aparelho de ar condicionado — é muito
perigoso.

Nao utilize este aparelho em um ambiente
propenso a exploséao.

N&o toque na unidade com as maos molhadas.

N&o introduza os dedos nem outros
objectos na unidade interior ou exterior

do aparelho de ar condicionado, pois as i

pegas moéveis podem provocar lesées.

r

( 1\
A fuga de gas refrigerante pode provocar um

incéndio.

Por razdes de segurancga, certifique-se de
que desliga o aparelho de ar condicionado e
a corrente eléctrica antes da limpeza ou da
assisténcia.

Em caso de emergéncia, desligue a
ficha eléctrica da tomada ou desligue o
disjuntor ou o interruptor eléctrico para
isolar o aparelho de ar condicionado da
fonte de alimentagao.

_

Os utilizadores ndao devem limpar o interior
das unidades exteriores e interiores. A limpeza
deve ser realizada por um especialista ou um
revendedor autorizado.

Em caso de avaria deste aparelho, néo o
repare sozinho. Entre em contacto com o
revendedor ou o servigo de assisténcia para
\ levar a cabo a reparagao. )




- Pontos a serem
Itens proibidos
observados

* Leia este manual de instru¢des cuidadosamente antes
de utilizar este aparelho de ar condicionado. Se ainda
tiver algumas dificuldades ou problemas consulte o seu
revendedor.

« Este aparelho tem por finalidade oferecer-lhe condigbes
confortaveis na sala. Utilize-o apenas para esse fim como
descrito neste manual de instrugbes.

( Providencie uma tomada eléctrica para ser A
utilizada exclusivamente para cada unidade,
bem como um interruptor para a fonte de
alimentagao, um disjuntor de circuito e um
disjuntor de fugas de ligacao a terra para
protec¢ao de sobrecorrente na linha exclusiva.
Providencie uma tomada eléctrica
exclusivamente para cada unidade e integrar
meios de desactivacao total com separagao
de contacto em todos os pdlos da instalagao
eléctrica fixa, conforme as normas de fiagao.
Para impedir possiveis perigos devido a
falha do isolamento, tem de ligar a
unidade a massa.
De modo a evitar o
sobreaquecimento e incéndios,
nao utilize cabos modificados,
cabos partilhados, extensdes
eléctricas nem cabos néo
\_ especificados. )
( )
Numa situagdo de anomalia/avaria do produto,
interrompa o seu uso e retire a ficha da tomada
ou e o disjuntor.
(Risco de fumo/incéndio/choque eléctrico)
Exemplos de anormalidade/avaria:
» O ELCB dispara frequentemente.
* O produto ndo arranca por vezes quando esta
ligado.
* A corrente desliga-se por vezes quando move
o cabo.
* Odor a queimado ou ruido anormal é
detectado durante o funcionamento.
* O chassis esta deformado ou anormalmente
quente.
» Fugas de agua da unidade interior.
» Sobreaquecimento do cabo de alimentagao
ou da ficha.
* N&o é possivel controlar a velocidade da
ventoinha.
* A unidade desliga-se imediatamente apds ser
activada.
» A ventoinha ndo para mesmo apos a unidade
ser desligada.
Contacte imediatamente o revendedor local
Y para manutengao/reparacao. )
4 )
N&o se sente nem suba para cima da Q
unidade. Pode cair acidentalmente. %
1\ J

/APRECAUCAO

Este equipamento pretende ser usado por peritos
ou utilizadores com formagéo em lojas, na industria

leve e em quintas, ou para utilizagao comercial por
pessoas nao especializadas.

Este aparelho pode ser utilizado por criangas

de 8 anos de idade e acima e por pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais e mentais reduzidas
ou com falta de experiéncia e conhecimento se

0os mesmos forem supervisionados ou instruidos
sobre a utilizagcdo do aparelho de maneira segura e
compreendam os perigos envolvidos.

Mantenha o alarme de incéndio e a saida de ar a
pelo menos 1,5 m da unidade.

Nao arrefega ou aquega demasiado a sala quando
estiverem presentes bebés ou pessoas invalidas.

Nao ligue e desligue o aparelho de ar condicionado
utilizando o interruptor principal. Utilize o botdo de
operagao ON/OFF.
N&o coloque nada na saida de ar da unidade 2

exterior. E muito perigoso devido a alta
velocidade de rotagéo do ventilador.

N&o toque na entrada de ar ou nas pas de
aluminio afiadas da unidade exterior. Pode @

sofrer ferimentos.

N&o cole nenhum objecto na CAIXA
DA VENTOINHA. Pode sofrer @ A

ferimentos e danificar a unidade.

» O compressor pode parar ocasionalmente durante
tempestades com trovoada ou relampagos. Isso néo é falha
mecanica. A unidade é restabelecida automaticamente
depois de alguns minutos.

* As instrugbes foram redigidas originalmente em inglés. As
versdes noutras linguas séo tradugbes da redacgao original.

Informagoes importantes sobre o
refrigerante utilizado
Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa

cobertos pelo Protocolo de Quioto. N&o libere gases na
atmosfera.

Tipo do refrigerante: R410A
Valor GWP : 1975
" GWP = potencial de aquecimento global

Inspecgdes periddicas para fugas do refrigerante podem
ser requeridas dependendo da legislagdo europeia ou local.
Contacte o seu revendedor local para mais informagdes.

Pon‘rueuEs
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Precaucoes de utilizacao

Instalacao

® Este aparelho de ar condicionado deve ser instalado
adequadamente por um técnico de instalagédo qualificado
de acordo com as Instrugdes de Instalagao fornecidas com
o aparelho.

® Antes da instalagao deste aparelho de ar condicionado,
verifique se a voltagem da rede local na sua casa ou
escritério € a mesma que a voltagem indicada na placa
identificadora.

/\ ADVERTENCIA

Evite as seguintes localizagdes para a

instalacao.

® Localizagdes onde existe fumo ou combustivel.
Localizagbes de temperatura extremamente alta como
em uma estufa.

® Localizagdes em que haja dispositivos que geram calor
excessivo.

® Evite instalar a unidade exterior onde possa ser atingida
por agua do mar ou perto de ar sulfuroso de termas. (Para
proteger o aparelho de ar condicionado de alta corrosao)

Ligagcoes

® Todas as ligagdes devem estar de acordo com os requisitos
eléctricos locais. (Consulte o seu revendedor ou um
electricista qualificado para mais detalhes.)

® Cada unidade deve ser adequadamente ligada a terra
mediante um fio de terra ou as ligagdes fornecidas.

® As ligagdes devem ser feitas por um electricista qualificado.

Preparacao para a operacao

Ligue o aparelho a corrente eléctrica 5 horas

antes da operacao inicial.

(Para aquecimento)

® Deixe a corrente eléctrica ligada para utilizagao
continua.

Se nao for utilizar o aparelho por um longo tempo, desligue

a ficha eléctrica da tomada ou desligue o disjuntor ou o
interruptor eléctrico para isolar o aparelho de ar condicionado
da fonte de alimentagéo.

Condicao de funcionamento

Utilize este aparelho de ar condicionado no seguinte intervalo
de temperatura.

M Intervalo da temperatura interior:
Modo de arrefecimento ~ 14°C - 25°C (*WBT) / 18°C - 32°C (*DBT)
Modo de aquecimento 16°C - 30°C (*DBT)

M Intervalo da temperatura exterior:

Modo de arrefecimento ~ -15°C - 46°C (*DBT)

-10°C - 43°C (*DBT)*1

-20°C - 18°C (*WBT) / -20°C - 24°C (*DBT)
-15°C - 18°C (*WBT) / -15°C - 24°C (*DBT)*1

Modo de aquecimento

*DBT: Temperatura de bolbo seco

*WBT: Temperatura de bolbo huimido

*1 Quando ligar U-60PEY1E5, U-71PEY1E5, U-100PEY1ES5,
U-100PEY1ES8, U-125PEY1ES5, U-125PEY1ES8, U-140PEY1E8

e N
Informagodes para utilizadores sobre a recolha e
eliminagao de equipamentos velhos e pilhas usadas

2

Estes simbolos nos produtos, embalagem e/
ou documentos acompanhantes significam que
os produtos eléctricos e electronicos velhos e
pilhas usadas ndo devem ser misturados com o
lixo doméstico geral.

Para o tratamento, recuperacao e reciclagem
de produtos velhos e pilhas usadas de maneira
apropriada, leve-os aos pontos de recolha
aplicaveis de acordo com a legislagdo nacional
do seu pais e com as Directivas 2002/96/CE e
2006/66/CE.

Mediante a eliminagao correcta destes
produtos e pilhas, ajudara a salvar recursos
valiosos e prevenir efeitos negativos potenciais
sobre a saude humana e o meio ambiente, que
poderiam decorrer do manuseio de residuos
inadequado.

Para mais informacdes sobre a recolha e
reciclagem de produtos velhos e pilhas usadas,
contacte a autarquia local, o servigo de
eliminagéo de residuos ou o ponto de venda de
onde comprou os itens.

Poderao ser aplicadas penalidades em caso
de eliminagéao indevida de lixo de acordo com a
legislagdo nacional.

Para utilizadores comerciais na Uniao
Europeia

Se quiser eliminar algum equipamento eléctrico
ou electrénico, contacte o seu revendedor ou
distribuidor para mais informacdes.

[Informagodes sobre a eliminagao em outros
paises fora da Unidao Europeia]

Estes simbolos sao validos apenas na

Unido Europeia. Se quiser eliminar estes
itens, contacte a autoridade local ou o seu
revendedor e informe-se sobre o método de
eliminagéo correcto.

Nota para os simbolos de pilha (dois
exemplos inferiores):

Este simbolo pode ser utilizado em combinagao
com um simbolo quimico. Neste caso, ele
satisfaz os requisitos estipulados pela Directiva
para o elemento quimico envolvido.

gy




Nomenclatura das pecas

UNIDADE EXTERIOR
(— Entrada de ar

UNIDADE INTERIOR

Conduta de
saida de ar *
Parafuso de ancoragem *

Parafuso de
suspenséo *

(— Entrada de ar

Entrada de ar

Material de

*

Grelha de saida
dear*

* Fornecimento de campo

Saida de ar Saida de ar

Saida de ar
PE1 (Tipo 50) PE1 (Tipo 60, 71) PE1 (Tipo 100, 125, 140)
PEY1 (Tipo 60, 71) PEY1 (Tipo 100, 125) PEY1 (Tipo 140)

Unidade interior

| Controlo remoto sem fios | | Controlo remoto do temporizador | | Telecomando com fios de alta especificagdo |
" N° do modelo - N° do modelo N° do modelo
CZ-RWSC3 Para todas A Para todas
(Para todas as as unidades <~ o as umdades
unidades interiores) interiores B v |o interiores

Leia as instrugdes de operagao incluidas
com o telecomando.

S

Mecanismo de funcionamento

H Rendimento do aquecimento
® Como este aparelho de ar condicionado emprega o
ar exterior para aquecimento, o seu rendimento de
aquecimento se deteriora com a redugéo da temperatura
externa.
(Devido ao sistema da bomba de calor)
—Neste caso, utilize outro aparelho de aquecimento.

B Descongelacgao
® Este aparelho pode iniciar a operagdo de descongelagéo
para derreter a congelagdo formada na unidade exterior.
®A descongelagcdo comeca: O ventilador da
unidade interior para (ou a velocidade torna-se
extremamente baixa).
—“@” (STANDBY) aparece.

@A operagao de aquecimento recomecga
passados alguns minutos: O ventilador da
unidade interior permanece parado (ou funcionara a
uma velocidade muito baixa) até que a serpentina do
permutador de calor da unidade interior se aquega o
suficiente.

— “@” (STANDBY) aparece.

®A descongelagao é concluida: O ventilador da
unidade interior comega a funcionar.
— “6” (STANDBY) desaparece.

M Operacgao “DRY”

® Quando a temperatura da sala atinge o nivel que foi
ajustado, a unidade exterior repete o ciclo de ligar e
desligar automaticamente.

® Quando a unidade exterior € desligada, o ventilador da
unidade interior também para.
(Para prevenir o aumento de humidade na sala)

® Quando houver uma grande probabilidade de a
temperatura da sala atingir o nivel que foi definido, a
velocidade do ventilador é definida para “brisa” (vento
suave) automaticamente.

® A operagdo “DRY” ndo é possivel quando a temperatura
exterior € 15 °C ou menos.

M Se a energia falhar enquanto a unidade

estiver a funcionar

Quando a unidade recomeca automaticamente apds uma
falha de energia temporaria, ela utiliza os mesmos ajustes
que estavam em efeito antes do corte de energia.

41
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Manutencao

/N ADVERTENCIA (Sugestées para economizar energia A

H Evite

® Nao bloqueie a entrada e saida de ar da unidade.
(Uma obstrugao provocara o mau funcionamento
da unidade.)

® Durante a operacao de arrefecimento, utilize toldos,
persianas ou cortinas para prevenir a radiagao directa

@® Por motivos de seguranca, desligue o aparelho de ar
condicionado e desligue-o da rede antes de proceder a
sua limpeza.

(Caso contrario, havera o risco de choque eléctrico ou
de ferimentos devido a alta velocidade de rotagédo do

ventilador.) ;
@ Nao verta agua sobre a unidade interior. de raios solares na sala.
(Isso pode danificar os componentes internos e causar B Facga
um choque eléctrico.) ® Mantenha o filtro sempre limpo.
(Um filtro obstruido prejudicara o desempenho da
unidade.)

AP RE CAU GAO — “Manutenc&o”

® Para prevenir o escape do ar condicionado, mantenha

I . as janelas, portas e quaisquer outras aberturas
® Nunca utilize solventes ou produtos quimicos fortes. Da fecjhadas P quaisq

mesma forma, n&o limpe as pecas plasticas com agua \_ )
muito quente.
(Isso pode causar uma deformagédo ou mudar a cor.)
® Algumas arestas metalicas e as pas sédo pontiagudas.
Tome cuidado ao limpar tais partes.
(Pode ferir-se.)
® Utilize um banco ou escada firme quando limpar uma
unidade interior instalada em lugares altos.

® A serpentina interna e outros componentes da unidade
exterior devem ser limpos regularmente.
« Contacte o seu revendedor ou servigo de assisténcia.

Antes de solicitar assisténcia

Sintoma Causa Accao

Falha de energia ou apds falha de Prima o botdo ON/OFF de alimentagao no controlo

O aparelho de ar energia. remoto.
condicionado nao « Se o disjuntor estiver desligado, ligue a alimentag&o.
funciona apoés ser « Se o disjuntor tiver disparado, consulte o seu

O botao de operagao (alimentagio) esta

ligado. desligado. revendedor sem o ligar.
Fusivel queimado. Contacte o seu revendedor.
A entrada ou saida de ar das unidades
interiores e exteriores esta obstruida com | Remova a poeira.
poeira.
O interruptor da velocidade do vento esta WA »
definida para “Baixa”. Mude para “Alta” ou “Forte”.
Baixo Defini¢des inadequadas da temperatura.
desempenho de A sala esta exposta a luz solar directa no p " : -
arrefecimento ou modo de arrefecimento. Consulte “Sugestdes para economizar energia”.
aquecimento As portas ou janelas est&o abertas.
O filtro de ar esta obstruido. Consulte “Manutengao”.
Demasiadas fontes de calor na sala no Utilize um minimo de fontes de calor e durante um curto
modo de arrefecimento. espago de tempo.

Demasiadas pessoas na sala no modo de | Diminua a definicdo de temperatura ou altere para “Alta”
arrefecimento. ou “Forte”.

Se o aparelho de ar condicionado nao funcionar correctamente mesmo apoés a verificagao de cada
item de “Antes de solicitar assisténcia” e “Localizagao e solug¢ao de problemas”

® Pare a operacao imediatamente e desligue a alimentacdo. Em seguida, contacte o seu revendedor e comunique o niumero
de série e o sintoma. Comunique também a marca de inspecgéo A\ e as letras E, F, H, L, P em conjunto com nimeros que
aparecem no visor LCD do controlo remoto.
42 ® Nunca tente reparar o aparelho de ar condicionado por conta propria, pois & muito perigoso fazé-lo.



Localizagao e solucao de problemas

Verifique antes de consultar ou solicitar assisténcia.

[ Sintoma ] [ Causa / Acgao ]
Som como fluxo de agua é ouvido » Som de liquido refrigerante a fluir no interior da unidade.
durante ou apo6s o funcionamento. » Som de 4gua de drenagem através do tubo de drenagem.
Ruido

Ruido de rachadura é ouvido durante ou s

aquando da paragem do funcionamento. Som devido a mudancga de temperatura das pecas.
: » Odores a componentes internos, a tabaco, a cosméticos
E possivel sentir odores do ar descarregado acumulados no ar condicionado e no ar descarregado.
durante o funcionamento. « O interior da unidade esta sujo.

(Contacte o seu revendedor.)

Acumulagao de condensacao perto da saida + A humidade interna arrefece devido ao vento frio e acumula-se
de ar durante a operagao de arrefecimento. como condensagéo.

» Se o aparelho de ar condicionado tiver sido instalado em
lugares onde existam grandes quantidades de neblina de
6leo como em restaurantes, a limpeza é necessario, porque o
interior da unidade (permutador de calor) esta sujo.

(Contacte o seu revendedor.)

Forma-se névoa durante a operagao de
arrefecimento.

Unidade interior

Forma-se névoa durante a operacao de

. » A operagao de descongelagao esta em andamento.
aquecimento.

» A rotagéo do ventilador torna o funcionamento mais suave.
« O ventilador pode rodar para secar o permutador de calor
dependendo da definigdo.

O ventilador roda durante algum tempo
apesar do funcionamento parar.

Poeira é descarregada. * A poeira acumulada dentro da unidade interior é descarregada.

No funcionamento inicial a alta velocidade,
algumas vezes o ventilador roda mais
rapido do que a velocidade definida.

(3 a 30 minutos)

« Isto serve para verificagdo da operagéo a fim de confirmar
que a rotagdo do motor do ventilador esta dentro da faixa de
utilizagao.

Sem funcionamento
(Quando a alimentagao é ligada
imediatamente / Quando a operagao é
parada e retomada imediatamente)

« O funcionamento ndo é iniciado durante aproximadamente
os 3 primeiros minutos porque o circuito de protecgdo do
compressor esta activado.

Pon‘rueuEs

Gera-se ruido durante a operagao de
aquecimento.

» A operagao de descongelagdo estd em andamento.

Sai vapor durante a operacgao de
aquecimento.
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O ventilador continua a rodar mesmo apés
a paragem da operagao com o controlo * Isso é para o funcionamento suave.
remoto.
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20G EUXAPIOTOUE TTOU AYOPAOCATE AUTO TO
mPOoiIdv TnG Panasonic.

AuTé TO TTPOIGV €ival pIa EMTTOPIKNA
E0WTEPIKN MOVADA KAIMATIOTIKOU.
Emiouvdrrtovral odnyieg eyKatdoTaong.

[epiexoueva

[po@uAaceic ao@aAsiag

Ta TTapakdTw cUUBOAQ TTOU XpNnoiuoTToloUvTal O auTd TO
EYXEIPIOIO 0OG TTPOEIBOTTOIOUV VIO EVOEXOUEVEG ETTIKIVOUVEG
KATAOTACEIG VIO TOUG XPHOTEG, TO TTPOCWTTIKG ETTIOKEUAG 1} TO
pnxavnpa:

AuT6 10 oUPBOAO avagEpeTal o€ pia
ETTIKIVOUVN 1] YN ao@aAn evépyeia
AHPOEMO”OIH{H TTOU UTTOpEi va 0dnynaoel oe coapd

TIPOOWTTIKG TPAUUATIOUO ) BdvarTo.

AuT6 10 OUUBOAO avagEpeTal o€ JIa
€TTIKIVOUVN 1] YN aoQaAn evépyeia
TTOU PTTOPEl va odnyroel o€
TIPOCWTTIKG TPAUUATIONO 1) {nuIG
TOU TTPOIGVTOG I\ TNG TTEPIOUTIAG

/N\NPOZOXH

0ag.

@ MPoPUAAEEIC ATPAAEING..........cccoveeeeeeeeeneee. 44
@ MPOoPUAAEEIS VIO XPAON ..o 46
© OVOUATO HEPUIV.....oevvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 47

* MNXaviouOGg AEITOUPYIOG.........cccceeeeeeeen. 47
L X TAVA §17o] 3 Te 1 o D 48

*Mpiv {nTAOETE Va yivel ouvTApnon............ 48
® AvTipgeTwTTIoN TTPORANHATWYV ..., 49

NMAnpogopieg yia To TTPOoidV

Av €xeTe TTPOBAAUATA i} ATTOPIEG TXETIKA E TO KAIUATIOTIKO
0ag, Ba xpelaoTeiTe TIG TTAPAKATW TTANpoopicg. O apiBuodg
povTEAOU Kal 0 augwv apiBudg BpiokovTtal oTnv TIvokida aTo
KATW PEPOG Tou BaAduou.

4 )
Ap. povtéAou

AUgwv apiBudg

Huepounvia ayopdg

AledBuvaon avTITTPOCWITTOU

TnAépwvo

/A\MPOEIAOMOIHZH

EmpBeBaiwoTe pe Tov e€ouaiodoTnuévo
QAVTITTPOOWTTO 1] €I8IKO yIa TN XPAON Tou
kaBopiouévou TUTTOU WUKTIKOU. H xprion
WUKTIKOU O1a@OopEeTIKOU aTTd TOV KaBopIouévo
TUTTO PTTOPEi Va TTpOKaAéael BAGBN oTo TTPOIoY,
€kpnén ka1 TPAUPATIOPO, KTA.

Auté 10 KANIJOTIOTIKG BEV €xEl EEAEPIOTAPA IO
va Taipvel kaBapo aépa atd £Ew. Kabe opd
TTOU XPNOIUOTIOIEITE CUOKEUEG BEpUavang PE
uypaéplo ) TTeETpEAaIo aTo 610 SWHATIO, TTPETTE
va aVOiYETE QUXVA TIG TTOPTEG Kal Ta TTapdBupa
€TTEION KATAVAAWVOUV TTOAU atrd TO 0EUYOVO TOU
agpa.

AlOQOPETIKA, O€ £€0XATN TTEPITITWOT, UTTAPXEI
Kivduvog ao@uiiag.

MoT€ pn xpnoigotroleite, oUTE va aTroOnKeUETE,
Bevdivn  dAAo eUPAEKTO OEpIO 1 UYPO KOVTE OTO
KAIpaTioTIkG. Eival ToAU eTmikivouvo.

Mnv XpNnOIKOTIOIEITE AUTH TN CUCKEUN O€
QUVNTIKA EKPNKTIKESG ATPHOTPAIPEG.

Mnv ayyiCeTe TTOTE TN CUOKEUN PE Bpeyuéva
XEPIQ.

Mnv TotroBeTeite Ta dAXTUAQ 0OG 1] GAAT
QVTIKEIMEVA OTNV ECWTEPIKN 1] EGWTEPIKN Q
povada Tou KAIMATIOTIKOU, Ta

TTEPIOTPEPOUEVA PEPN EVOEXETAI VA
\ TIPOKOAAECOUV TPAUMATIONO.

[

J
~

H diappor] YuKTiKoU agpiou PTTOpEi va
TIPOKOAECEI TTUPKAYIA.
Ma Adyoug ao@dAciag, BeBaiwbeite OTI £XETE
oBnoel To KAIMATIOTIKO KOBWG €TTiIoNG OTI £XETE
ATTOOUVOETEI TNV TPOPOdOTia PEUPATOG TTPIV TOV
KaBapiouo A 1o o€ppIg.

E-

2& TEPITITWON £KTAKTNG AVAYKNG,
aTrooUVOEDTE TO BUOUA NAEKTPIKAG
TTapoxAGg atréd Tnv Tpida, KaTeRAOTE TNV
AC0QAAEIQ 1] ATTEVEPYOTTOINOTE TO
BIaKOTITN 10XU0G, WOTE VO ATTOUOVWOETE
TO KAIMOTIOTIKO aTTd TNV KEVTPIKA TTAPOXH.

O kaBapIoPOG TOU ECWTEPIKOU TWV ETWTEPIKWV

KaI EEWTEPIKWY HOVADdWV OEV TTPETTEI VO
TTpaypaToTTolgiTal aTTd Toug XProTeg. KaAéoTe
€EoUO1000TNHEVO AVTITTIPOOWTTO A E18IKOG YA TOV
KaBapIouo.

>¢ epitrTwon ducAeiToupyiag authg TNG
OUOKEUNG, NV TNV £TTIOKEUAOETE PIOVOI 0OG.
EmKoIvwvroTe pe Tov avTITpdowTTo TTWANCEWY

\_ 1] TOV aQvTITTPOCWTTO O£PRIG YIa TNV ETTIOKEUR. )




® O¢uarta TToU 0 O¢uarta TTou TTPETTE An POZOXH

arrayopevovTal Va TTPOCEEETE
- - § - - H ouokeun auTr TTpoopileTal yia Xprion atré 151koug
» AloBaoTe TIPOCEKTIKA TIG TTAPOUCES Qénylgg Xprong Tpiv 0 A EKTTAIBEUPEVOUC XPOTEC O KATOOTAUOTA, OTNV
XPNOILOTIOINCETE QUTO TO KAIMATIOTIKO. Ay EXETE o1'r0|80’6n1'roTe £Aa®PEA PBIOUNXavia Kal G aypOKTARATA, A yia
6U0KOAIEC qenpoBAnpaTa, OUMBOUAEUBEITE TOV QVTITIPOOWTTO EUTIOPIK XPON ATTO PN EISIKEUPEVA TOWA.
oag yia BonBeia. - - - —
* AUTO TO KAIHATIOTIKO €X€l OXEOIAOTEI yIa VA 0AG TTAPEXEI H GUOKEUN auTr PTTOPEl va xpnclpgnomesl amo
GVeTEG GUVBIKEG dwaTiou. XpNOIUOTIOIRGTE TO UOVO Yid TO TaISIG NAIKiag TOUAGXIOTOV 8 XPOVWV Kal aTTo
OKOTIO TTOU TTPOOPICETAI, OTIWG TTEPIYPAPETAI OTIG TIAPOUTEG 4Toua E PEIWUEVES QUOIKEG, AIOBNTAPIEG 1
0BnyieC XPHONC. SlavonTIKEG IKAVOTNTEG I XWPIG TTEIPA KAl YVWOEIG,

av emTnPoUVTal ) Toug £Xouv doBEei 0dnyieg OXETIKA
ME TN XPrION TNG CUOKEUAG JE AOPAAEG TPOTTO Kal
KOTaVOOUV TOUG EUTTAEKOUEVOUG KivOUVOUG.

Alatnpeite T0 ouvayepuod TTUPKAYIAG Kail TNV £€€000
aépa TouAdyioTov 1,5 m pyakpid ammd Tn povada.

H Bepuokpaaia evdg dwpartiou 61ToU BpickovTal
HwpPd 1 NAIKIWPEVOI eV TTPETTEI va gival UTTEPBOAIKA

- \ XaunAn i uwnAA.
Na €xere pia pica Tou Ba GIUOTTOIEITE . - - X
0 Nat Q(Aslofmd y?aCKdee povdxéexr} ak)\d KOl Va1 TIpEYETE ® MnV avolyokAEVeTE TO KAMIUGTIOTIKO ATTO TOV KEVTPIKG

OTNV GTTOKAEIOTIKF YOI BIGKTTT NAEKTOIKAC BI0KOTITN TPOPOBOTiag. XPNOIYOTIOINGTE TO KOUMTTI

TTAPOXNG, OOPAAEId KUKAWUATOG KOl SIOKOTITN Aermoupyiag ON/OFF.

dlappong yia mpoaTadia atmd utrepBoAikn Taon. Mn ToTToBETEiTE TiTTOTA OTNV €050 AEPA THS

Na £xete pia pila TTou Ba XpPnOoIUOTTOIEITE €EWTEPIKNG povadag. AuTo eival eTTIKivOUVO A

QTTOKAEIOTIKA YIa KABE povada. XTn Poviun €TTEION O AVEUICTAPOG TTEPIOTPEPETAI UE

KaAwdiwaon, amaiTeital va evowuaTweei MEYAAN TaxuTnTO.

diaTagn mARpoug amooUvdeang Ue duvaTodTnTa - . — .

SlaywpIopoU ETTAPWY T€ GAOUG TOUG TTOAOUG Mnv ayyi¢ete Tv €icodo agpa A Ta aixpnpea

OUPPWVO TOUG KAVOVEG KATAOKEUMS KAAWBIWOEWV. TTEPUYIa aAOUHIVIOU TNG ECWTEPIKNAG %
povadag. MTTopei va TpaupaTioTEITE.

MNa v TpoAnYn mMoavwy KIVOUvVwy ot

BAGBN TNG pévwaong, n povada TPETTEl va Mnv TOTTOBETEITE KAVEVA QVTIKEIUEVO ‘
VEIDVETAL. otn ©HKH ANEMIZTHPA. MTopsi @ A
[TV QTTOTPOTTT, UTTEPBEPHAVONC va TPOUMATIOTEITE Kal N Jovada

Kal TTUPKAYIAG, unv % .

XPNOIUOTIOIEITE TPOTTOTTOINUEVT

uTTOpEl va uttooTei BAGRN.
KaAwdIa, KOAWSIO CUVOPHOYNG,
KaAwdia TEKTAONG 1) U €I0IKA

\ KaAwdia. y, ( ANAKOINQZH )
(" 0 AloKGyTE T XPrion Tou TPOIdVTOG av TIAPOUTIAOTEl |+ H AEITOUPYIQ TOU GUTTIEDTH EVBEXETAI Va SIAKOTITETA

omoladnrote avwpoAia/BAABn kai aroouvdioTe TTEQIOTAGIOKG 0T SIGPKEID KATAIYiBWY. Aev TIpOKEITal yia

10 BUOLO TOU PEGHATOG 1} ,K){‘E'GTE T0 diakoTm PNXAVIKA aaToxia. H duvatéTnTa Asitoupyiag Tng Hovadag
Tpogodoaiac kal Tv acpdAeia. ) ETTOVEPXETAI QUTOPOTA JETA OTTO PEPIKG AETTTA.

(Ymapxel kivuvoc katrvol/mupkayidg/nAexTpomrAngiac) « To ayyAIkd Keipevo gival ol TIpWTOTUTIEC 0BNyiec. O1 GAAEC

MNapadeiyyara avwualiag/aoToyiag: ., . - ; p
+ O BIGKOTITNC KUKAGHQTOC SIAPPORC TN YEIWoNg YAWDWOOEG €ival JETOPPATEIS TWV TTPWTOTUTIWY 0ONYIWV.

(ELCB) evepyoTroicital guxva.

* Mepikég QOPEG, TO TIPOIGV BeV EeKIVA OTav TO Zn PGVTIKéS TTAnpoOPoOpieg O'XEITIK(X ME
EVEPYOTIOIEITE. TO YUKTIKO TTOU XPNOIMOTTOIEITAI

* MepIkEG QOPEG, N I0XUG ATTOOUVOEETAI OTAV KIVEITAI . . . . . Emimika
T0 KAAWDIO. To TTpoidv auTd TrepiExel PBopiwpéva aépia BEPPOKNTTIOU TTOU

. Yndpxa oo'l_”‘] Kq“évou f] aouvr']e|o"|'0g eépusog KG)\[’JTTTOV]TGl GTl'(’) TO Tl'préKO)\)\O KyOtO. MI’]V £§GVdY€T£ Géplc
KaTd TN Aeimoupyia. aTnv aTueCcPaAIpa.

* To Kupiwg THAUA €ival TAPALOPPWHEVO N TOTTOG WuKTIKOU: R410A

acuviBioTa {eoTo.

2 M.
* Ymrdpyel diappor vepou aTrd TNV ECWTEPIKA povada. Tipn GWP: 1975

+To KG)’\U'JGIO 10 'BL'JOU'C( peUUaTog Eival }JmpBoMKd (earo. M GWP = Suvapikd TTAavnTIKAS aUEnong TNg Bsppokpaciag
* Aev eival eQIKTOG 0 EAeyX0G TG TaXUTNTOG TOU EvBEXOMEVWG VA ATTAITOUVTAI TTEPIOBIKES ETTIBEWPNOEIC YA
avepiomnpa. dIapPOEG WUKTIKOU avaAoya Pe TNV EupwTraikr A TOTTIKA

* H Aeimoupyia TG Hovadag SIOKOTITETAI AUECTWG,
akoun Kai av éxel 1€0¢i g€ Aeimoupyia.

* O avepIoTAPAG eV OTAPATAEI KON KAl AV €XEI
OlakoTrei n Aeiroupyia.

ETmikoivwvAoTe apéowg pe Tov TOTTIKG aag

QVTITTPOCOWTTO VIO GUVTAPNON/ETTIOKEUN.

vouoBeaia. ETKoIVWVAOTE PE TOV TOTTIKO GAG avTITTPOOWTTO
YIO TTEPICOOTEPEG TTANPOPOPIEG.

\_ J
( )
Mnv k&BeoTe Kal Unv OTEKETTE ETTAVW OTN Q
povada. Mropei va réaeTe KATw KaTd AGBOoG.
\. J 45
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[Mpo@uUAACeIC yia xpnon

EykatdoTaon

® H eykatdoTaon autoU Tou KAILATIOTIKOU TTRETTEN VA YiVEl
OWOTA aTTd €IBIKEUUEVOUG TEXVIKOUG EYKATACTACONG
oUpewva e TIG 0dnyieg eyKaTaaTaAONG TTOU OUVOSEUOUV TN
povada.

® MNpiv ammd Tnv gykatdotaon, BeBaiwbeite 611 N Tédon Tou
NAEKTPIKOU PEUPATOG OTO OTTITI A GTO YpaAPEio oag ivai n
idla pe TNV Téon TTou avaypd@eTal oTNV TTIVAKIOA.

/A\MPOEIAOMNOIHZH

ATTOQEeUYETE TIG TTAPAKATW TOTTOBETIEG YIa

TNV EYKATAOTAON.

® TotroBeoieg 6TTOU UTTAPXEI KATTVOG 1 EUPAEKTA AEPIAL.
ETmiong TomroBeaieg e e€aipeTikG uwnAn Bepuokpaacia
OTTWG £va BEPUOKATTIO.

® TotroBeaieg OTTOU BpioKoVTal AVTIKEIYEVA TTOU TTAPAYOUV
JEYAAEG TTOOOTNTEG BEPUOTNTAG.

Mpoooxn:

® AtropuyeTe TNV £yKatdoTaon TnG EEWTEPIKNG povadag
o€ pépn OTTOU QUTH PTTOPET va £pBel o€ Aueon €TTAPNA HE
BaAaaoIvé vepd 1 KOVTA o€ TINYEG BEIoUXWY agpiwy €
IOOTIKG AOUTPA.
(Ma va rpooTaTéweTe To KAIMATIOTIKG 116 d1IdBpwon
peydAou Babuou)

KaAwdiwon

® OAeg 01 KAAWBIWTEIG TTPETTEI VO GUUHOPPUWVOVTAI
JE TOUG TOTTIKOUG KOVOVIOUOUG YIa TNV NAEKTpOAoyia.
(XupBouAeuBeite Tov QVTITTIPOOWTTO 0AG A évav EIDIKEUPEVO
NAEKTPOAGYO VIO AETITOUEPEIEG.)

® Kd&Be povada TpETTel va gival YEIwPEVN JE Eva KaAwDIo
yeiwong N péow Twv CWANVWOEWY UBPEUCNG.

® O1 KOAWBIWOEIG TTPETTEI VA Yivouv aTrd évav €IBIKEUPEVO
NAEKTPOASGYO.

MNMpoeToipacia AsiToupyiag

EvepyoTroioTe TNV KEVTPIKN NAEKTPIKA TTOPOXN
5 wpeg pIv TNV évapén TnG AsiToupyiag. on
(Ma TrpoBépuavan) o
® AQNOTE TNV KEVTPIKI NAEKTPIKA TTAPOXN OTNV
evepyr 6€an (ON) yia ouvexopevn xpnon.

( NAPATHPHEH )

‘OT1av dev XPNOIUOTIOIEITE TN CUOKEUN VIO JEYAAO XPOVIKO
O1doTNUA, aTTOoUVOEDTE TO BUCHA NAEKTPIKAG TTAPOXNAS aTTO
TNV TTPIda, KATEBAOTE TNV ACPAAEIX ) ATTEVEPYOTTOINOTE TO
OI1aKAOTITN 1I0XU0G, WOTE VA ATTONOVWOETE TO KAIPATIOTIKO atTd
TNV KEVTPIKA TTAPOXN.

2UvOnKeg AsiToupyiag

XpnaoiyoTroinoTe autd To KAIJATIOTIKG OTa akOAouBa eUpn
Bepuokpaaciag:

B EUpog eowTeEPIKAG OEpOKpATiag:

Aermoupyia wugng 14°C - 25°C (*OYB) / 18°C - 32°C (*©=B)
Aeimoupyia Béppavong 16°C - 30°C (*©=B)

B EUpog ewrepikng Bepuokpaaciag:

Aeiroupyia wogng -15°C - 46°C (*©=B)
-10°C - 43°C (*0=B)*1

Aermoupyia Béppavang -20°C - 18°C (*QYB) /-20°C - 24°C (*©=B)
-15°C - 18°C (*QYB) / -15°C - 24°C (*©=B)*1

*©=B: O¢puokpaaia Enpou BoABou

*OYB: O¢epuokpaacia uypou BoABou

*1 Kata tn ouvdeon U-60PEY1ES, U-71PEY1ES5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1ES5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

4 N\
MAnpo@opisg yia TOUG XPAOTEG OXETIKA HE TN
ouAAoyn kai atréppiwn TTaAIoU £§OTTAICHOU Kal
XPNOIMOTTOINHEVWY PTTATAPIWYV

K AauTtd Ta oUuBoAa oTa TTPoIdVTA, TIG
|

OUOKEUAOieg f/Kal Ta GUVOOEUTIKG £yypaga
onuaivouv OTI Ta NAEKTPIKA Kal NAEKTPOVIKA
TTPOIGVTA Kal o1 PTTaTapieg dev TTPETTEI va
QAVApIYVUOVTAl PE YEVIKA OIKIAKA atroBAnTa.

MNa 10 cWoTo XEIPIOPO, AVAKTNON KAl
QAVOKUKAWGN TTAAIWV TTPOIOVTWYV Kal
XPNOIUOTTIOINUEVWY WTTOTAPIWY, TIPOCKOMIOTE Ta
oTa KAaTAGAANAa anueia ouAAoyng, cUPQWVa Je
TNV €0vIkr vouoBeaia kai Tig Odnyieg 2002/96/
EK ka1 2006/66/EK.

Me Tn owoTr 81d0ecn AUTWYV TWV TTPOIOVTWV Kal
pTTarapiwyv, 8a BondAaceTe oTnV £€0ikovounon
TTOAUTIHWY TTOPWV KaI GTNV ATTOQUYH TUXOV
OUVNTIKWYV OpVNTIKWYV ETITITWOEWV YId ThV
avBpwTTivn uyeia kai To TTEPIBAAAOV TTOU Ba
TTIPOEKUTITAV ATTO TOV AKATAAANAO XEIPIOUO TwV
atmoBAATWY.

Ma TepIoadTEPES TTANPOPOPIEG OXETIKA HUE

TN oUAAOYN Kal TNV avaKUKAWGoN TTaAIWV
TTPOIGVTWYV KAl PTTATAPIWY, ETTIKOIVWVAOTE HUE TO
onuo oag, Tnv uttnpeoia d1d6song amoBAATWY
1 70 KaTtdoTnUa aT1rd 6TTOU AyopAcaTE TA €idN.
Evdexouévwg va uTtdpyouv KUPWOEIG yia Tn
AavBaouévn d1IdBecn AUTWY TWV aTTORAATWY,
oUp@wva Pe TNV €0VIKN vouoBeaia.

Ma emxeipnUaTIKOUG XPROTEG OTNV
Eupwtraiki ‘Evwon

Edv BéAeTe va atroppiyete NAeKTPIKO R
NAEKTPOVIKG ECOTTAIOUO, ETTIKOIVWVAOTE PE TOV
avTITTPOCWTTIO ) TTPOUNBEUT 0OG VIO TTEPAITEPW
TTANPOPOPIEG.

[MAnpogopieg yia Tn 8160eon o€ dAAeg
XWpEeg eKTOG TG Eupwtraikng ‘Evwong]

Ta oUPBoAa auTd I0XU0OUV JOVO 0TV
Eupwrtraikr) ‘Evwon. Edv BéAeTe va atroppiyeTe
AUTA T €idN, ETTIKOIVWVACTE PE TIG TOTTIKEG
ApXEG A TOV QVTITTPOOWTTO GAG KAl PWTAOTE
OXETIK& PE TN oWOoTA PéBodo d1GBeonG.

Avakoivwon yia 1o gUHoAo pITarapiag
(TrapakdTw dUo Trapadeiypora cupBoAou):
Auté 10 GUUBOAO PTTOPET Va XpnoidoTTolEiTal

o€ ouvduaouO PE Eva XNUIKO oUPBOAO. ¢
QauTH TNV TTEPITITWON CUPHOPPUVETAI PE TV
artaitnon 1Tou kabopioTnke atod Tnv Odnyia yia
Pb TO EPTTAEKOPEVO XNMIKO.




Ovoparta uepwV

EZQTEPIK'H MONAAA

*

EZQTEPIK'H MONAAA
(— Eioodog aépa

Aywyog 60U aépa

Moudvi aykUpwong *
Mmouhdvi avdpmang *

(— Eioodog aépa

Eioodog aépa

r; YAk 0po@rig *

Ipikia €€6d0U aépa *

‘E¢odoc aépa

* MpounBeletal Tommkd

g

5

'E¢odog aépa

‘E¢oboc aépa
PE1 (Tomog 50) PE1 (Tomog60,71)  PE1 (Tumog 100, 125, 140)
PEY1 (Tomoc 60, 71) PEY1 (Tomoc 100, 125) PEY (Tomoc 140)

Eowrepik povada

| AcUppuarto TnAEXEIPIOTAPIO | |TnA£x£|p|oTr’]p|o xpovoblakémn| |Evooppumm)\axaplorr']plo uwn)\d)vnp06luvpuq>d)v|

Ap. povTéhou Ap. povTéAou Ap. povTéhou
CZ-RWSC3 Ma 0Aeg TIg S . = Mo 6Aeg TS
(Mo 6Aeg TIG ECWTEPIKEG EOWTEPIKEG < - 1 » EOWTEPIKEG
povadeq) povadeg = © Movadeg

AloBdaoTe TIG 00nyieg XpAoNG TTou
OuvodEUOUV TO TNAEXEIPIOTAPIO.

Mnxaviopog Asitoupyiag

B Amédoon Bépuavong
@ E1re101r) auTto TO KAIYATIOTIKO XPNOIPOTIOIEI TOV EEWTEPIKO
aépa yia Tn B€puavan, n arédoon TG BEpuavaorng Tou
MEIVETOI PE TN Peiwan TNG eEWTEPIKAG BepPoKpaaiag.
(A6yw Tou cuoTApaTtog avtAiag Bépuavang)
— X€ QUTH TNV TTEPITITWON, XPNOIUOTIOINCTE HIa GAAN
OUOKeur Béppavong.

B AmToypuén
® AuTH n ouokeun PTTopei va Eekiviael Tn Aeimoupyia
ammoéYuENG yia va Aol Tov TTAYO TTOU OXNUOTIOTNKE
oTnV €EWTEPIKN povada.

D=ekIvael n amoWugn: O avepioTAPAS TG ECWTEPIKAG
povadag oTapatdel (A n TaxUTNTa yiveTal EEAIPETIKA
apyn).

— EpgaviZetai n évdeign «@ » (STANDBY).

@H Asitoupyia Bépuavong ouveyxigeTal HETA
a1rd APKETA AETTTA: O aveEUIOTHPAG TNG ECWTEPIKNAG
povadag Trapauével oTapatnuévog (A AeIroupyei e
TTOAU apyr| TaxUTnNTa) £WG OTOU BEPUaVOEi ETTAPKWG TO
TINVio Tou E0WTEPIKOU eVOAAGKTN BeppdTNTAG.

— Epgaviletal n évdeign «@» (STANDBY).

®H améwugn oAokAnpwOnke: O avepioTApag TG
EOWTEPIKNG POVadaG LeKIvael TN Aeitoupyia.
— ZBAvel n évdeign «& » (STANDBY).

B Asitoupyia «KAODYITPANZHZ»
® Otav n Beppokpacia dwpatiou PTACEl OTO ETTITTESO
OTO OTT0i0 £X€I PUBNIOTEL, N EEWTEPIKN povada
emmavaAapBavel autéuaTa TOV KUKAO EVEPYOTTOINGNG Kal
QTTEVEPYOTTOINONG.
® Orav atrevepyotroindei n eEwTepIKr) povada, Ba oTapathael
Kal O QVEUIOTAPAG TNG ECWTEPIKNG povadag. (Ma va
aTropeuxOei n €k véou algnaon TNG uypaaiag aTo dSWHATIO)
® Otav n Bepuokpaacia dwuartiou gival o TBavé va eTAcEl
TO €TTITTEDO TTOU €ixe PUBMIOTEL, N TaXUTNTA AVEUIOTIPA
puBpieTal autépaTta aTo «breezex» (eAa@pPU agpaki).
® H Aermoupyia «<AOYTPANZHZ» d¢ev gival duvaTr av n
eEwTEPIKN Beppokpaaia gival 15 °C A xapunAdTepn.
M X mepimTwon S10KOTTAG PEUHATOS EVW
AgIToupyei n povada
OT1av n yovada cuveyilel autOuaTa TN AEIToupyia YETA aTTd
MI TTPOCWPIVE| BIOKOTTH) PEUPATOG, XPNOIMOTIOIE TIG iBIEG
puBuioeig TTou gixe TTPIv TN SIAKOTT) PEUPATOG.
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2UvTRApnon

4 )
/N\IMPOEIAOMOIHZH ZuPBOUAEG Yia £§0IKOVONON EVEPYEIDG
) ) ) ; } B Ti va amro@uyeTe
@ la )\oyoug aoaAeiag, TPV 06 T K'cxecxplcpa, TTPETTEl ® M @pGlere TNV E10PON KAl EKPON TG HOVEBaG. (EGV
va O,BnV£T£ 10 K)"WT,'GT'KO kai va Byq(us 10 r,])‘SKTp'KO . OTTOIOSATTOTE ATTO AUTEG ival @paypévn, N povada
KaAwdio atrd Tnv Tpida. (Alag@opeTiKd, YTropei va TTpoKANBEi ev Ba AcIToupyei KaAd Kal PTTopei va UTr,ochsi
NAEKTPOTTANGIO 1) TPAUUATIOPGG ETTEIDN O AVEUIOTAPAG SuaAerToupyia).
TIEPIOTPEPETAI e PEYaAn Taxmnra.) . . ® Kard ™ Asitoupyia wigng, XPNOILOTIOIEITE OKIGDA,
® Mn pixvere vepd 0TV E0WTEPIKA PHOVASA. (AUTO HTTOpEi TEPOidEG 1 KOUPTIVEG yIa UNV EI0EPXETAl AUEGO NAIAKS
va TTPpoKaAéael BAGRN OTa ECWTEPIKG PEPN Kal KivOUvo PWS OTO BWHATIO.
nAektpomrAngiac.) BT va KaveTe
® Na diatnpeite Tavta 10 PiATpo aépa kabapd. (Eva
@paypévo QiATpo aépa Ba peiwael TNV aTddoacn TNG
n POZOXH povadag.) — «ZuvTripnon»
® lNa va ynv diaeeldyel 0 KANIJOTIOUEVOG PG, VA EXETE
® Mn xpnoidotrolgite TTOTE SIGAUTEG 1 IOXUPES XNMIKESG OUTIEG. T‘;\ nagaeupa, TIOPTES KAl OTToIABATIOTE GAA avoiypaTa
Emiong, un okoutrifete Ta TTAQGTIKG PPN XPNOIMOTIOIWVTAG KAEIOT. )

TIOAU CeaT0 vepd. (AuTd uTTopei va TIpoKaAédel TTapauépewan
Kol aAAayA GTO Xpwua.)

® MepikEG AKPEG METAANIKWV TUNUATWY KABWG Kal Ta TITEPUYIN
eival oAU aixunpd. Na gioTe TTpoaekTikoi dTav KaBapilete auTd
Ta Yépn. (Mmopei va TpokAnBei TpaupaTioudc.)

® XpnoipotmoiaTe éva aTafepd okauTd A okdha oTav kabapilete
Mo EowTEPIKA povAada TTou eival eykateaTnuévn oe uwnAn Béon.

® To ecwTePIKO TTNVIO KAl GAAG TUAPATA TNG EEWTEPIKAG JOVA-
dag TpETTel va kaBapiovtal TAKTIKA.
* JupuBouAeuBeite Tov avTITTPOOWTTO 0AG 1 TO KEVTPO

eCuTTNPETNONG.

Mpiv {nTAOETE va yivel cuvThpnOoN

ZUPTTTWHA

AiTia

Evépysia

To KAIHATIOTIKG
o¢ev Asitoupyei
TApPOTI N

10XUg givai

AlokoTT) peUPOTOG ) META aTT BIAKOTTA
peUUATOG.

MatAoTe 1o KoupTri Acitoupyiog ON/OFF oTo
TNAEXEIPIGTAPIO.

To koupTri Asitoupyiag (10xUG) BpiokeTal
oTnv avevepyr B€on.

* Edv n aopdAeia gival KAEIOTH, EVEPYOTTOINOTE TNV 10XU.
» Edv éxel evepyotroinBei n ao@aleia, GupBouAeuTeiTe TOV
AVTITTIPOOWTTO 00G XWPIG VO EVEPYOTTOINCETE TN YOVAdA.

EVEPYOTTOINMEVN.

Kapévn aoc@daAcia.

ETTikolvwvAaTE pe ToV avTITTPOoWTTO 0aG.

Kakn amrédoon

pogngn
0éppavong

H eicodog aépa n n £€€0d0g aépa TnG
E0WTEPIKAG KaI EEWTEPIKNAG HOvVAdAg gival
@PAYUEVN E OKOVN.

AQaip€aTeE T OKOV.

O d10Kk6TTITNG TaXUTNTOAG Oépa gival
PUBUIoUEVOG OTO «XAUNAGY.

AANNGETE O€ «YWnAO» 1 «loxupoy.

NavBaouéveg pubuioeig Bepuokpaaciag.

To SdwpdTio gival ekTeDEINEVO OE AuEDn
nAI0BOAN o€ Asitoupyia Yugng.

BA. «ZuuBouAég yia e€oikovOunan evEPYEITGY.

Ymépyouv avoixTég TTopTeG 1 TTapdbupa.

To @iATpo aépa civar ppayuévo.

BA. «Zuvtipnon».

Y1repBoAikd TTOAAEG TTNYEG BepudTNTAG
oT0 dwdTIo O€ AsIToupyia Yugne.

XpNOIUOTIOINOTE TIG EAAXIOTEG TTNYEG BEPUATNTAG KAl YIA
HIKPO d1doTnua.

YTapxouv TTapa TTOAAG GTopa 61O
dwudTio og Aeitoupyia Wuéng.

XaunAwaoTe TN puBuIon Bepuokpaaiag rf} aAAGETe o€
«YWnAo» ) «loxupod».

Edv T0 KAIJATIOTIKO OeV AsITOUPYEi CWOTA AKOHA KAl A@OoU eAéyEeTe KGBE onEio OTIG EvOTNTEG
«Mpiv InTAOETE Va Yivel CUVTAPNON» KAl KAVTIMETWITION TTPORBANUATWV»

® AlokOWTE apéowg TN AEITOUPYia KAl ATTEVEPYOTTOIACTE THV I0XU. TN CUVEXEIQ, ETTIKOIVWVHOTE HE TOV QVTITTIPOCWTTO 0OG Kal
avaQEPETE TOV OPIBUO Kal To oUPTITwUA. ETriong TTpétrel va avagépeTte sdv To oUpBoAo emBswpnong A\ kai Ta ypduyara E, F, H,
L, P padi pye apiBuoug spgavifovral otnv 086vn LCD Tou TnAexeipioTnpiou.

® Mnv emMOKeUAETE TTOTE POVOI GAG TO KAIJOTIOTIKG £TTEIBN auTS gival TTOAU ETTIKIVOUVO YIa E0GG.



AVTINETWTTION TTPORBANUATWYV

‘EAeyxog mpiv {nTACETE CUPBOUAEG 1] ouvThpPnon.

A povada

Eowrepik

A povada

ESwrepik

Airia / Evépyeia

[ ZUPTTITWHA

AkouyeTal £€va X0G TTOU POIACEl PE por
VEPOU KATA TN BIAPKEIQ TNG AsIToupyiag A

) METE atrd Tn AsiToupyia.
©6pufog

* Hyog Tou WuKTIKOU UypoU TToU pEEl OTO ECWTEPIKO TNG
HovAadag.
* 'Hxog vepou atmoaTpdyyiong 0To CWARVA aTToaTPAYYIONG.

AkouyeTal évag B6puBog TpIgiuaTog
KaTa TN SIAPKEIa TNG AsImoupyiag ) éTav
d1aKOTTEl N AeIToupyia.

* 'Hyog e€aitiag aAAaywv oTn Bepuokpagia Twy eEapTnUATWY.

O aépag ekpong MUpPidel KaTd Tn Si1dpKeIa
NG AsiToupyiag.

» E€£pxovTal OOUEG E0WTEPIKOU XWPOU, OO N TOIlYAPOU KOl OCHEG
ATTOOUNTIKOU XWPEOU TTOU £X0UV CUCCWPEUTEI GTO KAIUATIOTIKO
Kal 0 aépag Tou.

* H povada a1o ecwtepIkS ival BPopIKn.

(ETTIKOIVWVAOTE PE TOV QVTITTPOOWTTO 00G.)

H 3poocooTaAida cucowpeUeTAl KOVTE OTNV
£€8000 aépa Katd Tn dIdpKEIa TNG AeIToupyiag
Yugng.

* H eowTtepIKA uypaacia wuxetal ammd Yuxpo aEpa Kal
OUCCWPEUETAI WG OPOCOTTAAIDEG.

MpokuTtrTel opixAn Katd Tn AsiIroupyia Ypugng.

* Edv 10 KAIHATIOTIKO €x€El eyKaTOOTABEI O€ pépn, OTTWG
€0TIATOPIA, TTOU UTTOPET VA UTTAPXOUV PEYAAEG TTOOOTNTEG
alwpoUpeEvVwWY owpaTIdiwy eAaiwy, o KaBapIopog eival
amapaitnTog £1reIdn n povada gival BPOUIKN OTO ECWTEPIKO
(evaAANaKTNG BepudTNTAG).

(ETTIKOIVWVAOTE PE TOV QVTITTPOOWTTO 00G.)

MpokUTrTEl OPiXAN KATd TN AsiIToupyia
0éppavong.

* H Aeitoupyia améyuéng Bpioketal ae eEENIEN.

O avepIoTAPOG TTEPICTPEPETAI Yia Aiyo
TAPOTI SIAKOTITETAI N AgITOUpPYia.

* H TepioTpo@n Tou avepioTrhpa KAvel Tn AeIToupyia opaAn.
* O avepIOTPAG PTTOPEI va TTEPIOTPEPETAI YIA VA Enpdvel ToV
€VaAAGKTN BeppdTNTag avaloya Pe Tn puduion.

E&épxeTal okovn.

* H ouoowpeupévn okovn Péoa oTnV ECWTEPIKN Jovada
EKKEVWVETAI.

ZTnv apxikn Asitoupyia upnAng TaxuTnTag,

O AVEMIOTHPOG HEPIKES POPES TTEPICTPEPETAI

YypnyopoTepa amod Tn pubpiopévn TaxuTnTa.
(3 €éwg 30 AerTd)

» AuTO yiveTal yia Tov EAeyX0 TNG AEITOUPYIOG TTPOKEINEVOU VO
emBeBaiwbei OTI N TTEPIGTPOPN TOU POTEP AVEUIOTHPA BpioKETAI
€VTOG ePPBEAEIOG XPrIONG.

Kapia AsiToupyia

(OTav evepyomroigital n 100G apéowg / OTav
yiveTal 810KOTTH KOl AMECWGS ETTAVAPOPA TNG
AgiToupyiag)

* H Aeitoupyia dgv evepyoTrolgital yia TrepiTrou Ta TTpwTa 3
AeTTTé €1TE10N €ival EVEPYOTTOINUEVO TO KUKAWMA TTPOCTACIOG
OUUTTIECTA.

MpokutrTel 066puBog Katd Tn AsiIToupyia
0éppavong.

E&épxeTal aTpog Katd Tn Asitoupyia
0éppavong.

* H Aeiroupyia amoyuéng Bpioketal ag eEENIEN.

O aveIoOTAPAG CUVEXilEl VA TTEPICTPEPETAI
aKOUN Kal HETA TN S10KOTTH TNG AgIToupyiag

ME TN XPAON TOU TNAEXEIPIOTNPIOU.

* AuTd yiveTal yia va gival opaAr n Asiroupyia.

EMHNIKA
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Bnarogapum Bu 3a 3aKynyBaHeTO Ha TO3MU
npoaykT Ha Panasonic.

To3n npoaykT npeacTtaBnsiBa BbTPELHO
TANO Ha KNMMaTUK.

MHCTpyKUMMTE 3a MOHTaX ca NPUKPENneHu.

CbAabpxaHue

® Mepku 3a 6€30NaCHOCT .........ccccevveeeeeeeeeennnn. 50
® Npeana3Hn mepku npu ynotpebda ............... 52
® HavmeHOBaHUA Ha KOMMOHEHTUTE .............. 53

*MexaHN3BbM Ha paboTa...................oeeeeeee... 53
® TeXHUYECKO OBCNYXBaHe ..............ccevvveeennn... 54

*Mpeau pga nonckarte TeXHUYECKO
OBCIYKBAHE .......ooovveeiiiiiiiiiiiee e 54
® OTcTpaHABaHe Ha NPoOGNeMM....................... 55

UHdopmaumna 3a npoaykra

Ako nmate npobrnemun nnm BbNPOCK, CBbP3aHn € KNMMaTuka,
cnepgHata uHdgopmauus e Bu 6bae nonesHa. HomepsbT Ha
Mofena 1 CepuiHuAT HoMep ca Ha TabenaTa B gonHaTa yact
Ha wkada.

' 1\
Mopgen Ne

CepueH Ne

[ata Ha 3akynyBaHe

Appec Ha TbproeeLa

TenedoHeH HOMep

\_ J

Mepku 3a besonacHoCT

CneagHnTe CUMBONK B HacTosiLwara MHCTPYKUNA 3a
eKkcnnoartauua ce n3nonseart, 3a Aa BM npeaynpendr 3a
NnoTeHUManHo onacHu ycrnosua 3a I'IOTpe6I/1T6ﬂI/1Te, CepBU3HNA
nepcoHan mnn ypena:

Tosun cumBon 06o3Ha4YaBa OnacHoCT
WNu onacHo AencTene, KOMToO Morat
[a [osBenar [0 TEXKN TEeNecHU
noBpeau U CMbPT.

/N\ONACHOCT

Tosu cumBon o6o3Ha4YaBa onacHoCT
WNu onacHo JencTene, KOMToO Morat
Na nosenart [0 TEMECHW noepeau,
Bpeau BbpXy NpoayKTa unv gpyro
MMYLLLECTBO.

/N\BHUMAHVE

/AN\OMNACHOCT

WckaiiTe NOTBbPXKAEHME OT OTOPU3UPaH AUMbP
WIK1 crieumanmncT any Moxe aa ce MU3nonssa
pasnuyeH TUMN XnaguneH areHT. ManonssaHeTo
Ha XrafuieH areHT, pasfnvyeH oT onpeaeneHns
TUMN, MOXe [0 NPeansBuKa NoBpeaa Ha NpoayKTa,
€KCM03Usl, HapaHaBaHe ¥ OPYrv HeXenaHu
nocrneacTeus.

0

To3un KNUMaTKK HAMa BEHTUNATOp, KOMTO Aa
BKapBa YMCT Bb3dyX OTBLH. TpsibBa YecTo Aa
oTBapsTe BpPaTUTE UK NPO30PLMTE, KOraTo B
CbLLOTO NOMeLLEHVEe M3MNoN3BaTe OTONNUTENHN
ypeau c ras, Hadta unm nogoGHU, KOUTO Npwu
paboTa M3rapsT 3HaUYMTENHO KONMUYECTBO OT
KMcriopoda BbB Bb3gyxa B cTasiTa.

B npoTvBeH cnyyaii CbLecTByBa 4OPU OMACHOCT
OT 3agyluaBaHe.

Hukora He n3nonssawnTe unu cknagupante 6eH3vH unu
[PYrv BelecTsa C NIeCHO 3ananumu napv B bnnsoct
[0 KNMMaTvka — TOBa € W3KITIOYUTENHO OMacHo.

He nanonssaiite T031 ypes BbB B3pUBOOMNacHa
cpena.

Hukora He goKocBaiiTe ypeaa ¢ MOKpY pbLe.

He nbxanTe NpbCTUTE CU UMK ApYTK

NpeaMETV BbB BbTPELLHATA UIN BbHLUHATA Q
YacT Ha KnMmaTuKa, Tbii KaTo BbpTALLMTE
Ce 4YacTu MOXe [a NPUYMHAT HapaHsBaHe. )

4 )
MN3TuuaHe Ha oxnaxaalums ras Moxe cbagane

OMacHOCT OT noxap.

OT cbobpaxeHusi 3a 6e30NacHOCT BUHaru
N3KIOYBaMTE KNMMaTUKa U 3aXpaHBaHETO MYy
npeau noyncTeaHe u obenyxeaHe.

Mpu aBapusa U3KIKOYETE KNMMaTUKa oT
€neKTPMYECKoTO 3axpaHBaHe, KaTo
nsgbpnare Lercena oT KOHTaKTa,
U3KIHYMTE NPeKbeBaYa UM U3KIMoYUTe
3axpaHBaHeTo.

MouncTBaHETO Ha BLTPELLHOCTTA Ha BbTPELLIHOTO
1 BLHLUHOTO TANO He TpsibBa Aa ce U3BbpLUBa

oT noTpebutenuTe. AHraxupanTe oTopuampaH
AWITbP UMK CNIeLmManmcT 3a NoYncTBaHeTo.

He ce onutealiite camu ga nonpaeuTte ypeaa B
cnydyaii Ha noBpeaa. 3a PeMOoHT Ha ypefa ce
CBbPXKETE C OTOPU3NPAH ThProBeL, UM CEPBUS.

J




® 3abpaHeHu gencteuns 0 Cesety, kouTo AB H M MAH M E

TpF|6Ba Aa ce cnaseart

Tosu ypeq e npeaHasHadveH 3a U3romnasaHe ot

* [poyeTeTe BHMMATENHO Te3n VIHCTPYKLMK 3a ekcnoatauus eKCMePT M 0ByYeHN NOTPeGUTENN B ThPTOBCKM
npeaun Aa usnonasare KnumaTuka. AKO Bce OLle M3nuTeare 06eKTH, B flekaTa NPOMULLAEHOCT, BbB (hepMu UK 3a
3aTpyaHeHus unu npobnemu, obbpHeTe ce 3a NOMOLL, KbM TBHPrOBCKY LIENM OT HECMIELMANACTH.

Tbproseva.

* Tosu KNUMaTUK e NpeaHasHavYeH aa ocurypsisa npusTHa Tosu ypea Moxe fa ce M3nonasa oT Aeua Ha
atmocdepa B nomelleHus. N3nonssaiTe ro e4UHCTBEHO Bb3pacT 8 1 noseYe roiMHn N Xxopa ¢ orpaHnyeHn
Mo npegHasHayYeHne, KakTo € OfMCaHo B HacTosALWMTE dmanyeckmn, CETVBHU UMK YMCTBEHU Bb3MOXHOCTM
WHCTPYKLMK 3a eKcnioatauus. unu 6e3 onuT 1 No3HaHus, ako 6baar HabnogasaH

unu 6baat WMHCTPYKTUPAHW KaK Aa n3nonaeart ypeaa
no 6esonaceH Ha4yMH 1 Aa OCb3HABAT Bb3MOXHUTE
OonacHOCTK.

[pbxTe NnpoTMBONOXapHaTa anapma v N3XoaHUSaT
OTBOp 3a Bb3AyX Ha Han-manko 1,5 m oT ypeaa.

He oxnaxganTte n He 3aTonnsinTe NnpekaneHo MHOro
NOMELLEHNETO, aKo B HEFO ce Hamupat b6ebeta unm

4 1\
OcurypeTe OTaeneH er. KOHTaKT 3a BCEKU ypeq, UHBanMau.
KaKTO U LieHTpareH npekbceady 3a 3axpaHBaHeTo, N N
NPEnNasnTen Ha BEPUrATa 1 NPeAnasnTen He BKniouBanTe 1 He U3KMIOYBANTE KNMMaTyKa oT
33 3a3eMUTENHATA BepUra 3a 3alLuTa cpeLly Krniova 3a LieHTpanHoTo 3axpaHBaHe. Manonasaiite
CBPBLXTOK 3@ TO3 OTAENEH TOKOB Kpbr. 6yToHa 3a nyckaHe n cnupaHe BKIT./U3KI1. (ON/
OcurypeTte oTOerneH ern. KOHTaKkT 3a BCekun ypeq, OFF).
KaKTO M MbliHa ABYyCTpaHHa 3alumTa, KOSTo He MyLUKATE HILLO B M3XO[HIMS OTBOP 3a
NpeKkbCBa 3axpaHBaHETO BbB BCUYKY MOMOCH U € Bb3yX Ha BBHLIHOTO TANO, TOBA € ONACcHO &
Q:ZGJE:F?;:F?TET%K;?%T;%%';?;‘L%3 eCBOTBeTCTBV'e Tbil KATO BEHTUNATOPBLT Ce BbPTU C BUCOKA
) CKOpPOCT.
3a [1a ce NpeOoTBPaTAT OMNacHOCTH, KOUTO -
MOTaT fja BbaHUKHaT B pesynTaT Ha He mokocBaiTe BXOOHWS OTBOP 3a Bb3dyX
HapyLleHa usonauus, ypeaobT Tpsbea aoa unn ocTpuTe anymuHueBn pebpa Ha %
6bae 3a3eMeH. BBHLUHOTO Tsr0. Moxe aa ce HapaHuTe.
He n3anonasante mogmcuumpaH -
kaGer, 0Bl Kaben )J/:lﬂg'l)KLll/lT%ﬂ He mylukaiiTe npeoMeTy B Kopryca
iy HéOTrOBapﬂm A Ha BeHTUnaTopa. Taka moxeTe aa %
u3sncKkBaHusATa kabern, 3a ga C€ HapaHiTe uni fia nospeaure
L npefoTBpaTUTE NperpsiBaHe 1 noxap. ) ypeaa.
4 )
CnpeTe ga vsnonssare npoaykTa, Korato
Bb3HWKHE aHOManusa/nospena v usagete ( )
Liencena oT KOHTaKTa MIn U3KMYeTe OT KOM4YeTo SABEJIEXKA
?Oanfg%i?;:gg nﬁﬁ:ggfg)ﬁ%ﬁ:' JroK0B yaap) + KoMnpecopbT NoHsikora cnmpa no BpeMe Ha rpbMOTEBUYHM
n '”-6 B o ¥ yAap) 6ypu. ToBa He e MexaHU4Ha noBpeaa. YpeabT aBTOMaTUHHO
. ggg"ee“f:%i:ﬁ; :;?g;;p“ie?g vg:(:g;:qpeua. Bb3CTaHOBsIBa paboTtata cu cref, HAKOMKO MUHYTU.
(ELCB) uecTo ce akTvevpa P « OpUrMHaNHUAT TEKCT Ha Te3U UHCTPYKLMK € Ha aHTNACKM
« KIMMATVUKLT He CTapTUPa KOTaTo & BKITIOUEH. e3vk. TeKkCToBeTe Ha OcTaHanmTe e3vumn ca Npesos Ha
« 3axpaHBaHETO NPeKbLCBA, KOraTo kabenbT ce OPUIMHATHNTE NHCTPYKLMM.
MecTu.
’ ﬁj"}‘jﬁ”ﬂ%ﬁ ggé";fgpﬂm vnm u3naBa HeobuaeH BaxHa nHcopmMaLmsa no oTHoWeEHne Ha
* KopnycwT e gecdopmumpaH unm Heobu4amnHo M3NOon3BaHUs XNaauneH areHT
. rMopeu.l.. To3n NpoayKT Cbabpxka ¢ryoprpaHi NapHUKOBK rasose,
K3g"”a BOAA OT BbTPELLHUSA ype6”- . npeasuaexn B MpoTokona ot Knoto. He oceoBoxaasaiiTe
K oapeeujlﬁT UMK LWencensT ca HeobuyaiHo rasose B aTMoCcepara.
+ CKOpOCTTa Ha BeHTUnaTopa He MoXe aa ce Tun xnaguneH areHT: R410A
KOHTpONMpa. CroitHocT Ha GWP'": 1975
: :Eﬁrﬂi:ggp;?a%%?am BeAHara, fopn n Aa e " GWP = noteHuuan 3a rno6anHo satonnsHe
. BeHTMHaTOpr He C|;|V|pa, [0pW, aKo ypeabT e Moxxe oa ce nsmckesat nepmnoanyHun I'IpOBepKVI'3a n3Tn4yaHe
cnpsin aa paboTu. Ha XnaguneH areHT B 3aBUCUMOCT OT €BPONENCKOTO UIK
3a TexHWUYECKO 0BCIyKBaHE UMW PEMOHT Ce MECTHOTO 3aKoHogaTencTeo. Mons, cBbpXeTe ce ¢ Tbproeeua
L CBbpXeTe ce He3abaBHO C MECTHUS Tbprosell,. ) 3a noseye MHopmauus.
4 )
He caganTe n He cTbnBanTe BbPXY ypeaa. Q
Mima onacHocT ga nagHerte.
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[Mpeana3Hun mepku npu ynortpeoda

MoHTax

@ Tosu KNUMaTKK TpsiGBa Aa ce MHCTanMpa NpaBUMHO OT
KBanmMuUUMpaHy MOHTaXHMN TEXHWULM B CbOTBETCTBME C
WHCTPYKLUMWUTE 3a MOHTaX, NpedoCTaBeHu ¢ ypeaa.

@ Mpeay MOHTaX NpoBepeTe Aanv HaNPeXeHNeTo Ha
€reKTPUYECKOTO 3axpaHBaHe B Joma Unm oduca eu
CbOTBETCTBA Ha yKasaHWs BonTax Ha pabpuyHaTa Tabenka.

/A\OMNACHOCT

N36arsante cnegHUTe MecCTa 3a MOHTaX.

® MecrTa, KbAETO CbLUEeCTBYBa AMM Unu ropum ras. Mecra ¢
W3KIIOYUTENHO BUCOKA TeMreparypa, KaTto opaHxepusi.

® MecrTa, KbAETO Ce NOCTaBAT NPeKarieHo BUCOKU
npegMeTn, reHepupatlm TonnmHa.

BHuMaHue:

® M36darsaiiTe MHCTaNMPaHETO Ha BLHLLHOTO TAMNO Ha MecTa,
Kb[ETO cofleHa MopcKa Boda MOXe AUPEKTHO Aa npbeka
BbPXY HEro UNv Npyu HanMune Ha CepHUCT Bb3gyx B Gnnsoct
A0 MuHepanHu n3sopw. (3a Aa ce npeanasn KNMMaTuKLT OT
TeXKa Kopo3us)

OkabensBaHe

® OkabensiBaHeTo TpsAbBa Aa € B CbOTBETCTBUE C MECTHUTE
CTaHZapTU 3a eNEeKTPUYECKN MHCTaNnaLun.
(3a nogpobHa nHopmauusa ce KOHCyNTUpanTe ce ¢
Tbproseua unu ¢ KBanuuumpaH enekTpoTEXHUK.)

® Bcekn moayn Tpabea aa 6bae HaanexHo 3asemeH
NoCpeacTBOM 3a3eMUTENEH NPOBOAHMK UMK Ypes3
3a3eMsABaHETO Ha 3axpaHBalms kaben.

® CBbp3BaHETO KbM efekTpuyeckaTa nHctanaumsa Tpabsea ga
Ce M3BbPLUM OT KBaNUdMUmMpaH enekTpoTeXHNK.

NMoaroroBka 3a paboTta

BknroyeTe 3axpaHBaHeToO 5 yaca npeau

Ha4yanoTo Ha paborTa.

(3a 3arpsBaHe)

® OcraBeTte 3axpaHBaHETO BKIMHO4YEHO 3a
npoabimknTenHa ynotpeba.

KoraTo HAMa ga nsnonseare Knumartuka 3a obnbr nepuoa ot
BpeMe, U3KI4eTe ro oT enekTpn4eckoTo 3axpaHBaHe, KaTto
n3abpnare wencena oT KOHTakTa, U3KN4YnTe npekbceada uin
U3KIK4YNUTE 3axXpaHBaHETO.

YcnoBus Ha ekcnnoartauus

V3nonaearite TO3u KNMMaTKK B CRegHUTe TeMnepaTypHu rpaHnum.

ITemnepaTypHM rpaHnum B NnOMeLeHneTo:
Pexum oxnaxgaHe 14°C - 25°C (*WBT) /18°C - 32°C (*DBT)
Pexxum otonnenne 16°C - 30°C (*DBT)

B BbHwHa Temneparypa:

Pexum oxnaxgaHe -15°C - 46°C (*DBT)

-10°C - 43°C (*DBT)*1

-20°C - 18°C (*WBT) / -20°C - 24°C (*DBT)
-15°C - 18°C (*WBT)/-15°C - 24°C (*DBT)*1

Pexvum otonneHve

*DBT: TemnepaTypa Ha Cyx TepMOMETBLP

*WBT: Temnepartypa Ha MOKbp TEPMOMETHLP

*1 Mpu cBbp3BaHe Ha U-60PEY1ES5, U-71PEY1ES5,
U-100PEY1ES5, U-100PEY1ES8, U-125PEY1E5,
U-125PEY1ES8, U-140PEY1ES8

4 N
WHdopmaumsa 3a noTpebutenuTe 3a cbbupaHe u

obGe3BpexaaHe Ha cTapo o6opyABaHe U U3NON3BaHM
G6atepum

X

Te3un CMBOSM Ha NPOAYKTU, ONaKOBKU W/Mn
npuapyxaBalliy JOKYMEHTW 03Ha4aBear, Ye
U3MOM3BaHUTE ENEKTPUYECKN U eNIEKTPOHHU
NpoayKkTW u GaTepun He TpsbBa Aa ce cmecBaT ¢
0OUKHOBEHUTE OMTOBM OTNaAbLM.

3a npaBunHoO TpeTnpaHe, ONon3oTBOpPsiBaHE U
peLVKIMpaHe Ha cTapy NPOAYKTY M ynoTpebsiBaHu
GaTepuu, Mons Aa rv npegageTe B CbOTBETHUTE
cbbumpaTenHu NyHKToBe, B CbOTBETCTBUE C
HaLMOHANHOTO 3aKOHOAATENCTBO U ANPEKTUBU
2002/96/EO 1 2006/66/EQ.

Upes npaBunHO M3XBLPIISIHE HA TE3W NPOAYKTU
1 GaTepum, LLIe NMOMOTHETE 3a CracABaHeTo

Ha LEHHWN pecypcy 1 3a NpedoTBpaTsiBaHe Ha
noTeHUManHn otTpuLaTterniin edekT BbpXxy
YOBELLIKOTO 3ApaBe 1 OKoMnHaTa cpeaa, KouTo
Guxa MOITIM Aa Bb3HWKHAT NpU HeMpaBUTHO
U3XBBLPIISHE.

3a noseye MHdopmaums 3a cbGupaHeTo u
PeUMKNpaHeTo Ha cTapy NPOAYKTY 1 6atepuu,
MOJSIs1, CBbPXXETE Ce C MecTHaTa obLymuHa,
cnyxbaTa 3a U3XBbprisiHe Ha OTNagbLM Un
MSICTOTO, OT KbETO CTe 3aKynumnu NpoayKTuTe.
Moxe na 6baete rmobeHn 3a HenpaBUIHO
U3XBbPAHE Ha Te3n OTNadbLU, B CbOTBETCTBUE
C HaLMOHAaNHOTO 3aKoHOAaTerncTBo.

3a 6usHec noTpedutenu B EBponelickus cbio3
AKO u1cKaTe fa U3XBBLPNNUTE ENEKTPUYECKO U
€eneKkTpoHHO obopyaBaHe, MOnsi, CBbpPXeTe ce

C BalLMs TbProBeL, Unu JOCTaBYMK 3a NoBeye
UHopmaLms.

[MHdopmaumsa 3a uaxebpnsiHe B Apyru
cTpaHu n3BbLH EBponenckus cbios]

Tean cumBonu ca BanugHu camo B EBponenckus
Cbt03. AKO vcKaTe Ja U3XBbPIUTE Te3W NPOAYKTH,
MOrs, CBbPXETE Ce C MECTHUTE BNacTu uUnm
TbproeeLa 1 NonuTanTe 3a NPaBUMHUSA Ha4YWH Ha
U3XBBbPISHE.

Benexka 3a cumBona Ha 6aTepusTa
(monHWTe ABa NPMMEpPHU CUMBONA):

Tosun cmBon Moxe Aa ce 13nonssa B
KOMBMHaLWS C XMMWUYeCcKn cumBon. B To3u
Crny4an e B CbOTBETCTBME C N3NCKBAHUATA,
onpegeneHy oT AMpeKTUBaTa 3a CbOTBETHUSA
Pb XUMUKann.




HanmeHoOBaHUA HA KOMMOHEHTUTE

BbHLUHO TANO

BbTPELUHO TANO

Kanan Ha oTBOpa
3a Bb3gyx *
AHkepeH 6onT *
Kpenexen 6ont *

Bxoga 3a Bb3ayx
Bxop 3a (_

(_ Bb3OyX

Bxoa 3a
Bb3ayX

{ Matepuan Ha
r TaBaHa *
Pewertka Ha
0TBOpPA 3a Bb3AyX

* MNonesa gocTaska

=

OTBOp 3a OTBO
p3a =1 |9
Bb3AyX Bb3ayX -

OTBOp 3a Bb3AYX
PE1 (Tvn 50) PE1 (Twn 60, 71) PE1 (Tvn 100, 125, 140)

PEY1 (Tun60,71) PEY1 (Tun 100, 125) PEY1 (Tun 140)
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NPUNOXKEHN KbM UCTAHLMOHHOTO YNpaBmneHue.
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MexaHn3bm Ha paboTta

H Pa6oTta Ha KnumMaTuka npu otTonneHue
® Tbii KaTo KNMMATUKBT M3MON3Ba BbHLUHMSA Bb3AyX 3a
OTONsIEHNE, NPON3BOAUTENHOCTTA NPU OTONNEHNE
HamarnsBsa npv NagaHe Ha BbHLUHAaTa Temnepartypa.
(Mopagn TepmonomMneHaTta cuctema)

— B 1031 cny4ai usnonssanTe Apyr oTonnuTeneH ypea.

B Paampa3ssiBaHe
® To3n ypeq Moxe Aa 3anoyHe onepauus Ha
pa3mMpassiBaHe, 3a 4a CTONW cKpexa, obpa3syBaH BbB

BBHLLIHOTO TSNO.

®Pa3mpa3ssaBaHeTo 3ano4Ba: BeHTunatopbT Ha
BbTPELLHOTO TS0 cnupa (1N cKopocTTa cTaBa
U3KMunTENHO 6aBHa).

— ,@” (STANDBY) ce nokassa.

@Cnep HAKONKO MUHYTU onepauusaTa Ha
oTonneHue ce Bb30OHOBSABA: BeHTunatopbT Ha
BbLTPELLHOTO TAMO ocTaBa cnpsH (Mnu we paboTtun npu
MHOFO HMCKa CKOPOCT), AOKATO TONSI006MEHHUKBLT Ha
BbTPELLHOTO TSAMO 3arpee AOCTaTbyHO.

— @’ (STANDBY) e nokasaHo.

®Pa3mpa3fBaHeTO e 3aBbpLUeHO: BeHTunatopsT
Ha B'!:TpeLUHOTO TANO 3ano4Ba Aa paGOTVI.
— ,@” (STANDBY) nsyessa.

M Pa6ora B pexxum ABCOPBUPAHE

® Crieq kaTo TemnepaTypara B NOMELLEHUETO JOCTUTHE
3afjafeHara CTOMHOCT, BbHLUHOTO TS0 3ano4ysa a NnoBTaps
LMK HA aBTOMATUYHO BKITHOYBAHE U U3KITHOYBAHE.

® Korato BBbHLUHOTO TAMO € U3KIOYEHO, BEHTUNAToPbT Ha
BbTPELLHOTO TSMO ChLLO LU crpe.
(3a pa ce npepoTBpaTh NOBULLIABAHE Ha BMaXHOCTTa B CTasTa

@ Korato Temneparyparta B MOMELLEHNETO € MO-BEPOSITHO
[a [OCTUrHe HUBOTO, KOETO € 3afaleH0, CKOPOCTTa Ha
BeHTUnaropa ce 3agaea Ha ,bpus“ (cnaba eb3ayLliHa
CTpysl) aBTOMaTUYHO.

® dyHkunsTa AbcopbupaHe He MOXe Aa ce U3nonaea, ako
BbHLUHaTa Temneparypa e no-marnka unu pasHa Ha 15°C.

H Ako 3axpaHBaHeTO NpeKbLCHe, A40KaTo

KNUMaTUKBLT pabotun

KoraTto ypeabT aBTOMaTn4yHO NogHoBu paboTta creq
BPEMEHHO CnupaHe Ha Toka, TOW M3MNon3ea HacTPoWKUTe
npeay NpekbCBaHETO Ha 3axpaHBaHETO.

) B'bﬂrAPCKI/I
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TexHn4yecko obcnyxBaHe

AO”ACHOCT " CnBetu 3a necteHe Ha eHeprus A

B He ponyckanTte cnegHoTo

®[o c1>06pa»<eHV|9| 3a 6e30MacHOCT, U3KIYETE KNMMaTHKa 1

NpeKkbCHeTE 3axpaHBaHETO My Mpeay Aa 3anoqHeTe nouncTeaHe. (B ® He 6nokupanTe BxoAa U U3xoaa 3a Bb3AyX Ha .

NPOTMBEH Cry4ail MOXe [ja Bb3HWUKHE TOKOB yAap v HapaHsiBaHe, BBLHIIHOTO U/MNN BLTPELIHOTO TAMNO. (AKO HAKOW

Tbil KaTo BEHTUNATOPBT CE BbPTH C BUCOKA CKOPOCT.) OT TAX € 3anylueH, ypeabT HAMa Aa (PyHKUMOHMpa
@ He HanuBaiTe BoAa BbPXY BLTPELLHOTO TAMO. Aobpe, koeTo LWe AoBeae A0 HeM3vl1paBHOCT.)

(ToBa MoXe [ja NoBpean BLTPELLUHUTE KOMMOHEHTW 1 [ja Cb3fane ® [o Bpeme Ha oxnaxaaHe 13nonasanTe CEHHULN, WopU

OnacHOCT OT TOKOB yﬂap,) Unn neppgeta, 3a Aa ce npenorBpaTt BfM3aHe Ha npaka

CnbHYeBa CBETNIMHA B CTadTa.

ABHMMAH UE M HanpaBeTe cnegHoTo

©® BuHary gpbxTe Bb3AyLHUSA UATHP YUCT.
(3ambpceHnaT Bb3gyLweH MuUnTbp Hamansea
edbekTBHOCTTA Ha KNMMMmaTyKKa.)
— ,TexHunyecko obcnyxsaHe”

@ 3a ga He no3sonsABaTe KNMMMaTU3NPaHUAT Bb3OyX
Aa 13nu3a oT NOMELLEHMNETO, APBbXTE 3aTBOPEHN
nposopuuTe, BpaTuTe 1 BCUYKN APy OTBOPMU.

@ Hvikora He 13nonaBsanTe pa3TBOPUTENW UMK PasshkaaLLM XUMUKanM.
CoLuo Taka, He GbpLLeTe NNacTMacoBUTe YacTu, KaTo 13nonasare
TBbPAE Tonna Boda. (ToBa MOXe Aa foseae A0 Aechopmaums unm
npomsiHa B LBeTa.)

@ Hskomn MeTanHu pbb0oBe 1 Nepku ca ocTpu. bbaeTe BHUMATENHM,
KoraTo no4McTBaTe TE3W YacTH.

(Moxe fa ce HapaHuTe.) \ J

@ I3non3BaiTe 3apas CToN MM CTbnba Npu NOYMCTBAHE Ha
BbTPELUHO TANO, MHCTANNPaHO Ha BUCOKM MecTa.

® BurpewHrara 6061Ha 1 apyr KOMMOHEHTW Ha BLHLUHOTO TANO Tpsibea
Aa Ce No4YMCTBaT NepUOLNYHO.
+ KoHcynTupaliTe Ce C TbproseLa Unm CbC CEPBIU3EH LIEHTBP.

MNpeaun Aa nouckaTe TeXHU4YECKO OoOCnyXBaHe

CumnTom MpnyuunHa OencTBue

[MoBpena B 3axpaHBaHETO UNn B HatucHete 6ytoHa ON/OFF (BKIN./WU3KI.) Ha
noAaBaHeTo Ha 3axpaHBaHETO. AVCTaHUMOHHOTO yrpaBneHmne.

KnumatuksbT He * AKO NPeKbCBaYBbT € U3KITOYEH, BKITHOYETE 3axpaHBaHEeTO.

pabotu, Bbnpekn ByToHbT 3a paboTa (3axpaHBaHe) e * AKO NPeKbCBaYBLT Ce € U3KIMYMI aBTOMAaTUYHO,

Yye e BKITIOYEeH. N3KIIOYEH. noTbpceTe MOMOLL, OT TbproseLa, Npeamn aa ro Bknio4nTe

OTHOBO.

W3ropsan npeanasuten. CsbpxeTe ce ¢ TbproeeLa.

BxoAbT Unu n3xodbT 3a Bb3ayX Ha
BBLHLUHOTO MUINN BbTPELLIHOTO TAMO € MpemMaxHeTe npaxra.
3agpbCTEH C npax.

CKopocTTa Ha Bb3ayLlHaTa CTpys €

» [pomeHeTe Ha ,Bucoka” nnn ,bupsa’.
3adaneHa Ha ,baBHa’”.

HenpaeunHu HacTpoliku 3a Temneparypara.

H [MomeLleHneTo e n3noxeHo Ha ONPEKTHa
eed)eKTMBHa Cln'bHYeBa CBET/IMHA, AOKATO KIMUMaTUKbT BwxTte ,CbBeTn 3a necteHe Ha eHeprus”.

paboTa B PeXUMU | 3607y B pesum Ha oxnaxaaHe.
Ha OoToMseHne u

MMa oTBOpEHM BpaTu Uiv Npo3opLy.

oxnaxpaHe
Bb3ayWwHUAT punTbp € 3agpbCeTeH. BwxTe ,TexHuuecko obcnyxsaHe”.
TBbpAe MHOIO M3TOYHWLIM Ha TONNMHA B
noMeLLieHVeTo Npu paboTa B pexunm Ha HesabaBHO HamarneTe U3ToYHMLUUTE Ha TOMSNHA.
oxnaxpgaHe.

HamaneTe HacTpoiikaTa 3a Temneparypara unm
NpOMeHeTe CKOPOCTTa Ha Bb3ayLUHUSI NOTOK Ha ,Bucoka”
unu ,bbpsa”.

TBbpAE MHOMO XOpa B NMOMELLEHNETO NpU
paboTa B pexum Ha oxnaxgaHe.

AKO BaWMAT KNIMMaTUK He paboTu NpaBuUIIHO, AOPU U cried NPOBepKa Ha BCEKU eNleMeHT OT
»Ilpeau ga nomckare TexHn4ecko obcnyxpaHe” u ,,OTcTpaHABaHe Ha npob6nemn”

® Cnpete paboTtaTta He3abaBHO U N3KIOYETE 3axpaHBaHeTo. Cnea ToBa ce CBbPXKETE C TbproeeLa, MHhopMMpanTe ro 3a
CEpPUNHUS HOMEp 1 KakBM ca cumnTomuTe. OCBEH TOBa NocoYeTe Aany Ma 3Hak 3a uHcnekTupaHe /N 1 kaksa e KoMBUHaLmMaTa
oT umdpu n 6ykeute E, F, H, L, P, koATo e nanucaHa Ha LCD ekpaHa Ha AUCTaHUMOHHOTO ynpasrneHuve.
54 ® Huikora He ce onuTBanTe Aa pemMoHTUpaTe KnMmaTuKa camu, TbiA KaTo TOBa € MHOIO OMnacHo.



OTcTpaHsABaHe Ha npobnemu

MpoBsepeTe, Npeaun oa ce KOHCynTupare nnn ga nonckate TexHn4ecko 06CJ'Iy)KBaHe.

CumnTom

)

[

MpwuyuHa / OenctBue

[

UyBa ce 3ByK KaTo Teyallla Boga no
BpemMe Ha paGOTa WUnn cnepg ToBa.
Lym

N

» 3ByK OT OxnaauTensi, KOUTO Teve B ypeaa.
* 3BYyK OT OTBOAHsIBaHE Npe3 ApeHaxHaTa Tpbba.

Yysa ce nykaly 3Byk ro Bpeme Ha pabora
Wnu crieq ToBa.

. 3ByK nopaan npomMsaHa Ha Temnepartypa Ha KOMNOHEHTUTE.

MogaBaHMAT OT KNMMaTUKa Bb3OyX MMa
MUpU3Ma.

* B knumaTtuka ce HaTpynsa MMpU3Ma OT BbTPELUHUTE
KOMMOHEHTU, LMrapyu Unm Ko3mMeTrka, KOSTo M3nmsa c
nogaBaHusl Bb3ayX.

* TanoTto BbTpe € MpbCHO. (CBbpXKETE Cce C TbproeeLa.)

Mo Bpeme Ha oxnaxaaHe, 61130 Oo oTBOpa
3a Bb3AyX ce CbOMpa KOHAEHS.

 Bnararta B NMoMeLLEHNETO Ce OXMNaxna OT CTYAEHUS Bb3ayLLeH
MOTOK M Ce HaTpymnBa KaTo KOHOEH3.

Mo Bpeme Ha oxnaxaaHe ce Habnogasa
3amMbrnsisaHe.

* AKO KNMMaTUKBT € MHCTanupaH Ha MecTa KaTo pecTopaHTu,
KbAETO CbLUEeCTBYBaT roflieMun KonnmyecTsa MacrneHa Mbrna,
HeobXoAMMO e NoYncTBaHe, Tbid KaTo BbTpELUHATa YacT Ha
TANOTO (TONNOOOGMEHHMKBT) € 3aMbpceHa.

(CebpxeTe ce ¢ Tbproeeua.)

BbTpelwHo tano

Mo Bpeme Ha oTonneHue ce Habnoaasa
3amMbrnsisaHe.

* M3BbpLuBa ce pasmpa3ssBaHe.

BeHTUNaTOpbLT NpoAbITKaBa Aa ce BbpTU
3a U3BECTHO Bpeme 4OopU KoraTo Knumartu-
KbT € U3KITIOYEH.

* BbpTeHeTo Ha BeHTUNaTopa ocurypsisa 6eanpobnemHa
paboTa.

* BeHTUnaTopbT MOXe Aa ce BbpTH, 3a Aa U3CYLUK
TONNOOOMEHHMKa, B 3aBUCMMOCT OT HacTpoukaTa.

OcBob6oXxpgaBa ce npax.

» C Bb3gyxa 13nusa v npax, KOMTo ce e HaTpynan BbB
BbTPELUHOCTTa Ha BbTPELLHOTO TANO.

Mpu nbpBOHa4YanHaTa BUCOKA CKOPOCT Ha
paboTa, BeHTUNaTOPbT NOHAKOra ce BbpTU
no-6bp30 OT HacTpoMmKara.

(ot 3 no 30 MuHyTH)

- ToBa e ¢ Len anarHocTvka Ha paborara, 3a fja ce NpoBepu
danv o6opoTuTe Ha MOTOpa Ha BEHTUNAaTopa ca B pamKuTe Ha
€KCMnnoaTauMoHHUTE CTOMHOCTM.

He pabotu

(KoraTto 3axpaHBaHeToO e BK/HOYE€HO BegHara
/ Korato pa6orarta e cnpsiHa 1 Bb306HOBEeHa
BegHara)

» PaboTaTta He 3anoyBa npes3 MbpBuTe 3 MUHYTU, TbI KaTo ce
aKTMBMpa 3alMTHaTa Bepura Ha KoMrnpecopa.

Mo BpemMe Ha oTonsieHne nma Lym.

BbHLWHO TANO

Mo BpemMe Ha oTonsieHue n3nuisa napa.

* /i3BbpLUBa ce pasmpassiBaHe.

BeHTunaTopbT NpoagbikaBa ga ce BbpPTy,
Oopwu cried cnupaHe Ha paboTtaTa 4pes
AUCTaHUMOHHOTO ynpaBreHue.

» ToBa € 3a nnaBHO (PyHKUMOHMpPaHE.

B'hHI'APCKM
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